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ANEXO VII: TABLA 1 2398 

 

Tabla 1.- Características de las vías (geometría, interdistancia, disposición, marca y modelo de luminaria, potencia y tipo de lámparas) 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1 AVDA ANTONIO BELON (TR01) 3,5 4 2 3 0 0 2 4 15 22 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2 AVDA ANTONIO BELON (TR01) 4 4 2 3 0 0 2 4 15 22 TRESBOLILLO 25 1 100 2500 Salvi / Venus 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 AVDA ANTONIO BELON (TR02) 4 4 0 4 0 0 0 4 12 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 Salvi / Venus 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR01) 7 2 0 11 0 0 0 2 15 14 BILATERAL 4 1 86 344 Socelec / Teceo LED 

5 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR02) 
7 

3 2 6 0 0 2 3 16 25 BILATERAL 
18 1 86 1548 

Socelec / Teceo LED 
8 21 1 90 1890 

7 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR03) (ROTONDA) 
9 

3,5 0 9 0 0 0 15 27,5 16 IRREGULAR 
8 1 250 2000 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

0 5 1 250 1250 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

10 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR05) 

11 

2 2 6 0 0 2 2 14 32 TRESBOLILLO 

8 1 150 1200 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 6 1 150 900 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

12 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR06) 9 3 2 9 0 0 2 3 19 36 TRESBOLILLO 3 1 150 450 SimonLighting / Heka VSAP 

13 AVDA ARIAS MALDONADO (TR01) 3,5 1,5 0 3,5 0 0 0 1,5 6,5 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

15 AVDA 

ARIAS MALDONADO (TR02) 3,5 

3,5 2 6 0 0 2 3,5 17 22 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

ARIAS MALDONADO (TR03) 3,5 3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

17 AVDA ARIAS MALDONADO (TR04) 4 2,5 2 3,5 2,5 3,5 2 5 21 20 TRESBOLILLO 27 1 150 4050 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

18 AVDA ARIAS MALDONADO (TR06) 4 5 2 3,5 2,5 3,5 2 5 23,5 23 BILATERAL 16 1 150 2400 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

19 AVDA ARROYO PRIMERO (TR02) 8 1,5 4 7 0 0 2 2,5 17 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Nordex / Astra 3 VSAP 

20 AVDA ARROYO PRIMERO (TR02) 5 1,5 4 7 0 0 2 2,5 17 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Globo Lep-Lek 
HALOGENUROS 

METALICOS 

21 AVDA ARROYO PRIMERO (TR02) 6 1,5 4 7 0 0 2 2,5 17 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

22 AVDA ARROYO PRIMERO (TR03) 

9 

1,5 4 7 0 0 2 2,5 17 

30 

TRESBOLILLO 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

6 15 8 1 150 1200 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

24 AVDA ASHMAWI (TR01) 
7 

2 0 6 0 0 2 3 13 47 TRESBOLILLO 
11 1 150 1650 Carandini / Jch 250 

HALOGENUROS 
METALICOS 

7 1 1 150 150 Carandini / Qsa 10 VSAP 

26 AVDA ASHMAWI (TR02) 3,5 2 0 5 0 0 0 3 10 18 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

29 AVDA ASHMAWI (TR03) 

0 

2 0 5 0 0 0 3 10 21 TRESBOLILLO 

1 1 100 100 - / - - 

10 16 1 100 1600 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

30 AVDA BUCHINGER (TR01) 9 2,5 0 7 0 0 2 2,5 14 30 TRESBOLILLO 23 1 150 3450 Carandini / QS-2L VSAP 

30A AVDA BUCHINGER (TR01) 9 (1) 2,5 0 7 0 0 2 2,5 14 30 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

19 1 150 2850 Carandini / QS-2L VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2399 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

35 AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR01) 

0 

3 0 7 1,5 7 0 3 21,5 54 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 - / - - 

9 1 1 250 250 Socelec / Citea 
VAPOR DE 
MERCURIO 

11 4 1 250 1000 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 Philips / HSRP 451 
VAPOR DE 
MERCURIO 

9 8 1 250 2000 Philips / HSVO 400 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 66 1 250 16500 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 29 1 250 7250 GE Lighting / MB-250 
VAPOR DE 
MERCURIO 

0 1 1 250 250 Cariboni / Proyector Enos 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 3 1 250 750 Cariboni / Proyector TES150 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 Philips / Sirius IZS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 1 1 250 250 SimonLighting / Vega VSAP 

42 AVDA 
BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR02) 

(ROTONDA) 
14 3 0 10 0 0 0 15 28 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 250 1500 Benito / Proyector Laica 
HALOGENUROS 

METALICOS 

50 AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR03) 

0 

3,5 0 8 1,5 8 0 3,5 24,5 49 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 - / - - 

9 1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 Fejemar / Esferica Marbella VSAP 

11 1 1 250 250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 250 500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 1 1 250 250 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 3 1 150 450 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 3 1 250 750 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 29 1 250 7250 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 
Philips / Proyector 

MWF331M 
HALOGENUROS 

METALICOS 

54 AVDA BURGOS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 

11 

7 3 6 4 6 3 8 37 46 TRESBOLILLO 

14 1 150 2100 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 125 750 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

56 AVDA BURGOS (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) 

11 

11 3,5 6 3 6 3,5 8 41 50 

CENTRAL 43 1 250 10750 SimonLighting / Heka VSAP 

4 
BILATERAL 

24 1 150 3600 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 1 1 150 150 Socelec / Supersaturno VSAP 

59 AVDA BURGOS (ROTONDA) (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 0 16 0 8,5 0 0 0 3 27,5 3 UNILATERAL 3 1 10 30 Threeline Technology / LED 
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ANEXO VII: TABLA 1 2400 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

IZQUIERDA PR10W 

60 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR01) 7 1 0 7,5 0 0 0 2,5 11 19 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 SimonLighting / Heka VSAP 

62 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR01) 11 1 0 7,5 0 0 0 2,5 11 19 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 250 250 GE Lighting / MB-250 VSAP 

63 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR02) 11 1 0 7,5 0 0 0 2,5 11 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 250 500 GE Lighting / MB-250 VSAP 

65 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR03) 

9 

2 0 11 0 0 0 2 15 28 BILATERAL 

31 1 150 4650 SimonLighting / Heka VSAP 

11 2 1 250 500 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 12 1 150 1800 Carandini / Lat-22 VSAP 

11 1 1 250 250 GE Lighting / MB-250 VSAP 

72 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR05) 9 2,5 0 7,5 0 0 0 3,5 13,5 27 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

73 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR06) 9 3,5 0 7 0 0 0 2,5 13 27 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Carandini / Lat-22 

HALOGENUROS 
METALICOS 

77 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR07) 

7 

2 2 7,5 0 0 2 2 15,5 27 BILATERAL 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka VSAP 

7 2 1 150 300 GE Lighting / Iberia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

7 16 1 150 2400 Benito / Vialia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

78 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR08) (ROTONDA) 
7 

2,5 0 7,5 0 0 0 7,5 17,5 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 GE Lighting / Iberia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 150 150 Secom / Ripa VSAP 

79 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR09) 
9 

3,5 2 7,5 0 0 2 3,5 18,5 26 
UNILATERAL 

DERECHA 

6 1 150 900 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

80 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR09) 7 3,5 2 7,5 0 0 2 3,5 18,5 26 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 GE Lighting / Iberia 

HALOGENUROS 
METALICOS 

82 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR10) 
11 

3,5 4,5 7,5 0 0 0 3 18,5 31 BILATERAL 
2 1 150 300 Socelec / DM-2 VSAP 

9 1 1 150 150 SimonLighting / Heka VSAP 

84 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR11) 9 6 0 15 0 0 0 2 23 26 BILATERAL 4 1 150 600 SimonLighting / Heka VSAP 

85 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (CARRIL BICI) (TR02) 
11 

1 0 0 0 0 0 1 2 42 TRESBOLILLO 
11 1 150 1650 SimonLighting / Heka VSAP 

11 1 1 250 250 Socelec / Supersaturno VSAP 

89 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 

11 

1 5 7 3 7 5 4 32 43 

TRESBOLILLO 1 1 250 250 - / - VSAP 

11 CENTRAL 24 1 250 6000 SimonLighting / Heka VSAP 

4 BILATERAL 7 1 125 875 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

91 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 11 4 0 7 0 0 0 0 11 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 250 3000 SimonLighting / Heka VSAP 

92 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) (ROTONDA) 
11 

14 0 12 0 0 0 6 32 18 
UNILATERAL 

DERECHA 

5 1 150 750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 5 1 150 750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

94 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 
11 

1 5 7 3,5 7 6 2,5 32 42 
CENTRAL 13 1 250 3250 SimonLighting / Heka VSAP 

11 BILATERAL 4 1 250 1000 Socelec / Supersaturno VSAP 

96 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR06) 11 8 0 7 3 7 0 8 33 34 CENTRAL 4 1 250 1000 SimonLighting / Heka HALOGENUROS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2401 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

97 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR07) 
11 

2 5,5 7 0 7 5,5 6 33 42 
CENTRAL 15 1 150 2250 SimonLighting / Heka VSAP 

11 BILATERAL 2 1 150 300 Socelec / Supersaturno VSAP 

99 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR08) 

11 

9 0 7 0 0 0 0 16 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka VSAP 

4 2 1 125 250 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

11 1 1 150 150 Socelec / Supersaturno VSAP 

102 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR09) 11 0 0 6 0 0 0 3,5 9,5 32 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 SimonLighting / Heka VSAP 

103 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR10) 4,5 1,5 0 7,5 0 0 0 2,5 11,5 14 CENTRAL 4 1 100 400 Benito / Neofernandina VSAP 

106 AVDA CONDE DE ORGAZ (TR02) 3 1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 100 500 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

107 AVDA CONDE DE ORGAZ (TR03) 3 1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
6 1 100 600 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

108 AVDA CONDE DE ORGAZ (TR04) 3 1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 24 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 100 700 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

109 AVDA DE BARCELONA (NUEVA ANDALUCIA) 

11 

5 3 7,5 0 0 3 5 23,5 55 TRESBOLILLO 

27 1 250 6750 SimonLighting / Heka VSAP 

4 27 1 125 3375 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

111 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR01) 3,5 2 0 7,5 0 0 0 2 11,5 42 TRESBOLILLO 13 1 125 1625 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

112 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR02) 3,5 2 0 7,5 0 0 4 2 15,5 30 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

113 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR03) 3,5 2 0 7 0 0 0 2 11 41 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

114 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR04) 3,5 3 0 7,5 0 0 0 1,5 12 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

116 AVDA DE CIBELES (URB LUNAMAR) 8 1,5 0 4,5 0 0 2 1,5 9,5 38 
UNILATERAL 

DERECHA 
13 1 150 1950 SimonLighting / AP2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

117 AVDA DE ESPAÑA (TR05) 

12 

2 0 6,5 7 6,5 0 2 24 32 CENTRAL 

19 1 250 4750 Carandini / Jch 250 VSAP 

10 4 1 250 1000 Philips / Proyector MNF210 
HALOGENUROS 

METALICOS 

119 

AVDA DE FLORIDA (TR01) 5 

1 0 4 0 0 0 1 6 

30 
UNILATERAL 

DERECHA 

3 1 100 300 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

AVDA DE FLORIDA (TR02) 5 12 2 1 100 200 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

121 AVDA DE FLORIDA (TR03) 5 1 0 4 0 0 0 1 6 30 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 100 400 Philips / Quebec 

HALOGENUROS 
METALICOS 

124 AVDA DE FLORIDA (TR04) 

4 

1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 29 TRESBOLILLO 

1 1 100 100 Coyba / Farol Fva VSAP 

7 9 1 100 900 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

125 AVDA DE FLORIDA (TR05) 4 1,5 0 5 0 0 3 1,5 11 14 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

126 AVDA DE FLORIDA (TR05) 7 1,5 0 5 0 0 3 1,5 11 14 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

24 1 100 2400 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

127 AVDA DE FLORIDA (TR06) 7 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
23 1 100 2300 Philips / Quebec 

HALOGENUROS 
METALICOS 

128 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR01) 5 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 22 TRESBOLILLO 26 1 100 2600 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

129 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR02) (ROTONDA) 9 7 0 7,5 0 0 0 2 16,5 28 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Teknik VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2402 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

CALL
E 

DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR02) (ROTONDA) 9 1 1 250 250 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

131 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR03) 

3,5 

2 0 4,5 0 0 2 7 15,5 35 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

9 2 1 150 300 Benito / Teknik VSAP 

135 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR04) 

3,5 

2 2 4,5 0 0 0 2 10,5 29 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

12 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

7 10 1 150 1500 Benito / Vialia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

136 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR05) 7 2 4 4,5 0 0 0 2 12,5 24 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Benito / Vialia 

HALOGENUROS 
METALICOS 

137 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR06) 7 4 2 4,5 0 0 0 2 12,5 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Benito / Vialia 

HALOGENUROS 
METALICOS 

138 AVDA DE ISTAN (TR01) 9 3 2 6 0 0 2 3 16 61 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

139 AVDA DE ISTAN (TR01) 

2 

3 2 6 0 0 2 3 16 61 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 GE Lighting / P-154 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 250 500 
SimonLighting / Proyector 

PR40 
HALOGENUROS 

METALICOS 

140 AVDA DE ISTAN (TR02) (ROTONDA) 9 2,5 0 9 0 0 0 9 20,5 35 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Carandini / QS-2L VSAP 

142 AVDA DE ISTAN (TR03) 

9 

2,5 0 6 0 0 0 3,5 12 44 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 SimonLighting / AP1 LX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 10 1 125 1250 Carandini / QS-2L 
VAPOR DE 
MERCURIO 

143 AVDA DE ISTAN (TR06) 9 2,5 0 12 0 0 0 3,5 18 47 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

146 AVDA 

DE JOSE BANUS (TR01) 

4 

8 2 6 0 0 0 0 16 

25 CENTRAL 10 1 150 1500 Benito / Farol Villa VSAP 

9,5 30 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 19 1 1 150 150 
SimonLighting / Proyector 

PR15 
HALOGENUROS 

METALICOS 

DE JOSE BANUS (TR02) 9,5 0 0 0 0 6 2 8 16 30 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Philips / HSRP 151 

HALOGENUROS 
METALICOS 

DE JOSE BANUS (TR06) (BULEVAR) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 22 CENTRAL 32 1 150 4800 Benito / Farol Fernandina VSAP 

148 AVDA DE JOSE BANUS (TR02) 4 0 0 0 0 6 2 8 16 30 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

151 AVDA DE JOSE BANUS (TR03) (ROTONDA) 9,5 10 0 10 0 0 0 4 24 13 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Philips / HSRP 151 VSAP 

153 AVDA DE JOSE BANUS (TR07) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

155 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR02) 9,5 3 2 6 0 0 0 0 11 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

156 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR02) 6 3 2 6 0 0 0 0 11 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 55 55 Socelec / Teceo LED 

157 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR03) 4,5 5 0 6 0 0 0 0 11 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 250 2500 Benito / Farol Fernandina VSAP 

158 AVDA 
DE JULIO IGLESIAS (TR03) 9,5 5 0 6 0 0 0 0 11 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

DE JULIO IGLESIAS (TR05) 4,5 4 0 6 0 0 0 0 10 15 UNILATERAL 9 1 250 2250 Benito / Farol Fernandina VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2403 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

IZQUIERDA 

DE JULIO IGLESIAS (TR06) 

4,5 

0 0 0 0 6 0 5 11 15 
UNILATERAL 

DERECHA 

12 1 250 3000 Benito / Farol Fernandina VSAP 

9,5 1 1 150 150 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

DE JULIO IGLESIAS (TR07) 4,5 0 0 0 0 6 2 3 11 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

DE JULIO IGLESIAS (TR09) 4,5 0 0 0 0 6 0 4 10 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
12 1 250 3000 Benito / Farol Fernandina VSAP 

DE JULIO IGLESIAS (TR10) (BULEVAR) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 15 CENTRAL 64 1 150 9600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

159 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR04) 4,5 5 0 6 0 0 0 0 11 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Benito / Farol Fernandina VSAP 

168 AVDA DE LA ALPUJARRA (TR01) 
7 

2 0 6,5 0 0 0 2 10,5 47 TRESBOLILLO 
1 1 250 250 Indalux / Quios VSAP 

9 6 1 250 1500 Indalux / Quios VSAP 

170 AVDA DE LA ALPUJARRA (TR02) 
0 

2 0 6,5 0 0 0 2 10,5 48 TRESBOLILLO 
1 1 250 250 - / - - 

9 7 1 250 1750 Indalux / Quios VSAP 

171 AVDA DE LA ALPUJARRA (TR03) 9 2 0 6,5 0 0 0 2 10,5 48 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

172 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 2 2,5 7 0 0 2,5 3 17 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

173 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 2 2,5 7 0 0 2,5 3 17 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

174 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4,5 2 2,5 7 0 0 2,5 3 17 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

175 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 2 2,5 7 0 0 2,5 3 17 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
27 1 150 4050 Benito / Farol Fernandina VSAP 

178 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 6 1,5 2,5 7 0 0 2,5 1 14,5 35 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

179 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 11 0 0 6 0 0 0 2,5 8,5 20 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

180 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 
11 

2,5 0 5,5 0 0 0 1 9 57 TRESBOLILLO 
21 1 150 3150 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

4 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

182 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
11 

4 3 5 0 0 0 3 15 34 TRESBOLILLO 
6 1 250 1500 SimonLighting / Heka VSAP 

4 4 1 125 500 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

184 AVDA DE LA NAVEGACION 

3,5 

1,5 2 5 0 0 0 1,5 10 25 
UNILATERAL 

DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

188 AVDA DE LA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 5 0 6 1,5 5,5 2,5 5 25,5 30 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

189 AVDA DE LA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 4 2 5,5 1,5 5,5 2,5 4,5 25,5 30 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

190 AVDA DE LAS CUMBRES (URB ELVIRIA) (TR01) 6 1,5 2 6,5 0 0 2 2 14 30 TRESBOLILLO 21 1 100 2100 SimonLighting / Heka VSAP 

191 AVDA DE LAS CUMBRES (URB ELVIRIA) (TR02) 10 1,5 0 6,5 0 0 0 2 10 48 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 85 510 SimonLighting / AP-10 OS 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

192 AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR01) (ROTONDA) 8 8 0 11 0 0 0 2,5 21,5 17 IRREGULAR 1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2404 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

9 2 1 250 500 Philips / HSRP 151 VSAP 

0 3 1 150 450 Carandini / PHR-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 2 1 250 500 
Carandini / Proyector 

Efapar 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 4 1 250 1000 
Carandini / Proyector 

Efapar 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 250 250 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

198 AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR03) 10 0 2 6,5 0 0 2 2 12,5 38 
UNILATERAL 

DERECHA 
6 1 150 900 Philips / HSRP 151 VSAP 

199 AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR04) (BULEVAR) 

5 

6 0 0 0 0 0 6 12 45 CENTRAL 

12 1 100 1200 Disano / Sferico CL 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5,5 12 1 100 1200 Disano / Sferico CL 
HALOGENUROS 

METALICOS 

201 AVDA DE LOGROÑO 

11 

5 4 8,5 0 0 4 5 26,5 52 TRESBOLILLO 

6 1 250 1500 SimonLighting / Heka VSAP 

4 6 1 125 750 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

205 AVDA DE LOLA FLORES (TR01) 
0,5 

8 0 0 0 0 0 8 16 20 TRESBOLILLO 
10 1 11 110 Bjc / F45 

FLUORESCENTE 
COMPACTA 

3,5 8 2 36 576 Iluca / PAL-N150 FLUORESCENTE 

206 AVDA DE LOLA FLORES (TR02) 8,5 13 0 0 0 0 0 13 26 16 BILATERAL 24 1 150 3600 Carandini / ADA-15/Q-GC 
HALOGENUROS 

METALICOS 

212 AVDA DE LOLA FLORES (TR03) 

3,5 

2 0 2,5 0 0 2 1 7,5 18 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 GE Lighting / D550 VSAP 

11 3 1 250 750 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 7 1 150 1050 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

214 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR03) 

9 

2 0 6,5 0 0 0 2 10,5 48 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

9 13 1 150 1950 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

215 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR04) 9 2,5 0 6 0 0 0 2 10,5 43 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

216 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR05) 9 2,5 0 6 0 0 2 1 11,5 43 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

218 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR06) 
9 

2,5 0 6 0 0 2 1 11,5 41 TRESBOLILLO 
1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

9 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

219 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR07) 9 2,5 0 6 0 0 0 2 10,5 46 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

221 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR09) 9 0 0 6 0 0 0 2 8 47 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

222 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR10) 9 4 0 6 0 0 0 2 12 47 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

223 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR11) 9 4 0 7 0 0 2 2 15 47 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Carandini / Lat-22 VSAP 

224 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR12) 9 4 0 7 0 0 0 2 13 48 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

225 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR13) 9 1 0 7 0 0 0 2 10 32 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

226 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR14) 3 2 0 3,5 0 0 0 1 6,5 22 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fv VSAP 

228 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR15) 3 1 0 3,5 0 0 0 2 6,5 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Coyba / Farol Fv VSAP 

229 AVDA DE LOS MERENDEROS (URB RICMAR) 5,2 0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 27 
UNILATERAL 

DERECHA 
24 1 150 3600 Carandini / Qs 10 

HALOGENUROS 
METALICOS 

230 AVDA DE MANOLETE (TR03) 9,5 3 2 5 2 5 2 1,5 20,5 23 UNILATERAL 1 1 250 250 SimonLighting / Heka HALOGENUROS 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 06 

 

ANEXO VII: TABLA 1 2405 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

DERECHA METALICOS 

7 1 1 125 125 Indalux / IMR-2M2 
VAPOR DE 
MERCURIO 

232 AVDA DE MANOLETE (TR04) 9,5 2,5 2 5 2 5 2 2 20,5 27 TRESBOLILLO 20 1 250 5000 SimonLighting / Heka VSAP 

233 AVDA DE MANOLETE (TR05) 9,5 1,5 2 6,5 0 0 0 2 12 30 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 250 750 Secom / Ripa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

234 AVDA DE MANOLETE (TR06) 9,5 1,5 0 7 0 0 0 2 10,5 31 
UNILATERAL 

DERECHA 
8 1 250 2000 Secom / Ripa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

235 AVDA DE MANOLETE (TR07) (ROTONDA) 9,5 9 0 7,5 0 0 2 2 20,5 24 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 400 2000 Secom / Ripa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

236 AVDA 
DE MIGUEL DE CERVANTES (TR01) 

9 
3 0 5,5 2,5 5,5 0 3,5 20 41 

CENTRAL 7 1 150 1050 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 UNILATERAL 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

DE MIGUEL DE CERVANTES (TR02) 9 2 4,5 5,5 2,5 5,5 4,5 3,5 28 80 UNILATERAL 3 1 150 450 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

240 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR03) 

9 

5,5 4,5 5,5 2,5 5,5 4,5 5,5 33,5 78 

BILATERAL 4 1 150 600 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 CENTRAL 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 BILATERAL 2 1 150 300 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

242 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR04) (ROTONDA) 9 10 0 7,5 0 0 0 6 23,5 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

243 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR05) 9,5 6,5 3 5 4 5 0 12 35,5 43 TRESBOLILLO 4 1 150 600 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

244 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR06) 9,5 2 0 9 0 0 2 2 15 31 TRESBOLILLO 4 1 150 600 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

245 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR07) 6,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 22 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 250 1000 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

246 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR07) 9,5 2 4,5 6 0 0 4,5 4,5 21,5 26 TRESBOLILLO 4 1 150 600 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

247 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR08) 9,5 2 0 6 0 0 5 1,5 14,5 39 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

249 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR09) 9,5 2 0 6 0 0 0 2 10 40 TRESBOLILLO 6 1 150 900 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

250 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR10) (ROTONDA) 

4 

8 0 7,5 0 0 0 2 17,5 13 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 3 1 150 450 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

253 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR10) (ROTONDA) 8 8 0 7,5 0 0 0 2 17,5 13 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 
Disano / Proyector INDIO 

1158 
HALOGENUROS 

METALICOS 

254 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR11) 
9 

2 0 6,5 0 0 0 2 10,5 44 TRESBOLILLO 
2 1 150 300 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

9 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

256 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR12) 3,5 2 0 6 0 0 0 1 9 26 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

258 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR13) 9 1 0 6 0 0 0 2 9 39 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 VSAP 

261 AVDA DE SALVADOR GUERRERO (TR01) 
0 

4 0 6 0 0 0 1,5 11,5 32 TRESBOLILLO 
4 1 100 400 Benito / Vialia Evo 

HALOGENUROS 
METALICOS 

6 27 1 100 2700 Benito / Vialia Evo 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2406 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

262 AVDA DE SALVADOR GUERRERO (TR02) (ROTONDA) 6 2 0 7 0 0 0 0 9 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 100 500 Benito / Vialia Evo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

263 AVDA DE SAN SEBASTIAN (NUEVA ANDALUCIA) 

11 

3,5 3 10 0 0 3 4 23,5 58 TRESBOLILLO 

25 1 250 6250 SimonLighting / Heka VSAP 

4 27 1 125 3375 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

11 2 1 150 300 Socelec / Supersaturno VSAP 

266 AVDA DE SANTANDER (NUEVA ANDALUCIA) 

11 

6 3 8 0 0 2,5 6 25,5 58 TRESBOLILLO 

13 1 150 1950 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 14 1 125 1750 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

11 1 1 150 150 Socelec / Supersaturno VSAP 

269 AVDA 

DE VALLE INCLA•N (TR01) (ROTONDA) 8 8,5 0 6,5 0 0 0 1,5 16,5 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

DE VALLE INCLA•N (TR02) 9 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Carandini / Jch 250 VSAP 

271 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) 7 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 250 250 Philips / Proyector Tempo 

HALOGENUROS 
METALICOS 

272 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) 9 1 5 6 0 0 5 1,5 18,5 31 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

273 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) 6 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 16 
UNILATERAL 

DERECHA 
9 1 71 639 Benito / Neofernandina LED 

274 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) 8 1 5 6 0 0 5 1,5 18,5 31 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Iluca / Palma VSAP 

275 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR04) (ROTONDA) 9 6,5 0 6,5 0 0 0 3 16 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 SimonLighting / AP-5 

HALOGENUROS 
METALICOS 

276 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR05) 9 1 0 6 0 0 2 2 11 47 
UNILATERAL 

DERECHA 
6 1 150 900 Carandini / Lat-22 VSAP 

278 AVDA DE ZARAGOZA (NUEVA ANDALUCIA) 
11 

4,5 3,5 9 0 0 3,5 4,5 25 58 TRESBOLILLO 
21 1 250 5250 SimonLighting / Heka VSAP 

4 21 1 125 2625 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

281 AVDA 
DEL MANZANO (TR01) 5,2 0 2 5 0 0 0 0 7 0 0 1 1 150 150 Carandini / Qs 10 

HALOGENUROS 
METALICOS 

DEL MANZANO (TR02) 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 32 
UNILATERAL 

DERECHA 
15 1 150 2250 Carandini / Qs 10 

HALOGENUROS 
METALICOS 

283 AVDA DEL MAR (TR01) 

0 

20 0 0 0 0 0 20 40 17 IRREGULAR 

1 1 100 100 SimonLighting / Alcor 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 19 1 100 1900 SimonLighting / Alcor 
HALOGENUROS 

METALICOS 

284 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) (ROTONDA) 

11 

13,5 0 11 0 0 0 4 28,5 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 SimonLighting / Heka VSAP 

4 4 1 125 500 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

288 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

11 

6,5 3 6 0 0 3 0 18,5 47 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 - / - - 

4 1 1 125 125 - / - - 

11 10 1 250 2500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 10 1 125 1250 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

290 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
11 

6,5 0 6 0 0 0 0 12,5 49 TRESBOLILLO 
2 1 250 500 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

4 2 1 125 250 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 
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ANEXO VII: TABLA 1 2407 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

292 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) 

4 

6,5 3 6 0 0 3 0 18,5 47 TRESBOLILLO 

1 1 125 125 - / - - 

11 13 1 250 3250 SimonLighting / Heka VSAP 

4 13 1 125 1625 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

295 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 

11 

6 0 8 0 0 3 0 17 47 TRESBOLILLO 

37 1 250 9250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 38 1 125 4750 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

301 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR08) 11 0 0 9 0 0 0 1,5 10,5 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 SimonLighting / Heka VSAP 

303 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR09) 11 2 0 9 0 0 0 0 11 26 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 250 500 SimonLighting / Heka VSAP 

307 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR12) 

11 

6,5 3 6 0 0 3 0 18,5 48 TRESBOLILLO 

4 1 250 1000 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 125 500 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

309 AVDA DEL PRADO (TR01) 9 2 0 6 0 0 0 2 10 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / Viana IVC 
HALOGENUROS 

METALICOS 

310 AVDA DEL PRADO (TR02) 9 2 0 6 0 0 5 2 15 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Indalux / Viana IVC 
HALOGENUROS 

METALICOS 

311 AVDA DEL PRADO (TR03) 

9 

2 2 6 0 0 2 2 14 22 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 6 1 150 900 Secom / Ripa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 150 150 Indalux / Viana IVC 
HALOGENUROS 

METALICOS 

314 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR02) (ROTONDA) 9,5 1,5 0 12 0 0 0 1,5 15 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 150 750 Indalux / Harmony 

HALOGENUROS 
METALICOS 

316 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR03) 
9,5 

4 0 7 2,5 7 0 4 24,5 45 BILATERAL 
1 1 150 150 - / - - 

9,5 20 1 150 3000 Indalux / Harmony VSAP 

317 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR04) (ROTONDA) 9,5 10 0 9 0 0 0 3 22 39 TRESBOLILLO 6 1 250 1500 Indalux / Harmony VSAP 

318 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR05) 9,5 0 0 7 2,5 7 0 4 20,5 45 BILATERAL 39 1 150 5850 Indalux / Harmony VSAP 

319 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR06) (ROTONDA) 9,5 10 0 9 0 0 0 3 22 24 TRESBOLILLO 7 1 250 1750 Indalux / Harmony VSAP 

320 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR07) 9,5 4 0 7 2,5 7 0 4 24,5 45 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Indalux / Harmony VSAP 

321 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR08) (ROTONDA) 9,5 3 0 9 0 0 0 3 15 28 
UNILATERAL 

DERECHA 
6 1 250 1500 Indalux / Harmony VSAP 

322 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) 11 1,5 0 5 0 0 4,5 1,5 12,5 46 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Socelec / DM-2 VSAP 

324 AVDA 
DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) 3,5 1,5 0 5 0 0 4,5 1,5 12,5 26 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

326 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR02) 11 2 0 4 0 0 0 2 8 46 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Socelec / DM-2 VSAP 

331 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR03) 11 2 0 4 0 0 0 2 8 31 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

333 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR04) 11 2 0 4 0 0 0 2 8 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

334 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR05) 6 2 0 4 0 0 4,5 2 12,5 22 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

14 1 150 2100 Salvi / Venus 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

335 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR06) 3,5 2 4,5 4 0 0 0 2 12,5 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

336 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR06) 6 2 4,5 4 0 0 0 2 12,5 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
15 1 100 1500 Carandini / Junior 

HALOGENUROS 
METALICOS 

340 AVDA DON JAIME DE MORA (TR01) 

3,5 

4 0 7 3 7 0 4 25 23 

BILATERAL 
18 1 150 2700 Fejemar / Esferica Marbella VSAP 

7 2 1 250 500 Indalux / Quios VSAP 

9 CENTRAL 16 1 250 4000 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

341 AVDA DON JAIME DE MORA (TR02) 

3,5 

4 0 13 14 13 0 4 48 21 IRREGULAR 

6 1 150 900 Fejemar / Esferica Marbella VSAP 

7 2 1 250 500 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 250 500 Indalux / Quios VSAP 

12 4 1 250 1000 Benito / Vialia VSAP 

345 AVDA DON JAIME DE MORA (TR03) 3,5 1,5 0 4,5 0 0 0 1 7 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Fejemar / Esferica Marbella VSAP 

349 AVDA DUQUE DE AHUMADA 

1 

3 0 2,5 0 0 0 7 12,5 24 TRESBOLILLO 

2 2 72 288 - / - FLUORESCENTE 

3 2 2 72 288 - / - FLUORESCENTE 

3,5 45 1 150 6750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 5 1 150 750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

350 AVDA DUQUE DE AHUMADA 

4 

3 0 2,5 0 0 0 7 12,5 24 TRESBOLILLO 

21 1 150 3150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

354 AVDA DUQUE DE LERMA 

9 

4 0 6,5 2,5 6,5 0 4 23,5 32 BILATERAL 

2 1 125 250 Benito / Proyector Laica 
VAPOR DE 
MERCURIO 

9 16 1 125 2000 Carandini / Qs 10 
VAPOR DE 
MERCURIO 

355 AVDA EL JARDI•N DE LOS PINOS 8 2 0 4 0 0 2 2 10 36 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 SimonLighting / AP2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

356 AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR01) 8 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

357 AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR03) 8 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 62 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

358 AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR03) 8 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 62 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

360 AVDA ESPAÑA 

3,5 

2,5 2 5 0 0 2 2,5 14 28 TRESBOLILLO 

3 3 108 972 - / - FLUORESCENTE 

3,5 7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 8 1 48 384 Benito / Neofernandina LED 

4,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

364 AVDA EUROPA (TR01) 3,5 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 14 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

366 AVDA EUROPA (TR02) 4 1,5 0 5 0 0 0 3,5 10 13 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

367 AVDA EUROPA (TR03) 4 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 24 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

368 AVDA EUROPA (TR03) 6 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 24 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 
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LUMINARIA 

POT. / 
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(W) 

LUMINARIA 
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PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

369 AVDA EUROPA (TR04) 4 1,5 2 3,5 0 0 2 1,5 10,5 24 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Benito / Farol Villa VSAP 

371 AVDA EUROPA (TR06) 

6 

1,5 2 4 0 0 0 5 12,5 17 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

372 AVDA FONTANILLA (TR01) 3,5 0 0 4 0 0 0 2 6 17 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

374 AVDA FONTANILLA (TR02) 

4 

3 2 5 0 0 2 3 15 20 BILATERAL 

1 1 150 150 - / - - 

4 37 1 150 5550 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

375 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR01) 8 4 0 7 2 7 0 8 28 18 CENTRAL 10 1 150 1500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

377 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR02) (ROTONDA) 8 3 0 9 0 0 0 12 24 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 SimonLighting / Heka VSAP 

378 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR03) 8 2 2 7 0 0 2 4 17 23 BILATERAL 12 1 150 1800 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

380 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR04) 

3 

4 2 9 0 0 2 4 21 20 BILATERAL 

3 1 150 450 Coyba / Globo Lekr VSAP 

8 18 1 150 2700 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

381 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR05) 

8,5 

3 2 11 0 0 2 3 21 27 TRESBOLILLO 

22 1 150 3300 GE Lighting / Iberia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

384 AVDA HUERTA DE BELON (TR01) 

3 

1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 20 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

7 2 1 150 300 Lux May / Res 
HALOGENUROS 

METALICOS 

389 AVDA HUERTA DE BELON (TR03) 3 1 2 5 0 0 0 0 8 38 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Globo Ler 
HALOGENUROS 

METALICOS 

390 AVDA HUERTA DE BELON (TR04) 

3 

1 2 5 0 0 0 3 11 14 TRESBOLILLO 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

393 AVDA HUERTA DE BELON (TR05) 

3 

1 2 5 0 0 0 3 11 23 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

396 AVDA HUERTA DE BELON (TR06) 
3 

2 2 5 0 0 0 2 11 47 IRREGULAR 
9 1 150 1350 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

7 1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

398 AVDA INDEPENDENCIA 6 2 2 3 3 0 2 2 14 16 CENTRAL 14 1 55 770 Socelec / Teceo LED 

399 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR01) 3,5 4 2,5 6 0 0 2,5 4 19 41 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Coyba / Globo Lep-Lek 
HALOGENUROS 

METALICOS 

400 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR01) 
9 

4 2,5 6 0 0 2,5 4 19 41 TRESBOLILLO 
12 1 150 1800 Philips / HSRP 151 VSAP 

9 1 1 250 250 GE Lighting / M-250A HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 
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LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 
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(W) 

LUMINARIA 
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RA1 
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NG1 
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ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

402 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR02) 10 3,5 2 6 0 0 2 3,5 17 60 TRESBOLILLO 
6 1 250 1500 Carandini / Jch 250 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2 1 150 300 Carandini / Jch 250 VSAP 

404 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR03) (ROTONDA) 10 2,5 0 8 0 0 0 11 21,5 41 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Jch 250 VSAP 

405 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR03) (ROTONDA) 12 2,5 0 8 0 0 0 11 21,5 41 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Jch 250 VSAP 

406 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR04) 
10 

1 2 6 0 0 2 1 12 67 TRESBOLILLO 
2 1 250 500 Carandini / Jch 250 VSAP 

12 2 1 250 500 Carandini / Jch 250 VSAP 

408 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) 10 2,5 0 8 0 0 0 11 21,5 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

409 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) 12 2,5 0 8 0 0 0 11 21,5 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Jch 250 VSAP 

410 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) 9 2,5 0 8 0 0 0 11 21,5 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / Malaga 
HALOGENUROS 

METALICOS 

411 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) 10 2,5 0 8 0 0 0 11 21,5 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / PRA-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

414 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR07) 

7 

3 2 7 0 0 2 4 18 70 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Socelec / Aramis 
HALOGENUROS 

METALICOS 

12 4 1 250 1000 Carandini / Jch 250 VSAP 

10 1 1 250 250 Carandini / PRA-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

12 1 1 250 250 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

417 AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR01) 4 2 2 3,5 0 0 0 2 9,5 41 TRESBOLILLO 8 1 38 304 Socelec / Teceo LED 

419 AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR02) 
3 

2,5 0 3,5 0 0 2 1,5 9,5 40 TRESBOLILLO 
1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

4 11 1 38 418 Socelec / Teceo LED 

420 AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR03) 3 1,5 2 3,5 0 0 0 2 9 26 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

421 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR01) 4 2,5 4 6,5 0 0 4 2,5 19,5 24 TRESBOLILLO 12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

422 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR02) 4 1,5 4 6,5 0 0 4 1,5 17,5 33 TRESBOLILLO 11 1 150 1650 Benito / Farol Fernandina VSAP 

423 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR03) 3,5 2 4 7 0 0 4 4 21 15 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

424 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR04) 3,5 4 4 7 0 0 4 2 21 10 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

425 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR05) 3,5 2 0 12 0 0 0 2 16 21 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

426 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR06) 3,5 2 2 3 0 0 2 2 11 14 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

427 AVDA JUAN CARLOS I (TR01) 3 0 0 6 0 0 0 0 6 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

429 AVDA JUAN CARLOS I (TR01) 3 0 0 6 0 0 0 0 6 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

430 AVDA JUAN CARLOS I (TR02) 3 0 0 6 0 0 0 0 6 29 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

431 AVDA JUAN CARLOS I (TR02) 3 0 0 6 0 0 0 0 6 29 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

434 AVDA JUAN CARLOS I (TR03) 8 0 0 6 0 0 0 0 6 55 UNILATERAL 1 1 150 150 - / - - 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
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Nº 
LUMINA
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LUMINARIA 

POT. / 
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(W) 
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(W) 

LUMINARIA 
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DA1 
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ANA 
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PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

8 
DERECHA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP1 LX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 16 1 150 2400 SimonLighting / AP2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

435 AVDA JUAN CARLOS I (TR04) 8 0 0 6 0 0 0 0 6 55 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 SimonLighting / AP2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

436 AVDA JUAN CARLOS I (TR05) 8 0 0 6 0 0 0 0 6 55 
UNILATERAL 

DERECHA 
8 1 150 1200 SimonLighting / AP2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

438 AVDA JUAN VARGAS (NUEVA ANDALUCIA) 

11 

2,5 0 5 0 0 3 2,5 13 35 TRESBOLILLO 

6 1 250 1500 SimonLighting / Heka VSAP 

11,5 3 1 150 450 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 150 900 SimonLighting / Heka VSAP 

5 3 1 100 300 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7,5 2 1 150 300 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11,5 3 1 150 450 Socelec / Image 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 150 300 
Disano / Proyector Litio 

1148 
HALOGENUROS 

METALICOS 

445 AVDA LA FLORIDA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) 7 1 5 5 0 0 0 1 12 18 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

447 AVDA LA FLORIDA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) 
7 

1,5 2 4 0 0 0 1,5 9 17 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 20 1 150 3000 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

448 AVDA LAS ALBARIZAS 5 2 2 6 0 0 2 2 14 33 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Salvi / Basic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

449 AVDA LAS PALMERAS (TR01) 6 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 35 TRESBOLILLO 22 1 150 3300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

450 AVDA LAS PALMERAS (TR01) 7 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 36 UNILATERAL 6 1 150 900 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

452 AVDA LAS PALMERAS (TR02) 8 1,5 0 6 0 0 0 2 9,5 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 44 132 Carandini / Estilo Led LED 

453 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 6 2 0 12 0 0 0 0 14 29 TRESBOLILLO 2 1 150 300 GE Lighting / Iberia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

454 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 6 2 2,5 6 0 0 2,5 2 15 58 TRESBOLILLO 19 1 150 2850 GE Lighting / Iberia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

455 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 11 1,5 0 5 3 6 0 1,5 17 0 CENTRAL 2 1 150 300 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

456 AVDA LAS PLAYAS DEL DUQUE (TR01) 9,5 4 2 8,5 0 0 2 4 20,5 0 0 2 1 150 300 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

457 AVDA LOPEZ DE MENA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 4 0 0 0 1 8 19 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

460 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 
6,5 

11,5 2,5 7 0 0 5 2 28 
16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 100 900 Benito / Duna Horizon VSAP 

9 30 TRESBOLILLO 6 1 250 1500 Benito / Duna Horizon VSAP 

461 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 0,5 11,5 2,5 7 0 0 5 2 28 30 TRESBOLILLO 2 1 5,5 11 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

462 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 0 11,5 2,5 7 0 0 5 2 28 30 TRESBOLILLO 2 1 16 32 Gilma / Proyector Piqueta Halógena 

463 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 6,5 16 0 9 0 0 3 4,5 32,5 16 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Duna Horizon VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 9 16 0 9 0 0 3 4,5 32,5 30 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Benito / Duna Horizon VSAP 

465 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 0,5 16 0 9 0 0 3 4,5 32,5 30 TRESBOLILLO 2 1 5,5 11 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

466 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 0 16 0 9 0 0 3 4,5 32,5 30 TRESBOLILLO 2 1 16 32 Gilma / Proyector Piqueta Halógena 

467 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 7 16 3 9 0 0 3 4 35 25 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

468 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
6,5 

16 3 9 0 0 3 4 35 25 TRESBOLILLO 
3 1 150 450 Benito / Duna Horizon VSAP 

9 5 1 250 1250 Benito / Duna Horizon VSAP 

470 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 0,5 16 3 9 0 0 3 4 35 25 TRESBOLILLO 2 1 5,5 11 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

471 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 0 16 3 9 0 0 3 4 35 25 TRESBOLILLO 2 1 16 32 Gilma / Proyector Piqueta Halógena 

472 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) 9 7 0 9 0 0 0 3 19 19 TRESBOLILLO 3 1 250 750 Benito / Duna Horizon VSAP 

473 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 9 5 0 11 0 0 0 4 20 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

15 1 250 3750 Benito / Duna Horizon VSAP 

474 AVDA MAYORAZGO (TR01) 4 2 2 6 0 0 0 1 11 40 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

476 AVDA MAYORAZGO (TR02) 
8 

2 2 6 0 0 0 2 12 50 TRESBOLILLO 
1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

8 4 1 150 600 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

478 AVDA MAYORAZGO (TR03) 

6 

3 2 6 0 0 0 1,5 12,5 50 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

8 3 1 150 450 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 125 125 GE Lighting / M-400A 
VAPOR DE 
MERCURIO 

480 AVDA MERCADO (TR01) 
4 

2,5 2 6,5 0 0 2 2 15 23 BILATERAL 
28 1 150 4200 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

481 AVDA MERCADO (TR01) 4,5 2,5 2 6,5 0 0 2 2 15 23 BILATERAL 3 1 125 375 AYTO MARBELLA / FSN003 
VAPOR DE 
MERCURIO 

482 AVDA MERCADO (TR01) 5 2,5 2 6,5 0 0 2 2 15 23 BILATERAL 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

485 AVDA MERCADO (TR02) 8 1,5 0 6,5 0 0 2 2 12 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Socelec / DM-2 VSAP 

489 AVDA MERCADO (TR02) 

10 

1,5 0 6,5 0 0 2 2 12 21 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 GE Lighting / M-250A VSAP 

10 1 1 150 150 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 150 300 Carandini / Qsa 10 VSAP 

490 AVDA MERCADO (TR02) 
9 

1,5 0 6,5 0 0 2 2 12 28 TRESBOLILLO 
4 1 250 1000 Philips / HSRP 451 VSAP 

9 3 1 150 450 Carandini / Qsa 5 VSAP 

491 AVDA MERCADO (TR03) 
4 

1 0 5,5 0 0 0 1 7,5 12 TRESBOLILLO 
2 1 150 300 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

493 AVDA MERCADO (TR04) 3 0 0 5 0 0 2,5 1,5 9 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 56 224 Salvi / Walk LED 

494 AVDA MIGUEL CANO (TR01) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 15 TRESBOLILLO 4 1 37 148 Urban Square / Par LED 

495 AVDA MIGUEL CANO (TR02) 4 3,5 2 4,5 0 0 2 2 14 22 TRESBOLILLO 14 1 37 518 Urban Square / Par LED 

496 AVDA MIGUEL CANO (TR03) 4 4 2 3 0 0 2 4 15 23 TRESBOLILLO 12 1 25 300 Urban Square / Par LED 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

497 AVDA MIGUEL CANO (TR04) 4 4 0 3 0 0 2 2 11 31 TRESBOLILLO 8 1 25 200 Urban Square / Par LED 

498 AVDA NABEUL (TR01) 4 4 4 7,5 0 0 0 4 19,5 25 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

499 AVDA NABEUL (TR02) 4 4,5 2 9 0 0 0 4,5 20 22 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina VSAP 

500 AVDA NABEUL (TR03) 4 1 2 4 0 0 0 5 12 20 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

501 AVDA NABEUL (TR05) 4 4 2,5 7,5 0 0 4 4 22 25 TRESBOLILLO 1 1 100 100 Fejemar / Esferica Marbella 
HALOGENUROS 

METALICOS 

502 AVDA NABEUL (TR05) 4 4 2,5 7,5 0 0 4 4 22 25 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina VSAP 

503 AVDA NABEUL (TR06) 4 1 0 6,5 0 0 0 2 9,5 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

505 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 10 4 0 9 0 0 6 2,5 21,5 21 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 SimonLighting / Heka VSAP 

507 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 9 3,5 0 8,5 0 0 0 3 15 49 TRESBOLILLO 14 1 250 3500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

510 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 13 0 4,5 0 0 0 0 17,5 17 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

514 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 4,5 3 3,5 9 0 0 0 3 18,5 24 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

517 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 
4,5 

2 0 9 0 0 0 8 19 19 BILATERAL 
6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

4 2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

519 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) 4,5 4,5 2,5 8 0 0 2,5 6 23,5 25 BILATERAL 28 1 150 4200 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

520 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR07) 4,5 6 6 8,5 0 0 5,5 3 29 21 BILATERAL 12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

523 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR09) 4,5 3,5 2,5 7 3 7 2,5 4 29,5 30 BILATERAL 34 1 150 5100 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

525 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR10) 

4,5 

3,5 2,5 7 3 7 2,5 3,5 29 25 BILATERAL 

2 1 150 300 - / - 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 14 1 150 2100 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

526 AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR11) 

(ROTONDA) 
4,5 6 0 8 0 0 0 6 20 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

527 AVDA PABLO RUIZ PICASSO 

3 

2 0 3,5 0 0 2 2 9,5 35 TRESBOLILLO 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

3 1 1 150 150 Coyba / Globo Ler 
HALOGENUROS 

METALICOS 

529 AVDA PABLO RUIZ PICASSO 4 2 0 3,5 0 0 2 2 9,5 35 TRESBOLILLO 11 1 38 418 Socelec / Teceo LED 

531 AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 
12 

3 3 5 2 9 3 6 31 34 TRESBOLILLO 
1 1 150 150 Philips / HSRP 482 VSAP 

12 20 1 150 3000 GE Lighting / M-250A VSAP 

532 AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 3,5 0 0 20 0 0 0 0 20 28 BILATERAL 2 1 150 300 Coyba / Farol Fva VSAP 

533 AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 12 0 0 20 0 0 0 0 20 28 BILATERAL 6 1 150 900 GE Lighting / M-250A VSAP 

536 AVDA PRINCIPE SALMAN (TR01) 

9 

2 0 8 0,5 8 0 2 20,5 

63 

TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 3 1 250 750 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 57 15 1 250 3750 Philips / HSVO 400 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 
63 

8 1 250 2000 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

541 AVDA PUERTA DEL MAR (TR01) 3 2,5 0 3,5 0 0 2 7 15 22 BILATERAL 5 1 150 750 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

542 AVDA PUERTA DEL MAR (TR02) 3 4 2 3,5 0 0 2 2,5 14 20 BILATERAL 5 1 150 750 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

544 AVDA PUERTA DEL MAR (TR03) 3 2 0 5 0 0 2 2 11 18 UNILATERAL 2 1 150 300 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

545 AVDA RAMON Y CAJAL (TR01) 4 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 16 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

547 AVDA RAMON Y CAJAL (TR02) 4 5 0 14 0 0 0 5 24 40 BILATERAL 7 1 100 700 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

548 AVDA RAMON Y CAJAL (TR02) 7 5 0 14 0 0 0 5 24 22 BILATERAL 17 1 90 1530 Socelec / Teceo LED 

549 AVDA RAMON Y CAJAL (TR03) 

9 

4 2 5 2 5 0 4 22 20 

CENTRAL 

2 1 250 500 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 8 1 250 2000 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 BILATERAL 7 1 100 700 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

551 AVDA RAMON Y CAJAL (TR04) 

9 

8 0 7 3 10 2 5 35 34 IRREGULAR 

3 1 250 750 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 250 1000 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 100 400 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

554 AVDA REINA VICTORIA (TR01) (ROTONDA) 10 2,5 0 7 0 0 0 5 14,5 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Cariboni / Proyector Enos 
HALOGENUROS 

METALICOS 

555 AVDA REINA VICTORIA (TR02) 11 0,5 4,5 5 0 0 2 2,5 14,5 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Socelec / DM-2 VSAP 

556 AVDA REINA VICTORIA (TR03) 
11 

0,5 4,5 5 0 0 4,5 2,5 17 35 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / DK-2 
VAPOR DE 
MERCURIO 

11 1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

559 AVDA REINA VICTORIA (TR04) 
11 

3 4,5 5 0 0 4,5 0,5 17,5 35 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Socelec / DK-2 
VAPOR DE 
MERCURIO 

11 3 1 250 750 Socelec / DM-2 VSAP 

560 AVDA REINA VICTORIA (TR05) (ROTONDA) 11 5 0 5 0 0 0 10 20 15 IRREGULAR 2 1 150 300 Socelec / DM-2 VSAP 

561 AVDA REINA VICTORIA (TR05) (ROTONDA) 3 5 0 5 0 0 0 10 20 15 IRREGULAR 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

562 AVDA REINA VICTORIA (TR06) 3 1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 9 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

563 AVDA REINA VICTORIA (TR07) 
4 

1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 9 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / DM-2 VSAP 

4 1 1 150 150 Socelec / Nano VSAP 

564 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) 0 3 0 14 12 14 4,5 5 52,5 15 IRREGULAR 4 1 60 240 - / - 
INCANDESCENCI

A 

565 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) 11 3 0 14 12 14 4,5 5 52,5 15 IRREGULAR 4 1 250 1000 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

566 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) 19 3 0 14 12 14 4,5 5 52,5 15 IRREGULAR 4 1 250 1000 
SimonLighting / Proyector 

PR2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

567 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) 0 3 0 14 12 14 4,5 5 52,5 15 IRREGULAR 8 1 250 2000 
SimonLighting / Proyector 

PR30 
HALOGENUROS 

METALICOS 

568 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) 0 3 0 14 12 14 4,5 5 52,5 15 IRREGULAR 3 1 250 750 Disano / Proyector Rodio 2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

571 AVDA RICARDO SORIANO (TR02) 9 8 0 7 2 7 0 8 32 23 BILATERAL 4 1 250 1000 Philips / HSRP 151 HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

4 27 1 150 4050 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 CENTRAL 25 1 250 6250 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

573 AVDA RICARDO SORIANO (TR03) 
4 

8 0 16 0 0 0 5,5 29,5 
20 BILATERAL 8 1 150 1200 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

9 40 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

575 AVDA RICARDO SORIANO (TR04) 

4 

5 0 7 2 7 0 5 26 

18 BILATERAL 
1 1 150 150 - / - - 

4 17 1 250 4250 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 23 CENTRAL 12 1 250 3000 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

579 AVDA RICARDO SORIANO (TR05) 

4 

4 0 16 0 0 0 5 25 15 IRREGULAR 

7 1 250 1750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 150 150 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 5 1 150 750 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

581 AVDA RICARDO SORIANO (TR06) 

9 

3 0 16 0 0 0 3 22 20 IRREGULAR 

1 1 150 150 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 11 1 250 2750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 5 1 250 1250 Indalux / Quios 
HALOGENUROS 

METALICOS 

587 AVDA RICARDO SORIANO (TR07) 

3,5 

5 0 16 0 0 0 4 25 16 IRREGULAR 

1 1 100 100 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 250 250 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 19 1 250 4750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 28 1 86 2408 Socelec / Teceo LED 

589 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR01) 9 0 0 10 0 0 0 6,5 16,5 18 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 250 500 Philips / HSRP 151 VSAP 

590 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR02) 9 4,5 2 7 0 0 2 4,5 20 21 BILATERAL 4 1 250 1000 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

591 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR03) 
9 

6,5 0 7 0 0 2 4,5 20 25 BILATERAL 
6 1 250 1500 Philips / HSRP 151 VSAP 

9 1 1 250 250 DAE / Tronic VSAP 

593 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR04) 

9 

4,5 2 7 0 0 2 4,5 20 14 BILATERAL 

6 1 250 1500 Philips / HSRP 151 VSAP 

9 6 1 250 1500 DAE / Tronic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

598 AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

11 

4 4 8 4 8 5 6 39 52 

CENTRAL 34 1 150 5100 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 

BILATERAL 

21 1 150 3150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

11 9 1 150 1350 Socelec / Supersaturno VSAP 

11 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

603 AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) (ROTONDA) 

11 

27 0 14 0 0 0 5 46 24 
UNILATERAL 

DERECHA 

7 1 250 1750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 7 1 125 875 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

605 AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 

4 

4 3 7 3 7 5 5 34 47 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 - / - - 

11 18 1 150 2700 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 7 1 125 875 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

607 AVDA SEGOVIA (NUEVA ANDALUCIA) 
11 

4 3,5 8 0 0 3,5 5 24 50 TRESBOLILLO 
11 1 250 2750 SimonLighting / Heka VSAP 

4 11 1 125 1375 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

609 AVDA SEVERO OCHOA (TR01) 

9 

3 0 7,5 2 7,5 0 9 29 38 TRESBOLILLO 

3 1 250 750 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 250 250 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

613 AVDA SEVERO OCHOA (TR02) 

9 

2 0 7,5 2 7,5 0 1 20 40 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 5 1 250 1250 Philips / HSVO 400 
HALOGENUROS 

METALICOS 

614 AVDA SEVERO OCHOA (TR03) 6 1 2 4 0 0 0 1,5 8,5 38 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

615 AVDA SEVERO OCHOA (TR03) 3 1 2 4 0 0 0 1,5 8,5 27 IRREGULAR 2 1 150 300 Santa y Cole / Universal 
HALOGENUROS 

METALICOS 

617 AVDA SEVERO OCHOA (TR04) 
4 

1,5 2 3 0 0 2 3 11,5 20 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 - / - VSAP 

4 5 1 150 750 Atp / Globo A VSAP 

618 AVDA SEVERO OCHOA (TR04) 6 1,5 2 3 0 0 2 3 11,5 31 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 250 1750 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

620 AVDA SEVERO OCHOA (TR05) 9 7 0 7,5 2 7,5 0 1 25 40 TRESBOLILLO 3 1 250 750 Philips / HSVO 400 VSAP 

620 AVDA SEVERO OCHOA (TR05) 9 7 0 7,5 2 7,5 0 1 25 40 TRESBOLILLO 3 1 250 750 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

621 AVDA SEVERO OCHOA (TR06) 

8 

2 2 5 0 0 0 7 16 27 TRESBOLILLO 

4 1 250 1000 Benito / Duna Horizon VSAP 

9 1 1 250 250 Benito / Duna Horizon VSAP 

3 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

625 AVDA SEVERO OCHOA (TR06) 4 2 2 5 0 0 0 7 16 27 TRESBOLILLO 1 1 45,4 45,4 Secom / Regal LED 

627 AVDA SEVERO OCHOA (TR07) 9 2 0 7,5 0 0 0 5 14,5 56 TRESBOLILLO 2 1 250 500 Carandini / Lat-22 VSAP 

629 AVDA 

SEVERO OCHOA (TR08) 9 

1,5 0 7,5 2 7,5 0 1,5 20 45 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

SEVERO OCHOA (TR10) 

0 1 1 250 250 - / - - 

9 1 1 250 250 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 250 500 Philips / HSVO 400 
HALOGENUROS 

METALICOS 

631 AVDA SEVERO OCHOA (TR11) 4 5 5 5 0 0 2 2 19 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Globo Lep-Lek VSAP 

632 AVDA SEVERO OCHOA (TR11) 9 5 5 5 0 0 2 2 19 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Carandini / Lat-22 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

633 AVDA SEVERO OCHOA (TR11) 4 5 5 5 0 0 2 2 19 11 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

11 1 150 1650 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

634 AVDA SEVERO OCHOA (TR12) 4 3 2 5 0 0 2 2 14 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 Benito / Farol Fernandina VSAP 

637 AVDA SEVERO OCHOA (TR13) 

9 

1,5 0 15 0 0 0 1,5 18 50 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 250 500 Philips / HSVO 400 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 12 1 250 3000 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

639 AVDA SEVERO OCHOA (TR14) 

0 

2 0 3 0 0 2 2,5 9,5 21 
UNILATERAL 

DERECHA 

3 1 100 300 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

4 7 1 100 700 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

640 AVDA SEVERO OCHOA (TR15) 4 2,5 2 3,5 0 0 2 2 12 19 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 100 200 

Vilaplana / Globo Serie 
11000 

VSAP 

642 AVDA SEVERO OCHOA (TR16) 

8 

1,5 0 3 0 0 4 2,5 11 42 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 250 250 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

645 AVDA VALERIANO RODRIGUEZ 
3,5 

2 0 6 0 0 0 2 10 20 
UNILATERAL 

DERECHA 

14 1 150 2100 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

647 AVDA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2,5 2,5 6 1,5 6 2,5 2,5 23,5 37 TRESBOLILLO 21 1 150 3150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

648 
AVEN
IDA 

DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR11) 

11 

6,5 3 6 0 0 3 0 18,5 47 TRESBOLILLO 

8 1 250 2000 SimonLighting / Heka VSAP 

4 7 1 125 875 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

665 
CALL

E 
2 (URB CASCADA DE CAJOMAN) (TR01) 

0 
1 0 6 0 0 0 1 8 10 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 12 1 150 1800 Carandini / QS-2L VSAP 

666 
CALL

E 
25 (LINDA VISTA ALTA) (TR01) 7 2,5 0 6 0 0 0 0 8,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 Philips / HSRP 482 
HALOGENUROS 

METALICOS 

668 
CALL

E 
25 (LINDA VISTA ALTA) (TR02) 

0 
3,5 3 6 0 0 0 4,5 17 48 TRESBOLILLO 

1 1 100 100 - / - - 

7 13 1 150 1950 Philips / HSRP 482 VSAP 

669 
CALL

E 
25 (LINDA VISTA ALTA) (TR03) 7 2 0 7 0 0 0 2,5 11,5 19 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Philips / HSRP 482 VSAP 

670 
CALL

E 
28 DE FEBRERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1 0 3 0 0 2 0,5 6,5 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 29,4 117,6 Secom / Regal LED 

671 
CALL

E 
39 A 4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

672 
CALL

E 
4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR11) 8 2 0 7 0 0 0 2 11 30 TRESBOLILLO 2 1 79 158 Carandini / Estilo Led LED 

673 
CALL

E 
4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR12) (ROTONDA) 12 19 0 9 0 0 0 3 31 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

674 
CALL

E 
ABETO 

9 
4 2 6 0 0 2 2 16 20 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Philips / Malaga 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 150 600 Indalux / Visual-IVF VSAP 

676 
CALL

E 
ACERA DE LA MARINA 

4 
3,5 0 3 0 0 0 5,5 12 25 TRESBOLILLO 

6 1 52 312 Urban Square / Par LED 

4 1 1 64 64 Salvi / Venus LED 

678 
CALL

E 
ACUARIO 3 2 0 0 0 0 0 2 4 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
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(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 
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URA 
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RA1 

PARKI
NG1 
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MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3,5 2 1 100 200 Benito / Farol Villa VSAP 

680 
CALL

E 
ADELFAS (TR01) 9 1 0 5,5 0 0 4,5 0 11 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

681 
CALL

E 
ADELFAS (TR02) 9 1 0 5,5 0 0 4,5 0 11 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

682 
CALL

E 
ADUAR 

4,5 
1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 30 TRESBOLILLO 

11 1 150 1650 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

684 
CALL

E 
AFRICA (TR01) 6 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

685 
CALL

E 
AGUACATE 5,2 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Qs 10 VSAP 

686 
CALL

E 
AGUSTINA DE ARAGON 5 1 0 3 0 0 2 1 7 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

687 
CALL

E 
ALAMO 3,5 0,75 0 0 0 0 0 0,75 1,5 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fv VSAP 

689 
CALL

E 
ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 7 2 2 4,5 0 0 0 6 14,5 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

690 
CALL

E 
ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

7 

1,5 3 4,5 0 0 0 1 10 78 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

7 4 1 150 600 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

693 
CALL

E 
ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 3,5 2 0 4,5 0 0 3 2 11,5 33 TRESBOLILLO 17 1 150 2550 Benito / Farol Villa VSAP 

694 
CALL

E 
ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 10 2 0 4,5 0 0 3 2 11,5 33 TRESBOLILLO 4 1 150 600 

Philips / Proyector 
Decoflood 

HALOGENUROS 
METALICOS 

695 
CALL

E 
ALBARICOQUE 3 0 0 5 0 0 0 0 5 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

696 
CALL

E 
ALBATROS (SALTO DEL AGUA) 5,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Mazda / Estoril VSAP 

697 
CALL

E 
ALBENIZ (TR01) 8 1,5 4,5 3 0 0 2 1,5 12,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

698 
CALL

E 
ALBENIZ (TR02) 8 1 4,5 3 0 0 5 1 14,5 0 0 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

699 
CALL

E 
ALBENIZ (TR03) 8 1 4,5 3 0 0 2 1 11,5 0 0 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

700 
CALL

E 
ALBINONI (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) 3,5 3 0 7 0 0 0 3 13 60 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 100 400 Atp / Farol Siglo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

702 
CALL

E 
ALCANTARILLA (TR01) 5,5 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 22 TRESBOLILLO 2 1 100 200 MAZDA / Estoril VSAP 

703 
CALL

E 
ALCANTARILLA (TR02) 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

704 
CALL

E 
ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR01) 3,2 1 2 5 0 0 2 1 11 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 24 144 Atp / Pescador 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

707 
CALL

E 
ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR02) 

3,5 

1 0 6 0 0 5 1 13 16 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 9 1 100 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
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Nº 
LUMINA

RIAS 
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LUMINARIA 

POT. / 
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LUMINARIA 
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PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

710 
CALL

E 
ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR02) 3,2 1 0 6 0 0 5 1 13 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 24 24 Atp / Pescador 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

711 
CALL

E 
ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR03) 3,5 1 2,5 6 0 0 0 1 10,5 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

712 
CALL

E 
ALDERETE 

3,5 
1 0 0 0 0 0 1 2 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

715 
CALL

E 
ALEGRIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2,5 2,5 7 0 0 0 0 12 30 TRESBOLILLO 1 1 150 150 - / - VSAP 

715 
CALL

E 
ALEGRIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2,5 2,5 7 0 0 0 0 12 30 TRESBOLILLO 21 1 150 3150 Benito / Farol Villa VSAP 

716 
CALL

E 
ALFONSO LUQUE CHICOTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

4,5 

10 0 0 0 0 0 10 20 20 TRESBOLILLO 

10 1 150 1500 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 9 1 150 1350 Benito / Neovilla VSAP 

4 2 1 150 300 
Disano / Proyector Litio 

1148 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 
SimonLighting / Proyector 

PR2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

721 
CALL

E 
ALFONSO XII 3 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

722 
CALL

E 
ALFONSO XII 11 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Socelec / DM-2 VSAP 

723 
CALL

E 
ALFONSO XII 4 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / DM-2 VSAP 

726 
CALL

E 
ALFREDO PALMA (TR01) 

8 
2 2 3,5 0 0 4,5 3 15 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / DK-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 16 1 45 720 Benito / Nebraska LED 

727 
CALL

E 
ALFREDO PALMA (TR02) 9 2 2 6 0 0 4,5 2 16,5 28 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Carandini / Lat-22 

HALOGENUROS 
METALICOS 

728 
CALL

E 

ALFREDO PALMA (TR02) 8 
2 2 6 0 0 4,5 2 16,5 

28 
TRESBOLILLO 

5 1 45 225 Benito / Nebraska LED 

ALFREDO PALMA (TR03) 3 26 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

732 
CALL

E 
ALFREDO PALMA (TR03) 

9 

2 2 6 0 0 0 2 12 26 TRESBOLILLO 

2 1 250 500 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 45 45 Benito / Nebraska LED 

8 5 1 45 225 Benito / Nebraska LED 

8 1 1 150 150 Carandini / QS-2L VSAP 

735 
CALL

E 
ALGARROBO (URB CORTIJO DE NAGUELES) 

3,5 

0,5 2 5 0 0 0 0,5 8 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fvp 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 10 1 100 1000 Coyba / Globo Lep-Lek 
HALOGENUROS 

METALICOS 

736 
CALL

E 
ALHAMBRA DEL MAR (TR01) (PASEO MARITIMO) 

3,5 

3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 28 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

738 
CALL

E 
ALHAMBRA DEL MAR (TR02) (PASEO MARITIMO) 0,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 70 420 
iGuzzini / Comfort Wall 

Squared 
HALOGENUROS 

METALICOS 

741 
CALL

E 
ALHAMBRA DEL MAR (TR02) (PASEO MARITIMO) 5,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

13 1 150 1950 Benito / Vialia Evo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

743 
CALL

E 
ALICANTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7 1 4 4,5 0 0 2 1 12,5 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
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LUMINA
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POT. / 
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LUMINARIA 
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DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

747 
CALL

E 

ALMADRABA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1 0 3 0 0 0 1 5 12 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

ALMADRABA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
8 

1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 31 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

8 4 1 250 1000 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

749 
CALL

E 
ALMENDROS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

7 
1 0 3 0 0 2 1 7 54 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 482 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 5 1 150 750 GE Lighting / M-250A VSAP 

750 
CALL

E 
ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 1 0 4 0 0 2 1 8 12 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

751 
CALL

E 
ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 1 0 4 0 0 2 1 8 12 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Disano / Proyector Titanio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

752 
CALL

E 
ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4 1 2 4 0 0 0 1 8 21 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

755 
CALL

E 
ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 6 1 5 4 0 0 2 1,5 13,5 30 TRESBOLILLO 3 1 250 750 Indalux / CMR VSAP 

756 
CALL

E 
ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 6 1 2 4 0 0 0 1 8 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

757 
CALL

E 
ALMERIA 5 1,5 0 3 0 0 0 1 5,5 26 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

758 
CALL

E 
ALONSO DE BAZAN (TR01) 3,5 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 24 TRESBOLILLO 13 1 150 1950 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

759 
CALL

E 
ALONSO DE BAZAN (TR02) 3,5 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 24 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

760 
CALL

E 
ALONSO DE BAZAN (TR03) 3,5 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 29 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

761 
CALL

E 
ALONSO DE BAZAN (TR04) 3,5 1 0 3 0 0 2 1 7 22 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

762 
CALL

E 
ALONSO DE OJEDA 

4 
1 2 3 0 0 4,5 2 12,5 19 TRESBOLILLO 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina VSAP 

5 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

764 
CALL

E 
ALUMINIO 6 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 250 1500 Nordex / Astra 3 VSAP 

765 
CALL

E 
AMISTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 2,5 2,5 6 0 0 0 2,5 13,5 29 TRESBOLILLO 18 1 150 2700 Benito / Farol Villa VSAP 

766 
CALL

E 
AMISTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 2 2,5 4 0 0 2 2 12,5 25 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

767 
CALL

E 
AMOR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 5 2 7 0 0 2,5 3 19,5 28 TRESBOLILLO 21 1 150 3150 Benito / Farol Villa VSAP 

769 
CALL

E 
ANCHA 3,5 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 25 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

770 
CALL

E 
ANCLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

771 
CALL

E 
ANCLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4,5 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 29,4 29,4 Secom / Regal LED 

773 
CALL

E 
ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 1 5,5 7 0 0 5,5 1 20 24 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

774 
CALL

E 

ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

3,5 

1 5,5 7 0 0 5,5 1 20 
24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4,5 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 7 5,5 7 0 0 5,5 9 34 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Neofernandina VSAP 
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776 
CALL

E 
ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 7 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

780 
CALL

E 
ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 9 2,5 5 0 0 2,5 7 26 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina VSAP 

781 
CALL

E 
ANDRES SEGOVIA (TR01) 3,5 4 2 6,5 0 0 2 4 18,5 16 TRESBOLILLO 11 1 150 1650 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

782 
CALL

E 
ANDRES SEGOVIA (TR02) 3,5 4 2 6,5 0 0 2 4 18,5 24 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

783 
CALL

E 
ANDRES SEGOVIA (TR03) 3,5 0 2 4 0 0 2 0 8 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

784 
CALL

E 
ANDRES SEGOVIA (TR04) 9 1 2 3 0 0 0 1 7 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

786 
CALL

E 
ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

6 
1 0 4,5 0 0 0 1 6,5 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,2 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

787 
CALL

E 
ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

8 

1 2 4,5 0 0 2 1 10,5 19 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 150 300 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

790 
CALL

E 
ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 5 1 2 4,5 0 0 2 1 10,5 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Iluca / Bagur 
HALOGENUROS 

METALICOS 

791 
CALL

E 
ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 5 2 2 5 0 0 2,5 2,5 14 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Iluca / Bagur 
HALOGENUROS 

METALICOS 

792 
CALL

E 
ANTONIO DE NEBRIJA 

4 
2,5 2 4 0 0 2 2,5 13 17 TRESBOLILLO 

8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

794 
CALL

E 
ANTONIO HERRERO 3 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 19 BILATERAL 11 1 150 1650 Coyba / Farol Fp-Ff 

HALOGENUROS 
METALICOS 

795 
CALL

E 
ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) 6 1,5 4,5 5,5 0 0 4,5 1,5 17,5 55 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

796 
CALL

E 
ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) 6,5 1,5 4,5 5,5 0 0 4,5 1,5 17,5 55 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

797 
CALL

E 
ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) 8 1,5 4,5 5,5 0 0 4,5 1,5 17,5 55 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

799 
CALL

E 
ANTONIO LIZARZA (TR02) 8 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

800 
CALL

E 
ANTONIO LIZARZA (TR03) 5 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 27 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Salvi / Venus 

HALOGENUROS 
METALICOS 

801 
CALL

E 
ANTONIO MACHADO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 8 1 0 5 0 0 0 1 7 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 36 216 Socelec / Teceo LED 

802 
CALL

E 
ANTONIO MACHADO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 4 5 6 0 0 5 3 23 21 TRESBOLILLO 12 1 100 1200 Philips / Farol Jargeau 

HALOGENUROS 
METALICOS 

804 
CALL

E 
ANTONIO MARTIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 0 6 3,5 0 0 2,5 2 14 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

805 
CALL

E 
ANTONIO MARTIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 6 0 6 3,5 0 0 2,5 2 14 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

806 
CALL

E 
ANTONIO MONTERO 

4 

3 0 2,5 0 0 0 7 12,5 26 TRESBOLILLO 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 3 1 150 450 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 
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INTERDISTA
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Nº 
LUMINA

RIAS 
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POT. / 
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POT. 
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(W) 

LUMINARIA 
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PARKI
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MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

808 
CALL

E 
APARTADA 

3,5 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 11 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

810 
CALL

E 
ARAGON (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2,5 4,5 0 0 2,5 1 11,5 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

812 
CALL

E 
ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

4 

2 0 0 0 0 0 2 4 

25 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

6 

40 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

6 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

815 
CALL

E 
ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 1,5 4,5 5 0 0 2 2 15 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

816 
CALL

E 
ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 9 1,5 2 9 0 0 2 1,5 16 47 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Philips / HSRP 151 

HALOGENUROS 
METALICOS 

817 
CALL

E 
ARROYO SEGUNDO (TR03) 9 2 0 7 0 0 0 11 20 38 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

818 
CALL

E 
ARROYO SEGUNDO (TR01) 9 2,5 0 7 0 0 0 2,5 12 33 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 250 2500 Socelec / Onix 3 VSAP 

819 
CALL

E 
ARROYO SEGUNDO (TR02) (ROTONDA) 9 2 0 7 0 0 0 11 20 38 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

820 
CALL

E 
ARTE (TR01) 

4 

1,5 0 3,5 0 0 0 2,5 7,5 24 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

6 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

823 
CALL

E 
ARTE (TR02) 

3,5 
1 2 3,5 0 0 2 3 11,5 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 6 1 250 1500 Cariboni / Proyector Enos VSAP 

828 
CALL

E 
ARTURO RUBINSTEIN (TR01) (ROTONDA) 4,5 3,5 0 8 0 0 0 3,5 15 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 Carandini / SC-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

829 
CALL

E 
ARTURO RUBINSTEIN (TR02) 6 5 2 3,5 2,5 3,5 2 5 23,5 30 BILATERAL 28 1 100 2800 Carandini / SC-250 

HALOGENUROS 
METALICOS 

830 
CALL

E 
ARTURO RUBINSTEIN (TR03) 

6 

8 0 10 0 0 0 6 24 30 BILATERAL 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 100 200 Carandini / SC-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

832 
CALL

E 
ASTURIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 4,5 0 0 2 1 10,5 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

833 
CALL

E 
ATARAZANAS (TR01) 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

835 
CALL

E 
ATARAZANAS (TR02) 

3,5 

0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 15 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Coyba / Globo Lep-Lek 
HALOGENUROS 

METALICOS 

837 
CALL

E 
AVELLANO (TR01) 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 33 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Qs 10 VSAP 

838 
CALL

E 
AVELLANO (TR03) 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Qs 10 VSAP 

839 
CALL

E 
AVILA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 6 0 0 0 0 0 6 12 25 TRESBOLILLO 15 1 150 2250 Benito / Farol Fernandina VSAP 

839 
CALL

E 
AVILA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 6 0 0 0 0 0 6 12 25 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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Nº 
LUMINA
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PARKI
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MEDI
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CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

840 
CALL

E 
AVILA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 11 0 0 0 0 0 11 22 6 BILATERAL 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

842 
CALL

E 
AVILA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 13 BILATERAL 6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina VSAP 

843 
CALL

E 
AZORIN 3,5 3 0 3 0 0 2 0 8 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

844 
CALL

E 
BADAJOZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 47 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Indalux / CMR VSAP 

845 
CALL

E 
BAHIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 2,5 3 5 0 0 0 2 12,5 33 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

846 
CALL

E 
BAHIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

5 

2,5 3 5 0 0 0 2 12,5 23 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

8 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 125 125 Philips / Malaga 
VAPOR DE 
MERCURIO 

6 1 1 150 150 Philips / SGP 340 PC VSAP 

847 
CALL

E 
BARQUILLA (TR01) 4 2 4,5 3 0 0 0 2 11,5 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

848 
CALL

E 
BARQUILLA (TR02) 4 2 0 3 0 0 4,5 2 11,5 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

849 
CALL

E 
BELEN (URB LA MERCED) 3,5 0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

850 
CALL

E 
BENAHAVIS (TR01) 4 2 2 3 0 0 5 2 14 20 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

851 
CALL

E 
BENAHAVIS (TR02) 

4 
6 0 0 0 0 0 6 12 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

853 
CALL

E 
BENALMADENA (TR01) 3,5 0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 6 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

854 
CALL

E 
BENALMADENA (TR02) 3,5 2,5 2 4 0 0 2 2,5 13 12 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

856 
CALL

E 
BERGANTIN 3,5 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 150 1500 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

857 
CALL

E 
BERMEJA 4,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 11 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 150 1500 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

858 
CALL

E 
BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 35 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina VSAP 

859 
CALL

E 
BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 35 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

861 
CALL

E 
BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 0 2 5 0 0 2 2 11 67 TRESBOLILLO 7 1 250 1750 Philips / Proyector Tempo VSAP 

862 
CALL

E 
BOBADILLA (URB CORTIJO DE NAGUELES) 3 0,5 0 5 0 0 0 0,5 6 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

18 1 150 2700 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

863 
CALL

E 
BOLIVIA 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 Benito / Farol Villa VSAP 

865 
CALL

E 
BOQUERON (TR01) 

6 
1,5 4 3 0 0 2 1,5 12 41 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 8 1 150 1200 Carandini / Lat-22 VSAP 

868 
CALL

E 
BOQUERON (TR02) 4 5 0 0 0 0 0 5 10 21 TRESBOLILLO 2 1 100 200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
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Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
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LUMINARIA 
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CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

5 4 1 100 400 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 100 200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

870 
CALL

E 
BOQUERON (TR03) 

6 

1 4 4 0 0 0 1 10 23 TRESBOLILLO 

2 1 250 500 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 250 250 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

874 
CALL

E 
BOQUERON (TR04) 6 1 2 4 0 0 2 1 10 19 TRESBOLILLO 1 1 250 250 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

875 
CALL

E 
BOQUERON (TR04) 

6 
1 2 4 0 0 2 1 10 19 TRESBOLILLO 

3 1 250 750 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 3 1 250 750 SimonLighting / Zaniah MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

877 
CALL

E 
BRONCE (TR01) 6 1 2 4 0 0 2 1 10 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Nordex / Astra 3 VSAP 

878 
CALL

E 
BRONCE (TR02) 6 1 2 5 0 0 0 1 9 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 Nordex / Astra 3 VSAP 

879 
CALL

E 
BRONCE (TR03) 6 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 57 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

880 
CALL

E 
BUITRAGO 

3,5 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 19 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

884 
CALL

E 
CABALLEROS 

3,5 

2 0 0 0 0 0 2 4 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 1 1 125 125 AYTO MARBELLA / FSN005 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3,5 1 1 150 150 Bjc / Romantica 
HALOGENUROS 

METALICOS 

888 
CALL

E 
CADIZ 3 3 0 0 0 0 0 3 6 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Bjc / Romantica VSAP 

890 
CALL

E 
CALDERON (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 7 1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 40 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

891 
CALL

E 
CALVARIO (TR01) 

7 

2 0 6 0 0 2 2 12 37 

TRESBOLILLO 2 1 56 112 Salvi / Anima LED 

7 TRESBOLILLO 2 1 250 500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

892 
CALL

E 
CALVARIO (TR01) 4 2 0 6 0 0 2 2 12 37 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

894 
CALL

E 
CALVARIO (TR02) 1 3 0 9 0 0 0 4 16 32 TRESBOLILLO 4 2 72 576 - / - FLUORESCENTE 

897 
CALL

E 
CALVARIO (TR02) 7 3 0 9 0 0 0 4 16 32 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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PARKI
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RA2 
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OVIA 

898 
CALL

E 
CALVARIO (TR02) 3 3 0 9 0 0 0 4 16 32 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Philips / Missouri 

HALOGENUROS 
METALICOS 

899 
CALL

E 
CALVARIO (TR02) 2,5 3 0 9 0 0 0 4 16 32 TRESBOLILLO 2 1 70 140 Lux May / Res 

HALOGENUROS 
METALICOS 

900 
CALL

E 
CALVARIO (TR03) (ROTONDA) 

5 

9 0 7 0 0 0 9 25 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 5 1 250 1250 SimonLighting / AP1 MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 250 250 SimonLighting / Heka VSAP 

903 
CALL

E 
CALVARIO (TR04) 7 2 2 6 0 0 0 2 12 42 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 SimonLighting / Heka VSAP 

904 
CALL

E 
CALVARIO (TR05) 7 2 2 6 0 0 0 2 12 49 TRESBOLILLO 7 1 250 1750 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

908 
CALL

E 
CALVARIO (TR07) 3 2,5 2 6 0 0 0 4 14,5 17 TRESBOLILLO 13 1 150 1950 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

909 
CALL

E 
CALVARIO (TR08) 

3 
2,5 0 6 0 0 0 2,5 11 17 TRESBOLILLO 

9 1 150 1350 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 4 1 150 600 Benito / Neovilla VSAP 

916 
CALL

E 
CAMILO JOSE CELA 

4 

6 2 5 0 0 2 7 22 34 BILATERAL 

1 1 150 150 - / - - 

6 67 1 150 10050 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 14 1 100 1400 Carandini / SC-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

920 
CALL

E 
CAMINO DE LA IGLESIA 3,5 1,5 0 6 0 0 0 0 7,5 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Benito / Farol Villa VSAP 

921 
CALL

E 
CAMINO DEL PINAR (TR01) 3,5 1 0 6 0 0 0 0,5 7,5 21 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Benito / Neovilla VSAP 

923 
CALL

E 
CAMINO DEL PINAR (TR02) 3,5 1 0 6 0 0 0 0 7 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

11 1 150 1650 Benito / Neovilla VSAP 

924 
CALL

E 
CAMINO DEL PINAR (TR03) 7 2 0 6 0 0 2 3 13 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 250 1500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

925 
CALL

E 
CAMINO DEL PINAR (TR04) 7 2 0 6 0 0 0 2 10 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

927 
CALL

E 
CAMINO DEL SEÑADOR 5,2 0 0 4 0 0 0 0 4 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

928 
CALL

E 
CAMINO VIEJO OJEN (TR02) (ROTONDA) 9 2,5 0 8 0 0 0 10 20,5 0 IRREGULAR 6 1 250 1500 Socelec / Onix 3 

HALOGENUROS 
METALICOS 

930 
CALL

E 
CAMINO VIEJO OJEN (TR03) 

9 

2 2 7 0 0 2 2 15 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 GE Lighting / M-250A VSAP 

9 13 1 250 3250 Socelec / Onix 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 250 500 Carandini / QS-2L VSAP 

932 
CALL

E 
CAMPILLOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

933 
CALL

E 
CAQUI 5,2 0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 34 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Carandini / Qs 10 VSAP 

934 
CALL

E 
CARAVACA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 1 5,5 6 0 0 3 3 18,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Indalux / CMR VSAP 

935 
CALL

E 
CARAVACA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 1 5,5 6 0 0 3 3 18,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

937 CALL CARBON 6 2 4,5 5,5 0 0 2 2 16 25 UNILATERAL 3 1 150 450 Nordex / Astra 3 HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E IZQUIERDA METALICOS 

938 
CALL

E 
CARBON 9 2 4,5 5,5 0 0 2 2 16 60 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 

HALOGENUROS 
METALICOS 

939 
CALL

E 
CARDENAL CISNEROS 3 1,5 0 6,5 0 0 0 1,5 9,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

940 
CALL

E 
CARIDAD 

3,5 
1 0 0 0 0 0 1 2 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

942 
CALL

E 
CARLOMAGNO 3 1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 43 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

943 
CALL

E 
CARLOS III (TR01) 5 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 22 TRESBOLILLO 13 1 250 3250 Carandini / Estilo VSAP 

944 
CALL

E 
CARLOS III (TR02) 5 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 22 TRESBOLILLO 9 1 250 2250 Carandini / Estilo VSAP 

945 
CALL

E 
CARLOS III (TR03) 5 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 20 TRESBOLILLO 33 1 250 8250 Carandini / Estilo VSAP 

946 
CALL

E 
CARLOS MACKINTOSH 3 3 0 3 0 0 0 2 8 27 TRESBOLILLO 12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

951 
CALL

E 
CARLOTA NAVARRETE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 5 0 0 0 1 9 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

954 
CALL

E 
CARLOTA NAVARRETE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 5 0 0 0 1 9 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 29,4 147 Secom / Regal LED 

956 
CALL

E 
CARMEN 

4 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 8 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 2 1 150 300 Cariboni / Proyector Enos VSAP 

963 
CALL

E 
CARMEN SEVILLA (TR03) 

0 

1 0 6 0 0 0 0 7 22 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 - / - - 

8,5 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

964 
CALL

E 
CARRIL DE LA MINA (TR01) 3 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

965 
CALL

E 
CARRIL DE LA MINA (TR02) 3 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

966 
CALL

E 
CARRIL DE LA MINA (TR03) 4 2 0 3 0 0 0 2 7 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 150 1800 Socelec / Aramis 
HALOGENUROS 

METALICOS 

968 
CALL

E 
CARRIL DEL RELOJERO (TR01) 

3,5 

2 0 6 0 0 0 2 10 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 SimonLighting / BL2 VSAP 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

970 
CALL

E 
CARRIL DEL RELOJERO (TR02) 3,5 2 0 6 0 0 0 2 10 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 SimonLighting / BL2 VSAP 

971 
CALL

E 
CARTAGENA (URB RESTO GUADAIZA) 3,5 1 0 6 0 0 0 1 8 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

972 
CALL

E 
CASABLANCA (TR01) (PASEO MARITIMO) 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

11 1 150 1650 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3,5 3 1 150 450 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

975 
CALL

E 
CASCADA 

9 
2,5 2 3 0 0 0 1 8,5 60 TRESBOLILLO 

2 1 250 500 Indalux / IVA1-VS VSAP 

9 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 

977 
CALL

E 
CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2 0 5 0 0 3,5 2 12,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 100 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

978 
CALL

E 
CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2 0 5 0 0 3,5 2 12,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

979 
CALL

E 
CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7 2 0 5 0 0 3,5 2 12,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 250 1500 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

980 
CALL

E 
CASTELLON (NUEVA ANDALUCIA) 

11 

5,5 3,5 9 0 0 3 5 26 51 TRESBOLILLO 

6 1 150 900 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 150 900 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

983 
CALL

E 
CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (ROTONDA) (TR04) 7 11 0 10 0 0 0 3,5 24,5 32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP1 MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

985 
CALL

E 
CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 2 2,5 7,5 0 0 2,5 2 16,5 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 Carandini / Lat-22 VSAP 

987 
CALL

E 
CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 

7 
3 0 4 3,5 4 0 3 17,5 43 TRESBOLILLO 

5 1 150 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

7 1 1 150 150 SimonLighting / Zaniah MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

991 
CALL

E 
CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 7 3,5 0 4,5 3,5 4,5 0 2 18 41 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Philips / HSRP 151 

HALOGENUROS 
METALICOS 

992 
CALL

E 
CASTILLEJOS 3,5 2 0 3,5 0 0 0 2 7,5 10 TRESBOLILLO 12 1 150 1800 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

993 
CALL

E 
CATALUÑA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2,5 3 0 0 2,5 1 10 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

994 
CALL

E 
CEMENTERIO 

9 

1 0 4 0 0 2 1 8 41 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 250 1750 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 Carandini / Qs 10 VSAP 

9 5 1 250 1250 Carandini / Qsa 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

997 
CALL

E 
CEREZO (URB RICMAR) 5,2 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 60 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

999 
CALL

E 
CHAMBEL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

3,5 

1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina VSAP 

5 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

1000 
CALL

E 
CHAMBEL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 26 TRESBOLILLO 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1002 
CALL

E 
CHILE 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1003 
CALL

E 
CHORREADERO 9 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 19 

UNIALTERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1005 
CALL

E 
CHORRON 

4 
1,5 0 3 0 0 0 1,5 6 18 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1006 
CALL

E 
CIRUELO 3 0 0 5 0 0 0 0 5 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

1007 
CALL

E 
CIUDAD DE LOS PERIODISTAS (TR02) 3,5 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 50 TRESBOLILLO 8 1 100 800 SimonLighting / BL2 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1008 
CALL

E 
CIUDAD DE LOS PERIODISTAS (TR02) 3,5 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 50 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1009 
CALL

E 
CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR01) 

(ROTONDA) 
11 4 3 9,5 0 0 0 0 16,5 0 0 1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

1011 
CALL

E 
CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR02) 

11 
2,5 2 5 0 0 2 2,5 14 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 GE Lighting / MB-250 VSAP 

11 9 1 250 2250 Carandini / QS-2L VSAP 

1013 
CALL

E 
CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR03) 

6 
2 2 6 0 0 2 2 14 22 TRESBOLILLO 

1 1 100 100 - / - - 

6 28 1 100 2800 SimonLighting / AP1 LX VSAP 

1014 
CALL

E 
CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR03) 6,5 2 2 6 0 0 2 2 14 22 TRESBOLILLO 28 1 150 4200 Carandini / Jch 250 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1015 
CALL

E 
CLAVELES (TR01) 

3 

1 0 5 0 0 5 1 12 13 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 100 100 AYTO MARBELLA / FSN002 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 1 1 100 100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1017 
CALL

E 
CLAVELES (TR02) 4 1 2 5 0 0 2 1 11 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

1018 
CALL

E 
CLAVELES (TR02) 3 1 0 5 0 0 0 1 7 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

12 1 100 1200 AYTO MARBELLA / FSN002 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1020 
CALL

E 
CLAVELES (TR02) 3 1 2 5 0 0 2 1 11 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1021 
CALL

E 
CLIPPER 

3,5 

1 0 4 0 0 2 1 8 25 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

3 2 1 150 300 Coyba / Globo Ler 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

1024 
CALL

E 
COBRE (TR01) 6 2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Nordex / Astra 3 VSAP 

1025 
CALL

E 
COBRE (TR02) 6 2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1026 
CALL

E 
COCLE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 0 6 6 0 0 0 2 14 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

1030 
CALL

E 
COCLE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 2 2 4 0 0 2,5 3 13,5 34 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 250 1500 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1031 
CALL

E 
COIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1,5 2 4,5 0 0 0 1,5 9,5 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1033 
CALL

E 
COIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 3 IRREGULAR 4 1 150 600 

SimonLighting / Syrma AP-
101 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1035 
CALL

E 
COLMENAR (URB CORTIJO DE NAGUELES) 3 0,5 0 5 0 0 0 0,5 6 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

1037 
CALL

E 
CONDE DE CASAL 3 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 100 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1038 
CALL

E 
CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR01) 6 2 2 3 0 0 0 1,5 8,5 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 100 500 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1039 
CALL

E 
CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR02) 

6 

1 2 5 0 0 2 1 11 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 100 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 9 1 150 1350 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1042 
CALL

E 
CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR03) 

6 

1 2 5 0 0 2 1 11 34 BILATERAL 

1 1 100 100 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 12 1 100 1200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1043 CALL CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR03) 9 1 2 5 0 0 2 1 11 34 BILATERAL 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E METALICOS 

1044 
CALL

E 
CONQUISTADOR AGUIRRE 3,5 2 0 3 0 0 2 2 9 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1046 
CALL

E 
COPO (TR01) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 1,5 2,5 6 0 0 0 3,5 13,5 66 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Indalux / IMR-2M2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1047 
CALL

E 
CORAL BEACH (PASEO MARITIMO) 3 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

33 1 100 3300 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

1048 
CALL

E 
CORAL BEACH (PASEO MARITIMO) 

3,5 
3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

22 1 150 3300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Neofernandina VSAP 

1050 
CALL

E 
CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 32 TRESBOLILLO 12 1 29,4 352,8 Secom / Regal LED 

1052 
CALL

E 
CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

5 

1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 20 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 29,4 58,8 Secom / Regal LED 

5 1 1 29,4 29,4 Secom / Regal LED 

1054 
CALL

E 
CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 5 1,5 0 6 0 0 5 2 14,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Benito / Farol Villa VSAP 

1055 
CALL

E 
CORDOBA 3 3 0 0 0 0 0 3 6 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Bjc / Romantica VSAP 

1056 
CALL

E 
CORRALES ALTOS 

4 

2 0 0 0 0 0 2 4 17 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1059 

CALL
E 

CORRALES BAJOS (TR01) 4,5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CALL
E 

CORRALES BAJOS (TR02) 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

CALL
E 

CORRALES BAJOS (TR03) 4,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1062 
CALL

E 
CRISTOBAL COLON (TR01) 4 5 2 7,5 0 0 5 2 21,5 20 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1063 
CALL

E 
CRISTOBAL COLON (TR02) 

3,5 

2 2 6 0 0 2 2 14 25 TRESBOLILLO 

15 1 150 2250 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 150 900 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1065 
CALL

E 
CRISTOBAL PARRA (TR06) (URB LAS CANCELAS) 6 0,5 0 5 0 0 0 0,5 6 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fva VSAP 

1066 
CALL

E 
CRUZ (TR01) 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1067 
CALL

E 
CSN001 14 10 0 0 0 0 0 10 20 56 CENTRAL 12 1 250 3000 

SimonLighting / Proyector 
Etna LX 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1068 
CALL

E 
CSN002 

5 
0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 13 1 100 1300 
SimonLighting / Proyector 

PR22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1069 
CALL

E 
CRUZ (TR02) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1070 
CALL

E 
CSN003 3,5 1 5 5 0 0 2 1 14 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1072 
CALL

E 
CSN116 3,5 3,5 2,5 9 0 0 2,5 3 20,5 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

1073 
CALL

E 
CSN118 8 15 0 0 0 0 0 15 30 10 BILATERAL 2 1 150 300 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

1074 
CALL

E 
CSN118 5 15 0 0 0 0 0 15 30 10 BILATERAL 1 1 150 150 Carandini / Junior 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1075 
CALL

E 
CSN120 6 0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1076 
CALL

E 
CSN121 7 3,5 0 5 0 0 0 1 9,5 48 TRESBOLILLO 24 1 150 3600 Philips / HSRP 482 VSAP 

1078 
CALL

E 
CSN126 3,5 1 0 5 0 0 2,5 1 9,5 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1080 
CALL

E 
CSN127 4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 9 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1081 
CALL

E 
CSN128 (TR01) 8 3,5 0 6 0 0 0 3,5 13 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

33 1 36 1188 Socelec / Teceo LED 

1083 
CALL

E 
CSN128 (TR02) 8 3,5 0 6 0 0 0 3,5 13 63 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 36 216 Socelec / Teceo LED 

1084 
CALL

E 
CSN130 9 3 0 8 0 0 0 3 14 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Philips / HSRP 482 VSAP 

1087 
CALL

E 
CSN135 

3 
1,5 2 5 0 0 0 1,5 10 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Coyba / Farol Fva VSAP 

3,5 1 1 150 150 Coyba / Farol Fva VSAP 

1095 
CALL

E 
CSN138 8 1 0 4 0 0 0 1 6 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1096 
CALL

E 
CSN145 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1097 
CALL

E 
CSN146 4,5 3,5 2,5 7 3 7 2,5 2 27,5 26 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1098 
CALL

E 
CSN160 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

3 

4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 21 TRESBOLILLO 

5 1 150 750 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

6 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 1 1 18 18 Carandini / PLZ-3000 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1102 
CALL

E 
CSN161 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

7,5 
2 2,5 6 0 0 2,5 2 15 40 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 SimonLighting / Heka VSAP 

7,5 1 1 150 150 Socelec / Supersaturno VSAP 

1104 
CALL

E 
CSN162 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7,5 1,5 2,5 6 0 0 2,5 1,5 14 50 TRESBOLILLO 5 1 150 750 SimonLighting / Heka VSAP 

1105 
CALL

E 

CSN163 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 2 5 5 0 0 0 2 14 21 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CSN163 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 19 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

1107 
CALL

E 
CSN164 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2 5 5 0 0 5 2 19 30 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1108 
CALL

E 
CSN165 6 2 5 5 0 0 5 2 19 30 TRESBOLILLO 2 1 150 300 

SimonLighting / Syrma AP-
101 

VSAP 

1109 
CALL

E 
CSN166 

9 

2 0 5,5 0 0 0 2 9,5 57 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 6 1 250 1500 Indalux / CMR VSAP 

9 1 1 250 250 Carandini / Jch 250 HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

1111 
CALL

E 

CSN168 (TR01) 

0 

2 0 6 0 0 0 2 10 26 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 - / - - 

6 1 1 150 150 - / - - 

5 1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

5 6 1 125 750 SimonLighting / AP-5 
VAPOR DE 
MERCURIO 

5 1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

5 3 1 150 450 Carandini / Jch 250 VSAP 

5 3 1 150 450 Atp / Pescador VSAP 

6 7 1 150 1050 Atp / Pescador VSAP 

6 2 1 150 300 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 2 1 150 300 Cariboni / Proyector TES150 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CSN168 (TR02) 

5 

0 0 5 0 0 0 2 7 16 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 125 125 - / - - 

5 2 1 125 250 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

5 1 1 150 150 Cariboni / Proyector TES150 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1123 
CALL

E 
CSN170 4 1 0 5 0 0 4 1 11 16 IRREGULAR 2 1 100 200 

Vilaplana / Globo Serie 
11000 

VSAP 

1124 
CALL

E 

CSN171 
7 

1 0 5 0 0 4 1 11 16 IRREGULAR 
3 1 150 450 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

7 6 1 150 900 Carandini / Qsa 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CSN172 7 1 4 5 0 0 0 1 11 32 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1129 
CALL

E 
CSN173 5 1,5 4 5 0 0 4,5 1,5 16,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

13 1 38 494 Socelec / Teceo LED 

1130 
CALL

E 
CSN174 

2,5 

0 0 4 0 0 0 0 4 22 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 125 125 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3 1 1 100 100 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 100 100 Benito / Farol Villa VSAP 

6 1 1 125 125 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1134 
CALL

E 
CSN175 

8 

1,5 4 5 0 0 4 1,5 16 16 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

3 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1138 
CALL

E 
CSN177 3 1,5 0 4,5 0 0 0 1,5 7,5 6 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 150 1500 Coyba / Globo Lep-Lek VSAP 

1139 
CALL

E 
CSN178 

4 

1,5 2,5 5 0 0 2,5 1,5 13 18 
UNILATERAL 

DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

6 1 1 100 100 Philips / V-SAW 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1141 
CALL

E 
CSN179 

3,5 
1,5 2 5 0 0 2 1,25 11,75 15 IRREGULAR 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

1143 
CALL

E 
CSN180 5 1,5 2 4 0 0 0 1,5 9 19 TRESBOLILLO 11 1 150 1650 Benito / Farol Villa VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1144 
CALL

E 
CSN181 3 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1145 
CALL

E 

CSN182 9 1,5 5 5 0 0 4 1 16,5 33 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CSN183 9 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 40 TRESBOLILLO 11 1 250 2750 Indalux / IVA1-VS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1147 
CALL

E 
CSN184 (TR01) 6,2 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 40 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Philips / Alliance VSAP 

1148 
CALL

E 
CSN184 (TR02) 6,2 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 40 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Philips / Alliance VSAP 

1149 
CALL

E 
CSN185 3 10 0 0 0 0 0 10 20 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1150 
CALL

E 
CSN185 

4 
10 0 0 0 0 0 10 20 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 3 1 125 375 Lux May / Proyector Telec 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1152 
CALL

E 
CSN187 5 2 0 0 0 0 0 2 4 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

12 1 46 552 Benito / Neofernandina LED 

1153 
CALL

E 
CSN188 2,5 2 0 0 0 0 0 2 4 5 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

30 2 110 6600 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1154 
CALL

E 
CSN189 

6 
1,5 3,5 6 0 0 3,5 1,5 16 23 IRREGULAR 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

8 4 1 250 1000 Socelec / DM-2 VSAP 

1157 
CALL

E 
CSN190 

4 
3 0 0 0 0 0 3 6 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

5,5 3 1 150 450 Benito / Vialia Lira VSAP 

1158 
CALL

E 
CSN191 

3 

2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 16 IRREGULAR 

4 1 36 144 AYTO MARBELLA / FSN003 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

4,5 4 1 250 1000 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 5 1 36 180 Bjc / Romantica 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1161 
CALL

E 
CSN192 3 5 0 0 0 0 0 5 10 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 32 160 Philips / Mini 300 Led LED 

1162 
CALL

E 
CSN193 4 2 0 0 0 0 0 2 4 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

11 1 150 1650 Carandini / Junior 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1164 
CALL

E 
CSN194 

1 

2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 

11 BILATERAL 21 1 9 189 
Leds C4 / GEA 55-9663-CA-

37 
LED 

4 50 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1165 
CALL

E 
CSN195 3 0 2,5 0 0 0 0 2,5 5 30 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Santa y Cole / Universal VSAP 

1166 
CALL

E 
CSN196 3 2 0 0 0 0 0 2 4 9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fv VSAP 

1167 
CALL

E 
CSN197 4 10 0 0 0 0 0 10 20 11 BILATERAL 8 1 100 800 

Vilaplana / Globo Serie 
11000 

VSAP 

1168 
CALL

E 
CSN198 

3 
7 0 0 0 0 0 7 14 9 IRREGULAR 

3 1 100 300 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

4 3 1 100 300 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

1170 
CALL

E 
CSN199 3 5,5 0 0 0 0 0 5,5 11 18 CENTRAL 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1171 
CALL

E 
CSN200 5 6 0 0 0 0 0 6 12 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1172 
CALL

E 
CSN201 5 2 0 0 0 0 0 2 4 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 150 1500 Coyba / Globo Lep-Lek 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1173 
CALL

E 
CSN202 7,3 2 0 0 0 0 0 2 4 14 IRREGULAR 6 1 150 900 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1173 
CALL

E 
CSN202 

3,5 

2 0 0 0 0 0 2 4 14 IRREGULAR 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

6 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

6 3 1 150 450 Socelec / Nano 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 9 1 150 1350 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,3 6 1 45 270 Benito / Neovilla 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

7,3 1 1 150 150 Philips / Proyector MNF210 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1185 
CALL

E 
CSN203 7 10 0 0 0 0 0 10 20 25 UNILATERAL 6 1 150 900 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1186 
CALL

E 
CSN204 (CEMENTERIO) 

3 

37 0 0 0 0 0 37 74 11 IRREGULAR 

2 1 40 80 - / - 
INCANDESCENCI

A 

3,5 9 1 25 225 Coyba / Farol Fva 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

4,5 2 1 72 144 Benito / Farol Villa 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

2 32 1 25 800 AYTO MARBELLA / FSN002 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

5 24 1 25 600 AYTO MARBELLA / FSN002 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

4 9 1 25 225 Bjc / Romantica 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1192 
CALL

E 
CSN205 8 0 0 7 0 0 0 0 7 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 150 1500 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1194 
CALL

E 
CSN206 3,5 1 2 5 0 0 4 1 13 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1195 
CALL

E 
CSN206 

3 
1 2 5 0 0 4 1 13 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

6 4 1 100 400 GE Lighting / M-400A VSAP 

1197 
CALL

E 
CSN207 8 0 19 0 0 0 19 0 38 0 BILATERAL 4 1 150 600 Carandini / Str 404 VSAP 

1198 
CALL

E 
CSN208 4 0 7,5 0 0 0 7,5 0 15 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1199 
CALL

E 
CSN209 4 0 6,5 0 0 0 6,5 0 13 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1200 
CALL

E 
CSN210 

3,5 

1,5 4,5 5 0 0 4,5 1,5 17 18 TRESBOLILLO 

3 1 75 225 Bega / 7800 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3,5 1 1 100 100 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 100 400 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1203 
CALL

E 
CSN211 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 15 IRREGULAR 19 1 150 2850 SimonLighting / BL2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1204 
CALL

E 
CSN212 8 1,5 2,5 5 0 0 2,5 1,5 13 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Carandini / Jch 250 VSAP 

1205 
CALL

E 
CSN212 6 1,5 2,5 5 0 0 2,5 1,5 13 32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 
SimonLighting / Proyector 

PR31 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1206 
CALL

E 
CSN212 2 1,5 2,5 5 0 0 2,5 1,5 13 32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1207 
CALL

E 
CSN213 

3,5 

4 0 0 0 0 0 4 8 23 CENTRAL 

5 1 150 750 Benito / Neofernandina VSAP 

4,5 1 1 100 100 Carandini / SC-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1209 
CALL

E 
CSN214 3 0 0 4 0 0 0 0 4 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

1210 
CALL

E 
CSN215 

0,5 
2 0 0 0 0 0 2 4 10 IRREGULAR 

7 1 52 364 Sylvania / Cassini 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

4 47 1 100 4700 Philips / Milewide 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1212 
CALL

E 
CSN216 

3 
0 7,5 0 0 0 7,5 0 15 0 BILATERAL 

1 1 100 100 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

6 2 1 100 200 GE Lighting / M-400A VSAP 

1214 
CALL

E 
CSN218 7 6 0 0 0 0 0 6 12 44 IRREGULAR 5 1 250 1250 MAZDA / Estoril 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1215 
CALL

E 
CSN219 7 1,5 2 5,5 0 0 2 1,5 12,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1216 
CALL

E 
CSN220 5 4 0 0 0 0 0 4 8 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 AYTO MARBELLA / FSN001 VSAP 

1217 
CALL

E 
CSN221 4 7 0 0 0 0 0 7 14 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1218 
CALL

E 
CSN222 3,5 1,5 4,5 5 0 0 2 1,5 14,5 20 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1219 
CALL

E 
CSN223 6 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1220 
CALL

E 
CSN224 4 1,5 0 5,5 0 0 0 1,5 8,5 10 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1221 
CALL

E 
CSN225 4 0 11 0 0 0 11 0 22 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 100 400 Coyba / Globo Lep-Lek VSAP 

1222 
CALL

E 
CSN226 (TR01) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 8 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1223 
CALL

E 
CSN226 (TR02) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 6 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1224 
CALL

E 
CSN226 (TR03) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 7 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1225 
CALL

E 
CSN226 (TR04) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 7 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1226 
CALL

E 
CSN227 (TR01) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 8 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1228 
CALL

E 
CSN227 (TR02) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 8 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1229 
CALL

E 
CSN227 (TR03) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 6 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1230 
CALL

E 
CSN227 (TR04) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 6 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1231 CALL CSN228 (TR01) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 9 UNILATERAL 4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E IZQUIERDA 

1232 
CALL

E 
CSN228 (TR02) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1233 
CALL

E 
CSN228 (TR03) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1234 
CALL

E 
CSN228 (TR04) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1235 
CALL

E 
CSN228 (TR05) 4 1 0 0 0 0 0 1 2 9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1236 
CALL

E 
CSN229 7 3 0 0 0 0 0 3 6 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

1237 
CALL

E 
CSN301 (URB EL RODEO) (TR01) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Duna Horizon 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1238 
CALL

E 
CSN301 (URB EL RODEO) (TR02) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Duna Horizon 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1240 
CALL

E 
CSN301 (URB EL RODEO) (TR03) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

13 1 150 1950 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1241 
CALL

E 

CSN302 (URB EL RODEO) (TR02) 4 

1 3,5 4 0 0 2,5 4,5 15,5 

26 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 100 400 Benito / Farol Villa VSAP 

CSN303 (URB EL RODEO) 4 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 100 200 Benito / Farol Villa VSAP 

1246 
CALL

E 
CSN312 (URB NUEVA ANDALUCIA VILLA MARINA) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 150 1800 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1247 
CALL

E 
CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR03) (ROTONDA) 0 14,5 0 9 0 0 0 4 27,5 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 70 280 Disano / Litio 1148 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1248 
CALL

E 
CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR03) (ROTONDA) 8 14,5 0 9 0 0 0 4 27,5 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1249 
CALL

E 
CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR04) 10 2,5 0 5 0 0 2 2,5 12 42 TRESBOLILLO 24 1 150 3600 Philips / HSRP 151 VSAP 

1250 
CALL

E 
CSN319 (URB LOS GRANADOS) (TR01) 10 2 2 3 0 0 2 2 11 27 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Philips / HSRP 151 VSAP 

1251 
CALL

E 
CSN320 (URB LOS GRANADOS) (PUENTE) 

0,5 

2 0 0 0 0 0 2 4 5 
UNILATERAL 

DERECHA 

20 1 35 700 iGuzzini / Iway Cuadrado 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1,5 4 1 70 280 iGuzzini / Proyector Woody 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 4 1 70 280 iGuzzini / Proyector Woody 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1253 
CALL

E 
CSN323 (URB LA ISLA) 10 0 2 4,5 0 0 0 1,5 8 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

1254 
CALL

E 
CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 3,5 1 0 3 0 0 0 1 5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 125 125 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1255 
CALL

E 
CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 3,5 1 2 3,5 0 0 2 0 8,5 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1256 
CALL

E 
CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 3,5 1 5 5 0 0 5 1 17 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1257 
CALL

E 
CSN366 (URB NUEVA ANDALUCIA) 3,5 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1258 
CALL

E 
CSN369 (URB NUEVA ANDALUCIA) 4 1,5 4,5 6 0 0 4,5 1 17,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1259 
CALL

E 
CSN371 (URB NUEVA ANDALUCIA) 4 1 4,5 5 0 0 0 1 11,5 15 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Fejemar / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1260 
CALL

E 
CSN370 10 2 2 6 0 0 2 2 14 57 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Indalux / IVA1-VS VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1261 
CALL

E 
CSN370 (URB NUEVA ANDALUCIA) 4 1 4,5 5 0 0 0 1 11,5 15 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1263 
CALL

E 
CSN399 3,5 1,5 4,5 5 0 0 0 1,5 12,5 12 IRREGULAR 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1265 
CALL

E 
CSN428 (URB LOS NARANJOS DE MARBELLA) (TR05) 11 1,5 0 6 0 0 2 1,5 11 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 Carandini / QS-2L VSAP 

1266 
CALL

E 
CSN432 (URB NUEVA ANDALUCI•A) (TR01) 9 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

23 1 150 3450 SimonLighting / AP1 LX VSAP 

1267 
CALL

E 
CSN432 (URB NUEVA ANDALUCI•A) (TR03) 9 1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

21 1 250 5250 SimonLighting / AP1 LX VSAP 

1268 
CALL

E 
CSN433 (URB NUEVA ANDALUCI•A) 6,5 1 5 5 0 0 0 0 11 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Jch 250 VSAP 

1269 
CALL

E 
CSN438 3,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 125 375 Coyba / Farol Fv 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1270 
CALL

E 
CSN439 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1271 
CALL

E 
CSN440 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 Indalux / IMR-2M2 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1272 
CALL

E 
CSN441 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1273 
CALL

E 
CSN442 

5 

1 0 0 0 0 0 1 2 16 IRREGULAR 

2 1 250 500 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

6,5 1 1 250 250 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3,5 3 1 125 375 Coyba / Farol Fv 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1276 
CALL

E 
CSN452 (URB DE LAS PLAYAS ANDALUZAS) 6,2 2 2 5 0 0 0 2 11 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / Alliance VSAP 

1277 
CALL

E 
CSN500 (TR01) (ROTONDA) 5 3 0 7,5 0 0 0 12 22,5 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 36 180 Socelec / Teceo LED 

1278 
CALL

E 
CSN500 (TR02) 10,5 1 0 7 0 0 0 1 9 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1281 
CALL

E 
CSN704 (TR05) 

12 

2 0 7 0 0 0 2 11 35 
UNILATERAL 

DERECHA 

11 1 250 2750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 11 1 100 1100 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1290 
CALL

E 
CSN871 (URB PUENTE ROMANO) (TR01) (PASEO MARITIMO) 

3,5 
3 0 0 0 0 0 3 6 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1292 
CALL

E 
CSN873 (SALIDA 184) (TR02) 9 1,5 0 7,5 0 0 0 1,5 10,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Socelec / Onix 3 VSAP 

1293 
CALL

E 
CSN873 (TR01) (ROTONDA) 9 1,5 0 12 0 0 0 5,5 19 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 250 1250 Carandini / Qs 10 VSAP 

1294 
CALL

E 
CSN874 (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) (TR02) 7 1 2 7,5 0 0 0 3 13,5 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 79 79 Carandini / Estilo Led LED 

1295 
CALL

E 
CSN874 (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) (TR02) 7 1 2 7,5 0 0 0 3 13,5 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

18 1 55 990 Socelec / Teceo LED 

1296 
CALL

E 
CSN875 (URB LA TORRECILLA) 

9 

1 0 7 0 0 0 1 9 29 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

18 1 100 1800 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 2 1 150 300 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1298 CALL CSN882 (TR01) 9 3 0 6,5 2 6,5 0 2 20 22 CENTRAL 10 1 125 1250 Carandini / Qs 10 VAPOR DE 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E MERCURIO 

1300 
CALL

E 
CSN882 (TR02) (ROTONDA) 

9 

10,5 0 15 0 0 0 4 29,5 23 IRREGULAR 

2 1 125 250 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

9 7 1 125 875 Carandini / Qs 10 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1301 
CALL

E 
CUARZO 6 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 97 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Nordex / Astra 3 VSAP 

1302 
CALL

E 
CUARZO 9 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 97 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1303 
CALL

E 
CUARZO 7 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 97 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Carandini / PRA-404/D VSAP 

1304 
CALL

E 
CUBA 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1306 
CALL

E 
CUENCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

10 

2,5 2,5 5 0 0 3 2,5 15,5 43 TRESBOLILLO 

6 1 250 1500 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Carandini / QS-2L VSAP 

8 3 1 100 300 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1309 
CALL

E 
D-2H (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7 0 0 6 0 0 0 0 6 35 TRESBOLILLO 12 1 100 1200 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1310 
CALL

E 
D-2H (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 14 0 0 6 0 0 0 0 6 35 TRESBOLILLO 4 1 400 1600 

SimonLighting / Proyector 
Etna LX 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1311 
CALL

E 
D-5H (TR01) 9 1,5 0 5 3,5 5 0 1,5 16,5 22 CENTRAL 4 1 250 1000 Socelec / Onix 2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1312 
CALL

E 
D-5H (TR02) 9 1,5 0 6,5 0 0 3 2 13 42 TRESBOLILLO 14 1 150 2100 Socelec / Onix 2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1313 
CALL

E 
D-7 F 6 2 0 5 0 0 0 2 9 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Atp / Pescador VSAP 

1314 
CALL

E 
D-7G (TR01) 

7 
1,5 4 4 0 0 2 1,5 13 28 IRREGULAR 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 150 150 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1316 
CALL

E 

D-7G (TR02) 

4 

1,5 2 4 0 0 4 1,5 13 20 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

6 4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

6 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

D-7G (TR03) 6 1,5 4,5 4 0 0 2 1,5 13,5 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

1320 
CALL

E 
D-8B 4 1,5 0 6 0 0 2,5 0 10 21 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Neofernandina VSAP 

1321 
CALL

E 
D-8Q1 3 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 0 CENTRAL 1 1 48 48 Benito / Farol Villa LED 

1322 
CALL

E 
DE ALBERTO VIDIELLA TUDORES (TR01) 

3,5 
6 0 0 0 0 0 6 12 

35 TRESBOLILLO 15 1 150 2250 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 20 BILATERAL 5 1 150 750 Benito / Neofernandina VSAP 

1323 
CALL

E 
DE ALBERTO VIDIELLA TUDORES (TR01) 6 6 0 0 0 0 0 6 12 20 BILATERAL 10 1 150 1500 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1329 
CALL

E 
DE ALBERTO VIDIELLA TUDORES (TR03) 

0,5 
6 0 0 0 0 0 6 12 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 35 105 iGuzzini / Iway Cuadrado 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 6 1 150 900 Benito / Neofernandina VSAP 

1332 
CALL

E 
DE ALVARO DE LA IGLESIA (TR02) 

9 
2 2 6 0 0 2 2 14 72 TRESBOLILLO 

4 1 150 600 SimonLighting / AP1 MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 250 1000 SimonLighting / Syrma AP- VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

101 

1335 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR01) 9 0 0 3 0 0 0 4 7 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 DAE / Tronic VSAP 

1336 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR02) 9 0 0 3 0 0 0 4 7 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 DAE / Tronic VSAP 

1337 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR04) (ROTONDA) 5 9 0 12 0 0 0 5 26 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 125 125 DAE / Tronic 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1338 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR04) (ROTONDA) 9 9 0 12 0 0 0 5 26 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 DAE / Tronic VSAP 

1340 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR05) 

5 
8 0 12 0 0 0 6 26 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 DAE / Tronic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 250 1000 DAE / Tronic VSAP 

1341 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR08) (ROTONDA) 5 10 0 7 0 0 0 5 22 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 DAE / Tronic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1342 
CALL

E 
DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR08) (ROTONDA) 9 10 0 7 0 0 0 5 22 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 DAE / Tronic VSAP 

1343 
CALL

E 
DE BENITO PEREZ GALDOS (TR01) 7,5 1 0 4,5 0 0 0 1,5 7 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 30 90 
Electro Solar / Proyector 

30W 
LED 

1344 
CALL

E 
DE BENITO PEREZ GALDOS (TR02) 7,5 1 0 4,5 0 0 0 1,5 7 33 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 30 90 
Electro Solar / Proyector 

30W 
LED 

1345 
CALL

E 
DE BENITO PEREZ GALDOS (TR03) 7,5 1 0 4,5 0 0 0 1,5 7 7 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 
Carandini / Proyector MIG-

250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1346 
CALL

E 
DE BENITO PEREZ GALDOS (TR03) 7,5 1 0 4,5 0 0 0 1,5 7 7 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Socelec / Proyector Radial 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1347 
CALL

E 
DE BENITO PEREZ GALDOS (TR04) 3,5 1 0 4,5 0 0 0 1,5 7 65 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1349 
CALL

E 
DE CERVANTES (TR02) 9,3 2 3 6 0 0 0 2 13 45 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

1350 
CALL

E 
DE CERVANTES (TR03) (ROTONDA) 9,3 9,5 0 6 0 0 0 2 17,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

1351 
CALL

E 
DE CERVANTES (TR04) 9,3 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

1352 
CALL

E 
DE CERVANTES (TR05) 9,3 2 2 5,5 0 0 0 2 11,5 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

1353 
CALL

E 
DE EDGAR NEVILLE (TR02) 8 2 0 6 0 0 0 2,5 10,5 29 TRESBOLILLO 5 1 100 500 Iluca / Palma 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1354 
CALL

E 
DE EDGAR NEVILLE (TR03) 6 2 0 6 0 0 0 1 9 34 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 100 500 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1355 
CALL

E 
DE EDGAR NEVILLE (TR04) 6 1 0 6 0 0 4,5 1,5 13 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 Iluca / Palma VSAP 

1356 
CALL

E 
DE ENRIQUE GRANADOS (URB ARCOS ELVIRIA) 3,5 1,5 4,5 4,5 0 0 0 1,5 12 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 150 1500 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1357 
CALL

E 
DE FRANKFURT (TR01) 4,5 2,5 2 4 0 0 0 2,5 11 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1358 
CALL

E 
DE GABRIAL CELAYA (TR01) 5 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 19 TRESBOLILLO 12 1 100 1200 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1359 
CALL

E 
DE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ (TR03) 4 0 0 6 0 0 0 1,5 7,5 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 27 243 Socelec / Ampera Midi LED 

1360 
CALL

E 
DE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ (TR04) 4 0 4,5 6 0 0 0 1,5 12 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 27 81 Socelec / Ampera Midi LED 

1361 
CALL

E 
DE GARCILASO DE LA VEGA (TR01) 3,5 1,5 5 3 0 0 2 1,5 13 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1362 
CALL

E 
DE GARCILASO DE LA VEGA (TR02) 6 1 0 3 0 0 2 1 7 15 TRESBOLILLO 4 1 71 284 Benito / Neofernandina LED 

1363 
CALL

E 
DE GARCILASO DE LA VEGA (TR03) 6 1 2 2,5 0 0 2 1 8,5 17 TRESBOLILLO 6 1 71 426 Benito / Neofernandina LED 

1364 
CALL

E 
DE GARCILASO DE LA VEGA (TR04) 6 1 2 3 0 0 0 1 7 15 TRESBOLILLO 4 1 71 284 Benito / Neofernandina LED 

1365 
CALL

E 
DE IGNACIO ALDECOA 3,5 2 2 3,5 0 0 0 2 9,5 45 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1366 
CALL

E 
DE IRIS 

3 

1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 30 TRESBOLILLO 

5 1 100 500 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 5 1 100 500 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1368 
CALL

E 
DE JESUS PUENTE 9 4,5 2 3 0,5 3 0 4,5 17,5 32 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 DAE / Tronic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1369 
CALL

E 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR01) 3,5 2 4,5 5,5 0 0 4,5 1,5 18 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 125 375 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1370 
CALL

E 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR02) 3,5 2 4,5 5,5 0 0 0 1,5 13,5 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 125 500 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1371 
CALL

E 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR03) 3,5 0 4,5 4,5 0 0 2,5 2 13,5 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1372 
CALL

E 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR04) 3,5 0 4 5 0 0 0 1,5 10,5 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1373 
CALL

E 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR05) 3,5 1 0 4,5 0 0 0 1,5 7 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

1375 
CALL

E 
DE JORGE MANRIQUE (TR01) 

5 

1,5 4 3,5 0 0 4 1,5 14,5 

26 TRESBOLILLO 1 1 250 250 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

6,5 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

7,5 38 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8,5 26 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1379 
CALL

E 
DE JORGE MANRIQUE (TR02) 

10 
1,5 4 4 0 0 2 1,5 13 41 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

9 11 1 150 1650 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1380 
CALL

E 
DE JORGE MANRIQUE (TR03) 9 6 2 4 0 0 2 1,5 15,5 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Jch 250 VSAP 

1382 
CALL

E 
DE JORGE MANRIQUE (TR04) 

4,5 

1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 15 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1383 
CALL

E 
DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR01) 3,5 1 5 6 0 0 0 1 13 20 TRESBOLILLO 2 1 100 200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1384 
CALL

E 
DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR02) 3,5 0 0 5 0 0 0 1,5 6,5 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

1385 
CALL

E 
DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR03) 3,5 1,5 0 6 0 0 0 2 9,5 40 TRESBOLILLO 2 1 100 200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1386 
CALL

E 
DE JOSE MARI•A BERGAMIN 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 250 1250 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1387 
CALL

E 
DE JOSE MARI•A PEMAN (TR01) 

5 
1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 18 TRESBOLILLO 

11 1 80 880 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

7 2 1 100 200 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1389 
CALL

E 
DE JOSE MARI•A PEMAN (TR02) 5 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1390 
CALL

E 
DE JOSE MARI•A PEMAN (TR03) 

5 

1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 20 

TRESBOLILLO 9 1 80 720 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3 IRREGULAR 3 1 80 240 AYTO MARBELLA / FSN007 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1392 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR01) 9,5 0 0 5 0 0 0 3 8 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

1393 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR02) 9 0 0 5 0 0 0 3 8 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1394 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR04) 9,5 1,5 0 6,5 0 0 0 1,5 9,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1395 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR05) 

9,5 
1,5 0 6,5 0 0 0 1,5 9,5 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 150 150 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1397 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR07) 3 1,5 0 6 0 0 4 1,5 13 33 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1398 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR08) 3 0 2 6 0 0 0 1,5 9,5 33 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1399 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR09) 3 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1400 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR10) 3 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 34 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1402 
CALL

E 
DE LA BOCANA 6,2 1,5 0 3 0 0 0 1,5 6 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / Alliance VSAP 

1403 
CALL

E 
DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR01) 9 3 0 4 0 0 2 3 12 52 TRESBOLILLO 2 1 150 300 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1404 
CALL

E 
DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR02) 9 3 0 6 0 0 0 3 12 52 TRESBOLILLO 2 1 150 300 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1405 
CALL

E 
DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR03) 9 3 0 6 0 0 2 1 12 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / QS-2L VSAP 

1406 
CALL

E 
DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR04) 9 2 2 5 0 0 2 2 13 50 TRESBOLILLO 3 1 150 450 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1407 
CALL

E 
DE LA PAZ (TR01) 3,5 1,5 2 5 0 0 2 1 11,5 20 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1408 
CALL

E 
DE LA PAZ (TR01) 

4 

1,5 2 5 0 0 2 1 11,5 20 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

6 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1411 
CALL

E 
DE LA VIBORA (TR02) 3,5 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1412 
CALL

E 
DE LA VIBORA (TR03) 3,5 2,5 4 10 0 0 4 2,5 23 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Philips / CitySpirit Conica 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1413 
CALL

E 
DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR01) 3,2 1 0 5 0 0 0 1,5 7,5 32 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 24 96 Atp / Pescador 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1414 
CALL

E 
DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR02) 3,2 1 0 5 0 0 0 1,5 7,5 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

11 1 24 264 Atp / Pescador 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1415 
CALL

E 
DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR03) 3,2 1 0 5 0 0 0 1,5 7,5 26 TRESBOLILLO 21 1 24 504 Atp / Pescador 

FLUORESCENTE 
COMPACTA 

1416 
CALL

E 
DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR04) 3,2 1 0 5 0 0 0 1,5 7,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

18 1 24 432 Atp / Pescador 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1417 
CALL

E 
DE LAS AMAPOLAS (TR01) 3,5 1 2 3 0 0 0 1 7 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 150 1350 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1418 
CALL

E 
DE LAS AMAPOLAS (TR02) 

3,5 
3 0 5 0 0 0 1,5 9,5 29 TRESBOLILLO 

13 1 150 1950 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

10 13 1 250 3250 Indalux / IVA1-VS VSAP 

1420 
CALL

E 
DE LAS AMAPOLAS (TR03) 3,5 1 0 5 0 0 0 1 7 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

15 1 150 2250 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1421 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR01) 3,5 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1422 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR02) 3,5 1,5 0 4,5 0 0 0 1,5 7,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1423 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR04) 3,5 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 55 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Fejemar / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1424 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR05) 3,5 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1425 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR06) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 35 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1426 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR07) 3,5 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 56 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Fejemar / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1427 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR08) 3,5 1,5 0 5 0 0 2 1 9,5 56 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Fejemar / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1428 
CALL

E 
DE LAS CAMELIAS (TR09) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1 7,5 58 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Fejemar / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1429 
CALL

E 
DE LAS GARDENAS (TR04) 3 1 4 7 0 0 4 1 17 40 TRESBOLILLO 7 1 100 700 Coyba / Farol Fv 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1430 
CALL

E 
DE LAS GARDENAS (TR05) 3 1 0 7 0 0 0 1 9 40 TRESBOLILLO 3 1 100 300 Coyba / Farol Fv 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1431 
CALL

E 
DE LAS GARDENAS (TR06) 3 1 0 7 0 0 0 1 9 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 100 900 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1432 
CALL

E 
DE LAS GARDENAS (TR07) (ROTONDA) 4 9 0 10 0 0 0 2 21 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1433 
CALL

E 
DE LAS TORRES (URB NUEVA ANDALUCI•A AIOHA) (TR07) 4 1,5 0 6 0 0 0 2 9,5 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

21 1 100 2100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1434 
CALL

E 
DE LINDA VISTA ALTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 1,5 2 4 0 0 0 1,5 9 30 TRESBOLILLO 4 1 100 400 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1435 
CALL

E 
DE LOPE DE VEGA (TR01) 

9 
2,5 2 6 0 0 2 2,5 15 78 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 2 1 250 500 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1437 
CALL

E 
DE LOPE DE VEGA (TR02) 9 2 2 3,5 2,5 3,5 2 2 17,5 48 TRESBOLILLO 1 1 250 250 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1438 
CALL

E 
DE LOPE DE VEGA (TR02) 8 2 2 3,5 2,5 3,5 2 2 17,5 48 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Iluca / Palma VSAP 

1438A 
CALL

E 
DE LOPE DE VEGA (TR03) 8 2 2 4 0 0 2 2,5 12,5 32 UNILATERAL 3 1 150 450 Iluca / Palma VSAP 

1439 
CALL

E 
DE LOPE DE VEGA (TR04) 9 1 2 4 0 0 2 2,5 11,5 100 TRESBOLILLO 1 1 250 250 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1440 
CALL

E 
DE LOPE DE VEGA (TR04) 9 1 2 4 0 0 2 2,5 11,5 100 TRESBOLILLO 1 1 250 250 

SimonLighting / Syrma AP-
101 

VSAP 

1441 
CALL

E 
DE LUIS DE GONGORA (TR01) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 0 6,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1442 
CALL

E 
DE LUIS DE GONGORA (TR02) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1 7,5 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1443 CALL DE LUIS DE GONGORA (TR03) 3,5 2 0 3 0 0 2 2 9 51 TRESBOLILLO 19 1 150 2850 Benito / Farol Villa HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E METALICOS 

1445 
CALL

E 
DE LUIS MAZANTINI (TR01) 9,5 1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1446 
CALL

E 
DE LUIS MAZANTINI (TR02) 3,5 1 0 6 0 0 0 1,5 8,5 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1447 
CALL

E 
DE MANUEL JIMENEZ CHICUELO 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1448 
CALL

E 
DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR01) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 40 TRESBOLILLO 5 1 100 500 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1449 
CALL

E 
DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR02) 3,5 1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 40 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 125 1000 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1450 
CALL

E 
DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR03) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 35 TRESBOLILLO 4 1 100 400 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1451 
CALL

E 
DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR04) 3,5 1,5 4 4 0 0 0 1,5 11 46 TRESBOLILLO 3 1 100 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1452 
CALL

E 
DE MIGUEL DELIBES (TR01) 9 2,5 2 6 0 0 0 3,5 14 85 TRESBOLILLO 3 1 150 450 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1452 
CALL

E 
DE MIGUEL DELIBES (TR01) 9 2,5 2 6 0 0 0 3,5 14 85 TRESBOLILLO 2 1 250 500 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1454 
CALL

E 
DE MIGUEL DELIBES (TR02) 

9 
2,5 4 6 0 0 2 2,5 17 65 TRESBOLILLO 

9 1 150 1350 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 1 1 250 250 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1455 
CALL

E 
DE MIGUEL DELIBES (TR02) 4 4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 14 CENTRAL 3 1 150 450 SimonLighting / Hydra VSAP 

1457 
CALL

E 
DE MIGUEL DELIBES (TR03) 9 2,5 0 6 0 0 0 2,5 11 68 TRESBOLILLO 1 1 150 150 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1458 
CALL

E 
DE MIGUEL DELIBES (TR03) 9 2,5 0 6 0 0 0 2,5 11 68 TRESBOLILLO 1 1 150 150 

SimonLighting / Syrma AP-
101 

VSAP 

1460 
CALL

E 
DE MORATI•N (TR02) 6 1 0 3 0 0 2 1 7 17 TRESBOLILLO 9 1 71 639 Benito / Neofernandina LED 

1461 
CALL

E 
DE PI•O BAROJA 

9 

2,5 2 6 0 0 2 2,5 15 80 TRESBOLILLO 

5 1 150 750 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

1465 
CALL

E 
DE QUEVEDO (TR01) 

0 

5,5 2,5 6 8 6 2,5 4,5 35 95 

BILATERAL 1 1 150 150 - / - - 

9 CENTRAL 11 1 150 1650 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 
BILATERAL 

1 1 150 150 Carandini / QS-2L VSAP 

9 1 1 250 250 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1469 
CALL

E 
DE QUEVEDO (TR02) 

0 

7 2,5 7 7 7 2,5 5 38 

95 BILATERAL 1 1 150 150 - / - - 

9 95 CENTRAL 8 1 250 2000 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

3,5 27 
UNILATERAL 

DERECHA 
6 1 150 900 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

9 
95 BILATERAL 

2 1 250 500 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

9 2 1 250 500 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1473 
CALL

E 
DE QUEVEDO (TR03) 3,5 5 2,5 6 2,5 6 2,5 5 29,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1474 
CALL

E 
DE QUEVEDO (TR03) 9 5 2,5 6 2,5 6 2,5 5 29,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

1475 CALL DE RAFAEL ALBERTI (URB GUADAIZA) (TR01) (PUENTE) 4 0 0 7 0 0 0 1,5 8,5 13 UNILATERAL 3 1 100 300 Benito / Duna Horizon VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E DERECHA 

1477 
CALL

E 

DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR01) 3,5 1,5 2 3 0 0 0 1 7,5 45 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 125 250 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR02) 3,5 2 0 5 0 0 0 1,5 8,5 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1478 
CALL

E 
DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR03) 3,5 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1479 
CALL

E 
DE ROSALI•A DE CASTRO (TR01) 3,5 2 0 6 0 0 0 2 10 30 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1480 
CALL

E 
DE ROSALI•A DE CASTRO (TR02) 3,5 1 0 4 0 0 2 2 9 40 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1481 
CALL

E 
DE ROSALI•A DE CASTRO (TR03) 3,5 4,5 0 8 0 0 0 4,5 17 31 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1482 
CALL

E 
DE RUBEN DARIO (TR01) 3,5 2 0 3 0 0 2 2 9 39 TRESBOLILLO 12 1 150 1800 Benito / Neovilla VSAP 

1483 
CALL

E 
DE SAN JORGE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 1,5 2 3,5 0 0 0 2 9 50 TRESBOLILLO 2 1 100 200 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1484 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR01) 6 1 0 6 0 0 0 1 8 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Teknik 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1486 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR04) (ROTONDA) 3,5 10 0 7,5 0 0 0 8 25,5 11 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1487 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR05) 3 2,5 0 6 0 0 0 1 9,5 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 SimonLighting / BL2 VSAP 

1488 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR06) 6,5 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1489 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR06) 3,5 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 150 1350 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1490 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR07) 6,5 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 65 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1492 
CALL

E 
DE TIRSO DE MOLINA (TR08) 6,5 1,5 4 3 0 0 2 2 12,5 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 250 1250 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1493 
CALL

E 
DE TORRENTE BALLESTER (TR01) 9 2 2 6 0 0 2 2 14 85 TRESBOLILLO 1 1 250 250 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

1494 
CALL

E 
DE TORRENTE BALLESTER (TR01) 9 2 2 6 0 0 2 2 14 85 TRESBOLILLO 1 1 250 250 

SimonLighting / Syrma AP-
101 

VSAP 

1495 
CALL

E 
DE TORRENTE BALLESTER (TR02) 

9 

2 4 3 0 0 2 2 13 81 TRESBOLILLO 

2 1 250 500 SimonLighting / AP1 MX VSAP 

9 1 1 250 250 Carandini / Jch 250 VSAP 

9 1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

1498 
CALL

E 
DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR01) 3,5 2 2,5 4 0 0 0 1,5 10 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 125 750 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1499 
CALL

E 
DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR02) 3,5 1 3 4,5 0 0 2 1,5 12 22 TRESBOLILLO 2 1 125 250 Benito / Farol Villa 

VAPOR DE 
MERCURIO 

1502 
CALL

E 
DEL ALBA (TR01) 

6 
1 4 3 0 0 2 1 11 32 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

6 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1503 
CALL

E 
DEL ALBA (TR01) 7 1 4 3 0 0 2 1 11 32 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 VSAP 

1504 
CALL

E 
DEL CALIFA (TR01) 10 2 4 6 0 0 0 2 14 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1505 
CALL

E 
DEL CALIFA (TR01) 9,5 2 4 6 0 0 0 2 14 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Secom / Ripa 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1506 
CALL

E 
DEL CALIFA (TR02) 10 2,5 2 6 0 0 0 2 12,5 33 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1507 
CALL

E 
DEL CALIFA (TR03) 10 2 4 6 0 0 2 2 16 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1510 
CALL

E 
DEL PILAR (SAN PEDRO ALCANTARA) 

8 

2 3 7,5 0 0 2,5 2 17 36 TRESBOLILLO 

6 1 250 1500 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,5 2 1 250 500 Benito / Proyector Laica 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1513 
CALL

E 
DEL PINO REAL 8 1 2 4,5 0 0 0 1 8,5 31 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 250 1750 SimonLighting / AP2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1514 
CALL

E 
DEL POETA JOSE MARIA CANO 

3,5 
(1) 

4 0 0 0 0 0 4 8 14 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1514A 
CALL

E 
DEL POETA JOSE MARIA CANO 3,5 4 0 0 0 0 0 4 8 20 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Benito / Farol Villa VSAP 

1515 
CALL

E 
DEL POZO 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1516 
CALL

E 
DEL RI•O VOLGA (TR04) (URB ALTOS DEL RODEO) 6 2 0 7 0 0 0 0 9 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

29 1 70 2030 Benito / Teknik 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1517 
CALL

E 
DEL ROSAL 4 0,5 2 3,5 0 0 0 0,5 6,5 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1518 
CALL

E 
DEL TEMPORAL 6,2 2,5 0 6 0 0 0 2,5 11 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 150 1350 Philips / Alliance VSAP 

1520 
CALL

E 
DEL VALLE (SAN PEDRO ALCANTARA) 

5 

0,5 0 3,5 0 0 2 0,5 6,5 31 
UNILATERAL 

DERECHA 

6 1 150 900 Iluca / Bagur VSAP 

5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1524 
CALL

E 
DEPENDIENTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 (1) 6 0 0 0 0 0 6 12 27 CENTRAL 8 1 150 1200 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

1524A 
CALL

E 
DEPENDIENTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3 6 0 0 0 0 0 6 12 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 18 36 
Bjc / Aplique Circular-
Difusor Policarbonato 

FLUORESCENTE 
COMPACTA 

1524A 
CALL

E 
DEPENDIENTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 6 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

1525 
CALL

E 
DIECINUEVE DE OCTUBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 3 0 4 0 0 3 1,5 11,5 55 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Indalux / CMR VSAP 

1526 
CALL

E 
DIECINUEVE DE OCTUBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 6 2,5 2,5 4 0 0 2 2 13 39 TRESBOLILLO 6 1 250 1500 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1527 
CALL

E 
DIEGO MENDEZ 6 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1529 
CALL

E 
DIEGO PINA MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 7 2 0 6,5 0 0 3 2 13,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

1530 
CALL

E 
DIEGO PINA MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

4,5 

1,5 5 8,5 0 0 5 1,5 21,5 13 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1533 
CALL

E 
DIEZ DE OÑATE (TR01) (URB LA MERCED) 9 0,5 4,5 5 0 0 0 0,5 10,5 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

1534 
CALL

E 
DIEZ DE OÑATE (TR03) (URB LA MERCED) 9 2 2 8 0 0 0 2 14 43 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Carandini / Lat-22 VSAP 

1536 
CALL

E 
DOCTOR CARLOS BUFALA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 1 2 4 0 0 0 2 9 67 TRESBOLILLO 8 1 100 800 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1537 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR01) 8 2,5 0 6,5 0 0 0 2,5 11,5 41 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

7 1 1 150 150 Philips / HSRP 482 VSAP 

8 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

1540 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR02) 8 2,5 0 6,5 0 0 0 2,5 11,5 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1541 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR03) 8 2,5 0 6,5 0 0 0 2,5 11,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1542 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR04) 8 4 3 9 0 0 0 3 19 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1543 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR04) 12 4 3 9 0 0 0 3 19 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1546 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR05) 

6 
4 3 0 6 0 3 2 18 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 3 1 150 450 Indalux / CMR VSAP 

1547 
CALL

E 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR05) 

8 0 0 8 0 0 2,5 3,5 14 38 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 4 3 8 0 0 2,5 3,5 21 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 36 36 Carandini / PLZ-3000 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1549 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
8 2,5 2 6 0 0 0 2,5 13 40 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 100 500 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1550 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
8 1,5 0 6 0 0 2,5 2 12 45 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / QS-2L VSAP 

1551 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR03) 
8 3 6,5 9,5 0 0 6 5,5 30,5 40 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / QS-2L VSAP 

1552 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR04) 
8 1 2 4 0 0 2 1,5 10,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1553 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR05) 
6 2 0 5 0 0 0 3 10 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

1554 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR05) 

4 

2 0 5 0 0 0 3 10 18 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

6 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1556 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR06) 
4 3 3 7 0 0 0 9 22 27 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

1557 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR07) 
4 6 0 5 0 0 2,5 5 18,5 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1558 
CALL

E 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR08) 
8 1,5 0 3 0 0 0 1,5 6 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / QS-2L VSAP 

1560 
CALL

E 
DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 8 2,5 0 5 0 0 2,5 2,5 12,5 59 TRESBOLILLO 6 1 100 600 Carandini / QS-2L VSAP 

1562 
CALL

E 
DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 2,5 2,5 5 0 0 0 2,5 12,5 61 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Carandini / QS-2L VSAP 

1564 
CALL

E 
DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 

5 
1,5 3,5 8 0 0 2,5 3,5 19 18 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

5 3 1 150 450 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1566 
CALL

E 
DOCTOR FLEMING (TR01) 4 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1568 
CALL

E 
DOCTOR JESUS GALVEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

8 

1,5 0 4 0 0 2,5 2 10 72 TRESBOLILLO 

1 1 100 100 Carandini / Jch 250 VSAP 

8 5 1 100 500 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1570 
CALL

E 
DOHA (TR01) 6 1,5 2 3,5 0 0 5 1,5 13,5 16 TRESBOLILLO 1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

1571 CALL DOHA (TR01) 4 1,5 2 3,5 0 0 5 1,5 13,5 16 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Benito / Farol Villa VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E 4 2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

1573 
CALL

E 
DOHA (TR02) 4 1,5 4,5 3,5 0 0 2 1,5 13 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1574 
CALL

E 
DOHA (TR03) 4 1,5 4,5 3,5 0 0 4,5 1,5 15,5 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1575 
CALL

E 
DOHA (TR04) 4 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 15 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1576 
CALL

E 
DON JOSE MOLINA (URB EL HIGUERAL) (TR01) 7 1 2 6 0 0 0 1 10 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1577 
CALL

E 
DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 6 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

1579 
CALL

E 
DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1582 
CALL

E 
DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

6 
1 0 5 0 0 2 2 10 11 IRREGULAR 

1 1 150 150 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 SimonLighting / Zaniah MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1584 
CALL

E 
DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR01) 7 1 0 5 0 0 0 1 7 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

22 1 100 2200 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1585 
CALL

E 
DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR02) 7 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 100 1000 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1586 
CALL

E 
DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR03) 7 1 5 6 0 0 2 1 15 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 100 800 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1587 
CALL

E 
DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR04) 7 1 0 6 0 0 2 1 10 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 100 800 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1588 
CALL

E 
DUQUE DE OSUNA 4 1,5 4 4 0 0 4 1,5 15 29 BILATERAL 4 1 150 600 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1589 
CALL

E 
ECUADOR 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1590 
CALL

E 
EL AGUA (TR01) 5 1 0 3 0 0 0 1 5 24 TRESBOLILLO 2 1 250 500 MAZDA / Estoril 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1593 
CALL

E 
EL ALGARROBO (URB EL MIRADOR) (TR01) 

5 

0,5 2 4 0 0 0 0,5 7 20 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 3 1 150 450 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1595 
CALL

E 
EL ALMENDRO (URB EL MIRADOR) (TR03) 

3 
3 0 0 0 0 0 3 6 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 36 72 Coyba / Farol Fv 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3,5 4 1 100 400 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1596 
CALL

E 
EL ALMENDRO (URB EL MIRADOR) (TR02) 4 1,5 0 3,5 0 0 0 1,5 6,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Socelec / Aramis 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1597 
CALL

E 
EL ARQUILLO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

8 

2,5 2,5 10 0 0 5 4 24 38 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Carandini / Andina VSAP 

9 2 1 150 300 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

6 2 1 150 300 
Philips / Proyector M-SNF 

300 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7,5 1 1 150 150 Gewiss / Titano 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1604 
CALL

E 
EL CHAPARRAL (TR02) 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 100 500 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1605 
CALL

E 
EL FARO 3,5 4 2 3,5 0 0 2 4 15,5 17 BILATERAL 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1607 CALL EL LIWI (LINDA VISTA ALTA) 7 3,5 0 7 0 0 0 2 12,5 19 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Philips / HSRP 482 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
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(W) 

LUMINARIA 
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LAMPARA ALT
URA 
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RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E 

1608 
CALL

E 
EL PIYAYO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 11 0 0 5 0 0 7 4 16 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 GE Lighting / MB-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1609 
CALL

E 
EL POZO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 4 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1610 
CALL

E 
EL POZO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 5 2 0 5 0 0 0 2 9 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1611 
CALL

E 
ENCINA 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1612 
CALL

E 
ENRIQUE DEL CASTILLO 4 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 14 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1614 
CALL

E 
ENRIQUE VIII 3 2 0 0 0 0 0 2 4 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1615 
CALL

E 
ENRIQUE VIII 3 2 0 0 0 0 0 2 4 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1616 
CALL

E 
ESCOLLERA 6,2 1,5 5 7 0 0 0 1,5 15 0 0 2 1 150 300 Philips / Alliance VSAP 

1617 
CALL

E 
ESCUELA 

4,5 

2 0 0 0 0 0 2 4 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1620 
CALL

E 
ESPERANZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 1,5 2 6 0 0 0 2,5 12 26 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1621 
CALL

E 
ESTACION 

5 

1 0 3 0 0 0 1 5 28 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5,5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1625 
CALL

E 
ESTEBANEZ CALDERON 

3,5 
3 2 7 0 0 2 3 17 0 IRREGULAR 

4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 100 200 Benito / Vialia Evo VSAP 

1626 
CALL

E 
ESTEBANEZ CALDERON 

3 3 2 7 0 0 2 3 17 

20 BILATERAL 

2 1 150 300 Fejemar / Esferica Marbella 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 3 0 12 0 0 0 3 18 6 1 150 900 Carandini / SC-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1627 
CALL

E 
ESTEBANEZ CALDERON 4,5 3 2 7 0 0 2 3 17 28 BILATERAL 32 1 100 3200 Carandini / SC-250 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1630 
CALL

E 
ESTEPONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 1 0 4,5 0 0 0 1 6,5 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Iluca / Bagur VSAP 

1632 
CALL

E 
ESTEPONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 5 1 2 4,5 0 0 0 1 8,5 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Iluca / Bagur 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1634 
CALL

E 
ESTEPONA 6 3 2 6 0 0 2 3 16 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Philips / HSRP 151 VSAP 

1636 
CALL

E 
EUCALIPTOS (URB LINDA VISTA PLAYA) (TR01) 9 0 0 5 0 0 0 0 5 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1637 
CALL

E 
EUCALIPTOS (URB LINDA VISTA PLAYA) (TR02) 5,5 0 0 6 0 0 0 1,5 7,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 SimonLighting / Heka VSAP 

1638 
CALL

E 
EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 4 0 0 0 1 8 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Indalux / CMR VSAP 

1639 
CALL

E 
EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4,5 1 2 4 0 0 0 1 8 48 TRESBOLILLO 2 1 29,4 58,8 Secom / Regal LED 
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1640 
CALL

E 
EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1 2 4 0 0 0 1 8 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 29,4 88,2 Secom / Regal LED 

1642 
CALL

E 
FANTASIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2 0 5 0 0 2 2 11 30 TRESBOLILLO 17 1 150 2550 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1643 
CALL

E 
FEDERICO GARCIA LORCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

4 
3 4 4 3 4 6 4 28 12 BILATERAL 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 5 1 150 750 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

1644 
CALL

E 
FEDERICO GARCIA LORCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

8 
3 3,5 7 0 0 5 5 23,5 30 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 3 1 150 450 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1645 
CALL

E 
FELICIDAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 27 TRESBOLILLO 18 1 150 2700 Benito / Farol Villa VSAP 

1647 
CALL

E 
FELICIDAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

0 
1,5 2 5 0 0 0 1,5 10 26 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 - / - VSAP 

3,5 4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1648 
CALL

E 
FELIPE II 3 5 0 5 0 0 0 2 12 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1650 
CALL

E 
FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE (TR01) 4 2,5 2 6 0 0 0 3,5 14 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina VSAP 

1653 
CALL

E 
FERNANDO MORENO ESPADA (PASEO MARITIMO) (NUEVA 

ANDALUCIA) 
3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 70 560 Benito / Duna Horizon VSAP 

1654 
CALL

E 
FERNANDO MORENO ESPADA (PASEO MARITIMO) (NUEVA 

ANDALUCIA) 

4,5 
4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

57 1 150 8550 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 23 1 100 2300 Benito / Neofernandina VSAP 

1659 
CALL

E 
FERNANDO VII (TR01) 3 1 2 3 0 0 2 1 9 32 TRESBOLILLO 25 1 150 3750 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1660 
CALL

E 
FERNANDO VII (TR02) 5 1 2 3 0 0 2 1 9 25 TRESBOLILLO 15 1 250 3750 Carandini / Estilo 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1661 
CALL

E 
FERNANDO VII (TR02) 3 1 2 3 0 0 2 1 9 25 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1662 
CALL

E 
FERNANDO VII (TR02) 4 1 2 3 0 0 2 1 9 25 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Vilaplana / Globo Reflector VSAP 

1663 
CALL

E 
FERNANDO VILLALON (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 4 1,5 2 4 0 0 0 2 9,5 59 TRESBOLILLO 1 1 150 150 

Disano / Proyector Litio 
1148 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1664 
CALL

E 
FERNANDO VILLALON (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 6 1,5 2 4 0 0 0 2 9,5 59 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Philips / SGP 340 PC VSAP 

1665 
CALL

E 
FILIPINAS 5 1,5 0 3 0 0 0 1,5 6 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1666 
CALL

E 
FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 2 0 7 0 0 0 1,5 10,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

18 1 150 2700 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1667 
CALL

E 
FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 2 0 7 0 0 0 1,5 10,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1668 
CALL

E 
FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 2 0 7 0 0 0 1,5 10,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / PHR-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1669 
CALL

E 
FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 9 2 0 7 0 0 0 1,5 10,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / PHR-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1670 
CALL

E 
FORTALEZA (TR01) 4,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1671 
CALL

E 
FORTALEZA (TR02) 4,5 3 0 0 0 0 0 3 6 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1673 
CALL

E 
FRAGUA (TR01) 9 2 2 4 0 0 2 2 12 66 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Philips / HSRP 451 

HALOGENUROS 
METALICOS 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 06 

 

ANEXO VII: TABLA 1 2449 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

9 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1674 
CALL

E 
FRANCISCO DE QUEVEDO 4 4 0 3,5 0 0 0 4 11,5 22 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1675 
CALL

E 
FRANCISCO DE QUEVEDO 12 4 0 3,5 0 0 0 4 11,5 22 TRESBOLILLO 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 

1677 
CALL

E 
FRANCISCO GARCIA PARRA (TR01) 

2,5 
1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 20 TRESBOLILLO 

2 1 100 200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 7 1 100 700 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1678 
CALL

E 
FRANCISCO GARCIA PARRA (TR02) 2,5 1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1679 
CALL

E 
FRANCISCO GARCIA PARRA (TR02) 5 1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Benito / Farol Villa VSAP 

1680 
CALL

E 
FRANCISCO NORTE (TR01) 4 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 64 192 Salvi / Venus LED 

1681 
CALL

E 
FRANCISCO NORTE (TR02) 3 4 0 3 0 0 2 4 13 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1682 
CALL

E 
FRANCISCO NORTE (TR03) 3 4 0 4 0 0 0 4 12 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1684 
CALL

E 
FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR01) 5 2 0 6 0 0 5 1 14 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 36 216 Socelec / Teceo LED 

1686 
CALL

E 
FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR02) 5 1,5 0 6 0 0 2 1,5 11 23 TRESBOLILLO 5 1 36 180 Socelec / Teceo LED 

1687 
CALL

E 
FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR03) 5 2 0 6 0 0 0 2,5 10,5 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 36 216 Socelec / Teceo LED 

1688 
CALL

E 
FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR04) 5 2 2 6 0 0 2 2 14 25 TRESBOLILLO 7 1 36 252 Socelec / Teceo LED 

1690 
CALL

E 
FRAY JUNIPERO SERRA 

0 

1,5 0 3,5 0 0 0 1,5 6,5 14 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4 7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1691 
CALL

E 
FRESA (POL IND) 6 1 2 3,5 0 0 0 1 7,5 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1692 
CALL

E 
FRANCISCO PEDRAZUELA 3 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 23 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Santa y Cole / Universal 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1695 
CALL

E 
FUENGIROLA (TR01) 

4 

3 0 0 0 0 0 3 6 23,29 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Philips / HSRP 483 VSAP 

4 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1697 
CALL

E 
FUENGIROLA (TR02) 

4 
1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 15,84 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

4 4 1 45,4 181,6 Secom / Regal LED 

1698 
CALL

E 
FUENGIROLA (TR03) 4 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 100 600 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

1699 
CALL

E 
FUENTE DEL ESPANTO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 0 6 0 0 0 1 8 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 100 700 SimonLighting / Zaniah LX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1700 
CALL

E 
FUENTE DEL ESPANTO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7 1 0 6 0 0 0 1 8 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 SimonLighting / Zaniah LX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1701 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (BULEVAR) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR10) 5,5 6 0 0 0 0 0 6 12 18 CENTRAL 10 1 150 1500 SimonLighting / BL7 VSAP 

1705 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 22,02 TRESBOLILLO 1 1 150 150 

SimonLighting / Syrma AP-
101 

VSAP 
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PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

6 4 1 150 600 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7,5 1 1 150 150 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1707 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

8 

6 7 5,5 0 0 0 1 19,5 22,31 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

8 1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 150 150 Philips / Malaga 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 150 300 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1713 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 

6 

1,5 0 5 0 0 2,5 1 10 26,55 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 4 1 150 600 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

7 1 1 150 150 GE Lighting / M-250A VSAP 

6 1 1 150 150 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 150 300 Iluca / Palma VSAP 

1717 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 3,5 2 3 5 0 0 0 2 12 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

1718 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) 3,5 2 0 8,5 0 0 0 0 10,5 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

1719 
CALL

E 

FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR07) 
3,5 

4 2,5 6 0 0 0 0 12,5 20,03 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR09) 7 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

1721 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR08) 3,5 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1723 
CALL

E 
FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR09) 

7 
1 0 5 0 0 2,5 2,5 11 22,2 

UNILATERAL 
DERECHA 

11 1 150 1650 Philips / HSRP 151 VSAP 

8 1 1 27 27 Socelec / Teceo LED 

1725 
CALL

E 

FUERTE (TR01) 

3 

0 0 3,5 0 0 0 2,5 6 12 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 2 1 150 300 Carandini / PHR-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 2 1 125 250 Nordex / Proyector Azar 
VAPOR DE 
MERCURIO 

FUERTE (TR02) 

3 

2,5 0 3,5 0 0 0 0 6 11,96 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 3 1 125 375 Carandini / PHR-404/D 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2,5 1 1 100 100 Nordex / Proyector Azar 
HALOGENUROS 

METALICOS 

FUERTE (TR03) 

3 

2 2 6 0 0 4 2 16 20,54 BILATERAL 

5 1 150 750 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 100 100 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1734 
CALL

E 
GABRIEL GUERRERO LIMA 

3,5 
2 0 0 0 0 0 2 4 17,4 CENTRAL 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

1736 
CALL

E 
GABRIEL LIMA (ROTONDA) 10 2,5 0 7 0 0 0 12,5 22 0 0 2 1 250 500 Carandini / Jch 250 VSAP 
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1737 
CALL

E 
GALICIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 4 0 0 2 1 10 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1739 
CALL

E 
GALVESTON (TR01) 

8 
2,5 4,5 5 0 0 2 2,5 16,5 32,4 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 

11 1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

1740 
CALL

E 
GALVESTON (TR02) 4 4,5 0 7 0 0 0 3,5 15 29 BILATERAL 28 1 150 4200 Benito / Farol Fernandina VSAP 

1741 
CALL

E 
GARCIA MORATO 4 0 0 3 0 0 0 0 3 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1742 
CALL

E 
GAVIOTA (SALTO DEL AGUA) 5,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 32 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 Mazda / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1744 
CALL

E 
GLORIA 

3,5 

1 0 0 0 0 0 1 2 

41 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 23 4 1 150 600 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 41 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1748 
CALL

E 
GOLETA 

3 

1 2 5 0 0 0 1 9 19,35 
UNILATERAL 

DERECHA 

9 1 150 1350 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 150 300 Coyba / Globo Ler VSAP 

3 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1752 
CALL

E 
GORRION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

9 
2 0 5 0 0 3 2 12 50,3 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 150 300 
SimonLighting / Proyector 

PR12 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1755 
CALL

E 
GRAN CAPITAN 4 1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 28 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1756 
CALL

E 
GRAN CAPITAN 7 1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 28 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Indalux / Viana IVC 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1757 
CALL

E 
GRANADA 

3 
3 0 0 0 0 0 3 6 17,68 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

3 2 1 150 300 Bjc / Romantica VSAP 

1759 
CALL

E 
GRANADO 5,2 1 2 6 0 0 2 1 12 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1762 
CALL

E 
GRANITO (POL IND) 

6 

2 2 6 0 0 2 2 14 72 TRESBOLILLO 

3 1 250 750 Nordex / Astra 3 VSAP 

6 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 

9 4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1763 
CALL

E 
GREGORIO MARAÑON (TR01) 3,5 3 0 3,5 0 0 0 4 10,5 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1764 
CALL

E 
GREGORIO MARAÑON (TR02) 

3,5 

2 5 5 0 0 5 2 19 20,25 BILATERAL 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1766 
CALL

E 
GREGORIO MARAÑON (TR03) 

4 

4 2 5 0 0 2 4 17 24,62 BILATERAL 

20 1 150 3000 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1768 
CALL

E 
GREGORIO MARAÑON (TR04) 4 3 0 9 0 0 2 3 17 35 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1769 
CALL

E 
GUADACORTE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 3 1,5 0 8 0 0 0 1,5 11 56 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 
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1770 
CALL

E 
GUADACORTE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 6 1,5 0 8 0 0 0 1,5 11 56 TRESBOLILLO 5 1 63 315 Socelec / Teceo LED 

1771 
CALL

E 
GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

9 

2,5 5,5 8 0 0 3 2 21 23,19 TRESBOLILLO 

6 1 250 1500 Indalux / CMR VSAP 

3 6 1 100 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 4 2 72 576 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

1773 
CALL

E 
GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 9 2,5 5,5 8 0 0 3 2 21 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Indalux / CMR VSAP 

1774 
CALL

E 
GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 9 2,5 5 4,5 0 0 2,5 2 16,5 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

1775 
CALL

E 
GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 3 3 0 6 0 0 0 3 12 15 BILATERAL 6 1 150 900 Coyba / Farol Fva VSAP 

1777 
CALL

E 
GUADALETE (TR01) 4 1 2 4 0 0 2 1 10 44 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Socelec / Kio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1779 
CALL

E 
GUADALETE (TR09) 4 1 2 4 0 0 2 1 10 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

1780 
CALL

E 
GUADALETE (TR09) 0 1 2 4 0 0 2 1 10 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1781 
CALL

E 
GUADALETE (TR09) 4 1 2 4 0 0 2 1 10 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1783 
CALL

E 
GUADALETE 

0 

3 2 5 0 0 2 2 14 21,76 BILATERAL 

1 1 100 100 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

4 20 1 100 2000 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

4 1 1 150 150 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1786 
CALL

E 
GUADALPIN NORTE 

7 

1 2 7 0 0 0 1 11 23,46 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 100 200 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 100 100 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1788 
CALL

E 
GUADALQUIVIR (TR01) 3 1,5 0 3,5 0 0 2 0,5 7,5 31 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1789 
CALL

E 
GUADALQUIVIR (TR02) 3 1 2 3 0 0 2 1 9 39 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1790 
CALL

E 
GUADALQUIVIR (TR03) 3 0 0 3 0 0 2 1,5 6,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fva VSAP 

1791 
CALL

E 
GUADALQUIVIR (TR04) 3 1,5 5 3 0 0 0 0 9,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fva VSAP 

1794 
CALL

E 
GUATEMALA 5 3 0 0 0 0 0 3 6 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

1796 
CALL

E 
HAZA DEL MESON 

3 

2 0 0 0 0 0 2 4 11 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1798 
CALL

E 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 9 8 2 9,5 0 0 2 4 25,5 35 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Benito / Duna Horizon VSAP 

1799 
CALL

E 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 9 5 0 9 0 0 2,5 4 20,5 35 TRESBOLILLO 6 1 250 1500 Benito / Duna Horizon VSAP 

1801 
CALL

E 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 

6,5 
13 3,5 9 0 0 3,5 3 32 

20 UNILATERAL 10 1 100 1000 Benito / Duna Horizon VSAP 

9 41 TRESBOLILLO 14 1 250 3500 Benito / Duna Horizon VSAP 

1802 
CALL

E 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 0,5 13 3,5 9 0 0 3,5 3 32 41 TRESBOLILLO 5 1 5,5 27,5 

Philips / eW Profile 
Powercore 

LED 
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1804 
CALL

E 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 0 13 3,5 9 0 0 3,5 3 32 41 TRESBOLILLO 4 1 16 64 Gilma / Proyector Piqueta Halógena 

1807 
CALL

E 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 

4 

2,5 2 10 0 0 2 3,5 20 14,84 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 4 1 150 600 GE Lighting / Iberia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1809 
CALL

E 
HERMANOS BELON LIMA (TR01) 3,5 2 0 4 0 0 2 2 10 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

1811 
CALL

E 
HERMANOS BELON LIMA (TR02) 3 1 2 2,5 0 0 0 1 6,5 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Globo Ler 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1812 
CALL

E 
HERMANOS BELON LIMA (TR02) 7,5 1 2 2,5 0 0 0 1 6,5 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1813 
CALL

E 
HERMANOS MAYEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 2 0 8 0 0 0 1,5 11,5 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 28 252 Socelec / Teceo LED 

1814 
CALL

E 
HERMANOS MAYEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 0 0 8 0 0 0 1,5 9,5 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1816 
CALL

E 
HERMANOS SALOM (TR01) 4 2 0 3 0 0 0 2 7 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1817 
CALL

E 
HERMANOS SALOM (TR02) 4 2 2,5 3 0 0 0 2 9,5 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1818 
CALL

E 
HERNAN CORTES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1819 
CALL

E 
HERNAN CORTES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fvap 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1820 
CALL

E 
HIERRO (TR01) 6 2 2 6 0 0 2 2,5 14,5 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Nordex / Astra 3 VSAP 

1821 
CALL

E 
HIERRO (TR02) 6 2 2 6 0 0 2 2,5 14,5 42 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1822 
CALL

E 
HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR01) 9 2 0 3,5 0 0 0 2 7,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1823 
CALL

E 
HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR02) 9 2 0 3,5 0 0 0 2 7,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

1825 
CALL

E 
HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR03) 

6 
1 0 6 0 0 0 1 8 21,07 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

6 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1827 
CALL

E 
HOSPITAL BAZAN 

3,5 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 18,9 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1829 
CALL

E 
HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 22 IRREGULAR 1 1 150 150 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1830 
CALL

E 
HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3 1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1833 
CALL

E 
HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 5 1 0 4 0 0 0 1 6 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1835 
CALL

E 
HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 1 0 4 0 0 0 1 6 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1837 
CALL

E 
HUELVA 3 0,5 0 2,5 0 0 0 0,5 3,5 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

1838 
CALL

E 
HUELVA 5 0,5 0 2,5 0 0 0 0,5 3,5 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1839 
CALL

E 
HUERTA CHICA (TR01) 5 1 0 3 0 0 0 1 5 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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1841 
CALL

E 
HUERTA CHICA (TR02) 4 1 0 3 0 0 2 1 7 0 0 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1842 
CALL

E 
HUERTA CHICA (TR03) 4 1 0 3 0 0 0 1 5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1843 
CALL

E 
HUERTA LOS GUERRA (TR01) 3 0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 125 1000 AYTO MARBELLA / FSN003 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1844 
CALL

E 
HUERTA LOS GUERRA (TR02) 6 0,5 4,5 4 0 0 2 0,5 11,5 19 TRESBOLILLO 5 1 150 750 

Carandini / Descatalogada 
Tipo 2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1845 
CALL

E 
HUERTA LOS GUERRA (TR02) 3 0,5 4,5 4 0 0 2 0,5 11,5 19 TRESBOLILLO 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

1846 
CALL

E 
HUERTA LOS GUERRA (TR03) 7 1 0 3 0 0 2 1 7 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 MAZDA / Estoril 
VAPOR DE 
MERCURIO 

1847 
CALL

E 
HUERTA LOS GUERRA (TR03) 3,5 1 0 3 0 0 2 1 7 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / SC-250 VSAP 

1848 
CALL

E 
HUERTO PORRAL 4 0,5 0 2,5 0 0 0 0,5 3,5 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

11 1 150 1650 Benito / Farol Villa VSAP 

1849 
CALL

E 
HUMANIDAD (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 3,5 2 0 3 0 0 2 2 9 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1850 
CALL

E 
HUMANIDAD (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 3,5 2 0 3 0 0 2 2 9 28 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1853 
CALL

E 
IGUALADA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 0 0 8 0 0 0 0 8 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1855 
CALL

E 
ILUSION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 2 2,5 5 0 0 0 2 11,5 25 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Villa VSAP 

1856 
CALL

E 
ILUSION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 3,5 2 0 5 0 0 2,5 2 11,5 30 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1858 
CALL

E 
ISAAC PERAL (TR01) 5 2,5 0 6,5 0 0 0 2,5 11,5 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Jch 250 VSAP 

1859 
CALL

E 
ISAAC PERAL (TR02) 6 1,5 0 4,5 0 0 2 1,5 9,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Atp / Pescador VSAP 

1860 
CALL

E 
ISABEL II 11 2 2 3 0 0 0 2 9 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / DM-2 VSAP 

1861 
CALL

E 
ISTAN 4 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 15 CENTRAL 6 1 150 900 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1862 
CALL

E 
ITALIA (URB BELLE EPOQUE) 4 1 0 6,5 0 0 0 1,5 9 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

18 1 85 1530 SimonLighting / AP-10 OS 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

1863 
CALL

E 
ITALIA (URB BELLE EPOQUE) 3,5 1 0 6,5 0 0 0 1,5 9 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 150 1800 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1865 
CALL

E 
JABEGA 

4 
3 0 3,5 0 0 2 1,5 10 21,49 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Atp / Globo A VSAP 

6 4 1 150 600 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1866 
CALL

E 
JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR01) 3,5 1,5 4 6 0 0 2 1,5 15 21 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Salvi / Basic 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1868 
CALL

E 
JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR02) (ROTONDA) 7 2 0 4,5 0 0 0 2,5 9 0 0 2 1 150 300 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1869 
CALL

E 
JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR03) 7 2,5 5 5 0 0 2 2,5 17 24 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1870 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR01) 6 4 0 10,5 0 0 0 4 18,5 30 BILATERAL 16 1 150 2400 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1871 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR02) 6 2 2 10,5 0 0 0 4 18,5 30 BILATERAL 16 1 150 2400 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1872 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR03) 6 2 2 7 0 0 3 4 18 30 BILATERAL 52 1 150 7800 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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1873 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR04) 4 2 0 6,5 0 0 0 2 10,5 42 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1874 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR05) 4 2 2 7,5 0 0 2 2 15,5 30 BILATERAL 20 1 150 3000 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1876 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR06) 6 2 0 7,5 0 0 2 2 13,5 28 BILATERAL 16 1 150 2400 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1878 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR07) 4 2 2 7,5 0 0 2 2 15,5 22 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1879 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR08) (ROTONDA) 

4 

2,5 0 5,5 0 0 0 2 10 11,29 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1881 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR09) 

4 
2 2 7,5 0 0 2 2 15,5 20 BILATERAL 

22 1 150 3300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1883 
CALL

E 
JACINTO BENAVENTE (TR10) 

4 

2 0 7,5 0 0 2 2 13,5 19,1 BILATERAL 

20 1 150 3000 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1885 
CALL

E 
JAEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 3 0 0 0 0 0 3 6 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1886 
CALL

E 
JAEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 6 1 0 4 0 0 0 1 6 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1887 
CALL

E 
JAEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4 1 0 4 0 0 0 1 6 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1888 
CALL

E 
JAEN 5 0,5 2 2,5 0 0 0 0,5 5,5 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa VSAP 

1889 
CALL

E 
JAIME I (TR01) (URB BUENA VISTA) 3 1 0 5 0 0 0 1 7 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1890 
CALL

E 
JAIME I (TR02) (URB BUENA VISTA) 3 2 0 0 0 0 0 2 4 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva VSAP 

1892 
CALL

E 
JARDIN ANDALUZ (TR06) 9 1,5 0 7,5 0 0 0 1,5 10,5 46 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Indalux / CMR VSAP 

1897 
CALL

E 
JARDIN ANDALUZ (TR24) (PASEO MARITIMO) 3 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

17 1 150 2550 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

1898 
CALL

E 
JARDIN ANDALUZ (TR24) (PASEO MARITIMO) 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

12 1 150 1800 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1899 
CALL

E 
JAVIER ARRAIZA (TR01) 

8 
1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 25,76 TRESBOLILLO 

5 1 250 1250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 250 250 Indalux / IVA1-VS VSAP 

1900 
CALL

E 
JAVIER ARRAIZA (TR02) 4 1 2 4 0 0 2 1 10 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

1901 
CALL

E 
JAVIER ARRAIZA (TR02) 5 1 2 4 0 0 2 1 10 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1906 
CALL

E 
JAVIER ARRAIZA (TR05) 9 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 34 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Socelec / Furyo 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1906 
CALL

E 
JAVIER ARRAIZA (TR05) 8 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 34 TRESBOLILLO 2 1 250 500 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1907 
CALL

E 
JEDDAH (TR01) (ROTONDA) 

11 

9 0 8 0 0 0 3 20 25,93 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 250 500 Socelec / DM-2 VSAP 

3,5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 
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INTERDISTA

NCIA (m) 
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Nº 
LUMINA
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POT. / 
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(W) 

LUMINARIA 
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RA1 
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NG1 
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MEDI
ANA 

CALZA
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PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

1909 
CALL

E 
JEDDAH (TR02) 6 1,5 4 8 0 0 4 1,5 19 23 TRESBOLILLO 2 1 250 500 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

1910 
CALL

E 
JEDDAH (TR02) 3,5 1,5 4 8 0 0 4 1,5 19 23 TRESBOLILLO 26 1 150 3900 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1911 
CALL

E 
JEDDAH (TR02) 6 1,5 4 8 0 0 4 1,5 19 23 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

1917 
CALL

E 

JEREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

4,5 

3 2,5 9 0 0 3 2 19,5 
26,75 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

7 1 1 250 250 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

6 1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

4 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

JEREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 5 2 0 4,5 0 0 2,5 3 12 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

1921 
CALL

E 
JERONIMO TORQUEMADA GARCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
11 5,5 5 5 0 0 0 0 15,5 31 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 250 2500 GE Lighting / MB-250 VSAP 

1922 
CALL

E 

CSN130 

6 

3 0 8 0 0 0 3 14 26,8 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 70 210 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 100 100 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

JERONIMO TORQUEMADA GARCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
(TR02) 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 100 400 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1923 
CALL

E 
JERONIMO TORQUEMADA GARCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
9 7,5 0 0 0 0 0 7,5 15 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1924 
CALL

E 
JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 12 6 0 10 2,5 11,5 0 3,5 33,5 30 TRESBOLILLO 3 1 150 450 GE Lighting / M-250A VSAP 

1925 
CALL

E 
JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4 3,5 4 7,5 2,5 7 3,5 3,5 31,5 39 BILATERAL 4 1 150 600 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1926 
CALL

E 
JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 12 3,5 4 7,5 2,5 7 3,5 3,5 31,5 30 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 GE Lighting / M-250A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1930 
CALL

E 
JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) 

4,5 

9 0 11,5 0 0 0 5 25,5 17,63 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 - / - 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

1933 
CALL

E 
JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 

4,5 
4 2,5 7 7,5 7,5 3 5 36,5 27,72 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 - / - 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 25 1 150 3750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1935 
CALL

E 
JOSE CHACON 7 1 2 3 0 0 4,5 1,5 12 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

1936 
CALL

E 
JOSE CHACON 3,5 1 2 3 0 0 4,5 1,5 12 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1937 
CALL

E 
JOSE CHACON 6 1 2 3 0 0 4,5 1,5 12 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

1938 
CALL

E 
JOSE CHACON 7 1 2 3 0 0 4,5 1,5 12 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

1941 
CALL

E 
JOSE ECHEGARAY (TR01) 

6,5 
2 0 6 0 0 0 2 10 30,55 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,5 13 1 150 1950 Iluca / Palma VSAP 

1942 
CALL

E 
JOSE ECHEGARAY (TR02) 3,5 1,5 0 8 0 0 0 1 10,5 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 
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INTERDISTA
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Nº 
LUMINA
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1943 
CALL

E 
JOSE ECHEGARAY (TR02) 6,5 1,5 0 8 0 0 0 1 10,5 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Iluca / Palma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1944 
CALL

E 

JOSE ECHEGARAY (TR03) 3,5 
1,5 0 5 0 0 3 1 10,5 

51 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

JOSE ECHEGARAY (TR04) 3,5 13 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1947 
CALL

E 
JOSE ECHEGARAY (TR05) 3,5 1,5 0 5 0 0 3 1 10,5 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1948 
CALL

E 
JOSE ECHEGARAY (TR06) 9 1,5 0 6 0 0 0 1 8,5 23 TRESBOLILLO 1 1 250 250 Benito / Duna Horizon VSAP 

1949 
CALL

E 
JOSE ECHEGARAY (TR06) 3,5 1,5 0 6 0 0 0 1 8,5 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1950 
CALL

E 
JOSE ITURBI (TR01) 8 1,5 4 4,5 0 0 2 1,5 13,5 37 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

1952 
CALL

E 
JOSE ITURBI (TR02) 

6 

2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 30 TRESBOLILLO 

6 1 250 1500 MAZDA / Estoril VSAP 

12 3 1 250 750 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1954 
CALL

E 
JOSE ITURBI (TR02) 

0 

2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 20 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 - / - - 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4 9 1 150 1350 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

1958 
CALL

E 
JOSE LUIS MORALES MARIN (TR01) 5 0,5 2 3 0 0 2 0,5 8 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

12 1 150 1800 Secom / Ripa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1959 
CALL

E 
JOSE LUIS MORALES MARIN (TR02) 5 2 2 4 0 0 4 4 16 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 Secom / Ripa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1960 
CALL

E 
JOSE LUIS MORALES MARIN (TR03) 10 4 2 6 0 0 2 2 16 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Carandini / Estilo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1962 
CALL

E 
JOSE LUIS MORALES MARIN (TR04) 8 4 2 6 0 0 2 2 16 55 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Carandini / Str 404 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1964 
CALL

E 
JOSE MELIA (TR03) (ROTONDA) 

4 
2,5 0 7,5 0 0 0 10 20 15,03 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 55 220 Socelec / Teceo LED 

1966 
CALL

E 
JOSE MELIA (TR04) 

3 
2 0 7,5 0 0 0 2 11,5 22,2 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1968 
CALL

E 
JOSE RAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

5 

1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 30,48 
UNILATERAL 

DERECHA 

7 1 150 1050 Iluca / Bagur 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1971 
CALL

E 
JOSE TINEO GIL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (ROTONDA) 8 2 0 9 0 0 0 8 19 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Lanzini / Raggio 2 VSAP 

1972 
CALL

E 
JUAN ALAMEDA (TR01) 5 1,5 4 4 0 0 0 1,5 11 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / Junior 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1973 
CALL

E 
JUAN ALAMEDA (TR02) 

4,5 

1,5 4 4 0 0 0 1,5 11 22 TRESBOLILLO 

4 1 100 400 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 3 1 150 450 Carandini / Junior 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1975 
CALL

E 
JUAN ALAMEDA (TR03) 

5 

1,5 4 4 0 0 0 1,5 11 25 
UNILATERAL 

DERECHA 

5 1 100 500 Carandini / Junior 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 3 1 100 300 Benito / Vialia Lira 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ANA 

CALZA
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OVIA 

1977 
CALL

E 
JUAN ALAMEDA (TR03) 8 1,5 4 4 0 0 0 1,5 11 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Proyector Laica 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1979 
CALL

E 
JUAN BREVA (TR01) 

6 

1,5 2 6,5 0 0 2 4 16 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1982 
CALL

E 
JUAN BREVA (TR02) 6 1,5 2 3,5 0 0 0 0 7 35 TRESBOLILLO 1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1983 
CALL

E 
JUAN BREVA (TR02) 8 1,5 2 3,5 0 0 0 0 7 35 TRESBOLILLO 2 1 150 300 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1984 
CALL

E 
JUAN BREVA (TR03) 6 0 2 4 0 0 4 2 12 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1985 
CALL

E 
JUAN BREVA (TR03) 5 0 2 4 0 0 4 2 12 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1987 
CALL

E 
JUAN DE LA CIERVA (TR01) 8 4,5 2 5,5 0 0 2 2 16 51 TRESBOLILLO 18 1 250 4500 Iluca / Palma 

HALOGENUROS 
METALICOS 

1988 
CALL

E 
JUAN DE LA COSA 3,5 1,5 2 3 0 0 0 2 8,5 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

1989 
CALL

E 
JUAN DE QUIJADA (TR01) 6 3 0 0 0 0 0 3 6 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1990 
CALL

E 
JUAN DE QUIJADA (TR02) 6 1,5 2 3 0 0 2 2,5 11 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1991 
CALL

E 
JUAN DE QUIJADA (TR03) 6 1,5 2 3 0 0 4 2,5 13 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

1992 
CALL

E 

JUAN FORTUNY (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1,5 2 4 0 0 2 1,5 11 74 
TRESBOLILLO 

2 1 250 500 Indalux / CMR VSAP 

JUAN FORTUNY (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 6 1,5 0 4,5 0 0 2 1,5 9,5 62 2 1 250 500 Indalux / CMR VSAP 

1997 
CALL

E 
JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 12 4 4,5 5 0 0 5 5 23,5 51 TRESBOLILLO 8 1 250 2000 Philips / HSRP 151 VSAP 

1998 
CALL

E 
JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 3,5 4 4,5 5 0 0 5 5 23,5 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

1999 
CALL

E 
JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) 3,5 4 4,5 5 0 0 5 5 23,5 25 TRESBOLILLO 24 1 150 3600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2001 
CALL

E 
JUAN MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 2 2,5 6 0 0 0 2 12,5 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

2002 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 1 2 4 0 0 0 1,5 8,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 29,4 58,8 Secom / Regal LED 

2003 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1 2 4 0 0 0 1,5 8,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 29,4 88,2 Secom / Regal LED 

2004 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4 1 0 4 0 0 2 1 8 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 34 136 Secom / Monar LED 

2006 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 4 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 34 102 Secom / Monar LED 

2009 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (TR01) 

4 
2 0 3 0 0 2 2 9 21,31 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 GE Lighting / D550 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 9 1 150 1350 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2010 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (TR02) 4,5 1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2013 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (TR04) 8 2 0 3 0 0 2 1,5 8,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA
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Nº 
LUMINA

RIAS 
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TOTAL 
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LUMINARIA 
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ANA 
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PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2014 
CALL

E 
JUAN RAMON JIMENEZ (TR05) 12 6 2 3 0 0 0 2 13 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 GE Lighting / M-250A VSAP 

2016 
CALL

E 
JUAN ROMERO 4 5 0 0 0 0 0 5 10 24 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Salvi / Venus 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2017 

CALL
E 

JUAN RUIZ MUÑOZ 

3 

9 0 0 0 0 0 9 18 7,47 

IRREGULAR 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 4 1 100 400 Carandini / PHR-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 5 1 100 500 Nordex / Proyector Azar 
HALOGENUROS 

METALICOS 

ZV 
ZVSN166 ENTRE CALLE JUAN RUIZ MUÑOZ Y CALLE 

MEDITERRANEO (TR01) 

3 

3 0 0 0 0 0 3 6 6,84 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 7 1 36 252 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

2,5 4 1 150 600 Carandini / PHR-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 3 1 150 450 Nordex / Proyector Azar 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2020 
CALL

E 
JUAN SEBASTIAN ELCANO 

4 
1,5 4 3,5 0 0 2 1,5 12,5 19,18 TRESBOLILLO 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2022 
CALL

E 
JUAN SEBASTIAN ELCANO 4 1,5 4 3,5 0 0 2 1,5 12,5 19 TRESBOLILLO 2 2 72 288 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

2024 
CALL

E 
JUAN XXIII 6 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2025 
CALL

E 
JUANAR (TR01) 3 1 0 0 0 0 0 1 2 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2026 
CALL

E 
JUANAR (TR02) 6 1 0 3 0 0 2 1 7 13 TRESBOLILLO 1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

2027 
CALL

E 
JUANAR (TR02) 3 1 0 3 0 0 2 1 7 13 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2028 
CALL

E 
JUANAR (TR03) 6 1,5 2 3,5 0 0 4 1,5 12,5 28 TRESBOLILLO 4 1 125 500 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

2029 
CALL

E 
JUANAR (TR03) 3 1,5 2 3,5 0 0 4 1,5 12,5 28 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2030 
CALL

E 
JUANAR (TR05) 6 1,5 2 3,5 0 0 0 2 9 35 TRESBOLILLO 2 1 125 250 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

2031 
CALL

E 
JUANAR (TR05) 7 1,5 2 3,5 0 0 0 2 9 35 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2032 
CALL

E 
JUANAR (TR05) 3 1,5 2 3,5 0 0 0 2 9 35 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2033 
CALL

E 
JUANAR (TR05) 9 1,5 2 3,5 0 0 0 2 9 35 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2034 
CALL

E 
JULIO ROMERO DE TORRES (TR01) 4 1 2,5 4 0 0 0 1,5 9 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2035 
CALL

E 
JULIO ROMERO DE TORRES (TR02) 4 1 2,5 4 0 0 0 1,5 9 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2036 
CALL

E 
JUPITER 3,5 2 0 4,5 0 0 2,5 2 11 30 TRESBOLILLO 18 1 100 1800 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2038 
CALL

E 
LA BISCUTA 3 1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 21 TRESBOLILLO 13 1 100 1300 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2039 
CALL

E 
LA CANTERA (TR01) 4 1 2,5 3 0 0 0 1 7,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2040 
CALL

E 
LA CANTERA (TR02) 4 1 0 4 0 0 0 1 6 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2041 
CALL

E 
LA CANTERA (TR03) 3,5 1 0 4 0 0 0 1 6 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2042 
CALL

E 
LA CANTERA (TR03) 4 1 0 4 0 0 0 1 6 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2044 
CALL

E 
LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) (ROTONDA) 10 2 0 9 0 0 0 5 16 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 100 700 Philips / Quebec VSAP 

2045 
CALL

E 
LA CHUMBERA (RESID LOS MONTOROS) 7 1 0 3 0 0 2 1 7 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

29 1 100 2900 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2046 
CALL

E 
LA CONCHA (TR02) (ROTONDA) 9 24 0 7,5 0 0 0 5,5 37 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

16 1 250 4000 Benito / Duna Horizon VSAP 

2047 
CALL

E 
LA CONCHA (TR02) (ROTONDA) 0 24 0 7,5 0 0 0 5,5 37 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 10 30 
Threeline Technology / 

PR10W 
LED 

2048 
CALL

E 
LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR01) 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2049 
CALL

E 
LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR02) 3,5 1 0 6 0 0 0 1 8 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2050 
CALL

E 
LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR03) 3,5 1 0 4 0 0 0 1 6 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2051 
CALL

E 
LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR04) 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2053 
CALL

E 
LA MORENA (TR01) 4 1,5 4 6,5 0 0 0 1,5 13,5 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2054 
CALL

E 
LA MORENA (TR02) 4 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2056 
CALL

E 
LA MORENA (TR03) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2057 
CALL

E 
LA MORENA (TR04) 

3,5 
0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2059 
CALL

E 
LA MORENA (TR05) 14 0 0 6 0 0 0 0 6 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Socelec / Neos 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2061 
CALL

E 
LA PARRA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) 7 1,5 0 6 0 0 5 1,5 14 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

13 1 100 1300 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2062 
CALL

E 
LA PIMIENTA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) 7 1 2 3 0 0 0 1 7 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 100 500 Philips / Quebec 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2063 
CALL

E 
LA PIMIENTA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) 7 1 2 3 0 0 0 1 7 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 100 600 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2064 
CALL

E 
LA PIMIENTA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) 7 1,5 5 6 0 0 5 1,5 19 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2065 
CALL

E 
LA PIMIENTA (TR03) (RESID LOS MONTOROS) 7 1,5 0 6 0 0 5 1,5 14 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2066 
CALL

E 
LA RETAMA (TR01) (URB EL MIRADOR) 3 0,5 0 6 0 0 0 0,5 7 9 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2067 
CALL

E 
LA SERRANIA (URB LA TORRECILLA) (TR01) 

3,5 
2 0 5,5 0 0 4 1,5 13 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 3 1 150 450 Benito / Neofernandina VSAP 

2069 
CALL

E 
LA VIRGINIA (TR04) 9 3 0 8 0 0 0 3 14 49 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2072 
CALL

E 
LA VIRGINIA (TR06) 0 1 0 6 0 0 0 0,5 7,5 22,17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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OVIA 

9 7 1 150 1050 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2073 
CALL

E 
LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 8 3,5 3 7 0 0 2 3,5 19 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

2075 
CALL

E 
LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4,5 2 5 5 0 0 3,5 2 17,5 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2076 
CALL

E 
LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 2 5 5 0 0 3,5 2 17,5 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Philips / HSRP 151 VSAP 

2077 
CALL

E 
LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2079 
CALL

E 
LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 5 2 0 6 0 0 2,5 2 12,5 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2080 
CALL

E 
LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 5 2 0 3,5 0 0 2 1 8,5 40 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2081 
CALL

E 
LARA PERELLO 3 1,5 4 3 0 0 2 1,5 12 20 TRESBOLILLO 7 1 56 392 Salvi / Walk LED 

2083 
CALL

E 
LAS ACACIAS 

3 

1 0 7 0 0 0 1 9 24,81 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 100 200 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 100 400 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2085 
CALL

E 
LAS ALONDRAS (SALTO DEL AGUA) 5,5 2 0 0 0 0 0 2 4 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 Mazda / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2087 
CALL

E 
LAS AZALEAS 3 1,5 2 6 0 0 0 1,5 11 52 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Coyba / Farol Fv 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2088 
CALL

E 
LAS AZUCENAS 3 1 0 5 0 0 0 1 7 55 TRESBOLILLO 10 1 100 1000 Coyba / Farol Fv 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2092 
CALL

E 
LAS CIGUENAS (SALTO DEL AGUA) 4 3 0 0 0 0 0 3 6 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 Benito / Farol Villa VSAP 

2093 
CALL

E 
LAS DALIAS (TR01) 3 1 2 4 0 0 0 1 8 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 100 300 AYTO MARBELLA / FSN002 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2094 
CALL

E 
LAS DALIAS (TR02) 3 1 2 4 0 0 0 1 8 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 80 320 AYTO MARBELLA / FSN002 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2095 
CALL

E 
LAS DALIAS (TR03) 3 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 11 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 AYTO MARBELLA / FSN002 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2096 
CALL

E 
LAS FLORES (TR01) 4 1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 16 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Neovilla VSAP 

2097 
CALL

E 
LAS FLORES (TR02) 4 1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Neovilla VSAP 

2098 
CALL

E 
LAS FLORES (TR03) 4 1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 12 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

2099 
CALL

E 
LAS FLORES (TR04) 4 1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 15 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

2100 
CALL

E 
LAS FLORES (TR05) 4 0,5 0 4 0 0 2 0,5 7 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2101 
CALL

E 
LAS FLORES 8,5 0 0 5 0 0 0 0 5 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

2102 
CALL

E 
LAS GARZAS (SALTO DEL AGUA) 4 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2104 
CALL

E 
LAS HORTENSIAS (TR01) 3 1 1,5 3 0 0 0 0,5 6 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2105 
CALL

E 
LAS HORTENSIAS (TR02) 3 1,5 0 5 0 0 0 1 7,5 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 100 700 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2106 CALL LAS MAGNOLIAS (TR01) 3 1 0 5 0 0 0 1 7 60 TRESBOLILLO 2 1 100 200 Coyba / Farol Fv HALOGENUROS 
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E METALICOS 

LAS MAGNOLIAS (TR02) 3 2 1 100 200 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2108 
CALL

E 
LAS MALVAS 3,5 1,5 5 7 0 0 5 0,5 19 30 CENTRAL 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2110 
CALL

E 
LAS MARGARITAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 17 CENTRAL 4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2111 
CALL

E 
LAS MEANDRAS (SALTO DEL AGUA) 5,5 2 0 5 0 0 2,5 3 12,5 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 100 300 Mazda / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2113 
CALL

E 
LAS MEANDRAS (SALTO DEL AGUA) 

3,5 
0 0 3 0 0 0 0 3 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 100 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 16 1 100 1600 Benito / Farol Villa VSAP 

2114 
CALL

E 
LAS ROSAS (SAN PEDRO ALCANTARA) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2116 
CALL

E 
LAS TORRES (TR01) (PASEO MARITIMO) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2117 
CALL

E 
LAS YEDRAS (TR01) 4 2 2 6,5 0 0 0 2 12,5 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2118 
CALL

E 
LAS YUCAS 9,5 2 2 3,5 0 0 0 2 9,5 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2119 
CALL

E 
LEGANITOS (TR01) 6 2 0 0 0 0 0 2 4 32 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2120 
CALL

E 
LEGANITOS (TR01) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2123 
PLAZ

A 
LEGANITOS (TR02) 

4 

2 2 3 0 0 2 2 11 16 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 3 1 150 450 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2125 
CALL

E 
LEON (RESID LOS MONTOROS) 6 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

13 1 100 1300 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2127 
CALL

E 
LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 9 1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2133 
CALL

E 

LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
4,5 

1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 19,03 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4 3 1 150 450 Benito / Neofernandina VSAP 

LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

10 3 1 250 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

3,5 4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 8 2 1 150 300 Carandini / QS-2L VSAP 

SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 5 1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2135 
CALL

E 
LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 

8 
1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 19,03 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 100 300 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

2137 
CALL

E 
LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) 

8 
1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 19,03 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-5 VSAP 

8 7 1 100 700 Carandini / QS-2L HALOGENUROS 
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OVIA 

METALICOS 

2143 
CALL

E 
LLANO SAN RAMON (TR01) 4 2 4 3 0 0 0 2 11 12 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2144 
CALL

E 
LLANO SAN RAMON (TR02) 4 4 0 0 0 0 0 4 8 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2146 
CALL

E 
LOBATAS 

5 

0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 28,23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 14 1 61,6 862,4 Secom / Regal LED 

5 2 1 28 56 Secom / Regal LED 

6 1 1 61,6 61,6 Secom / Regal LED 

2149 
CALL

E 

LOPEZ IBOR (TR01) 4 

1,5 4,5 6 0 0 4,5 1,5 18 16,68 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina VSAP 

LOPEZ IBOR (TR02) 4 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2151 
CALL

E 
LOPEZ IBOR (TR02) 8 1,5 4,5 6 0 0 4,5 1,5 18 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

2152 
CALL

E 

LOS ALMENDROS (TR01) 

6 

1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 44 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 250 250 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

LOS ALMENDROS (TR02) 6 1 5 3,5 0 0 2 1 12,5 44 TRESBOLILLO 1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2155 
CALL

E 
LOS ALMENDROS (TR04) 7 1 0 6 0 0 0 1 8 7 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2156 
CALL

E 
LOS ALMENDROS (TR05) 3,5 1,5 0 3,5 0 0 0 1,5 6,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2157 
CALL

E 
LOS CLAVELES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1 0 3,5 0 0 0 1 5,5 42 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2159 
CALL

E 
LOS GERANEOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 8 0 3,5 9,5 0 0 3 2,5 18,5 34 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 VSAP 

2160 
CALL

E 
LOS GERANEOS 

4 
0,5 0 2,5 0 0 0 0,5 3,5 22,32 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

4 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

2162 
CALL

E 
LOS HELECHOS 3,5 1 0 3 0 0 0 1 5 37 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2163 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR01) 3,5 2 0 4 0 0 2 2 10 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2165 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR02) 3,5 1 0 5 0 0 0 1 7 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2166 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR03) 3,5 1 0 5 0 0 3 0 9 36 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2168 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR05) 3,5 1,5 0 5 0 0 3 3,5 13 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2169 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR06) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2170 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR07) 3,5 1,5 0 5 0 0 3 3,5 13 42 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2171 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR08) 3,5 1,5 0 5 0 0 0 2 8,5 34 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2172 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR09) 3,5 1,5 0 3 0 0 2 1 7,5 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

13 1 150 1950 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2173 CALL LOS JAZMINES (TR10) 3,5 1,5 0 5 0 0 4,5 1 12 15 UNILATERAL 2 1 150 300 Benito / Farol Villa HALOGENUROS 
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E DERECHA METALICOS 

2174 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR12) 3,5 1,5 0 7 0 0 0 1 9,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 125 125 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2175 
CALL

E 
LOS JAZMINES (TR13) 3,5 1 0 7 0 0 0 2 10 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 125 125 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2177 
CALL

E 
LOS LIRIOS (TR01) 

9 

1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 76,83 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 Philips / HSRP 151 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9,5 5 1 150 750 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2179 
CALL

E 
LOS NARANJOS (TR03) 4 1,5 0 6 0 0 0 2 9,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2181 
CALL

E 
LOS NIÑOS 4 3 0 0 0 0 0 3 6 26 CENTRAL 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2182 
CALL

E 
LOS OLIVOS (TR01) 9 2 0 4 0 0 2 2 10 36 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Carandini / Jch 250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2183 
CALL

E 
LOS ROMERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 2 3,5 0 0 0 1 7,5 30 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2184 
CALL

E 
LOS SAUCES 3,5 1 0 3 0 0 0 1 5 31 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2185 
CALL

E 
LOS VERDIALES (TR01) (PASEO MARITIMO) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2186 
CALL

E 
LUCERO 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Bjc / Romantica VSAP 

2187 
CALL

E 
LUIS OLIVER (TR01) 4 2,5 0 6 0 0 0 2,5 11 30 TRESBOLILLO 2 1 64 128 Salvi / Venus LED 

2188 
CALL

E 
LUIS OLIVER (TR02) 4 2,5 2 3 0 0 2 2,5 12 30 TRESBOLILLO 15 1 64 960 Salvi / Venus LED 

2189 
CALL

E 
LUIS XV 11 1,5 2 5 0 0 2 2,5 13 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / DM-2 VSAP 

2190 
CALL

E 
LUNA 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Bjc / Romantica VSAP 

2191 
CALL

E 
LUXEMBURGO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 10 2 2,5 5 0 0 2,5 2 14 49 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Philips / Malaga VSAP 

2192 
CALL

E 
LYON (TR01) (URB LINDA VISTA PLAYA) 

0 
2,5 0 6 2 6 0 2,5 19 49,74 TRESBOLILLO 

6 1 125 750 - / - - 

0 (1) 6 1 125 750 - / - - 

2193 
CALL

E 
LYON (TR01) (URB LINDA VISTA PLAYA) 

12 

2,5 0 6 2 6 0 2,5 19 49,74 

CENTRAL 32 1 250 8000 SimonLighting / Heka VSAP 

4 BILATERAL 16 1 125 2000 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

10 TRESBOLILLO 2 1 250 500 Philips / Proyector Tempo VSAP 

2196 
CALL

E 
LYON (TR02) (URB MERALMAR) 11 9 3 6 4 6 3 9 40 27 BILATERAL 5 1 150 750 SimonLighting / Heka VSAP 

2198 
CALL

E 
LYON (TR02) (URB MERALMAR) 4 9 3 6 4 6 3 9 40 27 BILATERAL 3 1 125 375 SimonLighting / Heka 

VAPOR DE 
MERCURIO 

2202 
CALL

E 
LYON (TR03) (URB MERALMAR) 8 0 0 8 1 8 0 0 17 62 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Philips / Proyector Tempo VSAP 

2203 
CALL

E 
LYON (TR04) (URB MERALMAR) 11 6 3 6 4 6 3 6 34 50 CENTRAL 29 1 250 7250 SimonLighting / Heka VSAP 

2203 
CALL

E 
LYON (TR04) (URB MERALMAR) 4 6 3 6 4 6 3 6 34 50 BILATERAL 13 1 125 1625 SimonLighting / Heka 

VAPOR DE 
MERCURIO 
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2211 
CALL

E 
MADRID 3 1,5 2 2,5 0 0 0 1,5 7,5 27 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2212 
CALL

E 
MADROÑO 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2213 
CALL

E 
MAGALLANES 4 2 2 6 0 0 2 2 14 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 GE Lighting / D550 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2215 
CALL

E 
MAGALLANES 4 2 2 6 0 0 2 2 14 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2217 
CALL

E 
MAGALLANES 

4 

2 2 6 0 0 2 2 14 20 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 14 1 150 2100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2219 
CALL

E 
MAGALLANES 

8 

2 2 6 0 0 2 2 14 30 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / QS-2L VSAP 

7 3 1 150 450 Carandini / Qsa 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2220 
CALL

E 
MAHARABAL 8 0 2 4 2 4 2 1 15 26 CENTRAL 6 1 250 1500 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2221 
CALL

E 
MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 3,5 2 3 6,5 0 0 2,5 5 19 22 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2222 
CALL

E 
MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 10 2 3 6,5 0 0 2,5 5 19 22 TRESBOLILLO 7 1 250 1750 Philips / HSRP 151 VSAP 

2223 
CALL

E 
MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 10 2 3 6,5 0 0 2,5 5 19 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 250 1250 Philips / HSRP 151 VSAP 

2224 
CALL

E 
MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 0 4 0 0 2 1 8 60 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2225 
CALL

E 
MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1 0 4 0 0 2 1 8 60 TRESBOLILLO 1 1 34 34 Secom / Monar LED 

2226 
CALL

E 
MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 0 4 0 0 2 1 8 60 TRESBOLILLO 2 1 29,4 58,8 Secom / Regal LED 

2227 
CALL

E 
MALAGA (TR01) 4 0,5 0 3 0 0 2 0,5 6 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 45,4 408,6 Secom / Regal LED 

2228 
CALL

E 
MALAGA (TR02) 4 0,5 2 3 0 0 2 0,5 8 8 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 45,4 90,8 Secom / Regal LED 

2229 
CALL

E 
MALAGA (TR03) 4 1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 45,4 136,2 Secom / Regal LED 

2230 
CALL

E 
MALTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 10 2 2,5 7 0 0 2,5 2 16 24 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Philips / Malaga VSAP 

2231 
CALL

E 
MANDARINO 5,2 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Qs 10 VSAP 

2232 
CALL

E 
MANUEL CANTOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1,5 2 4 0 0 2 1,5 11 30 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2234 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 9 2 3 5,5 0 0 3 2 15,5 47 TRESBOLILLO 17 1 250 4250 GE Lighting / Iberia VSAP 

2236 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

(ROTONDA) 
0 45 0 13,5 0 0 0 7 65,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

15 1 35 525 SBP / Cricket 26 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2238 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

(ROTONDA) 
9 45 0 13,5 0 0 0 7 65,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

23 1 250 5750 Benito / Duna Horizon VSAP 

2239 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

(ROTONDA) 
0,5 45 0 13,5 0 0 0 7 65,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 5,5 5,5 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

2240 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

(ROTONDA) 
1 45 0 13,5 0 0 0 7 65,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 460 1840 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

2241 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

(ROTONDA) 
0 45 0 13,5 0 0 0 7 65,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

14 1 20 280 
Threeline Technology / 

PR20W 
LED 
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2243 
CALL

E 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

(ROTONDA) 
0 45 0 13,5 0 0 0 7 65,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 16 32 Gilma / Proyector Piqueta Halógena 

2244 
CALL

E 
MARIA AUXILIADORA 3 3,5 2 3 0 0 2 3,5 14 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2245 
CALL

E 
MARIA DE AUSTRIA (URB BUENA VISTA) 3 1 0 5 0 0 0 1 7 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2246 
CALL

E 
MARIA DE MEDICIS 4 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 17 IRREGULAR 1 1 150 150 Socelec / DM-2 VSAP 

2247 
CALL

E 
MARIA DE MEDICIS 3 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 17 IRREGULAR 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2248 
CALL

E 
MARIA ESTUARDO (TR01) 

4 

1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 17,28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2250 
CALL

E 
MARIA ESTUARDO (TR02) 

4 
1,5 4 3 0 0 0 1,5 10 17 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 3 1 27 81 Benito / Farol Villa 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

2252 
CALL

E 
MARIA ESTUARDO (TR03) 4 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2253 
CALL

E 
MARIA ROSA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1 2 4 0 0 0 1 8 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Iluca / Bagur 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2254 
CALL

E 
MARIA ROSA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1 2 4 0 0 0 1 8 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2255 
CALL

E 
MARIANA GUERRERO LIMA (TR01) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 23 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2256 
CALL

E 
MARIANA GUERRERO LIMA (TR02) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

2257 
CALL

E 
MARIANO DIAZ ALONSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 3 0 0 0 0 0 3 6 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2258 
CALL

E 
MARIO 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2260 
CALL

E 
MARQUES DE ESTELLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

6 
1,5 3 8 0 0 3 2 17,5 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

16 1 150 2400 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 150 300 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

2261 
CALL

E 
MARQUES DE ESTELLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 1,5 2,5 7 0 0 0 1,5 12,5 44 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2262 
CALL

E 
MARQUES DE LINARES 

4 

3 2 6,5 0 0 2 3 16,5 24,52 BILATERAL 

10 1 150 1500 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2264 
CALL

E 
MARQUES DE NAJERA 3,5 2 0 2 0 0 0 2 6 26 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2266 
CALL

E 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4,5 10 0 5 0 0 0 0 15 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2268 
CALL

E 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 4,5 0 0 7 0 0 0 3 10 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2269 
CALL

E 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 4,5 13 0 7 0 0 0 5 25 20 BILATERAL 16 1 250 4000 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2271 
CALL

E 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 4,5 9 5 7 0 0 0 10 31 23 BILATERAL 14 1 250 3500 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2272 
CALL

E 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) 3,5 5 0 0 0 0 0 5 10 48 TRESBOLILLO 8 1 250 2000 Benito / Farol Fernandina VSAP 
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2273 
CALL

E 
MARTE 3 2 0 0 0 0 0 2 4 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2274 
CALL

E 
MARTE 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 100 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2275 
CALL

E 
MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR01) 3,5 1 3 5 0 0 0 3 12 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 100 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2276 
CALL

E 
MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR02) 9 3 2,5 5 0 0 2,5 2,5 15,5 38 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Philips / HSRP 151 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2278 
CALL

E 
MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR02) 8 3 2,5 5 0 0 2,5 2,5 15,5 32 IRREGULAR 4 1 150 600 Philips / Proyector Tempo VSAP 

2279 
CALL

E 
MATEO ALVAREZ GOMEZ (ROTONDA) 9 2,5 0 9 0 0 0 13 24,5 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 SimonLighting / Heka VSAP 

2280 
CALL

E 
MATEO ALVAREZ GOMEZ (ROTONDA) 0 2,5 0 9 0 0 0 13 24,5 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

15 1 100 1500 iGuzzini / LightUpGarden 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2281 
CALL

E 
MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR01) 3 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 13 TRESBOLILLO 1 1 100 100 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

2282 
CALL

E 
MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR01) 3 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 13 TRESBOLILLO 6 1 56 336 Salvi / Walk LED 

2283 
CALL

E 
MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR03) 3 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

2285 
CALL

E 
MEDITERRANEO (TR01) 3 1,5 2 4,5 0 0 4,5 0 12,5 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2288 
CALL

E 
MEDITERRANEO (TR02) (APARCAMIENTO) 3 1,5 4,5 4,5 0 0 4,5 1,5 16,5 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2289 
CALL

E 
MELOCOTON 3 0 0 5 0 0 0 0 5 29 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2290 
CALL

E 
MENDOZA (TR01) 5 1 0 0 0 0 0 1 2 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2291 
CALL

E 
MENDOZA (TR02) 5 1 0 0 0 0 0 1 2 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2293 
CALL

E 
MERCEDES LOPEZ GONZALEZ 9 10 2 6 0 0 2 3 23 51 TRESBOLILLO 3 1 250 750 GE Lighting / Iberia VSAP 

2294 
CALL

E 
MERCURIO 6 2 2 5,5 0 0 0 2 11,5 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 250 2250 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2295 
CALL

E 
MESONCILLO 

3,5 

1 0 0 0 0 0 1 2 12,1 IRREGULAR 

1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2299 
CALL

E 
MIGUEL HERNANDEZ 5,5 4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2301 
CALL

E 
MIRAFLORES (TR01) 5 2 2 6 0 0 0 2 12 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 70 280 Carandini / Estilo Led LED 

2303 
CALL

E 
MIRAFLORES (TR02) 5 2 0 6 0 0 4,5 2 14,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 70 70 Carandini / Estilo Led LED 

2304 
CALL

E 
MIRAFLORES (TR03) 5 2 2 6 0 0 0 2 12 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 70 140 Carandini / Estilo Led LED 

2305 
CALL

E 
MIRAFLORES (TR04) 5 2 0 6 0 0 4,5 2 14,5 10 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 70 70 Carandini / Estilo Led LED 

2306 
CALL

E 
MIRAFLORES (TR04) 4 2 0 6 0 0 4,5 2 14,5 10 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2307 CALL MIRAFLORES (TR04) 3 2 0 6 0 0 4,5 2 14,5 10 UNILATERAL 1 1 56 56 Salvi / Walk LED 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E DERECHA 

2308 
CALL

E 
MIRAFLORES (TR05) 5 2 2 6 0 0 0 2 12 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 70 70 Carandini / Estilo Led LED 

2310 
CALL

E 
MISERICORDIA 

3,5 

1 0 0 0 0 0 1 2 16,9 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2311 
CALL

E 
MONDA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 21 TRESBOLILLO 2 1 150 300 GE Lighting / M-250A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2313 
CALL

E 
MONTENEBROS 4,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 23 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2314 
CALL

E 
MORERA 5,2 0 0 4 0 0 0 0 4 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Qs 10 VSAP 

2316 
CALL

E 
MURO 2 1 0 0 0 0 0 1 2 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 45 45 
SimonLighting / Blindado 

BD-4 64039 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

2317 
CALL

E 
MURO 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2318 
CALL

E 
MURO 5 2 0 0 0 0 0 2 4 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2319 
CALL

E 
MURO 3 1 0 0 0 0 0 1 2 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / Nano 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2320 
CALL

E 

NARANJOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 7 1,5 0 4,5 0 0 0 1,5 7,5 49 TRESBOLILLO 2 1 150 300 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

NARANJOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 7 1,5 2,5 3 0 0 0 1,5 8,5 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 GE Lighting / M-250A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2322 
CALL

E 
NAVARRA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

6 
1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 25,5 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

6 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

2324 
CALL

E 
NEPTUNO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

16 1 100 1600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2325 
CALL

E 
NIQUEL 9 2 0 8 0 0 0 2 12 60 TRESBOLILLO 2 1 250 500 Carandini / Lat-22 VSAP 

2326 
CALL

E 
NISPERO 5,2 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2327 
CALL

E 
NOGAL 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2328 
CALL

E 
NTRA SRA DE GRACIA (TR01) 3,5 1,5 2 4 0 0 4,5 2 14 21 TRESBOLILLO 9 1 150 1350 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2329 
CALL

E 
NTRA SRA DE GRACIA (TR02) 3,5 2,5 2 4 0 0 2 2,5 13 25 TRESBOLILLO 17 1 150 2550 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2330 
CALL

E 
NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

5 

1 0 5 0 0 0 1 7 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2333 
CALL

E 
NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 4 4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2334 
CALL

E 
NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 6 1 2 3 0 0 0 1 7 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2336 
CALL

E 
NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 4 1 0 4 0 0 0 1 6 10 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2337 
CALL

E 
NUEVA 3,5 1 0 3 0 0 0 1 5 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2339 CALL NUEVA 0 1 0 3 0 0 0 1 5 8 IRREGULAR 6 1 70 420 SimonLighting / Proyector HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E FOGO MX METALICOS 

2340 
CALL

E 
NUMANCIA 3 1 0 0 0 0 0 1 2 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2341 
CALL

E 
NUÑEZ DE BALBOA (TR01) 

4 
1,5 4 5 0 0 4 1,5 16 19,07 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

2344 
CALL

E 
NUÑEZ DE BALBOA (TR02) 4 1,5 2 4 0 0 4 1,5 13 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2347 
CALL

E 

OASIS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

OASIS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 5 1 2 4,5 0 0 0 1 8,5 27 3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2348 
CALL

E 
OJEN 4 6 0 0 0 0 0 6 12 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 150 1500 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2349 
CALL

E 
ORO 6 2 2 4 0 0 2 2 12 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

15 1 150 2250 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2352 
CALL

E 
ORO 

7 

2 2 4 0 0 2 2 12 24,13 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Carandini / PRA-404/D VSAP 

8 2 1 250 500 Carandini / PRA-404/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,5 4 1 250 1000 Nordex / Proyector Roma 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2353 
CALL

E 
ORTEGA Y GASSET 4 2 2 6 0 0 2 2 14 32 BILATERAL 12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2355 
CALL

E 
ORTEGA Y GASSET 

4 
2 2 6 0 0 2 2 14 10,25 BILATERAL 

2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 12 1 100 1200 Carandini / SC-250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2356 
CALL

E 
ORTIZ DE MOLINILLO 

4 

3 0 0 0 0 0 3 6 26 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Bjc / Romantica 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2359 
CALL

E 
ORTIZ OSORIO 3 1,5 2 3 0 0 4 1,5 12 20 TRESBOLILLO 7 1 56 392 Salvi / Walk LED 

2360 
CALL

E 
PABLO CASALS 

4 

4 2 3 0 0 2 2 13 25 BILATERAL 

53 1 150 7950 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2362 
CALL

E 
PABLO IGLESIAS 

4 
1,5 2 3,5 0 0 4 2 13 26,22 TRESBOLILLO 

6 1 30 180 Carandini / Clamod LED 

4 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2365 
CALL

E 
PACO CANTOS (TR03) 3,5 1,5 0 6,5 0 0 0 1,5 9,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2367 
CALL

E 
PACO CANTOS MOYANO (URB EL CAPRICHO) 

3,5 
1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 25,14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 - / - - 

3,5 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2368 
CALL

E 
PADRE ENRIQUE CANTOS (TR01) 3 4 0 3,5 0 0 0 4 11,5 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2369 
CALL

E 
PADRE ENRIQUE CANTOS (TR02) 3 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2371 
CALL

E 
PADRE ESPINOSA 6 2 0 2,5 0 0 2 1 7,5 22,13 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

6 4 1 125 500 
Carandini / Descatalogada 

Tipo 2 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2372 
CALL

E 
PADRE FRANCISCO DE ECHAMENDI 

4 

2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 22,6 TRESBOLILLO 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2374 
CALL

E 
PADRE JOAQUIN BELON 4 1,5 0 3 0 0 0 1,5 6 17 TRESBOLILLO 5 1 150 750 SimonLighting / Atik MPC VSAP 

2375 
CALL

E 
PADRE JOSE VERA (TR02) 4 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 11 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 64 128 Salvi / Venus LED 

2376 
CALL

E 
PADRE JOSE VERA (TR03) 4 4,5 0 6 0 0 0 1,5 12 11 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 64 320 Salvi / Venus LED 

2377 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR01) (ROTONDA) 9 8 0 12 0 0 0 0 20 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2379 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR02) 

9 
2,5 0 6,5 1,5 6,5 0 0 17 28,12 CENTRAL 

2 1 250 500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 250 1000 Philips / HSRP 482 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2380 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR03) (ROTONDA) 9 8 0 12 0 0 0 2,5 22,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Indalux / IVA1-VS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2382 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR04) 

0 

3,5 0 7 1,5 7 0 3,5 22,5 56 

CENTRAL 
2 1 150 300 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

9 12 1 250 3000 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 BILATERAL 12 1 250 3000 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2383 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR05) (ROTONDA) 9 2 0 7 0 0 0 5 14 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2384 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR06) 4 2 2 4 2 4 2 2 18 20 CENTRAL 10 1 100 1000 GE Lighting / DS-1000 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2385 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR06) 9 2 2 4 2 4 2 2 18 20 CENTRAL 2 1 150 300 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2386 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR08) 9 2 0 13 0 0 5 2 22 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2388 
CALL

E 
PADRE PACO OSTOS (TR09) 

3 
0 0 5 0 0 0 0 5 27,3 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 100 200 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 4 1 150 600 Carandini / QS-2L 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2390 
CALL

E 
PADRE SALVADOR (TR01) 4 4 0 4,5 0 0 2 2 12,5 9 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2391 
CALL

E 
PADRE SALVADOR (TR01) 7 4 0 4,5 0 0 2 2 12,5 9 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

2392 
CALL

E 
PADRE SALVADOR (TR02) 7 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 47 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

2393 
CALL

E 
PADRE SALVADOR (TR03) 4 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2394 
CALL

E 
PADRE SALVADOR (TR03) 7 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

2397 
CALL

E 
PALANGRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

8 

1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 32,8 
UNILATERAL 

DERECHA 

10 1 150 1500 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 3 1 150 450 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2400 CALL PALENCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 10 3 2,5 5 0 0 2,5 3 16 46 TRESBOLILLO 11 1 250 2750 Philips / HSRP 151 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E 

2401 
CALL

E 
PALMAR 

3 
0,5 0 3 0 0 0 0,5 4 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Villa VSAP 

3 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

2403 
CALL

E 
PANADERIA 

4 

1 0 0 0 0 0 1 2 24,6 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2407 
CALL

E 
PANTALEON 

3,5 
1 0 0 0 0 0 1 2 19,56 

TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 UNILATERAL 4 1 150 600 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2408 
CALL

E 
PARRAL 3 1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 43 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

2409 
CALL

E 
PASAJE 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2410 
CALL

E 
PASEO LAS AZUCENAS (URB VALDEOLLETAS) 3 0,5 0 7,5 0 0 0 0,5 8,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2411 
CALL

E 
PEDRAZA (TR01) 5,5 1 0 3 0 0 0 1 5 10 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2412 
CALL

E 
PEDRAZA (TR02) 

3,5 

1 0 3 0 0 0 1 5 12 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2416 
CALL

E 
PEDRO ARTOLA (TR01) 6 1 2 3 0 0 2 1 9 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2417 
CALL

E 
PEDRO ARTOLA (TR02) 6 1 4,5 3 0 0 4,5 1 14 36 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2418 
CALL

E 
PEDRO DE VILLANDRADO (TR01) 3,5 1 2 3 0 0 2 1 9 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2419 
CALL

E 
PEDRO DE VILLANDRADO (TR03) 3,5 1 2 3 0 0 2 1 9 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2420 
CALL

E 
PEDRO DE VILLANDRADO (TR04) 3 2,5 0 3 0 0 0 2,5 8 13 TRESBOLILLO 2 1 100 200 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2421 
CALL

E 
PELICANOS (SALTO DEL AGUA) 5,5 2 0 0 0 0 0 2 4 32 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Mazda / Estoril VSAP 

2423 
CALL

E 
PELLEJAS 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 14 UNILATERAL 2 1 150 300 Coyba / Farol Fv VSAP 

2424 
CALL

E 
PEÑUELAS (TR01) 4 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2424 
CALL

E 
PEÑUELAS (TR01) 4 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

2426 
CALL

E 
PEÑUELAS (TR02) 

4 
1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 27,37 TRESBOLILLO 

9 1 150 1350 Benito / Farol Villa VSAP 

4 2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

2428 
CALL

E 
PEÑUELAS (TR03) 3,5 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2430 
CALL

E 
PEÑUELAS (TR04) 3,5 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 29 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2433 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 1,5 2 5 0 0 0 1,5 10 25 TRESBOLILLO 3 1 29,4 88,2 Secom / Regal LED 

2435 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 5 1,5 2 5 0 0 0 1,5 10 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 29,4 117,6 Secom / Regal LED 

2436 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 5 1 2 4 0 0 2 1 10 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2437 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 5 1 2 4 0 0 2 1 10 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 29,4 88,2 Secom / Regal LED 

2439 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 4 1 2 4 0 0 2 1 10 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 34 34 Secom / Monar LED 

2439 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 5 1 2 4 0 0 2 1 10 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Secom / Regal 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2441 
CALL

E 
PEPE PERIAÑEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

4 

2 5,5 6,5 0 0 5 1 20 17,5 BILATERAL 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 6 1 150 900 Indalux / CMR VSAP 

4 3 1 150 450 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

2444 
CALL

E 
PERAL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 5,5 1 2,5 4 0 0 0 1 8,5 43 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2445 
CALL

E 
PERAL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 7 1 2,5 4 0 0 0 1 8,5 43 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 GE Lighting / M-250A VSAP 

2446 
CALL

E 
PERAL 3,5 1 0 4 0 0 0 1 6 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2447 
CALL

E 
PERPETUO SOCORRO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

2448 
CALL

E 
PERPETUO SOCORRO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 26 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2449 
CALL

E 
PERU 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2450 
CALL

E 
PICASSO (URB EL LIDO) 3 1,5 0 3 0 0 0 1,5 6 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Globo Ler VSAP 

2452 
CALL

E 
PICAZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

10 

2 2,5 9,5 0 0 2,5 2 18,5 50 
UNILATERAL 

DERECHA 

7 1 250 1750 Philips / Iridium VSAP 

10 2 1 250 500 Philips / Malaga 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2454 
CALL

E 
PICAZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 8 2 0 9,5 0 0 0 2 13,5 35 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

16 1 36 576 Socelec / Teceo LED 

2455 
CALL

E 
PINSAPO (TR01) 5 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Secom / Ripa VSAP 

2456 
CALL

E 
PINSAPO (TR02) 5,5 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2458 
CALL

E 
PINSAPO (TR03) 8 1,5 2 4,5 0 0 2 1,5 11,5 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2459 
CALL

E 
PINTOR JOSE CABALLER 6 3 2,5 6 0 0 2,5 3 17 25 TRESBOLILLO 4 1 150 600 GE Lighting / Iberia 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2460 
CALL

E 
PINTOR MURILLO 

3 

1,5 2 3 0 0 0 1,5 8 49 TRESBOLILLO 

8 1 150 1200 Benito / Farol Villa VSAP 

3 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2462 
CALL

E 
PINTOR PACHECO 4 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 51 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2463 
CALL

E 
PINTOR PACHECO 8 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 51 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Carandini / Lat-22 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2464 
CALL

E 
PINTOR RIVERA 4 1,5 0 3,5 0 0 2 2 9 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 64 128 Salvi / Venus LED 
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2465 
CALL

E 
PIÑA DELGADO 3 1,5 2 3 0 0 4,5 1,5 12,5 21 TRESBOLILLO 6 1 56 336 Salvi / Walk LED 

2466 
CALL

E 
PIRITA (TR01) 6 2 2 4 0 0 2 2 12 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2467 
CALL

E 
PIRITA (TR01) 9 2 2 4 0 0 2 2 12 75 TRESBOLILLO 7 1 250 1750 Carandini / Lat-22 VSAP 

2469 
CALL

E 
PISTACHO (URB RICMAR) 3 1 0 4 0 0 0 1 6 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

2471 
CALL

E 
PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 6 1 2 3 0 0 0 1 7 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2472 
CALL

E 
PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 6 1 2 3 0 0 0 1 7 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Indalux / CMR VSAP 

2473 
CALL

E 
PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 1 2 3 0 0 0 1 7 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

2475 
CALL

E 
PLATA 6 2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

14 1 250 3500 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2477 
CALL

E 
PLATINO (TR01) 8 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2478 
CALL

E 
PLATINO (TR02) (APARCAMIENTO) 

7 

1,5 4 6 0 0 4 1,5 17 14,28 IRREGULAR 

4 1 150 600 MAZDA / Estoril VSAP 

9 2 1 150 300 MAZDA / Estoril VSAP 

7 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

9 4 1 150 600 Carandini / Jch 250 VSAP 

2482 
CALL

E 
PLATINO (TR03) 8 1,5 2 6 0 0 2 0 11,5 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2484 
CALL

E 
PLATINO (TR04) 

9 

2 0 6 0 0 0 2 10 20,2 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 3 1 150 450 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2485 
CALL

E 
PLATINO (TR05) 8 2 0 6 0 0 4 2 14 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Socelec / Saturno 3S 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2486 
CALL

E 
PLATINO (TR06) 6 2 2 6 0 0 2 2 14 37 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Nordex / Astra 3 VSAP 

2487 
CALL

E 
PLOMO 6 1 0 5 0 0 0 1 7 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2488 
CALL

E 
POMELO (TR01) 5,2 1 0 4 0 0 0 1 6 34 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2489 
CALL

E 
POMELO (TR02) 3 1 0 4 0 0 0 1 6 56 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

2490 
CALL

E 
POMPONIO MELA 

6 

1,5 2 4 0 0 2 1,5 11 35,16 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2492 
CALL

E 
PORTADA 

3,5 
1,5 2 3,5 0 0 0 1,5 8,5 22 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 6 1 250 1500 Cariboni / Proyector Enos VSAP 

2496 
CALL

E 
POSTIGOS (TR01) 

3,5 

0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 40,87 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

3 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

4 7 1 150 1050 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
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ANCH
OVIA 

7 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2497 
CALL

E 
POSTIGOS (TR01) 5 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 41 TRESBOLILLO 6 1 150 900 AYTO MARBELLA / FSN003 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2499 
CALL

E 
POTERA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 5 3 0 0 0 0 0 3 6 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

2500 
CALL

E 
POTERA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 6 1,5 2 3,5 0 0 2 1,5 10,5 35 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Indalux / CMR VSAP 

2502 
CALL

E 
PRESBITERO JUAN ANAYA (TR01) 3,5 1 0 4 0 0 2 1 8 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2503 
CALL

E 
PRESBITERO JUAN ANAYA (TR01) 4 1 0 4 0 0 2 1 8 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2504 
CALL

E 
PRESBITERO JUAN ANAYA (TR02) 

3,5 
1 5 4 0 0 5 1 16 15,9 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

4 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2506 
CALL

E 
PRESBITERO JUAN ANAYA (TR03) 3,5 1 2 6 0 0 5 1 15 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2507 
CALL

E 
PRESBITERO JUAN ANAYA (TR04) 6 1 4,5 5 0 0 2 1 13,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2508 
CALL

E 
PRINCESA 4,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 10 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2509 
CALL

E 
PRINCIPE DE VERGARA (TR01) 7 1 5 3,5 0 0 2 1 12,5 30 TRESBOLILLO 10 1 44 440 Socelec / Teceo LED 

2510 
CALL

E 
PRINCIPE DE VERGARA (TR02) 7 1 5 5 0 0 5 1 17 30 TRESBOLILLO 3 1 44 132 Socelec / Teceo LED 

2511 
CALL

E 
PRINCIPE DE VERGARA (TR03) 

9 

1 2 5 0 0 2 1 11 

11 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 250 1000 Socelec / DK-2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

5 22 

TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 22 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

6 22 1 1 44 44 Socelec / Teceo LED 

2515 
CALL

E 
PRINCIPE DE VERGARA (TR03) 7 1 2 5 0 0 2 1 11 30 TRESBOLILLO 4 1 44 176 Socelec / Teceo LED 

2517 
CALL

E 
PRINCIPE 

3,5 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 11,81 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2523 
CALL

E 
PUERTO RICO 5 3 0 0 0 0 0 3 6 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2524 
CALL

E 

RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 

2 2,5 4 0 0 2,5 4 15 15,16 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

3,5 

IRREGULAR 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

6 1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

5 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2530 
CALL

E 
RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

5 

2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 18,64 BILATERAL 

8 1 150 1200 Indalux / CMR VSAP 

6 4 1 150 600 Indalux / CMR VSAP 

4,5 1 1 400 400 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2533 
CALL

E 
RAFAELA APARICIO 

4 
2 2 4 0 0 2 2 12 25 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 7 1 150 1050 Coyba / Farol Fp-Ff HALOGENUROS 
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RA2 

ANCH
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METALICOS 

2535 
CALL

E 
RAFINA 4,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 27 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2536 
CALL

E 
RAMIRO CAMPOS TURMO (TR01) 6 4 2 3 0 0 2 2 13 22 TRESBOLILLO 1 1 100 100 MAZDA / Estoril VSAP 

2537 
CALL

E 
RAMIRO CAMPOS TURMO (TR01) 3 4 2 3 0 0 2 2 13 22 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Coyba / Farol Fp-Ff 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2538 
CALL

E 
RAMIRO CAMPOS TURMO (TR02) 3 6 0 3 0 0 0 4 13 13 IRREGULAR 4 1 150 600 Coyba / Farol Fp-Ff 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2539 
CALL

E 
RAMIRO CAMPOS TURMO (TR03) 3 4 2 3 0 0 2 2 13 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2540 
CALL

E 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR01) 3 2 0 6 0 0 2 2 12 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 100 300 Coyba / Farol Fva VSAP 

2541 
CALL

E 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR02) 4 3 2 6 0 0 2 3 16 30 BILATERAL 16 1 150 2400 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2542 
CALL

E 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR02) 4,5 3 2 6 0 0 2 3 16 30 BILATERAL 26 1 150 3900 Carandini / SC-250 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2543 
CALL

E 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR03) 

4 

2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 30 BILATERAL 

18 1 150 2700 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2545 
CALL

E 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR04) 4 4 2 6 0 0 2 4 18 19 BILATERAL 25 1 150 3750 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2546 
CALL

E 
REAL (TR01) 3 1,5 0 6,5 0 0 0 1,5 9,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

15 1 150 2250 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2547 
CALL

E 
REAL (TR03) 3 2 0 6 0 0 2 2 12 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

13 1 150 1950 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2549 
CALL

E 
REINO DE ARAGON 4 1,5 4,5 3 0 0 2 1,5 12,5 23 CENTRAL 4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2551 
CALL

E 
REMEDIOS (TR01) 4,5 4 0 0 0 0 0 4 8 8 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2552 
CALL

E 
REMEDIOS (TR02) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 22 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2554 
CALL

E 
REVERENDO DON FCO ESPADA GALLARDO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) 
4 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 40 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2559 
CALL

E 
REVILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 4 6 0 6 0 0 0 2,5 14,5 26 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2562 
CALL

E 
RINCON DE SAN BERNABE 8 0 8 0 0 0 8 0 16 21 TRESBOLILLO 2 1 250 500 SimonLighting / AP1 LX 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2563 
CALL

E 
RINCON DE SAN BERNABE 3 0 8 0 0 0 8 0 16 21 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2564 
CALL

E 
RIO 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 150 1350 Bjc / Romantica VSAP 

2565 
CALL

E 
ROCIO 9,5 1,5 2 4 0 0 0 1,5 9 31 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2566 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR01) 3,5 2 2 7 0 0 2 2 15 56 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Coyba / Globo Lep-Lek VSAP 

2567 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR01) 8 2 2 7 0 0 2 2 15 56 TRESBOLILLO 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 

2568 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR01) 9 2 2 7 0 0 2 2 15 56 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Carandini / Lat-22 VSAP 

2570 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR02) 5 2 4,5 7 0 0 4,5 2,5 20,5 18 BILATERAL 25 1 150 3750 Benito / Farol Fernandina VSAP 
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2571 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR02) 5 2 4,5 7 0 0 4,5 2,5 20,5 18 BILATERAL 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2572 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR03) 4 2 2 6 0 0 2 2 14 23 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2573 
CALL

E 
RODRIGO DE TRIANA (TR04) 4 2,5 2 3,5 0 0 4,5 2,5 15 21 TRESBOLILLO 14 1 150 2100 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2574 
CALL

E 
RONDA 4 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

2575 
CALL

E 
SAGRADA FAMILIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 0 4,5 0 0 0 1 6,5 38 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2578 
CALL

E 
SAGUNTO 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Bjc / Romantica VSAP 

2580 
CALL

E 
SALABAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

6 

1,5 3 7 0 0 2 4 17,5 35,25 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

8 3 1 150 450 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2582 
CALL

E 
SALDUBA (TR01) 3 0,5 2 3,5 0 0 4 0,5 10,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2583 
CALL

E 
SALDUBA (TR01) 4 0,5 2 3,5 0 0 4 0,5 10,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2586 
CALL

E 
SALDUBA (TR02) 

7,3 

0,5 0 3,5 0 0 2 1 7 20,63 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2587 
CALL

E 
SALDUBA (TR03) 3 2 2 3,5 0 0 0 2 9,5 22 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2589 
CALL

E 
SALDUBA (TR04) 

4 

1 2 3 0 0 2 1 9 28,29 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Socelec / DM-2 VSAP 

3 18 1 150 2700 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2590 
CALL

E 
SALDUBA (TR05) 3 1 2 6 0 0 5 1 15 20 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2592 
CALL

E 
SALINAS (TR01) 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2593 
CALL

E 
SALINAS (TR02) 

4 
0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 10,84 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2595 
CALL

E 
SALVADOR ALLENDE 4 2 0 0 0 0 0 2 4 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2596 
CALL

E 
SALVADOR ALLENDE 4 2 0 0 0 0 0 2 4 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 2 72 864 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

2597 
CALL

E 
SALVADOR ALLENDE 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2599 
CALL

E 
SALVADOR RUEDA (TR01) 

10 

2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 36,97 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

10 2 1 150 300 GE Lighting / M-250A VSAP 

12 1 1 150 150 GE Lighting / MB-250 VSAP 

2602 
CALL

E 
SALVADOR RUEDA (TR02) 12 2 4 7 0 0 4 2 19 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / DK-2 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3,5 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2604 
CALL

E 
SALVADOR RUEDA (TR02) 3,5 2 4 7 0 0 4 2 19 25 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2605 
CALL

E 
SALVADOR RUEDA (TR03) 3,5 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 19 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2606 
CALL

E 
SALVADOR RUEDA (TR04) 3,5 1,5 2 7 0 0 4 1,5 16 14 BILATERAL 18 1 150 2700 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2607 
CALL

E 
SALVADOR RUEDA (TR05) 3,5 2 0 7 0 0 2 2 13 17 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2608 
CALL

E 
SAN ANDRES (SAN PEDRO ALCANTARA) 6 1 0 4,5 0 0 0 1 6,5 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2610 
CALL

E 
SAN ANDRES (SAN PEDRO ALCANTARA) 5 1 0 4,5 0 0 0 1 6,5 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2611 
CALL

E 
SAN ANTONIO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 5 4 0 0 0 0 2 4 10 13 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2613 
CALL

E 
SAN ANTONIO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2614 
CALL

E 
SAN ANTONIO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 0,5 0 3,5 0 0 2 0,5 6,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2615 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR01) 6 1,5 4 3 0 0 2 1,5 12 34 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2616 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR01) 7 1,5 4 3 0 0 2 1,5 12 34 TRESBOLILLO 7 1 150 1050 Carandini / Lat-22 VSAP 

2617 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR02) 4 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 100 200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2618 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR02) 6 1,5 0 5 0 0 2 1,5 10 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2619 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR03) 

8 

1,5 4 4 0 0 0 1,5 11 10,95 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 

6 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2624 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR04) 

6 

2 2 5 0 0 0 2 11 16,77 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

8 1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 

6 2 1 150 300 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2625 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR05) 8 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 54 TRESBOLILLO 2 1 250 500 Indalux / CMR VSAP 

2626 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR05) 3,5 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 27 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2627 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR06) 6 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 31 TRESBOLILLO 1 1 250 250 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

2628 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR06) 3,5 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 31 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2629 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR06) 6 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 31 TRESBOLILLO 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2631 
CALL

E 
SAN ANTONIO (TR07) 

3,5 

4 2 3,5 0 0 4 4 17,5 26,5 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 14 1 150 2100 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2632 
CALL

E 
SAN BERNABE (TR01) 7,5 4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 16 BILATERAL 2 1 150 300 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2632 
CALL

E 
SAN BERNABE (TR01) 8,5 4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 16 BILATERAL 3 1 150 450 GE Lighting / Iberia 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2634 
CALL

E 
SAN BERNABE (TR02) 

8,5 

3 2 10 0 0 0 2 17 32,6 BILATERAL 

1 1 250 250 GE Lighting / Iberia VSAP 

9 3 1 250 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

9 1 1 250 250 Benito / Teknik 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2637 
CALL

E 
SAN CRISTOBAL 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 150 900 Bjc / Romantica VSAP 

2638 
CALL

E 
SAN DIEGO (TR01) 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2639 
CALL

E 
SAN DIEGO (TR02) 3,5 1,25 0 0 0 0 0 1,25 2,5 37 TRESBOLILLO 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2640 
CALL

E 
SAN ENRIQUE (ROTONDA) 9 6,5 0 8,5 0 0 0 1,5 16,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2641 
CALL

E 
SAN ENRIQUE (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 

5 

2 0 0 0 0 0 2 4 11,14 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

4 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2643 
CALL

E 
SAN ENRIQUE (TR01) 9 2 0 7 5 0 0 0 14 34 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2644 
CALL

E 
SAN ENRIQUE 9 2 0 8 0 6 0 2 18 29 TRESBOLILLO 3 1 150 450 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2647 
CALL

E 

SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 5 0,5 0 4 0 0 2 0,5 7 18 UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 40 2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

2648 
CALL

E 
SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 0,5 0 4 0 0 2 0,5 7 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2649 

CALL
E 

SAN FRANCISCO (TR01) 6 0,5 0 3,5 0 0 0 0,5 4,5 18 
TRESBOLILLO 

2 1 150 300 MAZDA / Estoril VSAP 

SAN FRANCISCO (TR02) 6 0,5 2 4 0 0 0 0,5 7 18 1 1 150 150 MAZDA / Estoril VSAP 

CMN
O 

DE CORTES (TR04) (ROTONDA) 7 13 0 8 0 0 0 2 23 24 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Jch 250 VSAP 

2651 
CALL

E 
SAN FRANCISCO (TR02) 3,5 0,5 2 4 0 0 0 0,5 7 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2653 
CALL

E 
SAN FRANCISCO (TR03) 3,5 1 0 6 0 0 0 1 8 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2655 
CALL

E 
SAN GABRIEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 42 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2657 
CALL

E 
SAN GREGORIO (TR01) 4 2,5 2 3,5 0 0 2 2,5 12,5 30 TRESBOLILLO 6 1 125 750 Benito / Farol Fernandina 

VAPOR DE 
MERCURIO 

2658 
CALL

E 
SAN GREGORIO (TR02) 4 2 0 3,5 0 0 0 2 7,5 17 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2659 
CALL

E 
SAN GREGORIO (TR02) 4 2 0 3,5 0 0 0 2 7,5 17 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2660 
CALL

E 
SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 3,5 1 2 5 0 0 0 0 8 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2661 
CALL

E 
SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 3,5 1,5 2 5 0 0 0 1,5 10 46 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2662 
CALL

E 

SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 4 

0,5 0 2,5 0 0 0 0,5 3,5 4,6 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 5 1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2664 CALL SAN JAVIER (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 8 2 0 4 0 0 2,5 2 10,5 44,8 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2479 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E 8 5 1 150 750 Carandini / QS-2L VSAP 

2666 
CALL

E 
SAN JAVIER (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

9 

2,5 4 6 0 0 3 3,5 19 48,92 TRESBOLILLO 

14 1 150 2100 Philips / HSRP 151 VSAP 

9 3 1 150 450 Benito / Teknik VSAP 

9 1 1 150 150 SimonLighting / Zaniah MX VSAP 

2669 
CALL

E 
SAN JOSE (SAN PEDRO ALCANTARA) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 19 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2671 
CALL

E 

SAN JUAN (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 5 0,5 0 3 0 0 2 0,5 6 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

SAN JUAN (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 4 3 0 0 0 0 0 3 6 41 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2672 
CALL

E 
SAN JUAN (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 0,5 0 3 0 0 2 0,5 6 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2673 
CALL

E 
SAN JUAN BOSCO 6 1 2 3 0 0 2 1 9 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 100 300 MAZDA / Estoril VSAP 

2674 
CALL

E 
SAN JUAN BOSCO 3 1 2 3 0 0 2 1 9 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fp-Ff 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2676 
CALL

E 
SAN JUAN DE DIOS 3,5 1,25 0 0 0 0 0 1,25 2,5 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2677 
CALL

E 
SAN LAZARO 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2678 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 6 4 0 3,5 0 0 3 6 16,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2679 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 6 1,5 5 4,5 0 0 2 4 17 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2680 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 4 1,5 5 4,5 0 0 2 4 17 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2681 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 3,5 0 4 0 0 3 3 13,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2682 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 4 3,5 0 4 0 0 3 3 13,5 19 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

2683 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 3,5 3,5 0 4 0 0 3 3 13,5 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neofernandina VSAP 

2684 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) 4 15 0 9 0 0 0 6 30 5 BILATERAL 12 1 150 1800 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2685 
CALL

E 
SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) 0 15 0 9 0 0 0 6 30 5 BILATERAL 4 1 30 120 

Threeline Technology / 
PR30W 

LED 

2686 
CALL

E 
SAN PEDRO DE ALCANTARA (TR01) 6 2 4 3 1 3 4 1 18 22 TRESBOLILLO 8 1 150 1200 Secom / Ripa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2687 
CALL

E 
SAN PEDRO DE ALCANTARA (TR02) 8 2,5 4 5,5 0 0 4 1,5 17,5 40 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Socelec / DM-2 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2689 
CALL

E 
SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 5 0,5 0 3 0 0 2 0,5 6 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2690 
CALL

E 
SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 40 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

2691 
CALL

E 
SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 0,5 0 3 0 0 2 0,5 6 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2692 
CALL

E 
SAN RAMON (TR01) 

4 

4 0 0 0 0 0 4 8 22,19 
UNILATERAL 

DERECHA 

8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 12 1 150 1800 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2694 
CALL

E 
SAN RAMON (TR02) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Bjc / Romantica VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2695 
CALL

E 
SAN VICENTE (TR01) 

3,5 

6 0 0 0 0 0 6 12 26,74 IRREGULAR 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

7 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

2699 
CALL

E 
SAN VICENTE (TR02) 7 1,5 3,5 3,5 0 0 2 1,5 12 23 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

2700 
CALL

E 
SAN VICENTE (TR02) 4 1,5 3,5 3,5 0 0 2 1,5 12 23 TRESBOLILLO 4 1 100 400 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2701 
CALL

E 
SAN VICENTE (TR02) 6 1,5 3,5 3,5 0 0 2 1,5 12 23 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

2702 
CALL

E 
SAN VICENTE (TR02) 7 1,5 3,5 3,5 0 0 2 1,5 12 23 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Carandini / Lat-22 VSAP 

2706 
CALL

E 
SANTA ANA (URB LA MERCED) (TR01) 

3,5 

1 0 5,5 0 0 0 1 7,5 27,6 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 8 1 150 1200 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 45,4 45,4 Secom / Regal LED 

2708 
CALL

E 
SANTA ANA (URB LA MERCED) (TR02) 9 2 2 5,5 0 0 2 2 13,5 33 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

2709 
CALL

E 
SANTA BEATRIZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1 0 4,5 0 0 3 3 11,5 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 150 1350 Carandini / Qs 10 VSAP 

2710 
CALL

E 
SANTA CRISTINA (URB LA MERCED) 

3,5 
0,5 0 5 0 0 0 0,5 6 24,67 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

2712 
CALL

E 
SANTA ELENA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 2,5 2 6 0 0 2,5 2,5 15,5 50 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Carandini / Qs 10 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2713 
CALL

E 
SANTA GEMA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 3,5 2 5,5 0 0 2,5 3 16,5 40 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Carandini / Qs 10 VSAP 

2714 
CALL

E 
SANTA GEMA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 7 3,5 2 5,5 0 0 2,5 3 16,5 35 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 VSAP 

2715 
CALL

E 
SANTA INES (SAN PEDRO ALCANTARA) 8 0 0 6 0 0 0 0 6 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

20 1 27 540 Socelec / Teceo LED 

2716 
CALL

E 
SANTA ISABEL (SAN PEDRO ALCANTARA) 

3,5 

1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 33,77 TRESBOLILLO 

8 1 150 1200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2718 
CALL

E 
SANTA LUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

7 
2,5 3 6 0 0 0 2,5 14 30 TRESBOLILLO 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2721 
CALL

E 
SANTA LUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

7 
2,5 3 5 0 0 3 2,5 16 40 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

5 6 1 150 900 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2722 
CALL

E 
SANTA MARGARITA (TR01) 

3,5 
4 0 0 0 0 0 4 8 30,63 

UNILATERAL 
DERECHA 

12 1 150 1800 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2726 
CALL

E 
SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 

3,5 
4 0 0 0 0 0 4 8 25,31 IRREGULAR 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 150 900 Benito / Farol Villa HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

2727 
CALL

E 
SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 7 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 34 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2728 
CALL

E 
SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 7 2 5 4,5 0 0 2 1,5 15 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

2729 
CALL

E 
SANTANDER (URB NUEVA ALCANTARA) 

11 

4 3,5 5,5 0 0 4 3,5 20,5 45,95 TRESBOLILLO 

11 1 250 2750 SimonLighting / Heka VSAP 

4 11 1 125 1375 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2731 
CALL

E 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (URB NUEVA ALCANTARA) 

11 

5 3,5 7,5 0 0 3,5 8 27,5 59,03 TRESBOLILLO 

11 1 250 2750 SimonLighting / Heka VSAP 

4 11 1 125 1375 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2733 
CALL

E 
SANTO CRISTO DEL AMOR (PUENTE) 4 1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 25 TRESBOLILLO 11 1 150 1650 Salvi / Venus 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2734 
CALL

E 
SANTO CRISTO 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1 2,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2735 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR01) 3 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 27 TRESBOLILLO 6 1 48 288 Benito / Farol Villa LED 

2736 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR02) 3 0,5 0 4 0 0 0 0,5 5 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 48 240 Benito / Farol Villa LED 

2737 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR03) 3 0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 48 288 Benito / Farol Villa LED 

2738 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR04) 7 1 0 5,5 0 0 0 1 7,5 23 UNILATERAL 2 1 250 500 MAZDA / Estoril 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2739 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR04) 3 1 0 5,5 0 0 0 1 7,5 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 48 96 Benito / Farol Villa LED 

2741 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR05) 3 1 0 5,5 0 0 0 1 7,5 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 48 192 Benito / Farol Villa LED 

2742 
CALL

E 
SANTO DOMINGO (TR06) 

2,5 
1,5 0 5 0 0 2 1 9,5 17,96 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 48 48 Benito / Farol Villa LED 

3 1 1 48 48 Benito / Farol Villa LED 

2745 
CALL

E 
SANTO TOMAS DE AQUINO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 5 1,5 0 3 0 0 0 2 6,5 18 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2747 
CALL

E 
SATURNO 

3 

2 0 0 0 0 0 2 4 13,08 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

17 1 150 2550 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 100 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2749 
CALL

E 
SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR01) 5 1,5 0 6,5 0 0 5 1,5 14,5 25 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2750 
CALL

E 

SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR02) (ROTONDA) 5 1 0 3 0 0 0 4,5 8,5 21 

IRREGULAR 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR03) 
5 

1 0 5 0 0 0 1 7 17,52 
5 1 150 750 - / - VSAP 

5 2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

2754 
CALL

E 
SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR04) 

5 
1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 19,07 BILATERAL 

2 1 150 300 - / - VSAP 

5 4 1 150 600 Benito / Neovilla VSAP 

2755 
CALL

E 
SERENATA (TR01) 3,5 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 16 UNILATERAL 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2756 
CALL

E 
SERENATA (TR01) 8 7,5 0 8 0 0 2,5 7,5 25,5 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 SimonLighting / Heka VSAP 

2757 
CALL

E 
SERENATA (TR02) 8 3 2,5 7 0 0 4 5 21,5 27 TRESBOLILLO 10 1 150 1500 SimonLighting / Heka VSAP 

2758 
CALL

E 
SERENATA (TR03) 

8 
3,5 4,5 7 0 0 2 3,5 20,5 29,01 TRESBOLILLO 

7 1 150 1050 SimonLighting / Heka VSAP 

9 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2760 
CALL

E 
SERENATA (TR04) 

11 

2,5 4 14 0 0 4 2,5 27 18,09 IRREGULAR 

4 1 250 1000 Socelec / DM-2 VSAP 

3 4 1 125 500 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

9 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 250 500 Carandini / Lat-22 VSAP 

10 1 1 250 250 Cariboni / Proyector Enos 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2765 
CALL

E 

SEVILLA (MARBELLA) (TR01) 3 
3 0 0 0 0 0 3 6 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

SEVILLA (MARBELLA) (TR02) 3 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2767 
CALL

E 
SEVILLA (MARBELLA) (TR03) 3 1 0 4 0 0 0 1 6 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2770 
CALL

E 
SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 4,5 1 0 4 0 0 0 1 6 11 BILATERAL 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2771 
CALL

E 
SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 6 1 0 4 0 0 0 1 6 43 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2772 
CALL

E 
SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 6 1 0 4 0 0 0 1 6 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Indalux / CMR VSAP 

2773 
CALL

E 
SEVILLANO 3,5 1 0 4,5 0 0 0 1 6,5 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2774 
CALL

E 
SIERRA BLANCA 3,5 3 2 3 0 0 0 3 11 22 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2775 
CALL

E 
SIMON BOLIVAR 4 4 0 0 0 0 0 4 8 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2776 
CALL

E 
SIMON BOLIVAR 4 4 0 0 0 0 0 4 8 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 2 72 864 Carandini / HF-220 FLUORESCENTE 

2777 
CALL

E 
SIRIO (TR01) 

4,5 

1,5 2 6 0 0 0 2 11,5 38,35 TRESBOLILLO 

15 1 125 1875 Coyba / Farol Fva 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3 2 1 100 200 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 100 400 Fejemar / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2780 
CALL

E 
SITIOS (LOS) 7 1 2 3 0 0 3 1 10 43 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 MAZDA / Estoril 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2781 
CALL

E 
SOL 5 2 0 0 0 0 0 2 4 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 Bjc / Romantica VSAP 

2783 
CALL

E 
SOLANO 

4,5 
1,5 0 0 0 0 0 1 2,5 14,58 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2785 
CALL

E 
SOLEDAD 

3,5 

1 0 0 0 0 0 1 2 24,82 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2787 
CALL

E 
SORIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 10 1,5 3 5 0 0 3 3,5 16 39 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 Philips / HSRP 151 VSAP 

2788 
CALL

E 
SUR (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 

3,5 
2 0 4 0 0 2,5 2 10,5 46,02 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

2794 
CALL

E 
TARRAGONA (NUEVA ANDALUCIA) 

11 
4 4 8 0 0 4 4 24 62 TRESBOLILLO 

6 1 150 900 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 125 750 SimonLighting / Heka VAPOR DE 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

MERCURIO 

2796 
CALL

E 
TEBA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) 10 2 0 6 0 0 0 2 10 20 TRESBOLILLO 20 1 100 2000 Philips / Quebec VSAP 

2797 
CALL

E 
TETUAN 

4,5 

2,5 0 0 0 0 0 2 4,5 23,06 TRESBOLILLO 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5,5 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2800 
CALL

E 
TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 10 2 2,5 4,5 0 0 0 2,5 11,5 49 TRESBOLILLO 3 1 250 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

2801 
CALL

E 
TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 8 2 2,5 4,5 0 0 0 2,5 11,5 49 TRESBOLILLO 4 1 100 400 Carandini / QS-2L 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2803 
CALL

E 
TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 2 0 4 0 0 5 3 14 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Carandini / QS-2L VSAP 

2804 
CALL

E 
TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 

5 

1,5 2 4,5 0 0 0 2 10 16,32 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

3 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 3 1 150 450 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 250 250 
SimonLighting / Proyector 

Taos MX 
VSAP 

5 1 1 70 70 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

2809 
CALL

E 
TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 

5 
1 2 3,5 0 0 2 1 9,5 15,08 IRREGULAR 

3 1 150 450 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 3 1 250 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

2811 
CALL

E 
TOLOX (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 5 3 5 6 0 0 2 3 19 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Indalux / CMR VSAP 

2815 
CALL

E 
TOLOX (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 

3,5 

3 5 6 0 0 2 3 19 19,58 BILATERAL 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Indalux / CMR VSAP 

6 5 1 125 625 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2816 
CALL

E 
TORNO (POL IND) 6 1,5 2 4 0 0 2 1,5 11 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Nordex / Astra 3 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2818 
CALL

E 

TORREVIGIA (TR01) 6 4 2 5 0 0 2 1 14 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

TORREVIGIA (TR02) 6 2 2 3 0 0 4 2 13 30 2 1 150 300 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2820 
CALL

E 
TRAS MALLO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 2,5 2 4 0 0 2 2 12,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2822 
CALL

E 
TRINIDAD (TR01) 

3,5 

1 0 2 0 0 0 1 4 12,8 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Cariboni / Proyector Enos VSAP 

7 2 1 150 300 
Philips / Proyector M-SNF 

100 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2826 
CALL

E 
TRINIDAD (TR02) 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 7 IRREGULAR 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2827 
CALL

E 
TRINIDAD (TR02) 

4 
1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 7,19 IRREGULAR 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 1 1 150 150 Coyba / Farol Fv HALOGENUROS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2833 
CALL

E 
TULIPANES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2835 
CALL

E 
TURQUIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

10 
1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 47,37 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 - / - VSAP 

10 5 1 150 750 Philips / Malaga VSAP 

2836 
CALL

E 
UCRANIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 10 2 2,5 5 0 0 2,5 2 14 49 TRESBOLILLO 12 1 150 1800 Philips / Malaga VSAP 

2837 
CALL

E 
URANIO (TR01) 6 2 0 8 0 0 0 2 12 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Nordex / Astra 3 VSAP 

2838 
CALL

E 
URANIO (TR02) 6 2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 35 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 250 2250 Nordex / Astra 3 VSAP 

2840 
CALL

E 
URANIO (TR02) 

9 
2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 60 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Socelec / DM-2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 2 1 250 500 Carandini / Lat-22 VSAP 

2841 
CALL

E 
URANO (TR01) 3,5 1,5 0 4,5 0 0 2 1,5 9,5 41 TRESBOLILLO 11 1 100 1100 Benito / Farol Villa VSAP 

2842 
CALL

E 
URANO (TR02) 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 14 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 100 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2844 
CALL

E 
URBANO SANCHEZ 3 2 2 3 0 0 4 2 13 21 IRREGULAR 6 1 56 336 Salvi / Walk LED 

2845 
CALL

E 
URUGUAY 5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 13 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

2846 
CALL

E 
V CENTENARIO 3,5 0 0 4 0 0 4 2 10 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2847 
CALL

E 
V CENTENARIO 9 0 0 4 0 0 4 2 10 21 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 

2849 
CALL

E 
VALDES (TR02) 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 28 TRESBOLILLO 4 1 150 600 AYTO MARBELLA / FSN003 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2850 
CALL

E 
VALENCIA (TR01) 

7 
1,5 3,5 3,5 0 0 2 1,5 12 42 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 MAZDA / Estoril VSAP 

8 1 1 150 150 MAZDA / Estoril VSAP 

2852 
CALL

E 
VALENCIA (TR01) 7 1,5 3,5 3,5 0 0 2 1,5 12 43 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

2855 
CALL

E 
VALENTUÑANA (TR01) 4 5,5 0 8 0 0 0 2 15,5 21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2856 
CALL

E 
VALENTUÑANA (TR02) 4 5 2 4 0 0 0 6 17 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2857 
CALL

E 
VALENTUÑANA (TR03) 12 2 2 3,5 0 0 4 2 13,5 61 TRESBOLILLO 2 1 250 500 GE Lighting / M-250A VSAP 

2860 
CALL

E 
VALENTUÑANA (TR04) 

12 
1 2 3,5 0 0 0 3 9,5 29,48 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Lat-22 VSAP 

12 2 1 250 500 GE Lighting / M-250A VSAP 

2861 
CALL

E 
VALENTUÑANA (TR05) 3 1,5 0 3,5 0 0 2 1,5 8,5 30 TRESBOLILLO 22 1 150 3300 Benito / Farol Villa VSAP 

2862 
CALL

E 
VALLADOLIZ (NUEVA ANDALUCIA) 

11 
4,5 3 7 0 0 3 6 23,5 54,09 TRESBOLILLO 

5 1 250 1250 SimonLighting / Heka VSAP 

4 5 1 125 625 SimonLighting / Heka 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2866 
CALL

E 
VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 10 2 2,5 5 0 0 2,5 0 12 45 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 27 189 Socelec / Teceo LED 

2867 
CALL

E 
VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 8 2 2,5 5 0 0 2,5 0 12 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 18 90 Socelec / Teceo LED 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2868 
CALL

E 
VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 10 2 2,5 5 0 0 2,5 0 12 52 TRESBOLILLO 12 1 150 1800 Philips / Malaga VSAP 

2870 
CALL

E 
VAZQUEZ CLAVEL (TR02) 9 2 2 8 0 0 2 2 16 29 TRESBOLILLO 1 1 250 250 Socelec / Furyo 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2871 
CALL

E 
VAZQUEZ CLAVEL (TR03) 9 2 2 8 0 0 2 2 16 29 TRESBOLILLO 7 1 250 1750 Socelec / Furyo 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2874 
CALL

E 
VAZQUEZ CLAVEL (TR04) 

5 
2 2 8 0 0 5 5 22 42,58 TRESBOLILLO 

2 1 125 250 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

9 5 1 250 1250 Socelec / Furyo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2875 
CALL

E 
VAZQUEZ CLAVEL (TR05) 9 4 2 10 0 0 5 2 23 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Furyo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2876 
CALL

E 
VAZQUEZ DELGADO 

5 
1 4 6 0 0 4 1 16 20,75 IRREGULAR 

2 1 70 140 Carandini / Estilo Led LED 

3 7 1 56 392 Salvi / Walk LED 

2879 
CALL

E 
VEGA DEL MAR (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 

7 

6 6 11 0 0 3 3,5 29,5 30,2 TRESBOLILLO 

14 1 150 2100 Carandini / Lat-22 VSAP 

8 4 1 150 600 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2881 
CALL

E 
VEJER (SAN PEDRO ALCANTARA) 3 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 GE Lighting / D550 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2882 
CALL

E 
VELAZQUEZ (URB CASABLANCA) (TR03) 9 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2883 
CALL

E 
VELEZ MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

6 
1 4,5 8 0 0 4,5 1 19 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

7 4 1 40 160 Socelec / Teceo LED 

2885 
CALL

E 
VELEZ MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 7 1 4,5 8 0 0 4,5 1 19 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

6 1 40 240 Socelec / Teceo LED 

2886 
CALL

E 
VENEZUELA 

5 
1 0 4 0 0 0 1 6 14,2 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

6 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

2888 
CALL

E 
VENUS 

3 

2 0 0 0 0 0 2 4 14,2 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 125 375 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2890 
CALL

E 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR01) 8 3 0 7 0 0 2 2 14 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / QS-2L VSAP 

2891 
CALL

E 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR03) 8 2 2 7 0 0 2 2 15 46 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 Carandini / Lat-22 VSAP 

2892 
CALL

E 

VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR04) 8 3 4,5 7 0 0 2 3 19,5 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR05) 8 3 4,5 7 0 0 4,5 2 21 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR06) 8 2,5 4,5 7 0 0 2 2,5 18,5 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Lat-22 VSAP 

2897 
CALL

E 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR08) 4 2,5 2 6 0 0 2 3 15,5 22 IRREGULAR 16 1 150 2400 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2898 
CALL

E 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR09) 5 0 0 10 0 0 0 0 10 14 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 400 2000 
Lanzini / Proyector Olympia 

4 
VSAP 

2899 
CALL

E 
VICTOR DE LA SERNA 3 5 3 3 0 0 2 4 17 23 BILATERAL 8 1 150 1200 Coyba / Farol Fp-Ff 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2900 
CALL

E 
VICTOR O HAYON TAPLERO (TR02) 7 1 0 7 0 0 0 1 9 25 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Carandini / QS-2L VSAP 

2903 
CALL

E 
VIENTO DEL NORTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 7,5 1,5 2 6 0 0 2 1,5 13 35,74 TRESBOLILLO 1 1 100 100 

SimonLighting / Proyector 
PR12 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

8 12 1 100 1200 Philips / Selenium 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2904 
CALL

E 
VIENTO 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2905 
CALL

E 
VIGIL DE QUIÑONES 

3,5 

1,5 0 4 0 0 0 1,5 7 24,02 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Coyba / Globo Ler VSAP 

4 1 1 150 150 Coyba / Globo Ler VSAP 

3,5 4 1 150 600 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2909 
CALL

E 
VILLA PARRA (TR01) 3 0 0 6 0 0 0 0 6 0 

UNILATEAL 
IZQUIERDA 

2 1 125 250 Coyba / Farol Fv 
VAPOR DE 
MERCURIO 

2910 
CALL

E 
VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1 0 4 0 0 0 1 6 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2912 
CALL

E 
VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 8 1 2 4,5 0 0 4,5 2,5 14,5 15 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2914 
CALL

E 

VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 6 

1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 18,16 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 6 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2916 
CALL

E 
VIRGEN DE LOS DOLORES 

3,5 
1 0 3 0 0 0 1 5 14,05 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2918 
CALL

E 
VIRGEN DEL AMPARO 7 1,5 2 3,5 0 0 3,5 1,5 12 47 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Carandini / Lat-22 VSAP 

2919 
CALL

E 
VIRGEN DEL CARMEN (TR01) 4 2,5 0 5,5 0 0 0 2,5 10,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 
Vilaplana / Globo Serie 

11000 
VSAP 

2920 
CALL

E 
VIRGEN DEL CARMEN (TR02) 5 2,5 0 5,5 0 0 2 2,5 12,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2921 
CALL

E 
VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR01) 3,5 3 2 3 1,5 3 2 3 17,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2922 
CALL

E 
VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR02) 3,5 2 2 4 0 0 3,5 2 13,5 32 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2923 
CALL

E 
VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR03) 3,5 2 2 4 0 0 0 2 10 32 TRESBOLILLO 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2924 
CALL

E 
VIRGEN DEL PILAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1 0 3,5 0 0 2 1 7,5 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2925 
CALL

E 
VIRGEN ROSARIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 6 1 2 3 0 0 4,5 1 11,5 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Indalux / CMR VSAP 

2927 
CALL

E 
VIRGEN ROSARIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

7 
1 0 3,5 0 0 0 1 5,5 29,12 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

2931 
CALL

E 
VON BISMARK (PASEO MARITIMO) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2932 
CALL

E 
ZAMORA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fvap 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2933 
CALL

E 
ZINC 

9 

2 2 4,5 0 0 2 2 12,5 64 TRESBOLILLO 

3 1 250 750 Socelec / DM-2 VSAP 

9 2 1 250 500 Philips / HSRP 451 VSAP 

9 6 1 150 900 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

9 5 1 250 1250 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2937 
CLLO

N 
CHINCHILLA 5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1 16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

2938 
CMN

O 
A CAÑAS - F RODEO (URB EL RODEO) (TR01) 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 150 1500 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2939 
CMN

O 
CRISTO DE LOS MOLINOS (TR01) 6 1,5 2 4 0 0 2 1,5 11 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

12 1 250 3000 
Ros Iluminacion / Badila 

LRA-7500 
VSAP 

2940 
CMN

O 
CRISTO DE LOS MOLINOS (TR04) (ROTONDA) 

6 
8 0 8,5 0 0 0 2 18,5 35 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 
Ros Iluminacion / Badila 

LRA-7500 
VSAP 

9 4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

2942 
CMN

O 
CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) 6 2 0 5 0 0 0 2 9 26 TRESBOLILLO 12 1 250 3000 

Ros Iluminacion / Badila 
LRA-7500 

VSAP 

2943 
CMN

O 
CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) 0 2 0 5 0 0 0 2 9 26 TRESBOLILLO 5 1 250 1250 Carandini / QS-2L VSAP 

2944 
CMN

O 
CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) 9 2 0 5 0 0 0 2 9 26 TRESBOLILLO 1 1 250 250 Carandini / QS-2L VSAP 

2946 
CMN

O 
DE CORTES (TR02) 7 2 0 7 0 0 0 2 11 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 40 200 Socelec / Teceo LED 

2947 
CMN

O 

DE CORTES (TR03) 
7 

2 0 7 0 0 0 2 11 

50 

TRESBOLILLO 

14 1 150 2100 Philips / HSRP 483 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 40 40 Socelec / Teceo LED 

DE CORTES (TR04) 

7 

39,2 

1 1 150 150 Philips / HSRP 482 VSAP 

7 2 1 150 300 Philips / HSRP 483 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2949 
CMN

O 
DE CORTES (TR04) (ROTONDA) 7 13 0 8 0 0 0 2 23 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 482 VSAP 

2953 
CMN

O 
DE LAS REPRESAS 6 1 0 3 0 0 2 1,5 7,5 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2955 
CMN

O 
DE LOS PESCADORES (TR01) 

0 

6 0 0 0 0 0 6 12 

11 IRREGULAR 87 1 6,2 539,4 iGuzzini / LightUpWalk LED 

4 17 
UNILATERAL 

DERECHA 
39 1 35 1365 Atp / Metropoli LBL LED 

2956 
CMN

O 
DE LOS PESCADORES (TR02) 4 0 0 4 0 0 0 0 4 27 TRESBOLILLO 6 1 35 210 Atp / Metropoli LBL LED 

2957 
CMN

O 
DE LOS PESCADORES (TR03) 

6 

0 2 3,5 0 0 0 1,5 7 0 0 

2 1 250 500 
SimonLighting / Proyector 

PR31 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2 4 1 250 1000 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2961 
CMN

O 
DEL CORTIJO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 3,5 3 0 4,5 0 0 2 3 12,5 43 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

2965 
CMN

O 
DEL CORTIJO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 

8 
2 2 4,5 0 0 0 3 11,5 25,61 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,5 2 1 150 300 Socelec / Proyector Af4 VSAP 

2967 
CMN

O 
DEL TRAPICHE (TR01) 

3,5 
3 0 3,5 0 0 0 6 12,5 34,01 TRESBOLILLO 

6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 56 112 Salvi / Walk LED 

2969 
CMN

O 
DEL TRAPICHE (TR02) 

3,5 
3 0 3,5 0 0 0 2 8,5 32,3 TRESBOLILLO 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 1 1 56 56 Salvi / Walk LED 

2971 
CMN

O 
DEL TRAPICHE (TR04) 6 1,5 0 6 0 0 4,5 1,5 13,5 0 0 1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

2972 
CMN

O 
DEL TRAPICHE (TR05) 

6 

1,5 0 6 0 0 0 3 10,5 23,95 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

4 2 1 100 200 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2973 
CMN

O 
DEL TRAPICHE (TR06) 4 8 0 6 0 0 0 3 17 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 100 400 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2974 
CMN

O 
DEL TRAPICHE (TR07) 4 2 0 4 0 0 2 3 11 22 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 100 1000 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2976 
CMN

O 
LEÑADORES (TR01) 5,2 1 0 6 0 0 0 1 8 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2977 
CMN

O 
LEÑADORES (TR02) 5,2 0 0 6 0 0 0 0 6 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

13 1 150 1950 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2978 
CMN

O 
PEPINA SUR (URB GUADAIZA) (TR01) 4 2 0 0 0 0 0 2 4 17 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 100 700 Benito / Duna Horizon VSAP 

2982 CTRA A-355 (CAMBIO DE SENTIDO) 9 1,5 0 5 21 5 0 1,5 34 31 BILATERAL 10 1 250 2500 Carandini / Qs 10 VSAP 

2983 CTRA A-355 (ROTONDA) 9 10 0 13,5 0 0 0 2,5 26 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 250 1000 Carandini / Qs 10 VSAP 

2985 CTRA A-355 (TR02) 
9 

1 0 5 0 5 0 2 13 31,29 TRESBOLILLO 
7 1 250 1750 - / - VSAP 

9 30 1 250 7500 Carandini / Qs 10 VSAP 

2987 CTRA 
A-355 (TR03) 9 0 0 6,5 0,5 6,5 0 4 17,5 33 UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Carandini / Qs 10 VSAP 

A-355 (TR04) 9 0,5 0 7,5 1 7,5 0 3,5 20 36 3 1 250 750 Carandini / Qs 10 VSAP 

2988 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 10 0 0 8 0 0 0 0 8 32 BILATERAL 27 1 150 4050 Carandini / QS-2L VSAP 

2990 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
10 

0 0 8 0 0 0 0 8 28,38 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

28 1 150 4200 Carandini / QS-2L VSAP 

8 3 1 150 450 Carandini / QS-2L VSAP 

2992 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) 4,5 22 0 14 0 0 0 2,5 38,5 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2993 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) 12 22 0 14 0 0 0 2,5 38,5 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 150 900 Disano / Proyector Iridio VSAP 

2994 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) 8 22 0 14 0 0 0 2,5 38,5 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Carandini / QS-2L VSAP 

2995 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 12 0 0 10 0 0 0 0 10 0 BILATERAL 2 1 150 300 Disano / Proyector Iridio VSAP 

2996 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 8 0 0 10 0 0 0 0 10 0 BILATERAL 2 1 150 300 Carandini / QS-2L VSAP 

2998 CTRA 
ACCESO AP-7 (TR06) 9 

0 0 8 0 0 0 0 8 
21 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Carandini / Qs 10 
HALOGENUROS 

METALICOS 

ACCESO AP-7 (TR08) 9 27 
UNILATERAL 

DERECHA 
11 1 250 2750 Carandini / Qs 10 VSAP 

2999 CTRA CSN873 (SALIDA 184) (TR03) (ROTONDA) 9 1,5 0 9 0 0 0 5 15,5 14 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3003 
PASE

O 
ANCON SIERRA (PASEO MARITIMO) 3 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 100 800 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

3004 
PASE

O 
DE LAS ADELFAS 3 1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 16 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Neovilla VSAP 

3005 
PASE

O 
DE LAS AMAPOLAS 3 0,5 0 4 0 0 2 0,5 7 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3006 
PASE

O 
DE LAS MAGNOLIAS (TR01) 3 2 0 6 0 0 0 1 9 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

3007 
PASE

O 
DE LAS MAGNOLIAS (TR02) 

3 
2 2 6 0 0 0 1 11 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 19 1 150 2850 Benito / Neovilla VSAP 

3012 PASE DE LAS PALMERAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 5 0 0 0 0 0 5 10 18 UNILATERAL 1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

O 
4,5 

DERECHA 
9 1 150 1350 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 29,4 29,4 Secom / Regal LED 

3016 
PASE

O 
DE LOS JAZMINES 

3 

2 2 5,5 0 0 0 2 11,5 24,03 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 SimonLighting / BL2 VSAP 

3 29 1 150 4350 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3018 
PASE

O 
DE LOS LIRIOS 

3 
1,5 2 5 0 0 2 1,5 12 14,69 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 SimonLighting / BL2 VSAP 

3 3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

3020 
PASE

O 
DE LOS NARDOS 

3 
0,5 2 7,5 0 0 2 0,5 12,5 16,16 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / BL2 VSAP 

3 3 1 150 450 Benito / Neovilla VSAP 

3022 
PASE

O 
DE NICARAGUA (URB PARQUE ELVIRIA) (TR04) 6 1 0 5 0 0 5 1 12 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 100 100 Benito / Vialia Evo VSAP 

3023 
PASE

O 
LAS MAGNOLIAS (URB VALDEOLLETAS) 7 2 2 4 0 0 0 0,5 8,5 34 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 SimonLighting / Heka 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3024 
PASE

O 
MARBELLA COUNTRY CLUB (PASEO MARITIMO) 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3025 
PASE

O 
MARBELLAMAR (PASEO MARITIMO) 

3,5 

3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 30 
UNILATERAL 

DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3028 
PASE

O 
MARITIMO 5 6 0 0 0 0 0 6 12 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

17 1 150 2550 Benito / Vialia 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3029 
PASE

O 
MARITIMO 5,5 6 0 0 0 0 0 6 12 24 

UNILATERAL 
DERECHA 

9 1 150 1350 Benito / Vialia Evo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3031 
PLAZ

A 

24 DE DICIEMBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 7 3 2,5 4,5 0 0 0 2 12 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

24 DE DICIEMBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 7 1,5 0 4,5 0 0 2 1 9 18 1 1 150 150 GE Lighting / M-250A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3034 
PLAZ

A 
AFRICA (TR02) 

4 
3 0 0 0 0 0 3 6 7,62 IRREGULAR 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 3 1 36 108 AYTO MARBELLA / FSN006 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3037 
PLAZ

A 
ALTAMIRANO 

5 
9 0 0 0 0 0 9 18 8,88 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

5 5 1 150 750 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3038 
PLAZ

A 

CASTILLO (TR01) 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 15 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CASTILLO (TR02) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 14 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

CASTILLO (TR04) 
3,5 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 14,68 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv VSAP 

3 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3042 
PLAZ

A 
CONCORDIA (TR01) 

11 1,5 2 3,5 0 0 2 1,5 10,5 10 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

3 15 4,5 0 0 0 4,5 15 39 11 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

4 1,5 2 3,5 0 0 2 1,5 10,5 10 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

CONCORDIA (TR02) 

11 

15 4,5 0 0 0 4,5 15 39 10,53 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

4 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3047 
PLAZ

A 
CRUZ DE MAYO 

3,5 
12 0 0 0 0 0 12 24 12,19 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 15 1 71 1065 Benito / Neofernandina LED 

3048 
PLAZ

A 
DE ANTONIO BANDERAS 

4,5 

45 0 0 0 0 0 45 90 22,19 IRREGULAR 

90 1 12 1080 - / - 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

10 14 1 250 3500 Indalux / PRX VSAP 

11 11 1 250 2750 Indalux / PRX VSAP 

12 19 1 250 4750 Indalux / PRX VSAP 

5 16 1 150 2400 DAE / Tronic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 3 1 250 750 DAE / Tronic VSAP 

3054 
PLAZ

A 
DE BALTAZAR GRACIAN (TR01) 3,5 4 0 0 0 0 0 4 8 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3055 
PLAZ

A 
DE BALTAZAR GRACIAN (TR02) 3,5 1 4 4 0 0 2 1 12 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 100 100 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3056 
PLAZ

A 
DE BALTAZAR GRACIAN (TR03) 3,5 2,5 0 5 0 0 0 2 9,5 26 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

3057 
PLAZ

A 
DE JOSE GOMEZ JOSELITO 9,5 17 0 10 0 0 0 2 29 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 250 1500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3058 
PLAZ

A 
DE JOVELLANOS (TR01) 3,5 6 0 0 0 0 0 6 12 11 BILATERAL 8 1 150 1200 Benito / Neovilla VSAP 

3059 
PLAZ

A 
DE JOVELLANOS (TR03) 3,5 1 0 5 0 0 5 1 12 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

3060 
PLAZ

A 
DE JOVELLANOS (TR04) 3,5 1 5 5 0 0 0 1 12 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

3061 
PLAZ

A 
DE LA IGLESIA (SAN PEDRO ALCANTARA) 

3 

25 0 0 0 0 0 25 50 9,72 IRREGULAR 

34 1 100 3400 - / - - 

3,5 7 1 150 1050 Estilo2 / Farol Palacio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 27 1 100 2700 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

3 34 1 100 3400 AYTO MARBELLA / FSN001 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 150 900 
Disano / Proyector INDIO 

1158 
VSAP 

3066 
PLAZ

A 
DE LA LIBERTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

3 

17,5 0 0 0 0 0 17,5 35 13,74 IRREGULAR 

8 1 18 144 
SimonLighting / Blindado 

BD-4 64039 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3,5 7 1 150 1050 Indalux / CMR VSAP 

4 3 1 150 450 Indalux / CMR VSAP 

6 1 1 125 125 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

5 5 1 150 750 Socelec / Ecomirage 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 150 600 AYTO MARBELLA / ESN001 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / ESN001 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 4 1 150 600 Coyba / Farol Fv VSAP 

4 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3,5 17 1 150 2550 Philips / Milewide VSAP 

5,5 1 1 150 150 Philips / Milewide VSAP 

3076 
PLAZ

A 
DE LA LOLA 3,5 0 2 4 0 0 0 0 6 26 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3078 
PLAZ

A 
DE LA MAESTRANZA (URB SUPERMANZANA D) 

3 

16,5 0 10 0 0 0 2 28,5 22,05 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

10 6 1 250 1500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3079 
PLAZ

A 
DE LA MALAGETA 9,5 9 0 10 0 0 0 2 21 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 250 1250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3080 
PLAZ

A 
DE LA ORQUIDEA 

0 

17 0 9 0 0 0 1,5 27,5 16,13 IRREGULAR 

2 1 150 300 - / - - 

0 4 1 150 600 Moonlight / Globo MGB 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 7 1 150 1050 Carandini / Lat-22 VSAP 

0 1 1 150 150 Carandini / PHR-104/D 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 3 1 50 150 
Threeline Technology / 

PR50W 
LED 

3085 
PLAZ

A 

DE LA VICTORIA (TR01) 

4,5 

1 0 3,5 0 0 0 0,5 5 11,74 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5,5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 4 1 60 240 
SimonLighting / Proyector 

SU7 
INCANDESCENCI

A 

DE LA VICTORIA (TR02) 

4 

4 0 0 0 0 0 4 8 8,84 IRREGULAR 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN004 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 4 1 60 240 
SimonLighting / Proyector 

SU7 
INCANDESCENCI

A 

3094 
PLAZ

A 
DE LA VIRGEN BLANCA 

5 

16 0 0 0 0 0 16 32 23,43 IRREGULAR 

2 1 44 88 Carandini / Estilo Led LED 

3 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3096 
PLAZ

A 
DE LEOPOLDO ALAS CLARIN 3 16,5 0 8 0 0 2 2 28,5 57 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3097 
PLAZ

A 
DE LEOPOLDO ALAS CLARIN 3,5 16,5 0 8 0 0 2 2 28,5 57 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3098 
PLAZ

A 
DE LOS INFANTES 

3 

45 0 0 0 0 0 36 81 13,42 IRREGULAR 

3 1 150 450 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Socelec / DM-2 VSAP 

3 9 1 150 1350 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3103 PLAZ DE LOS MARINEROS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3 22 0 0 0 0 0 22 44 11,09 IRREGULAR 11 1 36 396 - / - FLUORESCENTE 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

A COMPACTA 

4 5 1 150 750 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

6 4 1 250 1000 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 250 250 Indalux / IMR-2M2 VSAP 

3 1 1 18 18 Carandini / PLZ-3000 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

8 2 1 250 500 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
VSAP 

3111 
PLAZ

A 

DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR01) 3,5 6 2 7 0 0 4,5 3 22,5 11 

IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR02) 3,5 1 5 5 0 0 5 1 17 19 7 1 150 1050 Benito / Farol Villa VSAP 

DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR03) 3,5 1 5 5 0 0 0 1 12 14 7 1 150 1050 Benito / Farol Villa VSAP 

DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO 3,5 10 0 0 0 0 0 10 20 6 BILATERAL 3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

3115 
PLAZ

A 
DE SAMANIEGO 6,5 1,5 0 4 0 0 5 1,5 12 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3116 
PLAZ

A 
DEL MERCADO 

10 

28 0 0 0 0 0 28 56 27,85 IRREGULAR 

8 1 250 2000 Bega / Proyector 7891 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 8 1 150 1200 Bega / Proyector 7891 
HALOGENUROS 

METALICOS 

9 8 1 150 1200 Bega / Proyector 7891 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3121 
PLAZ

A 
DEL PILAR (TR03) 9 2,5 5 4,5 0 0 0 0 12 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3124 
PLAZ

A 
DEL PUEBLO DE ISTAN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

5 

15 0 0 0 0 0 15 30 12,3 IRREGULAR 

1 1 150 150 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 12 1 150 1800 
Philips / Metronomis I 

Berlin 
VSAP 

4 3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 150 300 
SimonLighting / Syrma AP-

101 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3127 
PLAZ

A 
EJIDO 

3,5 
1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 13,07 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Coyba / Farol Fv VSAP 

5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3129 
PLAZ

A 
FERNANDO ALCALA 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 IRREGULAR 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3130 
PLAZ

A 
GENERAL CHINCHILLA 5 1 0 3 0 0 0 1 5 31 TRESBOLILLO 3 1 150 450 AYTO MARBELLA / FSN004 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3131 
PLAZ

A 
GERALD BRENAN (TR01) 4 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 17 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / DM-2 VSAP 

3132 
PLAZ

A 
GERALD BRENAN (TR02) 3 13 0 0 0 0 0 13 26 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3133 
PLAZ

A 
GERALD BRENAN (TR02) 11 13 0 0 0 0 0 13 26 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / DM-2 VSAP 

3134 
PLAZ

A 
GERALD BRENAN (TR02) 4 13 0 0 0 0 0 13 26 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / DM-2 VSAP 

3135 PLAZ GERALD BRENAN (TR02) 4 13 0 0 0 0 0 13 26 18 UNILATERAL 2 1 150 300 Benito / Farol Villa HALOGENUROS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2493 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

A DERECHA METALICOS 

3137 
PLAZ

A 
GONZALEZ BADIA (TR01) 6 1 2 3 0 0 0 2 8 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Socelec / DM-2 VSAP 

3138 
PLAZ

A 
GONZALEZ BADIA (TR02) 5 1 5 6 0 0 5 1 18 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

3139 
PLAZ

A 
GONZALEZ BADIA (TR02) 7 1 5 6 0 0 5 1 18 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3140 
PLAZ

A 
GONZALEZ BADIA (TR02) 6 1 5 6 0 0 5 1 18 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 GE Lighting / M-400A VSAP 

3141 
PLAZ

A 
GONZALEZ BADIA (TR03) 5 1 5 6 0 0 0 1 13 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

3142 
PLAZ

A 
GONZALEZ BADIA (TR04) 7 1 5 12 0 0 5 1 24 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3143 
PLAZ

A 
IGLESIA DE (LA) (MARBELLA) 

3,5 

5 0 0 0 0 0 5 10 10,63 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4,5 10 1 150 1500 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,5 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 Cariboni / Proyector Enos VSAP 

8 1 1 150 150 Cariboni / Proyector Enos 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 
SimonLighting / Proyector 

PR12 
VSAP 

4,5 1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3151 
PLAZ

A 

JOAQUIN GOMEZ AGUERA (TR01) 3,5 4 0 4,5 0 0 0 4 12,5 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

JOAQUIN GOMEZ AGUERA (TR02) 

3,5 

5 0 0 0 0 0 5 10 8,7 IRREGULAR 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina VSAP 

3155 
PLAZ

A 
JOSE AGUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

5 

14 0 0 0 0 0 14 28 11,07 IRREGULAR 

3 1 150 450 Benito / Duna Horizon VSAP 

5 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3158 
PLAZ

A 

JOSE PALOMO (TR01) 3,5 0 0 3 0 0 0 0 3 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

JOSE PALOMO (TR02) 
4 

5,5 0 0 0 0 0 5,5 11 11,6 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3161 
PLAZ

A 
JUAN DE AUSTRIA 

3 
1,5 4,5 4 0 0 4,5 1,5 16 14,3 TRESBOLILLO 

1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3163 
PLAZ

A 
JUAN DE LA ROSA 

3,5 
15 0 0 0 0 0 15 30 16,47 IRREGULAR 

9 1 150 1350 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 Benito / Farol Villa HALOGENUROS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2494 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

METALICOS 

5 1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3166 
PLAZ

A 
JUAN DE MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

4 

20 0 0 0 0 0 20 40 14,07 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 8 1 150 1200 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 6 1 150 900 AYTO MARBELLA / PSN001 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3169 
PLAZ

A 
LA CARIDAD 

4,5 

2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 9,16 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN006 
HALOGENUROS 

METALICOS 

10 1 1 150 150 Carandini / PHR-404 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 150 150 Carandini / PHR-404 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3173 
PLAZ

A 

LEGANITOS (TR01) 4,5 2 0 0 0 0 0 2 4 32 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 

HALOGENUROS 
METALICOS 

LEGANITOS (TR03) 4,5 1,5 0 3 0 0 2 1,5 8 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 VSAP 

LEGANITOS (TR05) 6 1,5 2 3 0 0 2 1,5 10 18 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 MAZDA / Estoril 

HALOGENUROS 
METALICOS 

LEGANITOS (TR06) 

4,5 

0 7 0 0 0 7 0 14 15,38 IRREGULAR 

1 1 125 125 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

4,5 5 1 150 750 Benito / Farol Villa VSAP 

4,5 1 1 150 150 
Carandini / Proyector MIG-

250 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 1 1 150 150 
SimonLighting / Proyector 

PR15 
HALOGENUROS 

METALICOS 

LEGANITOS (TR07) 4,5 2 0 3 0 0 0 2 7 13 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3182 
PLAZ

A 
LOS NARANJOS 

4 

23 0 0 0 0 0 41 64 8,3 IRREGULAR 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 8 1 150 1200 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 250 500 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 150 600 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 3 1 150 450 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 5 1 70 350 
SimonLighting / Proyector 

FOGO MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 23 1 70 1610 
SimonLighting / Proyector 

FOGO SX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3189 
PLAZ

A 
MANUEL DE FALLA 4 28 0 0 0 0 0 28 56 21,45 IRREGULAR 20 1 150 3000 Socelec / Kio 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2495 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

4 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 3 1 150 450 
Disano / Proyector Litio 

1148 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3194 
PLAZ

A 
MARQUES DEL TURIA (TR01) 

4 

24 0 0 0 0 0 24 48 13,64 IRREGULAR 

15 1 150 2250 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 100 100 Philips / V-SAW 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3196 
PLAZ

A 
MARQUES DEL TURIA (TR02) 

5 
10 0 0 0 0 0 10 20 10,76 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

5 2 1 150 300 Benito / Neofernandina VSAP 

3198 
PLAZ

A 
MIJAS 

4 

26 0 0 0 0 0 26 52 16,04 IRREGULAR 

1 1 150 150 Socelec / Aramis VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3203 
PLAZ

A 
MIRAFLORES 

5 
1,5 4 7,5 0 0 4 1,5 18,5 36,66 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

6 1 1 250 250 GE Lighting / M-400A VSAP 

3205 
PLAZ

A 
PACO CANTOS (TR01) 

6 
27 0 0 0 0 0 15 42 17,18 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 

3207 
PLAZ

A 
PACO CANTOS (TR02) 6 1,5 2 4 0 0 2 2,5 12 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3209 
PLAZ

A 
PRACTICANTE MANUEL CANTOS 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 11 IRREGULAR 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3211 
PLAZ

A 
PUENTE MALAGA 

4 
6,5 0 0 0 0 0 6,5 13 6,66 IRREGULAR 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

5 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3213 
PLAZ

A 

RAMON IBAÑEZ (TR01) 4 1,5 5 5 0 0 5 1,5 18 30 

IRREGULAR 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

RAMON IBAÑEZ (TR02) 4 1,5 2 3,5 0 0 2 0 9 23 3 1 150 450 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

RAMON IBAÑEZ (TR03) 4 1,5 5 5 0 0 5 1,5 18 27 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

RAMON IBAÑEZ (TR04) 4 0 2 3,5 0 0 2 1,5 9 0 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3217 
PLAZ

A 
RAMON MARTINEZ 

3 

12,5 0 0 0 0 0 12,5 25 13,65 IRREGULAR 

4 1 24 96 - / - FLUORESCENTE 

4 5 1 150 750 Coyba / Globo Lep-Lek VSAP 

4 9 1 150 1350 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 6 1 36 216 Socelec / Neos 1 LED 

3 4 1 36 144 Socelec / Teceo LED 

4 1 1 26 26 Socelec / Teceo LED 

5 4 1 26 104 Socelec / Teceo LED 

3224 
PLAZ

A 
REPUBLICA ARGENTINA 5 1 3 3 0 0 0 2 9 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2496 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3225 
PLAZ

A 

REYES CATOLICOS (TR01) 3,5 2 2 4 0 0 0 2 10 13 TRESBOLILLO 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

REYES CATOLICOS (TR02) 3,5 2 5 4 0 0 0 2 13 0 UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

REYES CATOLICOS (TR03) 3,5 2 0 4 0 0 2 2 10 0 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3228 
PLAZ

A 
SAN BERNABE (TR01) 5 4,5 0 0 0 0 0 4,5 9 16 BILATERAL 6 1 150 900 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3230 
PLAZ

A 

SANTO CRISTO (TR01) 
5,5 

1 0 4 0 0 2 0 7 9,2 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

SANTO CRISTO (TR02) 

5,5 

6 0 0 0 0 0 6 12 11,3 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3235 
PLAZ

A 
VISTA ALEGRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

4 

20 0 0 0 0 0 20 40 14,69 IRREGULAR 

18 1 150 2700 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5,5 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 4 1 150 600 Carandini / PLZ-3000 VSAP 

3242 PSJE BALDUBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 6 1 0 4 0 0 0 1 6 24 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3243 PSJE BLAS DE OTERO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 29 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3244 PSJE CACERES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 5 0 0 0 0 0 5 10 19 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Coyba / Farol Fvp 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3245 PSJE COPO (TR02) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 16 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN001 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3246 PSJE DE A•NGEL GANIVET 3,5 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Benito / Neovilla VSAP 

3247 PSJE DE ALEJANDRO CASONA 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3248 PSJE DE CAMPOAMOR 8 2 0 0 0 0 0 2 4 14 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 125 250 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

3249 PSJE DE DAMASO ALONSO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 100 100 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3250 PSJE DE DANTE 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3251 PSJE DE EMILIA PARDO BAZAN 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 125 125 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3252 PSJE DE EMILIO ZOLA 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3253 PSJE DE FERNAN CABALLERO 7 3,5 0 0 0 0 0 3,5 7 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 125 375 Indalux / CMR 

VAPOR DE 
MERCURIO 

3254 PSJE DE FERNAN CABALLERO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 100 100 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2497 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3255 PSJE DE FERNANDO DE HERRERA 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3256 PSJE DE FERNANDO DE ROJAS LA CAMPANA 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 29 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3257 PSJE DE FRANCISCO MARTI•NEZ DE LA CAMPANA 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 22 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3258 PSJE DE FRAY LUIS DE LEON 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 21 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 100 500 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3259 PSJE DE GERARDO DIEGO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3260 PSJE DE JORGE LUIS BORGES 

3,5 

2 0 0 0 0 0 2 4 17,92 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3262 PSJE DE JOSE CADALSO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3263 PSJE DE JOSE MARI•A DE PEREDA 6,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3264 PSJE DE JOSE MARI•A DE PEREDA 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 25 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3265 PSJE DE JUAN LUIS VIVES 4 4 0 0 0 0 0 4 8 16 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3266 PSJE DE JUANVARELA 5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 16 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 250 500 Indalux / CMR 

VAPOR DE 
MERCURIO 

3267 PSJE DE LUIS CERNUDA 

3,5 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 18,19 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 125 250 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3269 PSJE DE MATEO ALEMAN 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 22 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3270 PSJE DE MIGUEL MIURA 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3271 PSJE DE PABLO NERUDA 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 30 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3272 PSJE DE RAMIRO DE MAEZTU 3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 17 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3273 PSJE DE RAMON 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 36 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 125 250 Benito / Farol Villa 

VAPOR DE 
MERCURIO 

3274 PSJE DE ROSA CHACEL 6,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 SimonLighting / AP-10 OS 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3276 PSJE DE ROSA CHACEL 4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 3 15 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fv 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3277 PSJE DE VICTOR HUGO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
6 1 150 900 Benito / Farol Villa VSAP 

3278 PSJE DEL ARCIPRESTE DE HITA 3,5 1 0 0 0 0 0 1 2 22 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 100 200 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3279 PSJE EMPERADOR CARLOS V 3 2 0 0 0 0 0 2 4 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3281 PSJE EMPERADOR CARLOS V 3 2 0 0 0 0 0 2 4 15 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Benito / Farol Villa VSAP 

3282 PSJE GOYO 3,5 2 0 4 0 0 0 2 8 17 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

3283 PSJE HERMANOS MACHADO 3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 UNILATERAL 1 1 150 150 Benito / Farol Villa HALOGENUROS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2498 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

IZQUIERDA METALICOS 

3285 PSJE LAS PALMERAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

6 

3 0 0 0 0 0 3 6 14,2 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 

5 3 1 150 450 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3286 PSJE PEÑULELAS 3 2 0 0 0 0 0 2 4 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Coyba / Farol Fv VSAP 

3286 PSJE PEÑULELAS 3 2 0 0 0 0 0 2 4 20 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 150 150 Socelec / Nano 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3290 PSJE ROBLEDANO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 8 0 0 0 0 0 8 16 24 TRESBOLILLO 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3291 PSJE SAN REMIGIO 3,5 4 0 0 0 0 0 4 8 17 CENTRAL 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

3292 PSJE TORRALVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 2 0 0 0 0 0 2 4 14 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Indalux / CMR 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3293 PSJE TORRE DEL MAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 250 250 Indalux / CMR VSAP 

3296 PSJE TORREMOLINOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
6 

1 2 4 0 0 4 1 12 19,62 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 150 150 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3298 PSJE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4,5 4 0 0 0 0 0 4 8 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3299 TRVA ANDALUCIA 
7 

1,5 0 4 0 0 2 1,5 9 40 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 MAZDA / Estoril 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3301 TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR02) 8 3 2 8 0 0 2 5 20 30 TRESBOLILLO 6 1 250 1500 Benito / Duna Horizon 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3303 TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR03) 
8 

2 4,5 6 0 0 4,5 3 20 29,75 TRESBOLILLO 
4 1 250 1000 Benito / Duna Horizon 

HALOGENUROS 
METALICOS 

8 15 1 150 2250 SimonLighting / Heka VSAP 

3304 ZV JARDINES DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

0 

35 0 0 0 0 0 35 70 14,59 IRREGULAR 

1 1 150 150 - / - - 

3,5 18 1 150 2700 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

10 18 1 250 4500 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 2 1 250 500 Faeber / Proyector Tiger 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3309 ZV LOS PINARES DE NAGUELES 
3,5 

155 0 0 0 0 0 155 310 42,16 IRREGULAR 
31 1 100 3100 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3,5 3 1 100 300 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3311 ZV PARQUE ARROYO DE LA REPRESA Y LA ALAMEDA 

3 

45 0 0 0 0 0 45 90 23,31 IRREGULAR 

32 1 150 4800 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 49 1 150 7350 Benito / Farol Villa VSAP 

3,5 7 1 100 700 Coyba / Globo Lep-Lek VSAP 

3,5 4 1 150 600 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

12 8 1 400 3200 
Lanzini / Proyector Olympia 

4 
VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2499 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3316 ZV PARQUE DE LA ALAMEDA 4 64 0 0 0 0 0 64 128 15 BILATERAL 34 1 100 3400 SimonLighting / Alcor 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3317 ZV PARQUE DE LA ALAMEDA 

3,5 

64 0 0 0 0 0 64 128 14,97 IRREGULAR 

54 1 150 8100 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 18 1 150 2700 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 2 1 150 300 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 
Lanzini / Proyector Olympia 

4 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3321 ZV PARQUE DE LA CONSTITUCION 

3 

65 0 0 0 0 0 65 130 11,37 IRREGULAR 

8 1 150 1200 Benito / Neovilla VSAP 

0 2 1 150 300 Bjc / Romantica VSAP 

1 1 1 150 150 Bjc / Romantica VSAP 

3 134 1 150 20100 Bjc / Romantica VSAP 

3325 ZV ZDSN120 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
15 1 150 2250 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3327 ZV 
ZVSN001 ENTRE CL HERMANOS MAYEN Y AV DE LA VIRGEN DEL 

ROCIO 

2 

5 0 0 0 0 0 5 10 10,07 IRREGULAR 

54 1 48 2592 Leds C4 / Promenade FLUORESCENTE 

4 16 1 48 768 Leds C4 / Promenade FLUORESCENTE 

6 4 1 150 600 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3332 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
0 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 51 1 1,2 61,2 Aldabra / Avior LED 

3333 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
0,2 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 18 1 1,2 21,6 Aldabra / Avior LED 

3334 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
0 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 112 1 35 3920 SBP / Cricket 26 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3335 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
1 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 2 1 460 920 

Philips / eW Profile 
Powercore 

LED 

3336 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
4 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 29 1 14 406 SBP / LF4/C FLUORESCENTE 

3337 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
0 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 35 1 1,5 52,5 SBP / LYN4 TopLED LED 

3338 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
0,1 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 113 1 1,5 169,5 SBP / LYN4 TopLED LED 

3339 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
0 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 8 1 30 240 

Threeline Technology / 
PR30W 

LED 

3340 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
3 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 27 1 50 1350 

SBP / Proyector 5 STARS-
WIN 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3341 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
6,5 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 36 1 70 2520 SBP / Proyector Jolly 1/A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3342 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
7 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 36 1 70 2520 SBP / Proyector Jolly 1/A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3343 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
7,5 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 22 1 70 1540 SBP / Proyector Jolly 1/A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3344 ZV 
ZVSN101 ENTRE AVDA DEL MEDITERRANEO Y CALLE MANUEL 

GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 
8 40 0 0 0 0 0 40 80 9 IRREGULAR 12 1 70 840 SBP / Proyector Jolly 1/A 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3345 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 0 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 41 1 1,2 49,2 Aldabra / Avior LED 

3346 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 0,2 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 9 1 1,2 10,8 Aldabra / Avior LED 

3347 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 0 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 91 1 35 3185 SBP / Cricket 26 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2500 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3348 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 0 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 3 1 6 18 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

3349 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 1 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 2 1 460 920 
Philips / eW Profile 

Powercore 
LED 

3351 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 4 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 9 1 14 126 SBP / LF4/C FLUORESCENTE 

3352 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 3 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 7 1 50 350 
SBP / Proyector 5 STARS-

WIN 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3353 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 6,5 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 27 1 70 1890 SBP / Proyector Jolly 1/A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3354 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 7 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 27 1 70 1890 SBP / Proyector Jolly 1/A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3355 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 7,5 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 17 1 70 1190 SBP / Proyector Jolly 1/A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3356 ZV ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN VARGAS 8 28 0 0 0 0 0 28 56 10 IRREGULAR 9 1 70 630 SBP / Proyector Jolly 1/A 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3357 ZV ZVSN103 ENTRE CALLE MARIANO DIAZ ALONSO Y CALLE POTERA 3 8 0 0 0 0 0 8 16 0 0 2 1 250 500 
SimonLighting / Proyector 

PR2 
VSAP 

3358 ZV ZVSN104 ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE FELICIDAD 3,5 24 0 0 0 0 0 24 48 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3359 ZV 
ZVSN110 ENTRE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR03) Y JOSE LUIS 

MORALES MARIN (TR02) 
3,5 15 0 0 0 0 0 15 30 19 IRREGULAR 13 1 150 1950 Carandini / SC-250 VSAP 

3360 ZV 
ZVSN111 ENTRE CALLE JOSE ITURBI (TR02) Y CALLE ALFREDO 

PALMA (TR02) 
3,5 16 0 0 0 0 0 16 32 10 IRREGULAR 15 1 100 1500 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3361 ZV 
ZVSN113 ENTRE CALLE DEL TEMPORAL Y AVIA DEL 

MEDITERRANEO (TR35) 

4,3 
23 0 0 0 0 0 23 46 13,91 IRREGULAR 

5 1 100 500 Philips / Alliance 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6,2 12 1 100 1200 Philips / Alliance VSAP 

3362 ZV 
ZVSN112 ENTRE CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA 

PAQUITA (TR02) Y CALLE LEON (RESID LOS MONTOROS) 
4 23 0 0 0 0 0 23 46 14 IRREGULAR 41 1 150 6150 Socelec / Aramis 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3363 ZV 
ZVSN114  ENTRE CALLE TAFIRA (URB EL CAPRICHO) Y CALLE  

PACO CANTOS MOYANO (URB EL CAPRICHO) 
5 41 0 0 0 0 0 41 82 18 IRREGULAR 52 1 150 7800 Socelec / Aramis 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3365 ZV 
ZVSN115 ENTRE AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE 

HOHENLOHE (TR03) Y CALLE JOSE MELIA (TR04) 

0 

7 0 0 0 0 0 7 14 10,34 IRREGULAR 

2 1 27 54 Cabanes / Baliza Generatriz 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

0 4 1 150 600 Coyba / Globo Ler 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 1 1 125 125 Carandini / PHR-404/D 
VAPOR DE 
MERCURIO 

0 6 1 150 900 
SimonLighting / Proyector 

PR40 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3370 ZV 
ZVSN116 ENTRE CALLE  ALFONSO XII Y AVDA REINA VICTORIA 

(TR04) 

2,5 

23 0 0 0 0 0 23 46 17,87 IRREGULAR 

7 1 150 1050 SimonLighting / BL2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 4 1 150 600 SimonLighting / BL2 VSAP 

3 2 1 150 300 
Disbalux / Proyector SP 

1103 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3373 ZV 
ZVSN117 ENTRE AVDA DE VALLE INCLA•N (TR01) (ROTONDA) Y 

CALLE SIRIO (TR01) 

4,5 
8 0 0 0 0 0 8 16 31,67 IRREGULAR 

13 1 100 1300 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 1 1 150 150 Carandini / Jch 250 VSAP 

3375 ZV 
ZVSN118 ENTRE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO 

(TR03) Y (TR02) 

3 

65 0 0 0 0 0 65 130 19,48 IRREGULAR 

49 1 150 7350 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 70 1 150 10500 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 13 1 150 1950 Coyba / Globo Ler 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2501 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3378 ZV 
ZVSN119 ENTRE AVDA DE FLORIDA (TR04) Y CALLE DOÑA 

FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR01) 

10 

26 0 0 0 0 0 26 52 15,99 IRREGULAR 

3 1 38 114 Socelec / Neos 1 LED 

8 3 1 38 114 Socelec / Neos 1 LED 

9 3 1 38 114 Socelec / Neos 1 LED 

4 14 1 26 364 Socelec / Tempore LED 

3384 ZV ZVSN120 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

1 

110 0 0 0 0 0 110 220 16,23 IRREGULAR 

110 1 18 1980 Salvi / Nova 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

15 6 1 250 1500 Philips / Proyector Tempo 4 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 81 1 100 8100 Salvi / Venus 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3385 ZV ZVSN121 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

3,5 

3 0 0 0 0 0 3 6 18,79 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3,5 5 1 150 750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3387 ZV ZVSN122 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4,5 25 0 0 0 0 0 25 50 19 IRREGULAR 7 1 150 1050 Philips / Farol Montmartre 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3389 ZV 
ZVSN122 ENTRE CALLE FERNANDO VII (TR02) Y AVDA  ARIAS DE 

VELASCO (TR02) 
3 7 0 0 0 0 0 7 14 23 IRREGULAR 7 1 150 1050 Socelec / Kio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3391 ZV ZVSN123 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

0 

15 0 0 0 0 0 15 30 13,2 IRREGULAR 

2 1 150 300 - / - - 

5,5 16 1 150 2400 Benito / Vialia Lira 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3392 ZV ZVSN124 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

3,5 

16 0 0 0 0 0 16 32 10,25 IRREGULAR 

1 1 150 150 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4,5 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 150 600 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 150 300 
Philips / Proyector Tempo 

RVP351 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 4 1 150 600 
Philips / Proyector Tempo 

RVP351 
VSAP 

3397 ZV ZVSN125 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4,5 12,5 0 0 0 0 0 12,5 25 11 IRREGULAR 5 1 150 750 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3398 ZV ZVSN125 3,5 8 0 0 0 0 0 8 16 23 IRREGULAR 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

3399 ZV ZVSN126 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 4,5 16,5 0 0 0 0 0 16,5 33 13 IRREGULAR 11 1 150 1650 Philips / Farol Montmartre VSAP 

3401 ZV ZVSN127 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 7,5 0 0 0 0 0 7,5 15 11 IRREGULAR 7 1 150 1050 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3402 ZV ZVSN128 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 25 0 0 0 0 0 25 50 18 IRREGULAR 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3403 ZV ZVSN128 

5 

6 0 0 0 0 0 6 12 18,55 IRREGULAR 

8 1 125 1000 Indalux / CMR 
VAPOR DE 
MERCURIO 

6 12 1 250 3000 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3405 ZV ZVSN129 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

4 

22,5 0 0 0 0 0 22,5 45 15,22 IRREGULAR 

14 1 150 2100 Benito / Farol Villa VSAP 

5,5 3 1 150 450 Faeber / Proyector Zeta70 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3408 ZV ZVSN130 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 3,5 10 0 0 0 0 0 10 20 17 BILATERAL 6 1 150 900 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3409 ZV 
ZVSN130 ENTRE CALLE JACINTO BENAVENTE (TR01) Y AVDA 

CANOVAS DEL CASTILLO (TR03) 

4,5 

27 0 0 0 0 0 27 54 18,48 IRREGULAR 

2 1 40 80 - / - FLUORESCENTE 

4,5 2 1 150 300 Estilo2 / Farol Palacio VSAP 

4,5 15 1 150 2250 Estilo2 / Farol Versalles 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2502 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

0 6 1 70 420 GE Lighting / P-154 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 70 140 GE Lighting / P-154 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 70 70 GE Lighting / P-154 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 250 250 
Disano / Proyector INDIO 

1158 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3416 ZV ZVSN131 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

3 

10 0 0 0 0 0 10 20 6,37 IRREGULAR 

10 1 36 360 - / - 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

6 2 1 150 300 Indalux / IMR-2M2 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 200 400 GE Lighting / P-154 Halógena 

3419 ZV 
ZVSN131 ENTRE CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR01) Y  

CALLE JOSE MELIA (TR04) 
0 10 0 0 0 0 0 10 20 8 BILATERAL 19 1 15 285 Moonlight / Globo MGB 

FLUORESCENTE 
COMPACTA 

3420 ZV 
ZVSN132 ENTRE  CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR02) Y 

CALLE PADRE ENRIQUE CANTOS (TR01) 
3 12 0 0 0 0 0 12 24 9 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 64 256 
Hella / Eco StreetLine 

Square 
LED 

3421 ZV 
ZVSN133 ENTRE CALLE LLANO SAN RAMON (TR01) Y CALLE 

ANTONIO MONTERO 

0 

4 0 0 0 0 0 4 8 6,4 IRREGULAR 

4 1 60 240 - / - 
INCANDESCENCI

A 

4 2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina VSAP 

4 2 1 150 300 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

0 1 1 60 60 Bjc / Romantica 
INCANDESCENCI

A 

0 3 1 40 120 SimonLighting / SU-2 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3426 ZV 
ZVSN134 ENTRE AVDA HUERTA DE BELON (TR02) Y CALLE 

JACINTO BENAVENTE (TR06) 

0 

42 0 0 0 0 0 42 84 15 IRREGULAR 

2 1 150 300 - / - - 

3 1 1 150 150 - / - - 

3 19 1 150 2850 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

6 1 1 250 250 
Disano / Proyector Litio 

1148 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3430 ZV 
ZVSN135 ENTRE CALLE VIGIL DE QUIÑONES AVDA CANOVAS DEL 

CASTILLO (TR03) 
3,5 87,5 0 0 0 0 0 87,5 175 23 IRREGULAR 55 1 100 5500 Estilo2 / Farol Palacio 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3431 ZV 
ZVSN136 ENTRE AVDA MERCADO (TR02) Y CALLE VALENTUÑANA 

(TR05) 

4,5 

11 0 0 0 0 0 11 22 15,39 IRREGULAR 

16 1 150 2400 Salvi / Basic 
HALOGENUROS 

METALICOS 

10 6 1 250 1500 
SimonLighting / Proyector 

PR2 
VSAP 

3433 ZV 
ZVSN137 ENTRE CALLE DEL POETA JOSE MARIA CANO Y CALLE 

DOHA (TR02) 
3,5 11,5 0 0 0 0 0 11,5 23 15 IRREGULAR 18 1 150 2700 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3434 ZV 
ZVSN138 ENTRE CALLE V CENTENARIO Y TRVA HUERTA LOS 

CRISTALES (TR02) 

4 

7,5 0 0 0 0 0 7,5 15 11,63 IRREGULAR 

4 1 150 600 Coyba / Farol Fp-Ff VSAP 

9 1 1 250 250 Carandini / Lat-22 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 3 1 250 750 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3437 ZV 
ZVSN141 ENTRE AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR01) Y AVDA LAS 

ALBARIZAS 
3,5 11 0 0 0 0 0 11 22 21 IRREGULAR 8 1 150 1200 Coyba / Globo Lep-Lek 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3439 
CALL

E 
PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 6 1 2 4 0 0 2 1 10 20 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 29,4 88,2 Secom / Regal LED 

3440 ZV 
ZVSN142 ENTRE CALLE JUANAR (TR05) Y AVDA CONDE DE 

ORGAZ (TR04) 
3 11,5 0 0 0 0 0 11,5 23 14,82 IRREGULAR 1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2503 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

6 1 1 150 150 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 8 1 150 1200 Benito / Farol Villa VSAP 

3441 ZV 
ZVSN143 ENTRE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) 

(TR03) Y CALLE SERENATA (TR04) 
3 14 0 0 0 0 0 14 28 19 IRREGULAR 11 1 150 1650 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3442 ZV 
ZVSN144 ENTRE CTRA ACCESO AP-7 (TR08) Y CALLE LA SERRANIA 

(URB LA TORRECILLA) (TR01) 

3,5 

19 0 0 0 0 0 19 38 12,71 IRREGULAR 

10 1 150 1500 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Disbalux / Proyector SP1 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Cariboni / Proyector TES150 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3445 ZV 
ZVSN145 ENTRE CALLE JUANAR (TR03) Y CALLE AVDA DUQUE DE 

LERMA 
3 6,5 0 0 0 0 0 6,5 13 13 BILATERAL 4 1 150 600 Coyba / Farol Fva 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3446 ZV 
ZVSN146 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR03) Y CALLE 

BOQUERON (TR04) 
6 5 0 0 0 0 0 5 10 12 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / CMR VSAP 

3447 ZV 
ZVSN146 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR03) Y CALLE 

BOQUERON (TR04) 
7 5 0 0 0 0 0 5 10 18 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 250 750 SimonLighting / Zaniah MX 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3448 ZV 
ZVSN147 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR04) Y CALLE 

SAN ANTONIO (TR07) 

6 

6 0 0 0 0 0 6 12 16,17 IRREGULAR 

4 1 250 1000 SimonLighting / AP-10 OS VSAP 

6 1 1 250 250 SimonLighting / Heka 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 150 600 Benito / Neovilla 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3451 ZV 
ZVSN148 ENTRE CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR04) Y 

AVDA MAYORAZGO (TR01) 

8,5 
10 0 0 0 0 0 10 20 21,94 IRREGULAR 

12 1 125 1500 
Carandini / Proyector MIG-

250 
VAPOR DE 
MERCURIO 

9 6 1 125 750 
Carandini / Proyector MIG-

250 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3453 ZV 
ZVSN149 ENTRE CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR05) Y CALLE ANDRES 

SEGOVIA (TR04) 
3 11,5 0 0 0 0 0 11,5 23 14 IRREGULAR 4 1 150 600 Coyba / Farol Fv 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3455 ZV 
ZVSN151 ENTRE CALLE ALFREDO PALMA (TR02) Y CALLE JOSE 

ITURBI (TR02) 
3,5 7 0 0 0 0 0 7 14 19 IRREGULAR 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3456 ZV 
ZVSN151 ENTRE CALLE ALFREDO PALMA (TR02) Y CALLE JOSE 

ITURBI (TR02) 
3,5 7 0 0 0 0 0 7 14 19 IRREGULAR 3 1 150 450 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3457 ZV 
ZVSN152 ENTRE CALLE ALONSO DE BAZAN (TR01) Y CALLE NTRA 

SRA DE GRACIA (TR01) 
2,5 8 0 0 0 0 0 8 16 11 IRREGULAR 8 1 150 1200 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3458 ZV 
ZVSN153 ENTRE CALLE ANTONIO LIZARZA (TR03) Y AVDA JOSE 

MANUEL VALLES (TR07) 
3,5 7 0 0 0 0 0 7 14 10 IRREGULAR 5 1 150 750 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3459 ZV 
ZVSN154 ENTRE CALLE CALVARIO (TR04) Y AVDA HUERTA DE 

BELON (TR01) 
3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 22 TRESBOLILLO 3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3460 ZV 
ZVSN156 ENTRE PLAZA JOAQUIN GOMEZ AGUERA (TR02) Y 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR05) 
0,3 3 0 0 0 0 0 3 6 3 IRREGULAR 16 1 4,8 76,8 Boluce / Helios LED 

3461 ZV 
ZVSN157 ENTRE AVDA ARIAS DE VELASCO (TR06) Y CMNO DEL 

TRAPICHE (TR07) 
3,5 3 0 0 0 0 0 3 6 20 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Benito / Farol Villa VSAP 

3462 ZV 
ZVSN158 ENTRE AVDA RICARDO SORIANO (TR06) Y CALLE 

JACINTO BENAVENTE (TR06) 
3 5 0 0 0 0 0 5 10 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Kio 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3463 ZV 
ZVSN159 ENTRE CALLE BENALMADENA (TR02) Y CALLE HUERTA 

CHICA (TR03) 
3,5 2 0 0 0 0 0 2 4 15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3464 ZV 
ZVSN160 ENTRE PLAZA LEGANITOS (TR05) Y CALLE SAN 

FRANCISCO (TR02) 

4 

9 0 0 0 0 0 9 18 13,5 IRREGULAR 

2 1 150 300 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

2,5 2 1 150 300 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3466 ZV 
ZVSN161 ENTRE TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR03) Y CALLE 

CRISTOBAL COLON (TR02) 
5 9 0 0 0 0 0 9 18 14,37 IRREGULAR 3 1 125 375 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 
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ANEXO VII: TABLA 1 2504 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

6 1 1 150 150 MAZDA / Estoril VSAP 

3,5 4 1 150 600 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 2 1 150 300 Benito / Neovilla VSAP 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

5,5 1 1 150 150 Benito / Neovilla VSAP 

6 1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

7 1 1 150 150 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3474 ZV 
ZVSN162 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) Y CALLE 

SAN VICENTE (TR02) 
6 7 0 0 0 0 0 7 14 21 IRREGULAR 2 1 150 300 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3475 ZV 
ZVSN162 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) Y CALLE 

SAN VICENTE (TR02) 
4 7 0 0 0 0 0 7 14 21 IRREGULAR 3 1 100 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3476 ZV 
ZVSN162 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) Y CALLE 

SAN VICENTE (TR02) 
6 7 0 0 0 0 0 7 14 21 IRREGULAR 1 1 150 150 Benito / Farol Villa VSAP 

3477 ZV 
ZVSN162 ENTRE AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) Y CALLE 

SAN VICENTE (TR02) 
3,5 7 0 0 0 0 0 7 14 21 IRREGULAR 3 1 100 300 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3478 ZV 
ZVSN163 ENTRE CALLE PEDRO ARTOLA (TR01) Y AVDA ARIAS DE 

VELASCO (TR02) 
3,5 6,5 0 0 0 0 0 6,5 13 13 IRREGULAR 4 1 150 600 Socelec / Nano 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3479 ZV 
ZVSN165 ENTRE AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR04) Y 

CALLE NUÑEZ DE BALBOA (TR01) 
4 6 0 0 0 0 0 6 12 20 IRREGULAR 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

3480 ZV 
ZVSN165 ENTRE AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR04) Y 

CALLE NUÑEZ DE BALBOA (TR01) 
5 6 0 0 0 0 0 6 12 20 IRREGULAR 1 1 150 150 Carandini / Lat-22 VSAP 

3485 ZV 
ZVSN305 ENTRE CALLE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ Y CALLE 

TIRSO DE MOLINA 
6,5 6 0 0 0 0 0 6 12 0 0 6 1 250 1500 SimonLighting / AP-10 OS 

VAPOR DE 
MERCURIO 

3486 ZV 
ZVSN306 ENTRE CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A Y CALLE DE 

JORGE MANRIQUE 
3,5 13 0 0 0 0 0 13 26 15 IRREGULAR 5 1 150 750 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3488 ZV 
ZVSN308 ENTRE AVDA VALLE INCLA•N Y AVDA MIGUEL DE 

CERVANTES 
9 6 0 0 0 0 0 6 12 25 IRREGULAR 3 1 150 450 Carandini / Jch 250 VSAP 

3489 ZV 
ZVSN308 ENTRE AVDA VALLE INCLA•N Y AVDA MIGUEL DE 

CERVANTES 
6 6 0 0 0 0 0 6 12 25 IRREGULAR 9 1 71 639 Benito / Neofernandina LED 

3491 ZV 
ZVSN309 ENTRE CALLE GARCILASO DE LA VEGA Y CALLE 

MORATI•N 
3,5 6 0 0 0 0 0 6 12 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Indalux / CMR 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3492 ZV 
ZVSN309 ENTRE CALLE GARCILASO DE LA VEGA Y CALLE 

MORATI•N 
6 6 0 0 0 0 0 6 12 11 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 71 142 Benito / Neofernandina LED 

3493 ZV ZVSN316 ENTRE CALLE JUAN BELMONTE Y AVDA DE MANOLETE 3 16 0 0 0 0 0 16 32 0 CENTRAL 2 1 125 250 Benito / Farol Villa 
VAPOR DE 
MERCURIO 

3496 ZV ZVSN320 3,5 15 0 0 0 0 0 15 30 19 IRREGULAR 27 1 150 4050 Benito / Farol Villa 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3497 ZV ZVSN321 4 7 0 0 0 0 0 7 14 20 CENTRAL 2 1 250 500 SimonLighting / Hydra VSAP 

3498 ZV ZVSN322 
4,5 

19 0 0 0 0 0 19 38 5,37 IRREGULAR 
14 1 46 644 Philips / City Soul LED 

0,5 35 1 1,2 42 Socelec / Noctis Midi LED 

3500 ZV ZVSN800 ENTRE AV ESPAÑA Y AV DUQUE DE AHUMADA (TR01) 

3,5 

10 0 0 0 0 0 10 20 10,4 IRREGULAR 

4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 1 1 150 150 Benito / Neofernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 
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ANEXO VII: TABLA 1 2505 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

0 5 1 60 300 
SimonLighting / Proyector 

SU7 
INCANDESCENCI

A 

3,5 5 1 150 750 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3506 ZV ZVSN801 ENTRE CALLE ISABEL II Y CALLE ALFONSO XII 3 9 0 0 0 0 0 9 18 13 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 SimonLighting / AP-10 OS 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3507 ZV ZVSN801 ENTRE CALLE ISABEL II Y CALLE ALFONSO XII 4 9 0 0 0 0 0 9 18 13 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Farol Villa 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3508 ZV ZVSN802 

4 

25 0 0 0 0 0 25 50 14,16 IRREGULAR 

1 1 36 36 - / - 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3,5 2 1 100 200 Socelec / Aramis 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4 13 1 100 1300 Socelec / Aramis 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3 12 1 100 1200 GE Lighting / D550 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3,5 4 1 36 144 GE Lighting / D550 
FLUORESCENTE 

COMPACTA 

3,5 3 1 150 450 Benito / Farol Fernandina 
HALOGENUROS 

METALICOS 

4,5 2 1 150 300 Benito / Farol Villa VSAP 

4,5 1 1 150 150 AYTO MARBELLA / FSN003 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3516 ZV ZVSN803 

4 

5 0 0 0 0 0 5 10 19,3 IRREGULAR 

10 1 150 1500 Benito / Farol Fernandina VSAP 

5,5 4 1 150 600 Benito / Farol Fernandina VSAP 

11 4 1 150 600 Philips / Proyector Mini 333 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3519 ZV ZVSN901 

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRREGULAR 

3 1 150 450 
Disano / Proyector INDIO 

1158 
VSAP 

4 1 1 125 125 Indalux / Proyector IZT-4 
VAPOR DE 
MERCURIO 

4 7 1 150 1050 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 8 1 150 1200 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

8 4 1 150 600 Philips / Proyector Tempo 
HALOGENUROS 

METALICOS 

5 1 1 150 150 Faeber / Zaab MD 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3523 ZV ZVSN902 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRREGULAR 8 1 100 800 Coyba / Farol Fva 
HALOGENUROS 

METALICOS 

3524 ZV ZVSN903 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRREGULAR 5 1 150 750 Carandini / Junior VSAP 

3525 
ARRA

L 
PLAYA GOLF RIO REAL (TR01) 

10 

0 0 4,5 0 0 0 1 5,5 37,42 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3528 
ARRA

L 
PLAYA GOLF RIO REAL (TR02) 10 0 0 4,5 0 0 0 1 5,5 38 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3529 AVDA 
3 (URB HACIENDA LAS CHAPAS) (TR01) (ROTONDA) 10 

1,5 0 4,5 0 0 0 1,5 7,5 
26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

3 (URB HACIENDA LAS CHAPAS) (TR02) 10 36 TRESBOLILLO 2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2506 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3 (URB HACIENDA LAS CHAPAS) (TR03) (ROTONDA) 10 24 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Indalux / Viento IVH VSAP 

3532 AVDA BURGOS (ROTONDA) (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 12 16 0 8,5 0 0 0 3 27,5 22 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 250 1250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3533 AVDA CANDALO (TR01) 10 1 0 6 0 0 0 1 8 38 
UNILATERAL 

DERECHA 
11 1 150 1650 Socelec / Onix 2 VSAP 

3534 AVDA CSN812 (URB BOSQUEMAR) (TR04) 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1 150 150 - / - - 

3535 AVDA DE DIEGO DE VELAZQUEZ (URB REAL DE ZARAGOZA) (TR02) 3,5 0 0 5 0 0 0 0 5 21 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3536 AVDA DE ESPAÑA (TR01) 
10 

2 2 6 6 6 2 2 26 58,72 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3538 AVDA DE ESPAÑA (TR02) 10 2 0 7 0 0 0 2 11 37 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3539 AVDA DE ESPAÑA (TR03) 

10 

2 0 7 0 0 0 2 11 39,13 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

10 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3543 AVDA DE ESPAÑA (TR04) (ROTONDA) 10 10 0 6,5 0 0 0 2 18,5 0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3544 AVDA DE LAS PLAYAS ANDALUZAS (TR05) 10 5 0 5 0 0 0 2 12 23 IRREGULAR 2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

3545 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR01) 8 12,5 0 6 0 0 0 2 20,5 18 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 250 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

3546 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR02) 5 1 0 6 0 0 0 2 9 14 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 Philips / Proyector HNF 326 VSAP 

3547 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR14) 12 2 0 3,5 0 0 0 1 6,5 22 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3548 AVDA DEL MEDITERRANEO (TR11) (AUTOVIA) 12 0 0 12 3 12 0 0 27 35 BILATERAL 4 1 250 1000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3549 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR01) 10 2 0 6 0 0 0 2 10 34 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Socelec / Onix 3 VSAP 

3550 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR02) (ROTONDA) 10 10 0 12 0 0 0 1,5 23,5 32 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 3 VSAP 

3551 AVDA DEL ROSARIO (URB EL ROSARIO) (TR01) (ROTONDA) 
12 

0 0 5 0 0 0 6 11 19,54 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

3553 AVDA DEL ROSARIO (URB EL ROSARIO) (TR02) 12 1 0 3,5 1 3,5 0 1 10 34 BILATERAL 4 1 150 600 Philips / HSRP 451 VSAP 

3554 AVDA JARDINES DE LAS GOLONDRINAS (TR04) 10 2 2 4,5 0 0 0 3 11,5 38 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

3555 AVDA JARDINES DE LAS GOLONDRINAS (TR05) 10 3 2 4,5 0 0 2 2 13,5 38 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Philips / HSRP 151 VSAP 

3556 AVDA JARDINES DE LAS GOLONDRINAS (TR06) (ROTONDA) 10 9 0 7 0 0 0 2 18 28 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

3557 AVDA JUAN CARLOS I (TR06) 12 0 0 6 0 0 0 0 6 57 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Socelec / Onix 3 VSAP 

3558 AVDA LA VIBORA BAJA (URB REAL DE ZARAGOZA) (TR02) 3,5 0 0 7 0 0 0 1 8 24 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Benito / Neovilla 

HALOGENUROS 
METALICOS 

3559 AVDA LA VIBORA BAJA (URB REAL DE ZARAGOZA) (TR03) 
10 

0 0 7 0 0 0 1 8 42,74 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 2 1 150 300 Socelec / Onix 3 VSAP 

3561 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 12 1,5 0 5 3 6 0 1,5 17 0 CENTRAL 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3562 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 12 3,5 0 8,5 0 0 0 3 15 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 
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ANEXO VII: TABLA 1 2507 

 

SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

3563 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 12 2,5 0 4,5 0 0 0 3 10 33 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3564 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 12 2 0 5 0 0 0 3,5 10,5 29 0 4 1 250 1000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3565 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) (ROTONDA) 

0 

30 0 15,5 0 0 0 3,5 49 28,64 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 - / - - 

0,1 4 1 30 120 
Threeline Technology / 

PR30W 
LED 

12 6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3568 AVDA PRINCIPE SALMAN (TR02) 12 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 38 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 250 1250 Socelec / Onix 3 VSAP 

3569 AVIA A-7 (TR01) 12 0,5 0 3,5 1 3,5 0 0,5 9 35 CENTRAL 9 1 150 1350 Philips / HSRP 451 VSAP 

3570 AVIA A-7 (TR02) 10 1 0 7 0 0 0 1 9 37 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Socelec / Onix 2 VSAP 

3571 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR13) (AUTOVIA) 12 2 0 7 2 7 0 0 18 30 BILATERAL 10 1 250 2500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3572 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR14) (AUTOVIA) 12 2 0 7 2 7 0 2 20 33 BILATERAL 8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3573 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR15) (AUTOVIA) 12 2 0 10,5 2 10,5 0 2 27 34 BILATERAL 5 1 250 1250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3574 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR16) (AUTOVIA) 12 2 0 7 2 10,5 0 2 23,5 35 BILATERAL 4 1 150 600 Indalux / Viento IVH VSAP 

3575 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR17) (AUTOVIA) 12 2 0 10,5 2 7 0 2 23,5 32 BILATERAL 4 1 150 600 Indalux / Viento IVH VSAP 

3576 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR18) (AUTOVIA) 12 3 0 7 2 10,5 0 5,5 28 35 BILATERAL 8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3577 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR19) (AUTOVIA) 12 3 0 10,5 2 7 0 5,5 28 0 BILATERAL 2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3578 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR20) (AUTOVIA) 12 4,5 0 7 2 10,5 0 2 26 24 BILATERAL 3 1 250 750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3579 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR21) (AUTOVIA) 10 2 0 10,5 2 7 0 2 23,5 32 BILATERAL 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3580 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR21) (AUTOVIA) 12 2 0 10,5 2 7 0 2 23,5 32 BILATERAL 11 1 250 2750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3581 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR22) (AUTOVIA) 12 5 0 9 2 9 0 2 27 52 TRESBOLILLO 3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3582 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR22) (AUTOVIA) 12 5 0 9 2 9 0 2 27 52 TRESBOLILLO 3 1 250 750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3583 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR23) (AUTOVIA) 12 2 0 11 2 11 0 2 28 53 TRESBOLILLO 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

3584 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR23) (AUTOVIA) 12 2 0 11 2 11 0 2 28 53 TRESBOLILLO 4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3585 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR24) (AUTOVIA) 

12 

2 0 9 2 9 0 2 24 55,3 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3588 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR25) (AUTOVIA) 
12 

2 0 11 2 11 0 2 28 55,18 TRESBOLILLO 
1 1 250 250 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 8 1 150 1200 Socelec / Onix 3 VSAP 

3590 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR26) (AUTOVIA) 

12 

2 0 10 2 9 0 2 25 56,03 TRESBOLILLO 

1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 3 1 150 450 Socelec / Onix 3 VSAP 

3593 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR27) (AUTOVIA) 
12 

2 0 10,5 2 10,5 0 4,5 29,5 0 BILATERAL 
1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3595 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR28) (AUTOVIA) 
12 

2 0 10,5 2 13,5 0 2 30 39,59 BILATERAL 
3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3597 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR29) (AUTOVIA) 
12 

2 0 10,5 2 10,5 0 2 27 33,91 BILATERAL 
9 1 150 1350 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 8 1 150 1200 Indalux / Viento IVH VSAP 

3599 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR30) (AUTOVIA) 12 2 0 12 8 10,5 0 2 34,5 42 BILATERAL 8 1 250 2000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3600 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR31) (AUTOVIA) 12 1 0 7 8 12 0 2 30 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Socelec / Onix 3 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 
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ACE
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ANCH
OVIA 

3601 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR32) (AUTOVIA) 
12 

2 0 7 8 16 0 2 35 25,65 BILATERAL 
13 1 250 3250 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3603 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR33) (AUTOVIA) (TUNEL) 
12 

2 0 9,5 8 9,5 0 2 31 10,98 BILATERAL 
4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

5 8 1 250 2000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

3605 AVIA DEL MEDITERRANEO (ACCESO) (TR01) 
10 

1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 37,23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 250 250 Philips / HSRP 451 VSAP 

3607 AVIA DEL MEDITERRANEO (ACCESO) (TR02) 

10 

1,5 0 5 0 0 0 1,5 8 33,79 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 250 250 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

12 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3611 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR01) (AUTOVIA) 12 0 0 8 2 8 0 0 18 35 BILATERAL 8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3612 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR02) (AUTOVIA) 12 0 0 8 2 13 0 0 23 31 BILATERAL 18 1 250 4500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3613 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR03) (AUTOVIA) 12 0 0 8 2 9 0 0 19 30 BILATERAL 16 1 250 4000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3614 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR04) (AUTOVIA) 12 0 0 12 2 10 0 0 24 31 BILATERAL 15 1 250 3750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3615 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR05) (AUTOVIA) 12 0 0 11 2 11 0 0 24 37 BILATERAL 17 1 250 4250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3616 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR06) (AUTOVIA) 12 0 0 10 2 10 0 0 22 31 BILATERAL 8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3617 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR11) (AUTOVIA) 12 0 0 12 3 12 0 0 27 35 BILATERAL 4 1 250 1000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3618 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR12) (AUTOVIA) 12 0 0 10 1,5 10 0 0 21,5 39 BILATERAL 36 1 250 9000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3619 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR40) 

0 

3 0 7 10 7 0 3 30 31,74 BILATERAL 

1 1 150 150 - / - - 

12 121 1 250 30250 Socelec / Onix 3 VSAP 

5 4 1 250 1000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

3622 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR41) 12 2,5 0 7 18 7 0 2,5 37 30 BILATERAL 12 1 250 3000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3623 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR42) 12 9 0 7 0 0 0 3 19 23 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3624 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR43) 12 3 0 0 0 7 0 9 19 23 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3625 AVIA 
DEL MEDITERRANEO (TR44) 12 

0 0 12 6,5 12 0 0 30,5 
32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 250 2500 Indalux / Viento IVH VSAP 

DEL MEDITERRANEO (TR45) 12 40 BILATERAL 7 1 250 1750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3627 AVIA 
DEL MEDITERRANEO (TR46) 12 

2 0 7 0 0 0 2 11 
39 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

DEL MEDITERRANEO (TR47) 12 35 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 250 1250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3629 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR49) 12 1 0 3,5 0 0 0 2,5 7 39 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3630 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR50) 
9 

2,5 0 3,5 0 0 0 1 7 30,49 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 5 1 150 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3632 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR51) 12 1 0 3,5 0 0 0 2,5 7 40 
UNILATERAL 

DERECHA 
10 1 250 2500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3633 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR52) 

9 

1 0 3,5 0 0 0 2,5 7 30,54 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3636 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR53) 
12 

0 0 12 6,5 12 0 0 30,5 23,38 BILATERAL 
19 1 150 2850 Socelec / Onix 3 VSAP 

6 12 1 250 3000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 
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12 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3639 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR54) (ROTONDA) 12 1 0 9 0 0 0 0 10 40 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 150 300 Socelec / Onix 3 VSAP 

3640 AVIA 
DEL MEDITERRANEO (TR55) 

9 

2,5 0 3,5 0 0 0 1 7 
31,13 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

DEL MEDITERRANEO (TR56) 12 24 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

3643 AVIA 

DEL MEDITERRANEO (TR57) 
9 

1 0 3,5 0 0 0 2,5 7 

31,86 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

DEL MEDITERRANEO (TR58) 12 25 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

3646 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR59) 

0 

0 0 12 3 12 0 0 27 31,12 BILATERAL 

1 1 150 150 - / - - 

12 46 1 150 6900 Socelec / Onix 3 VSAP 

6 8 1 250 2000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3650 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR61) 
8 

1 0 3,5 0 0 0 3,5 8 33,76 
UNILATERAL 

DERECHA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 3 1 150 450 Socelec / Onix 3 VSAP 

3652 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR62) 
8 

3,5 0 3,5 0 0 0 1 8 31,22 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 3 1 150 450 Socelec / Onix 3 VSAP 

3654 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR63) 
12 

0 0 12 3 12 0 0 27 35,79 BILATERAL 
141 1 250 35250 Socelec / Onix 3 VSAP 

6 32 1 250 8000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

3656 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR64) 
9 

2,5 0 3,5 0 0 0 1 7 30,13 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 2 1 150 300 Socelec / Onix 3 VSAP 

3658 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR65) 
9 

1 0 3,5 0 0 0 2,5 7 30,21 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 150 600 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 1 1 150 150 Socelec / Onix 3 VSAP 

3660 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR66) 
9 

1 0 5 0 0 0 1,5 7,5 30,89 
UNILATERAL 

DERECHA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

3662 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR67) 
9 

1,5 0 5 0 0 0 1 7,5 29,96 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 150 1350 Socelec / Onix 2 VSAP 

12 3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3664 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR68) 

12 

1,5 0 24 6 19 0 1,5 52 37,51 BILATERAL 

12 1 250 3000 Socelec / Onix 3 VSAP 

6 3 1 250 750 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

12 62 1 250 15500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3667 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR69) 12 1 0 6 0 0 0 1 8 45 
UNILATERAL 

DERECHA 
12 1 250 3000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3668 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR70) 12 2,5 0 3,5 0 0 0 1 7 33 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

26 1 250 6500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3669 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR71) 12 1,5 0 7 0 0 0 1 9,5 40 
UNILATERAL 

DERECHA 
8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3670 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR72) 

12 

1,5 0 6 0 0 0 1 8,5 35,18 BILATERAL 

6 1 250 1500 Socelec / Onix 3 VSAP 

7 4 1 250 1000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

12 6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3673 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR73) 
12 

1,5 0 7 9 7 0 1,5 26 37,94 BILATERAL 
12 1 250 3000 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 4 1 250 1000 Indalux / Viento IVH VSAP 
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3675 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR74) 

12 

1,5 0 7 3 7 0 1,5 20 37,52 BILATERAL 

139 1 250 34750 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 67 1 250 16750 Socelec / Onix 3 VSAP 

5 4 1 250 1000 
Philips / Proyector 
Optiflood MVP504 

VSAP 

6 4 1 250 1000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

7 4 1 250 1000 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

12 6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3681 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR75) 
10 

1,5 0 3,5 0 0 0 2,5 7,5 35,19 
UNILATERAL 

DERECHA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3683 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR76) 12 1,5 0 9 3 7 0 1,5 22 36 BILATERAL 28 1 150 4200 Philips / HSRP 451 VSAP 

3684 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR77) 

0 

1 0 7,5 3 7,5 0 1 20 38,13 BILATERAL 

1 1 250 250 - / - - 

6 2 1 150 300 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 50 1 250 12500 Philips / HSRP 451 VSAP 

5 4 1 250 1000 
Philips / Proyector 
Optiflood MVP504 

VSAP 

3688 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) 

0 

1 0 7,5 2 7,5 0 1 19 39,29 BILATERAL 

3 1 150 450 - / - - 

12 2 1 150 300 - / - - 

12 370 1 250 92500 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

5 16 1 150 2400 
Philips / Proyector 
Optiflood MVP504 

VSAP 

12 6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3694 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR79) 12 0 0 3,5 0 0 0 1 4,5 37 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 150 1050 Philips / HSRP 451 VSAP 

3695 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR80) 
10 

0 0 3,5 0 0 2 1 6,5 39,52 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 5 1 150 750 Philips / HSRP 451 VSAP 

3697 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR81) 12 1,5 0 3,5 0 0 0 1 6 36 
UNILATERAL 

DERECHA 
7 1 150 1050 Philips / HSRP 451 VSAP 

3698 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR82) 12 1,5 0 3,5 0 0 0 0 5 39 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Philips / HSRP 451 VSAP 

3699 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR83) 10 0 0 3,5 0 0 0 1 4,5 38 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 250 2250 Philips / HSRP 451 VSAP 

3700 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR84) 12 1,5 0 3,5 0 0 0 1 6 36 
UNILATERAL 

DERECHA 
5 1 250 1250 Philips / HSRP 451 VSAP 

3701 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR85) 12 1 0 3,5 0 0 0 1,5 6 36 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Philips / HSRP 451 VSAP 

3702 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR86) 12 1,5 0 3 0 0 0 1 5,5 37 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Philips / HSRP 451 VSAP 

3703 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR87) 12 1 0 3,5 0 0 0 1,5 6 36 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Philips / HSRP 451 VSAP 

3704 
CALL

E 
18 (URB GUADALMINA ALTA) (TR01) (ROTONDA) 12 4 0 8 0 0 0 3 15 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3705 
CALL

E 
4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR12) (ROTONDA) 12 19 0 9 0 0 0 3 31 26 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3706 
CALL

E 
ALAMEDA DEL MAR (TR09) (ROTONDA) 10 1,5 0 7,5 0 0 0 10 19 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

3707 CALL ALAMEDA DEL MAR (TR10) 10 2 0 6 0 0 0 2 10 36,42 UNILATERAL 2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 
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E 12 DERECHA 2 1 250 500 Philips / HSRP 451 VSAP 

3709 
CALL

E 
ALAMEDA DEL MAR (TR11) 

10 
2 0 8 0 0 0 2 12 58,28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3711 
CALL

E 
ALAMEDA DEL MAR (TR12) 

10 
1 0 6 0 0 0 1 8 38,85 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

3713 
CALL

E 
ALAMEDA DEL MAR (TR13) (ROTONDA) 10 7,5 0 8 0 0 0 2 17,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3714 
CALL

E 
ALAMEDA DEL RIO (URB PUEBLO ANDALUZ) 10 1,5 0 7 0 0 0 1,5 10 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

3715 
CALL

E 
ALPANDEIRE (TR01) 12 1,5 0 3,5 0 3,5 0 1,5 10 0 0 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

3716 
CALL

E 
ARROYO SEGUNDO (TR02) (ROTONDA) 10 2 0 7 0 0 0 11 20 38 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3717 
CALL

E 
ARROYO SEGUNDO (TR04) 

10 
3 0 4 0 0 0 0,5 7,5 30,58 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

3719 
CALL

E 
CAMPING CABOPINO (ROTONDA) 10 8 0 7,5 0 0 0 1,5 17 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

3720 
CALL

E 
CSN111 12 0 0 7 0 0 0 5,5 12,5 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

10 1 150 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3721 
CALL

E 
CSN112 (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 12 2 0 6 0 0 0 0 8 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Indalux / Viento IVH VSAP 

3722 
CALL

E 

CSN113 (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 12 

3 0 9 0 0 0 0 12 

38 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 250 1000 Indalux / Viento IVH VSAP 

CSN113 (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 12 34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

11 1 150 1650 Indalux / Viento IVH VSAP 

3724 
CALL

E 
CSN128 (TR03) 12 3,5 0 6 0 0 0 3,5 13 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3725 
CALL

E 

CSN128 (TR04) 
12 

3,5 0 3 0 0 0 3,5 10 
28,21 UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

CSN128 (TR05) 12 23 3 1 250 750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3728 
CALL

E 
CSN128 (TR06) 12 5 0 3,5 0 0 0 3 11,5 36 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3729 
CALL

E 
CSN129 12 2,5 0 9,5 0 0 0 0,5 12,5 32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

12 1 250 3000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3730 
CALL

E 
CSN300 (URB LOS GRANADOS) 10 0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

5 1 150 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3731 
CALL

E 
CSN305 (URB EL RODEO) (TR01) 12 1 0 3 0 0 0 1,5 5,5 31 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

7 1 250 1750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3732 
CALL

E 
CSN305 (URB EL RODEO) (TR02) 12 1 0 7 0 0 0 2,5 10,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3733 
CALL

E 
CSN305 (URB EL RODEO) (TR05) 10 1 0 3 0 0 0 1,5 5,5 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3734 
CALL

E 
CSN309 (URB LOS GRANADOS) 

0 

0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 25,64 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 - / - - 

10 2 1 150 300 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

3737 
CALL

E 
CSN325 (TR01) 12 0 0 6,5 0 0 0 2,5 9 30 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3738 
CALL

E 
CSN325 (TR03) 12 0 0 3 0 0 0 2,5 5,5 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 
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3739 
CALL

E 
CSN406 (URB LOS GRANADOS) (TR02) 

12 
0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 26,62 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 3 1 150 450 Socelec / Onix 3 VSAP 

3741 
CALL

E 
CSN407 (URB LOS GRANADOS) (TR01) 10 1 0 6 0 0 0 1 8 35 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 3 VSAP 

3742 
CALL

E 
CSN407 (URB LOS GRANADOS) (TR02) 

10 
0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 30,41 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 150 150 Socelec / Onix 3 VSAP 

3744 
CALL

E 

CSN408 (URB LOS GRANADOS) (TR01) 12 
0 0 5 0 0 0 0 5 

0 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 3 VSAP 

CSN408 (URB LOS GRANADOS) (TR02) 12 26 
UNILATERAL 

DERECHA 
8 1 150 1200 Socelec / Onix 3 VSAP 

3746 
CALL

E 
CSN421 (URB LOS GRANADOS) (TR01) 

10 
0 0 7,5 0 0 0 1 8,5 33,94 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3748 
CALL

E 
CSN421 (URB LOS GRANADOS) (TR02) 

10 

1 0 5 0 0 0 1 7 35,73 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

3751 
CALL

E 
CSN421 (URB LOS GRANADOS) (TR03) 12 3 0 7 1,5 7 0 3 21,5 31 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3752 
CALL

E 
CSN421 (URB LOS GRANADOS) (TR04) 

10 
1 0 6 0 0 0 1 8 33,3 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

3754 
CALL

E 

CSN485 (URB EL ROSARIO) (TR01) 

10 

0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 
37,37 UNILATERAL 

IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

CSN485 (URB EL ROSARIO) (TR02) 10 38 2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

3758 
CALL

E 

CSN707 (TR01) 12 

2 0 8 0 0 0 0 10 

31 
UNILATERAL 

DERECHA 
2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

CSN707 (TR02) 12 26 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 250 1250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3760 
CALL

E 
CSN707 (TR03) 12 1,5 0 6 0 0 0 4 11,5 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3761 
CALL

E 
CSN707 (TR05) 12 0 0 6 0 0 0 0 6 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 250 1250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3762 
CALL

E 
CSN707 (TR06) (ROTONDA) 12 23 0 11 0 0 0 3 37 25 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3763 
CALL

E 
CSN707 (TR07) 

6 
3 0 8 3 8 0 3 25 10,85 BILATERAL 

8 1 250 2000 
Indalux / Proyector Zeus 

IZX-0 
VSAP 

12 6 1 250 1500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3765 
CALL

E 
CSN707 (TR08) 12 2 0 8 0 0 0 0 10 27 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

5 1 150 750 Indalux / Viento IVH VSAP 

3766 
CALL

E 
CSN707 (TR10) 12 2 0 5 0 0 0 0 7 29 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

10 1 250 2500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3767 
CALL

E 
CSN708 (TR01) 12 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 150 1200 Indalux / Viento IVH VSAP 

3768 
CALL

E 
CSN800 (URB LOMAS DEL PUERTO) 

10 
1,5 0 4,5 0 0 0 1,5 7,5 32,71 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3770 
CALL

E 
CSN801 (URB LAS CHAPAS) (TR01) (PUENTE) 10 0 0 7 0 0 0 0 7 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3771 CALL CSN801 (URB LAS CHAPAS) (TR02) (ROTONDA) 10 8 0 5 0 0 0 2 15 29,06 UNILATERAL 1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E 10 IZQUIERDA 2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3773 
CALL

E 
CSN836 (URB MARBESA) (TR02) 10 2 0 7 0 0 0 12 21 37 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 250 500 Socelec / Onix 2 VSAP 

3774 
CALL

E 
CSN836 (URB MARBESA) (TR03) 10 0 0 8 0 0 0 0 8 0 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3775 
CALL

E 
CSN841 (PUENTE) 10 0 0 7 0 0 0 0 7 76 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

3776 
CALL

E 
CSN870 (URB LA CONEJA) (TR02) 8 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 63 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3777 
CALL

E 
CSN873 (SALIDA 184) (TR01) 

12 
0 0 2,5 0 0 2 3 7,5 24,68 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Philips / HSRP 451 VSAP 

12 1 1 250 250 Socelec / Onix 3 VSAP 

3779 
CALL

E 
CSN873 (SALIDA 184) (TR02) 

8 

1,5 0 7,5 0 0 0 1,5 10,5 30,77 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Philips / HSRP 151 VSAP 

8 5 1 150 750 Socelec / Onix 2 VSAP 

4 8 1 150 1200 Socelec / Proyector Radial 3 VSAP 

8 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3783 
CALL

E 
CSN873 (SALIDA 184) (TR05) 12 0 0 2,5 0 0 2 3 7,5 37 

UNILATERAL 
DERECHA 

18 1 150 2700 Philips / HSRP 451 VSAP 

3784 
CALL

E 
CSN873 (TR02) 

12 
1 0 10 0 0 0 1 12 34,19 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

12 1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3786 
CALL

E 
CSN873 (TR04) 12 1 0 7,5 0 0 0 1 9,5 28 

UNILATERAL 
DERECHA 

8 1 250 2000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3787 
CALL

E 
CSN874 (URB MONTE GOLF) (TR01) (ROTONDA) 10 6,5 0 7 0 0 0 1,5 15 23 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 250 750 Socelec / Onix 2 VSAP 

3788 
CALL

E 
CSN874 (URB MONTE GOLF) (TR02) 10 0 0 8 0 0 0 0 8 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

3789 
CALL

E 
CSN874 (URB MONTE GOLF) (TR03) (ROTONDA) 10 5,5 0 3,5 0 0 0 2 11 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 2 VSAP 

3790 
CALL

E 
CSN906 (URB RICMAR) 12 1 0 3,5 0 0 0 0 4,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Philips / HSRP 451 VSAP 

3791 
CALL

E 
CSN922 (URB PUEBLO LOS ARCOS) 12 1 0 3 0 0 0 1 5 38 

UNILATERAL 
DERECHA 

7 1 150 1050 Philips / HSRP 451 VSAP 

3792 
CALL

E 
DE BONANZA 

0 
1 0 6 0 0 0 1 8 36,31 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 - / - - 

10 5 1 150 750 Socelec / Onix 2 VSAP 

3794 
CALL

E 
DE CERVANTES (TR06) 10 2 2 3,5 0 0 2 2 11,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3795 
CALL

E 
DE CERVANTES (TR07) 10 2 2 5,5 0 0 0 2 11,5 34,18 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3797 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR04) 

10 
1,5 0 6,5 0 0 0 1,5 9,5 25,41 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

5 2 1 150 300 
Philips / Proyector M-SNF 

300 
VSAP 

3799 
CALL

E 
DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR06) 10 1,5 0 5,5 0 0 0 1,5 8,5 27 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Philips / HSRP 151 VSAP 

3800 
CALL

E 
DE LA PLAYA (URB CABOPINO) (TR03) (ROTONDA) 10 2 0 6 0 0 0 15 23 32 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 2 VSAP 

3801 
CALL

E 
DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR03) 12 1,5 5 6 0 0 2 1 15,5 40 

UNILATERAL 
DERECHA 

3 1 150 450 Philips / HSRP 451 VSAP 

3802 
CALL

E 
DEL ARCHIPIELAGO (URB ANDASOL) (TR04) 12 1 0 3,5 0 0 0 1,5 6 40 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 451 VSAP 

3803 CALL DEL ARCHIPIELAGO (URB ANDASOL) (TR05) 12 1 0 3,5 0 0 5 1,5 11 37 UNILATERAL 5 1 150 750 Philips / HSRP 451 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

E IZQUIERDA 

3804 
CALL

E 
DEL NAVIERO (URB MARBELLA DEL ESTE) (TR02) 12 0 0 4 0 0 0 0 4 39 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 451 VSAP 

3805 
CALL

E 
DON JOSE MOLINA (URB EL HIGUERAL) (TR01) 9 1 2 6 0 0 0 1 10 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3806 
CALL

E 
EL ALGARROBO (URB EL MIRADOR) (TR01) 9 0,5 2 4 0 0 0 0,5 7 30 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3807 
CALL

E 
ESCOLLERA 

10 
1,5 5 7 0 0 0 1,5 15 23,5 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3809 
CALL

E 
FRESNO (URB LOMAS DEL PUERTO) (TR01) 

10 
1 0 5 0 0 0 2 8 41,15 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3811 
CALL

E 
FRESNO (URB LOMAS DEL PUERTO) (TR02) 10 1,5 0 6 0 0 0 1,5 9 33 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

3812 
CALL

E 
HACIENDA LAS CHAPAS (ACCESO) 

10 
2 0 6 0 0 0 2 10 43,47 

UNILATERAL 
DERECHA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

12 1 1 150 150 Philips / HSRP 451 VSAP 

3814 
CALL

E 
LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) (ROTONDA) 8 2 0 9 0 0 0 5 16 24 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

3815 
CALL

E 
LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR02) 

0 
2 0 6 0 0 0 2 10 69,95 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 - / - - 

8 1 1 250 250 Socelec / Onix 2 VSAP 

3817 
CALL

E 
LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR03) (ROTONDA) 8 2 0 7 0 0 0 12 21 2 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Socelec / Onix 2 VSAP 

3818 
CALL

E 
LA CONCHA (TR01) 6 0 0 8 0 0 0 3,5 11,5 28 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

9 1 250 2250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3819 
CALL

E 
LA MORERA (TR01) 9 0,5 2 4,5 0 0 0 0,5 7,5 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3820 
CALL

E 
LA MORERA (TR02) 6 2 0 5 0 0 0 2 9 0 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3821 
CALL

E 
MAESTRA DOÑA CAROLA (URB EL HIGUERAL) 9 1 0 6 0 0 0 1 8 36 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3822 
CALL

E 
PETER VIERTEL 

10 
0 0 6 0 0 0 0 6 34,27 

UNILATERAL 
DERECHA 

2 1 150 300 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3824 
CALL

E 
TRAMO DE UNION (URB LOS MONTEROS) (TR04) 10 1 0 6 0 0 0 1 8 41 

UNILATERAL 
IZQUIERDA 

2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3825 
CMN

O 
DE LOS PESCADORES (URB LAS FLORES) (TR01) (ROTONDA) 10 9 0 8 0 0 0 2 19 2 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 250 1000 Socelec / Onix 3 VSAP 

3826 
CMN

O 

DEL CAMINO DEL ANGEL (TR01) 10 
3 0 7 0 0 0 3 13 

34 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

3 1 150 450 Socelec / Onix 3 VSAP 

DEL CAMINO DEL ANGEL (TR02) (TUNEL) 5,5 15 BILATERAL 8 1 150 1200 Socelec / Proyector Radial 2 VSAP 

3828 
CMN

O 
DEL CAMINO DEL ANGEL (TR03) 

10 

3 0 7 0 0 0 3 13 33,71 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 3 1 150 450 Socelec / Onix 3 VSAP 

10 1 1 150 150 Indalux / Viento IVH VSAP 

3831 
CMN

O 
DEL CAMINO DEL ANGEL (TR04) (ROTONDA) 12 9 0 7 0 0 0 1 17 2 

UNILATERAL 
DERECHA 

4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

3832 CTRA 

A-473 (TR01) 
6 

0 0 8 0 0 0 0 8 

24,55 BILATERAL 
6 1 250 1500 Indalux / Proyector IZT-4 VSAP 

12 12 1 250 3000 Indalux / Viento IVH VSAP 

A-473 (TR02) 12 0 
UNILATERAL 

DERECHA 
1 1 250 250 Indalux / Viento IVH VSAP 

3835 CTRA ACCESO AP-7 (TR05) 10 1,5 0 4,5 0 0 0 1,5 7,5 35,57 UNILATERAL 4 1 150 600 Philips / HSRP 151 VSAP 
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SECCIÓN TIPO CALLE 

GEOMETRIA (m) 
INTERDISTA

NCIA (m) 
DISPOSICION 

Nº 
LUMINA

RIAS 

LAMPARAS / 
LUMINARIA 

POT. / 
LAMPARA  

(W) 

POT. 
TOTAL 

(W) 

LUMINARIA 
(MARCA/MODELO) 

LAMPARA ALT
URA 

ACE
RA1 

PARKI
NG1 

CALZA
DA1 

MEDI
ANA 

CALZA
DA2 

PARKI
NG2 

ACE
RA2 

ANCH
OVIA 

12 IZQUIERDA 1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

3837 CTRA ACCESO AP-7 (TR07) 10 0 0 7 0 0 0 0 7 34 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3838 CTRA ACCESO AP-7 (TR09) 12 0 0 7,5 0 0 0 0 7,5 30 
UNILATERAL 

DERECHA 
8 1 250 2000 Indalux / Viento IVH VSAP 

3839 CTRA ACCESO AP-7 (TR10) 
10 

1 0 4 0 0 0 2 7 35,76 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

10 2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

3841 CTRA ACCESO AP-7 (TR11) 
10 

0 0 4,5 0 0 0 1,5 6 36,88 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3843 CTRA ACCESO AP-7 (TR12) 
10 

1 0 4,5 0 0 0 0 5,5 39,27 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 5 1 150 750 Socelec / Onix 2 VSAP 

3845 CTRA CSN873 (SALIDA 184) (TR03) (ROTONDA) 12 1,5 0 9 0 0 0 5 15,5 27 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 250 750 Socelec / Onix 3 VSAP 

3846 CTRA 

DE CA•DIZ (TR01) 
0 

0 0 4,5 0 0 0 0 4,5 

36,92 
UNILATERAL 
IZQUIERDA 

1 1 250 250 - / - - 

12 5 1 150 750 Philips / HSRP 451 VSAP 

DE CA•DIZ (TR02) 10 34 
UNILATERAL 

DERECHA 
3 1 150 450 Philips / HSRP 151 VSAP 

DE CA•DIZ (TR03) 
10 

38,83 
UNILATERAL 

DERECHA 

1 1 150 150 Philips / HSRP 151 VSAP 

10 1 1 150 150 Socelec / Onix 2 VSAP 

3851 CTRA N-340 (TR301) 10 0 0 6 0 0 0 2 8 32 
UNILATERAL 

DERECHA 
4 1 150 600 Socelec / Onix 3 VSAP 

3852 
PASE

O 
DE LAS MAGNOLIAS (TR03) 9 2 0 6 0 0 0 2 10 0 0 2 1 150 300 Socelec / Onix 2 VSAP 

3853 ZV ZVSN900 

4 

11 0 0 0 0 0 11 22 8,09 IRREGULAR 

7 1 35 245 Atp / Enur P LED 

0 48 1 8 384 
Leds C4 / GEA 55-9663-CA-

37 
LED 

6,5 10 1 48 480 Socelec / Neos 2 LED 

7 10 1 48 480 Socelec / Neos 2 LED 

7,5 10 1 48 480 Socelec / Neos 2 LED 

6,5 2 1 44 88 
Philips / Proyector Vaya 
Flood LP Small BCP411 

LED 

12 2 1 250 500 Indalux / Viento IVH VSAP 

 

NOTA: La tabla de secciones de vías existentes en el alumbrado de Marbella es orientativa y muestra un resumen de las características geométricas de los viales (dimensiones, interdistancia, disposición,…), así como las luminarias, 

lámparas y potencias asociadas a cada uno de las secciones de vial definidas. Para mas detalle se tiene el GIS adjuntado en la auditoría, así como el inventario desglosado por cada centro de mando en el Anexo V, donde se refleja el 

punto de luz y la potencia del mismo asociado a cada vial. 
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Tabla 2.- Niveles actuales de luminosidad registrados en las vías. 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

1 AVDA ANTONIO BELON (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 12,24 1,3 29 0,11 0,04 

2 AVDA ANTONIO BELON (TR01) Salvi / Venus 100 HALOGENUROS METALICOS 12,24 1,3 29 0,11 0,04 

3 AVDA ANTONIO BELON (TR02) Salvi / Venus 100 HALOGENUROS METALICOS 14,91 1,9 71,3 0,13 0,03 

4 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR01) Socelec / Teceo 86 LED 11,24 0,7 33,6 0,06 0,02 

5 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR02) 
Socelec / Teceo 86 LED 

21,95 1,6 53,5 0,07 0,03 
Socelec / Teceo 90 LED 

7 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR03) (ROTONDA) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

24,65 5,7 95 0,23 0,06 
Philips / Proyector Tempo 250 HALOGENUROS METALICOS 

10 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR05) 
Socelec / DM-2 150 HALOGENUROS METALICOS 

24,47 1,9 62,7 0,08 0,03 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

12 AVDA ARIAS DE VELASCO (TR06) SimonLighting / Heka 150 VSAP 22,84 2,5 71,4 0,11 0,04 

13 AVDA ARIAS MALDONADO (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,74 2 16 0,42 0,13 

15 AVDA ARIAS MALDONADO (TR02) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

5,5 1,7 12,9 0,31 0,13 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

17 AVDA ARIAS MALDONADO (TR04) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,3 0,9 20,2 0,14 0,04 

18 AVDA ARIAS MALDONADO (TR06) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,62 1,4 14,9 0,21 0,09 

22 AVDA ARROYO PRIMERO (TR03) 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

7,36 0,5 37,5 0,07 0,01 
Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 

24 AVDA ASHMAWI (TR01) 
Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,15 0,2 47,4 0,02 0,00 
Carandini / Qsa 10 150 VSAP 

26 AVDA ASHMAWI (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 15,66 0,5 74,7 0,03 0,01 

29 AVDA ASHMAWI (TR03) 
- / - 100 - 

24,04 5 72,5 0,21 0,07 
Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 

30 AVDA BUCHINGER (TR01) Carandini / QS-2L 150 VSAP 12,25 0 104,2 0,00 0,00 

30A AVDA BUCHINGER (TR01) Carandini / QS-2L 150 VSAP 12,25 0 104,2 0,00 0,00 

35 AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR01) - / - 250 - 9,47 0 57,9 0,00 0,00 

35 AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR01) 

Socelec / Citea 250 VAPOR DE MERCURIO 

9,47 0 57,9 0,00 0,00 

Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / HSRP 451 250 VAPOR DE MERCURIO 

Philips / HSVO 400 250 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / MB-250 250 VAPOR DE MERCURIO 

Cariboni / Proyector Enos 250 HALOGENUROS METALICOS 

Cariboni / Proyector TES150 250 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Sirius IZS 250 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Vega 250 VSAP 

42 AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR02) (ROTONDA) Benito / Proyector Laica 250 HALOGENUROS METALICOS 10,85 4,2 23,1 0,39 0,18 

50 AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR03) 
- / - 250 - 

12 0,6 62,1 0,05 0,01 
SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 
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SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

Fejemar / Esferica Marbella 150 VSAP 

SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 

Socelec / Kio 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Proyector MWF331M 250 HALOGENUROS METALICOS 

54 AVDA BURGOS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

23,09 2,3 50,5 0,10 0,05 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

56 AVDA BURGOS (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) 

SimonLighting / Heka 250 VSAP 

19,71 1,3 52,6 0,07 0,02 SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

59 AVDA BURGOS (ROTONDA) (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) Threeline Technology / PR10W 10 LED 20,01 8,3 31,8 0,41 0,26 

60 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR01) SimonLighting / Heka 150 VSAP 58,6 10,7 174,4 0,18 0,06 

62 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR01) GE Lighting / MB-250 250 VSAP 58,6 10,7 174,4 0,18 0,06 

63 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR02) GE Lighting / MB-250 250 VSAP 68,76 30,8 89,4 0,45 0,34 

65 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR03) 

SimonLighting / Heka 150 VSAP 

22,94 0,9 114,2 0,04 0,01 
Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

GE Lighting / MB-250 250 VSAP 

72 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR05) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 17,5 1,1 52,4 0,06 0,02 

73 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR06) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 20,79 3,5 53,2 0,17 0,07 

77 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR07) 

SimonLighting / Heka 150 VSAP 

19,91 0,1 77,2 0,01 0,00 
GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Benito / Vialia 150 HALOGENUROS METALICOS 

78 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR08) (ROTONDA) 
GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,41 2 56,9 0,14 0,04 
Secom / Ripa 150 VSAP 

79 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR09) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

24,61 0,9 71,3 0,04 0,01 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

80 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR09) GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 24,61 0,9 71,3 0,04 0,01 

82 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR10) 
Socelec / DM-2 150 VSAP 

27,59 8,9 80,3 0,32 0,11 
SimonLighting / Heka 150 VSAP 

84 AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR11) SimonLighting / Heka 150 VSAP 34,64 12,8 61,6 0,37 0,21 

89 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 

- / - 250 VSAP 

11,32 1,3 38,4 0,11 0,03 SimonLighting / Heka 250 VSAP 

SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

91 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) SimonLighting / Heka 250 VSAP 12,4 0,5 38,5 0,04 0,01 

92 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) (ROTONDA) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

19,06 5 32,5 0,26 0,15 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 
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SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

94 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

10,92 0,3 39,2 0,03 0,01 
Socelec / Supersaturno 250 VSAP 

96 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR06) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 8,07 1,1 17,8 0,14 0,06 

97 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR07) 
SimonLighting / Heka 150 VSAP 

5,41 1 18,6 0,18 0,05 
Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

99 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR08) 

SimonLighting / Heka 150 VSAP 

5,89 0,8 18,7 0,14 0,04 SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

102 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR09) SimonLighting / Heka 150 VSAP 9,09 1,5 20,5 0,17 0,07 

103 AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR10) Benito / Neofernandina 100 VSAP 18,42 1,1 43,4 0,06 0,03 

106 AVDA CONDE DE ORGAZ (TR02) Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 2,63 0 11,3 0,00 0,00 

107 AVDA CONDE DE ORGAZ (TR03) Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 7,92 0,1 52,2 0,01 0,00 

108 AVDA CONDE DE ORGAZ (TR04) Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 2,86 0,2 17 0,07 0,01 

109 AVDA DE BARCELONA (NUEVA ANDALUCIA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

8,84 0,1 26,3 0,01 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

111 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR01) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 1,32 0 16 0,00 0,00 

112 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,39 0,2 10,9 0,08 0,02 

113 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,31 0,4 15,1 0,12 0,03 

114 AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR04) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,56 0,1 7,8 0,06 0,01 

116 AVDA DE CIBELES (URB LUNAMAR) SimonLighting / AP2 150 HALOGENUROS METALICOS 5,86 0 45 0,00 0,00 

117 AVDA DE ESPAÑA (TR05) 
Carandini / Jch 250 250 VSAP 

15,76 0,1 53,5 0,01 0,00 
Philips / Proyector MNF210 250 HALOGENUROS METALICOS 

119 AVDA DE FLORIDA (TR01) 
Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 

8,29 0,1 80,2 0,01 0,00 
Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 

121 AVDA DE FLORIDA (TR03) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 13,4 0,9 122,9 0,07 0,01 

124 AVDA DE FLORIDA (TR04) 
Coyba / Farol Fva 100 VSAP 

15,69 0,7 57,9 0,04 0,01 
Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 

125 AVDA DE FLORIDA (TR05) Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 11,71 0,9 67 0,08 0,01 

126 AVDA DE FLORIDA (TR05) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 11,71 0,9 67 0,08 0,01 

127 AVDA DE FLORIDA (TR06) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 11,43 0,1 43,5 0,01 0,00 

128 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR01) SimonLighting / AP-10 OS 100 HALOGENUROS METALICOS 9,83 0,1 54,3 0,01 0,00 

129 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR02) (ROTONDA) 
Benito / Teknik 150 VSAP 

31,52 4,8 56 0,15 0,09 
SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 

131 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR03) 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

28,18 6,7 79,3 0,24 0,08 Carandini / Jch 250 150 VSAP 

Benito / Teknik 150 VSAP 

135 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR04) 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,11 3,6 34,5 0,26 0,10 Carandini / Jch 250 150 VSAP 

Benito / Vialia 150 HALOGENUROS METALICOS 

136 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR05) Benito / Vialia 150 HALOGENUROS METALICOS 13,14 4,2 25,3 0,32 0,17 

137 AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR06) Benito / Vialia 150 HALOGENUROS METALICOS 16,4 3,5 31 0,21 0,11 
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Em Emin Emax U0 Umax 

138 AVDA DE ISTAN (TR01) Socelec / Onix 2 250 VSAP 8,83 0,1 33,5 0,01 0,00 

139 AVDA DE ISTAN (TR01) 
GE Lighting / P-154 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,83 0,1 33,5 0,01 0,00 
SimonLighting / Proyector PR40 250 HALOGENUROS METALICOS 

140 AVDA DE ISTAN (TR02) (ROTONDA) Carandini / QS-2L 250 VSAP 5,94 0,5 23,5 0,08 0,02 

142 AVDA DE ISTAN (TR03) 
SimonLighting / AP1 LX 150 HALOGENUROS METALICOS 

24,8 0,9 98,6 0,04 0,01 
Carandini / QS-2L 125 VAPOR DE MERCURIO 

143 AVDA DE ISTAN (TR06) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 11,04 2,2 30,2 0,20 0,07 

146 AVDA DE JOSE BANUS (TR01) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

13,03 6,5 23,5 0,50 0,28 
Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Proyector PR15 150 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

148 AVDA DE JOSE BANUS (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 19,55 2,6 77,7 0,13 0,03 

151 AVDA DE JOSE BANUS (TR03) (ROTONDA) Philips / HSRP 151 150 VSAP 44,13 9,9 75,5 0,22 0,13 

153 AVDA DE JOSE BANUS (TR07) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 15,18 10,3 18,6 0,68 0,55 

155 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR02) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 21,38 1,9 52,9 0,09 0,04 

156 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR02) Socelec / Teceo 55 LED 21,38 1,9 52,9 0,09 0,04 

157 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR03) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 32,63 8,5 66,4 0,26 0,13 

158 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR03) 

Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

32,63 8,5 66,4 0,26 0,13 

Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 

Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 

Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 

159 AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR04) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 14,48 5,1 23,3 0,35 0,22 

168 AVDA DE LA ALPUJARRA (TR01) 
Indalux / Quios 250 VSAP 

36,92 3,1 90,3 0,08 0,03 
Indalux / Quios 250 VSAP 

170 AVDA DE LA ALPUJARRA (TR02) 
- / - 250 - 

27,27 0,1 69,2 0,00 0,00 
Indalux / Quios 250 VSAP 

171 AVDA DE LA ALPUJARRA (TR03) Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 30,94 4,4 75,2 0,14 0,06 

172 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 VSAP 5,28 0,8 26,7 0,15 0,03 

173 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 5,28 0,8 26,7 0,15 0,03 

174 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 VSAP 5,28 0,8 26,7 0,15 0,03 

175 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,28 0,8 26,7 0,15 0,03 

178 AVDA DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 13,35 1,8 24,9 0,13 0,07 

179 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 8,62 2 18 0,23 0,11 

180 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 16,89 0,1 64,3 0,01 0,00 

180 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 16,89 0,1 64,3 0,01 0,00 

182 AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

18,38 1,5 59,7 0,08 0,03 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

184 AVDA DE LA NAVEGACION 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

6,61 0 68,7 0,00 0,00 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 
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Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

188 AVDA DE LA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,92 0,9 103,8 0,13 0,01 

189 AVDA DE LA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,01 0,8 23 0,20 0,03 

190 AVDA DE LAS CUMBRES (URB ELVIRIA) (TR01) SimonLighting / Heka 100 VSAP 17,97 0,3 80,9 0,02 0,00 

191 AVDA DE LAS CUMBRES (URB ELVIRIA) (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 85 FLUORESCENTE COMPACTA 0,3 0 2,3 0,00 0,00 

192 AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR01) (ROTONDA) 

Philips / HSRP 151 150 VSAP 

10,18 2 113,9 0,20 0,02 

Philips / HSRP 151 250 VSAP 

Carandini / PHR-404/D 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Proyector Efapar 250 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Proyector Efapar 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Proyector Tempo 250 HALOGENUROS METALICOS 

198 AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR03) Philips / HSRP 151 150 VSAP 17,37 2,1 57,1 0,12 0,04 

201 AVDA DE LOGROÑO 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

6,64 0,1 25,3 0,02 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

205 AVDA DE LOLA FLORES (TR01) 
Bjc / F45 11 FLUORESCENTE COMPACTA 

4,39 1 12 0,23 0,08 
Iluca / PAL-N150 36 FLUORESCENTE 

206 AVDA DE LOLA FLORES (TR02) Carandini / ADA-15/Q-GC 150 HALOGENUROS METALICOS 18,39 5,2 40,3 0,28 0,13 

212 AVDA DE LOLA FLORES (TR03) 

GE Lighting / D550 150 VSAP 

24,29 3,3 98 0,14 0,03 Carandini / Jch 250 250 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 

214 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR03) 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

15,03 0,7 59,3 0,05 0,01 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

215 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR04) Carandini / Lat-22 150 VSAP 13,05 1,1 31,6 0,08 0,03 

216 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR05) Carandini / Lat-22 150 VSAP 17,38 2,8 33,6 0,16 0,08 

218 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR06) 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

26,52 12 62,1 0,45 0,19 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

219 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR07) Carandini / Lat-22 150 VSAP 24,22 9,2 55,1 0,38 0,17 

221 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR09) Carandini / Lat-22 150 VSAP 15,62 8,2 25,5 0,52 0,32 

222 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR10) Carandini / Lat-22 150 VSAP 15,1 0,7 44,1 0,05 0,02 

223 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR11) Carandini / Lat-22 150 VSAP 21,47 1,5 53 0,07 0,03 

224 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR12) Carandini / Lat-22 150 VSAP 16,38 5,7 40 0,35 0,14 

225 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR13) Carandini / Lat-22 150 VSAP 32,12 4,6 86,6 0,14 0,05 

226 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR14) Coyba / Farol Fv 150 VSAP 19,95 0,4 109,8 0,02 0,00 

228 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR15) Coyba / Farol Fv 150 VSAP 8,42 0,3 87,4 0,04 0,00 

229 AVDA DE LOS MERENDEROS (URB RICMAR) Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 25,14 0 122,9 0,00 0,00 

232 AVDA DE MANOLETE (TR04) SimonLighting / Heka 250 VSAP 13,48 1,2 53,9 0,09 0,02 

233 AVDA DE MANOLETE (TR05) Secom / Ripa 250 HALOGENUROS METALICOS 21,2 0,7 105,9 0,03 0,01 

234 AVDA DE MANOLETE (TR06) Secom / Ripa 250 HALOGENUROS METALICOS 25,61 3,1 77,9 0,12 0,04 

235 AVDA DE MANOLETE (TR07) (ROTONDA) Secom / Ripa 400 HALOGENUROS METALICOS 12,69 0,4 75,4 0,03 0,01 

236 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR01) SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 17,09 1,2 96 0,07 0,01 
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Carandini / Jch 250 150 VSAP 

SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

240 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR03) 

SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

14,04 1 72,7 0,07 0,01 Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Syrma AP-101 150 VSAP 

242 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR04) (ROTONDA) SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 1,56 0,1 7,8 0,06 0,01 

243 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR05) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 4,39 0,8 33,1 0,18 0,02 

244 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR06) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 7,18 2,5 17,9 0,35 0,14 

245 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR07) SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 17,46 4,2 71,3 0,24 0,06 

246 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR07) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 17,46 4,2 71,3 0,24 0,06 

247 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR08) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 14,25 0,6 72,4 0,04 0,01 

249 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR09) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 17,35 2,7 50,6 0,16 0,05 

250 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR10) (ROTONDA) 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

17,65 3,3 46 0,19 0,07 Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

253 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR10) (ROTONDA) Disano / Proyector INDIO 1158 250 HALOGENUROS METALICOS 17,65 3,3 46 0,19 0,07 

254 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR11) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

12,66 2,6 39,1 0,21 0,07 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

256 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR12) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 8,13 0,1 40,7 0,01 0,00 

258 AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR13) Carandini / Lat-22 150 VSAP 19,01 3,9 48 0,21 0,08 

261 AVDA DE SALVADOR GUERRERO (TR01) 
Benito / Vialia Evo 100 HALOGENUROS METALICOS 

17,93 0 65,9 0,00 0,00 
Benito / Vialia Evo 100 HALOGENUROS METALICOS 

262 AVDA DE SALVADOR GUERRERO (TR02) (ROTONDA) Benito / Vialia Evo 100 HALOGENUROS METALICOS 9,52 0,7 24,8 0,07 0,03 

263 AVDA DE SAN SEBASTIAN (NUEVA ANDALUCIA) 

SimonLighting / Heka 250 VSAP 

7,76 0 31,4 0,00 0,00 SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

266 AVDA DE SANTANDER (NUEVA ANDALUCIA) 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,29 0,3 37,7 0,03 0,01 SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

269 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR01) (ROTONDA) 
SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

14,57 1,8 39,5 0,12 0,05 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

271 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) Philips / Proyector Tempo 250 HALOGENUROS METALICOS 7,32 0,7 25 0,10 0,03 

272 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 7,32 0,7 25 0,10 0,03 

273 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) Benito / Neofernandina 71 LED 7,32 0,7 25 0,10 0,03 

274 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) Iluca / Palma 150 VSAP 7,32 0,7 25 0,10 0,03 

275 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR04) (ROTONDA) SimonLighting / AP-5 150 HALOGENUROS METALICOS 34,06 12,8 64,3 0,38 0,20 

276 AVDA DE VALLE INCLA•N (TR05) Carandini / Lat-22 150 VSAP 7,89 0,8 27,8 0,10 0,03 

278 AVDA DE ZARAGOZA (NUEVA ANDALUCIA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

6,61 0 49,6 0,00 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

281 AVDA DEL MANZANO (TR01) 
Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 

15,49 1,4 61,3 0,09 0,02 
Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 
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283 AVDA DEL MAR (TR01) 
SimonLighting / Alcor 100 HALOGENUROS METALICOS 

12,68 3,95 22,8 0,31 0,17 
SimonLighting / Alcor 100 HALOGENUROS METALICOS 

284 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) (ROTONDA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

11,34 0,5 25,1 0,04 0,02 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

288 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

- / - 250 - 

7,27 0,1 30 0,01 0,00 
- / - 125 - 

SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

290 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

27,2 6 39,6 0,22 0,15 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

292 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) 

- / - 125 - 

11,3 0,1 47,3 0,01 0,00 SimonLighting / Heka 250 VSAP 

SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

295 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

10,55 0,3 43,5 0,03 0,01 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

301 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR08) SimonLighting / Heka 250 VSAP 33,95 10,1 67,7 0,30 0,15 

303 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR09) SimonLighting / Heka 250 VSAP 37,9 8,2 64,8 0,22 0,13 

307 AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR12) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

0,25 0,1 1,3 0,40 0,08 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

309 AVDA DEL PRADO (TR01) Indalux / Viana IVC 150 HALOGENUROS METALICOS 9,59 0,1 31,7 0,01 0,00 

310 AVDA DEL PRADO (TR02) Indalux / Viana IVC 150 HALOGENUROS METALICOS 16,92 6,6 32,5 0,39 0,20 

311 AVDA DEL PRADO (TR03) 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,25 1,3 51,1 0,09 0,03 Secom / Ripa 150 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Viana IVC 150 HALOGENUROS METALICOS 

314 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR02) (ROTONDA) Indalux / Harmony 150 HALOGENUROS METALICOS 5,84 0,3 20,5 0,05 0,01 

316 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR03) 
- / - 150 - 

69 0,1 56,1 0,00 0,00 
Indalux / Harmony 150 VSAP 

317 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR04) (ROTONDA) Indalux / Harmony 250 VSAP 4,8 0,3 15,8 0,06 0,02 

318 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR05) Indalux / Harmony 150 VSAP 11,64 0 55,6 0,00 0,00 

319 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR06) (ROTONDA) Indalux / Harmony 250 VSAP 14,62 3 33 0,21 0,09 

320 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR07) Indalux / Harmony 150 VSAP 15,39 4 43,7 0,26 0,09 

321 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR08) (ROTONDA) Indalux / Harmony 250 VSAP 16,59 1,4 42,2 0,08 0,03 

322 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) Socelec / DM-2 250 VSAP 6,3 0,9 48 0,14 0,02 

324 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

6,3 0,9 48 0,14 0,02 
Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 

326 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR02) Socelec / DM-2 250 VSAP 15,7 0,7 81,6 0,04 0,01 

331 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR03) Socelec / DM-2 250 VSAP 6,72 0,3 30 0,04 0,01 

333 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR04) Socelec / DM-2 250 VSAP 9,82 0,9 54,6 0,09 0,02 

334 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR05) Salvi / Venus 150 HALOGENUROS METALICOS 16,18 0,5 127,7 0,03 0,00 

335 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR06) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 13,32 0,7 112,2 0,05 0,01 

336 AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR06) Carandini / Junior 100 HALOGENUROS METALICOS 13,32 0,7 112,2 0,05 0,01 
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340 AVDA DON JAIME DE MORA (TR01) 

Fejemar / Esferica Marbella 150 VSAP 

35,65 1,4 104,4 0,04 0,01 Indalux / Quios 250 VSAP 

Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

341 AVDA DON JAIME DE MORA (TR02) 

Fejemar / Esferica Marbella 150 VSAP 

33,75 2,6 52,4 0,08 0,05 
Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Quios 250 VSAP 

Benito / Vialia 250 VSAP 

349 AVDA DUQUE DE AHUMADA 

- / - 72 FLUORESCENTE 

18,17 2,1 132,85 0,12 0,02 
- / - 72 FLUORESCENTE 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

350 AVDA DUQUE DE AHUMADA 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

18,17 2,1 132,85 0,12 0,02 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

354 AVDA DUQUE DE LERMA 
Benito / Proyector Laica 125 VAPOR DE MERCURIO 

26,64 2,1 114,8 0,08 0,02 
Carandini / Qs 10 125 VAPOR DE MERCURIO 

355 AVDA EL JARDI•N DE LOS PINOS SimonLighting / AP2 150 HALOGENUROS METALICOS 7,44 0 29 0,00 0,00 

356 AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR01) Carandini / Jch 250 150 VSAP 3,87 0,5 14,1 0,13 0,04 

357 AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR03) Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 17,81 0,7 49,1 0,04 0,01 

358 AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR03) Iluca / Palma 150 HALOGENUROS METALICOS 17,81 0,7 49,1 0,04 0,01 

360 AVDA ESPAÑA 

- / - 108 FLUORESCENTE 

2,74 0,3 16,5 0,11 0,02 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 48 LED 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

364 AVDA EUROPA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 14,12 3,9 34,9 0,28 0,11 

366 AVDA EUROPA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,32 3 13,5 0,47 0,22 

367 AVDA EUROPA (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 16,11 1,7 56,6 0,11 0,03 

368 AVDA EUROPA (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 16,11 1,7 56,6 0,11 0,03 

369 AVDA EUROPA (TR04) Benito / Farol Villa 150 VSAP 11,89 2,1 52,1 0,18 0,04 

371 AVDA EUROPA (TR06) 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,47 0,9 33,6 0,10 0,03 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

372 AVDA FONTANILLA (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,98 3,7 58,1 0,31 0,06 

374 AVDA FONTANILLA (TR02) 
- / - 150 - 

5,54 0,7 19,9 0,13 0,04 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

375 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR01) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 29,98 0,2 65,1 0,01 0,00 

377 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR02) (ROTONDA) SimonLighting / Heka 150 VSAP 5,48 0,1 26,1 0,02 0,00 

378 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR03) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 16,79 4,6 36,1 0,27 0,13 

380 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR04) 
Coyba / Globo Lekr 150 VSAP 

24,66 6,3 61,1 0,26 0,10 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

381 AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR05) 
GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 

18,55 0,6 58 0,03 0,01 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

384 AVDA HUERTA DE BELON (TR01) SimonLighting / BL2 150 HALOGENUROS METALICOS 10,48 0,4 75,4 0,04 0,01 
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Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Lux May / Res 150 HALOGENUROS METALICOS 

389 AVDA HUERTA DE BELON (TR03) Coyba / Globo Ler 150 HALOGENUROS METALICOS 1,59 0 9,4 0,00 0,00 

390 AVDA HUERTA DE BELON (TR04) 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,68 0 55,3 0,00 0,00 Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

393 AVDA HUERTA DE BELON (TR05) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

17,59 2,8 55,3 0,16 0,05 Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

396 AVDA HUERTA DE BELON (TR06) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,68 0,1 61,9 0,01 0,00 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

398 AVDA INDEPENDENCIA Socelec / Teceo 55 LED 28,51 1,5 82,2 0,05 0,02 

399 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR01) Coyba / Globo Lep-Lek 150 HALOGENUROS METALICOS 16,12 7,9 38 0,49 0,21 

400 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR01) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

16,12 7,9 38 0,49 0,21 
GE Lighting / M-250A 250 HALOGENUROS METALICOS 

402 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR02) 
Carandini / Jch 250 250 HALOGENUROS METALICOS 

5,91 0 29,9 0,00 0,00 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

404 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR03) (ROTONDA) Carandini / Jch 250 250 VSAP 4,04 0,2 23,7 0,05 0,01 

405 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR03) (ROTONDA) Carandini / Jch 250 250 VSAP 4,04 0,2 23,7 0,05 0,01 

406 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR04) 
Carandini / Jch 250 250 VSAP 

3,14 0,1 13,9 0,03 0,01 
Carandini / Jch 250 250 VSAP 

408 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) Carandini / Jch 250 250 HALOGENUROS METALICOS 3,6 0,1 10,4 0,03 0,01 

409 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) Carandini / Jch 250 250 VSAP 3,6 0,1 10,4 0,03 0,01 

410 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) Philips / Malaga 150 HALOGENUROS METALICOS 3,6 0,1 10,4 0,03 0,01 

411 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) Carandini / PRA-404/D 250 HALOGENUROS METALICOS 3,6 0,1 10,4 0,03 0,01 

414 AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR07) 

Socelec / Aramis 150 HALOGENUROS METALICOS 

5,11 0,1 21,3 0,02 0,00 
Carandini / Jch 250 250 VSAP 

Carandini / PRA-404/D 250 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / QS-2L 250 HALOGENUROS METALICOS 

417 AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR01) Socelec / Teceo 38 LED 30,35 1,8 123,9 0,06 0,01 

419 AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

28,29 1,9 139,6 0,07 0,01 
Socelec / Teceo 38 LED 

420 AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 5,41 0,1 43,4 0,02 0,00 

421 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 1,93 0,5 4,2 0,26 0,12 

422 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 2,41 0,4 6,4 0,17 0,06 

423 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR03) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 1,76 0,8 3,9 0,45 0,21 

424 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR04) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 2,96 1,2 8 0,41 0,15 

425 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR05) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 2,39 0,8 8,9 0,33 0,09 

426 AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR06) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 5,15 1,6 14,9 0,31 0,11 
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427 AVDA JUAN CARLOS I (TR01) SimonLighting / BL2 150 HALOGENUROS METALICOS 1,41 0,2 7 0,14 0,03 

429 AVDA JUAN CARLOS I (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 1,41 0,2 7 0,14 0,03 

430 AVDA JUAN CARLOS I (TR02) SimonLighting / BL2 150 HALOGENUROS METALICOS 4,95 0 43,7 0,00 0,00 

431 AVDA JUAN CARLOS I (TR02) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 4,95 0 43,7 0,00 0,00 

434 AVDA JUAN CARLOS I (TR03) 

- / - 150 - 

0,16 0 21,1 0,00 0,00 SimonLighting / AP1 LX 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / AP2 150 HALOGENUROS METALICOS 

435 AVDA JUAN CARLOS I (TR04) SimonLighting / AP2 150 HALOGENUROS METALICOS 0,01 0 0,1 0,00 0,00 

436 AVDA JUAN CARLOS I (TR05) SimonLighting / AP2 150 HALOGENUROS METALICOS 0,12 0 2,7 0,00 0,00 

438 AVDA JUAN VARGAS (NUEVA ANDALUCIA) 

SimonLighting / Heka 250 VSAP 

19,96 1,2 97,1 0,06 0,01 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 150 VSAP 

SimonLighting / Heka 100 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

Socelec / Image 150 HALOGENUROS METALICOS 

Disano / Proyector Litio 1148 150 HALOGENUROS METALICOS 

445 AVDA LA FLORIDA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 8,33 2,3 32,6 0,28 0,07 

447 AVDA LA FLORIDA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) 
Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 

16,95 0,9 64,1 0,05 0,01 
Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 

448 AVDA LAS ALBARIZAS Salvi / Basic 150 HALOGENUROS METALICOS 3,87 0,2 10,4 0,05 0,02 

449 AVDA LAS PALMERAS (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 10,23 0 79,2 0,00 0,00 

450 AVDA LAS PALMERAS (TR01) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 10,23 0 79,2 0,00 0,00 

452 AVDA LAS PALMERAS (TR02) Carandini / Estilo Led 44 LED 21,23 5,3 40 0,25 0,13 

453 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 10,86 0,7 32,1 0,06 0,02 

454 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 11,52 0,1 90,1 0,01 0,00 

455 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 20,8 0,4 47,2 0,02 0,01 

456 AVDA LAS PLAYAS DEL DUQUE (TR01) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 25,03 5 68,8 0,20 0,07 

457 AVDA LOPEZ DE MENA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 26,98 3,2 73,6 0,12 0,04 

460 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 
Benito / Duna Horizon 100 VSAP 

41,75 13,9 85,8 0,33 0,16 
Benito / Duna Horizon 250 VSAP 

461 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Philips / eW Profile Powercore 5,5 LED 41,75 13,9 85,8 0,33 0,16 

462 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Gilma / Proyector Piqueta 16 Halógena 41,75 13,9 85,8 0,33 0,16 

463 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 
Benito / Duna Horizon 150 VSAP 

33,46 4,6 74,1 0,14 0,06 
Benito / Duna Horizon 250 VSAP 

465 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) Philips / eW Profile Powercore 5,5 LED 33,46 4,6 74,1 0,14 0,06 

466 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) Gilma / Proyector Piqueta 16 Halógena 33,46 4,6 74,1 0,14 0,06 

467 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Indalux / CMR 150 VSAP 35,17 15 77,1 0,43 0,19 

468 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
Benito / Duna Horizon 150 VSAP 

35,17 15 77,1 0,43 0,19 
Benito / Duna Horizon 250 VSAP 

470 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Philips / eW Profile Powercore 5,5 LED 35,17 15 77,1 0,43 0,19 

471 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Gilma / Proyector Piqueta 16 Halógena 35,17 15 77,1 0,43 0,19 
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472 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 53,65 21 85,9 0,39 0,24 

473 AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 60,85 27,8 104,1 0,46 0,27 

474 AVDA MAYORAZGO (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,95 0,5 20,9 0,13 0,02 

476 AVDA MAYORAZGO (TR02) 
SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

18,59 0,8 65,6 0,04 0,01 
Socelec / DM-2 150 HALOGENUROS METALICOS 

478 AVDA MAYORAZGO (TR03) 

Socelec / DM-2 250 VSAP 

24,5 2,6 47,9 0,11 0,05 Socelec / DM-2 150 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / M-400A 125 VAPOR DE MERCURIO 

480 AVDA MERCADO (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,04 0,8 41,4 0,10 0,02 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

481 AVDA MERCADO (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 125 VAPOR DE MERCURIO 8,04 0,8 41,4 0,10 0,02 

482 AVDA MERCADO (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 8,04 0,8 41,4 0,10 0,02 

485 AVDA MERCADO (TR02) Socelec / DM-2 150 VSAP 13,28 1,3 45,3 0,10 0,03 

489 AVDA MERCADO (TR02) 

GE Lighting / M-250A 150 VSAP 

13,28 1,3 45,3 0,10 0,03 GE Lighting / MB-250 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Qsa 10 150 VSAP 

490 AVDA MERCADO (TR02) 
Philips / HSRP 451 250 VSAP 

13,28 1,3 45,3 0,10 0,03 
Carandini / Qsa 5 150 VSAP 

491 AVDA MERCADO (TR03) 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

25,22 12,1 48,1 0,48 0,25 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

495 AVDA MIGUEL CANO (TR02) Urban Square / Par 37 LED 37,77 12 53,2 0,32 0,23 

496 AVDA MIGUEL CANO (TR03) Urban Square / Par 25 LED 29,7 8 58,2 0,27 0,14 

497 AVDA MIGUEL CANO (TR04) Urban Square / Par 25 LED 20,86 3,7 59,4 0,18 0,06 

498 AVDA NABEUL (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 10,7 1,6 36,9 0,15 0,04 

499 AVDA NABEUL (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 10,26 2,4 35,5 0,23 0,07 

500 AVDA NABEUL (TR03) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 13,6 3,1 40,5 0,23 0,08 

501 AVDA NABEUL (TR05) Fejemar / Esferica Marbella 100 HALOGENUROS METALICOS 7,88 3,2 39,4 0,41 0,08 

502 AVDA NABEUL (TR05) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 7,88 3,2 39,4 0,41 0,08 

503 AVDA NABEUL (TR06) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,69 3,1 10,6 0,54 0,29 

505 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) SimonLighting / Heka 150 VSAP 31,71 9 98,3 0,28 0,09 

507 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 24,12 0,6 82,6 0,02 0,01 

510 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 15,8 6,5 41,6 0,41 0,16 

514 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 13,55 2 60,1 0,15 0,03 

517 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,59 2,4 29,5 0,21 0,08 
Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 

519 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 12,09 0,9 42,6 0,07 0,02 

520 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR07) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,49 3,8 62,1 0,33 0,06 

523 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR09) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,69 0,2 17,1 0,04 0,01 

525 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR10) 
- / - 150 HALOGENUROS METALICOS 

4,55 0,4 24,7 0,09 0,02 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

526 AVDA PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR11) (ROTONDA) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 2,52 0,4 8,6 0,16 0,05 
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527 AVDA PABLO RUIZ PICASSO 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

20,1 0,2 106,3 0,01 0,00 
Coyba / Globo Ler 150 HALOGENUROS METALICOS 

529 AVDA PABLO RUIZ PICASSO Socelec / Teceo 38 LED 20,1 0,2 106,3 0,01 0,00 

531 AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 
Philips / HSRP 482 150 VSAP 

12,7 1,5 45 0,12 0,03 
GE Lighting / M-250A 150 VSAP 

532 AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Coyba / Farol Fva 150 VSAP 16,77 1,3 51,1 0,08 0,03 

533 AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) GE Lighting / M-250A 150 VSAP 16,77 1,3 51,1 0,08 0,03 

536 AVDA PRINCIPE SALMAN (TR01) 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

12,97 0,2 134,6 0,02 0,00 

Socelec / DM-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / HSVO 400 250 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / M-250A 250 HALOGENUROS METALICOS 

Socelec / Onix 3 250 VSAP 

541 AVDA PUERTA DEL MAR (TR01) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 21,92 6,4 154,9 0,29 0,04 

542 AVDA PUERTA DEL MAR (TR02) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 7,05 1,1 18,6 0,16 0,06 

544 AVDA PUERTA DEL MAR (TR03) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 18,12 1 76,1 0,06 0,01 

545 AVDA RAMON Y CAJAL (TR01) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 32,58 1,2 97 0,04 0,01 

547 AVDA RAMON Y CAJAL (TR02) Benito / Neofernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 35,61 8,5 97,2 0,24 0,09 

548 AVDA RAMON Y CAJAL (TR02) Socelec / Teceo 90 LED 35,61 8,5 97,2 0,24 0,09 

549 AVDA RAMON Y CAJAL (TR03) 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

41,84 7,9 95,4 0,19 0,08 SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 

551 AVDA RAMON Y CAJAL (TR04) 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

15,5 1,9 54,9 0,12 0,03 SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 

554 AVDA REINA VICTORIA (TR01) (ROTONDA) Cariboni / Proyector Enos 250 HALOGENUROS METALICOS 17,92 2,8 70 0,16 0,04 

555 AVDA REINA VICTORIA (TR02) Socelec / DM-2 250 VSAP 9,19 2,3 16,5 0,25 0,14 

556 AVDA REINA VICTORIA (TR03) 
Socelec / DK-2 250 VAPOR DE MERCURIO 

4,4 1,7 10,8 0,39 0,16 
Socelec / DM-2 250 VSAP 

559 AVDA REINA VICTORIA (TR04) 
Socelec / DK-2 250 VAPOR DE MERCURIO 

7,91 0,8 38,3 0,10 0,02 
Socelec / DM-2 250 VSAP 

560 AVDA REINA VICTORIA (TR05) (ROTONDA) Socelec / DM-2 150 VSAP 4,5 0,3 33,8 0,07 0,01 

561 AVDA REINA VICTORIA (TR05) (ROTONDA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,5 0,3 33,8 0,07 0,01 

562 AVDA REINA VICTORIA (TR06) Benito / Farol Villa 150 VSAP 4,11 1,7 6,8 0,41 0,25 

563 AVDA REINA VICTORIA (TR07) 
Socelec / DM-2 150 VSAP 

3,15 0,7 12,1 0,22 0,06 
Socelec / Nano 150 VSAP 

564 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) - / - 60 INCANDESCENCIA 8,54 1 23,2 0,12 0,04 

565 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 8,54 1 23,2 0,12 0,04 

566 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) SimonLighting / Proyector PR2 250 HALOGENUROS METALICOS 8,54 1 23,2 0,12 0,04 

567 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) SimonLighting / Proyector PR30 250 HALOGENUROS METALICOS 8,54 1 23,2 0,12 0,04 

568 AVDA RICARDO SORIANO (TR01) Disano / Proyector Rodio 2 250 HALOGENUROS METALICOS 8,54 1 23,2 0,12 0,04 

571 AVDA RICARDO SORIANO (TR02) Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 18,46 0,6 47,5 0,03 0,01 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2528 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
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LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

573 AVDA RICARDO SORIANO (TR03) 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

6,23 0,5 15,6 0,08 0,03 
Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

575 AVDA RICARDO SORIANO (TR04) 

- / - 150 - 

19,26 0,5 54,1 0,03 0,01 Benito / Neofernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

579 AVDA RICARDO SORIANO (TR05) 

Benito / Neofernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 

16,61 2,3 72,5 0,14 0,03 Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Quios 150 HALOGENUROS METALICOS 

581 AVDA RICARDO SORIANO (TR06) 

Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,87 1,1 38 0,09 0,03 Benito / Neofernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / Quios 250 HALOGENUROS METALICOS 

587 AVDA RICARDO SORIANO (TR07) 

Benito / Farol Fernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 

30,93 2,8 97,1 0,09 0,03 
Benito / Neofernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 

Socelec / Teceo 86 LED 

589 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR01) Philips / HSRP 151 250 VSAP 51,72 15,7 100 0,30 0,16 

590 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR02) Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 22,84 6,5 43,2 0,28 0,15 

591 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR03) 
Philips / HSRP 151 250 VSAP 

26,64 4,1 58 0,15 0,07 
DAE / Tronic 250 VSAP 

593 AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR04) 
Philips / HSRP 151 250 VSAP 

37,29 28,3 61,4 0,76 0,46 
DAE / Tronic 250 HALOGENUROS METALICOS 

598 AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,84 0,3 50,7 0,02 0,01 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Quebec 150 HALOGENUROS METALICOS 

Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

Indalux / Viento IVH 150 HALOGENUROS METALICOS 

603 AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) (ROTONDA) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

7,75 1 36,8 0,13 0,03 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

605 AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) 

- / - 150 - 

21,6 6,3 50,7 0,29 0,12 SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

607 AVDA SEGOVIA (NUEVA ANDALUCIA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

5,95 0 27,1 0,00 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

609 AVDA SEVERO OCHOA (TR01) 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

17,55 4,6 33,1 0,26 0,14 Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 

613 AVDA SEVERO OCHOA (TR02) 
SimonLighting / AP-10 OS 250 HALOGENUROS METALICOS 

13,09 1,8 97,8 0,14 0,02 
Philips / HSVO 400 250 HALOGENUROS METALICOS 

614 AVDA SEVERO OCHOA (TR03) Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 26,25 2,1 76,6 0,08 0,03 
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615 AVDA SEVERO OCHOA (TR03) Santa y Cole / Universal 150 HALOGENUROS METALICOS 26,25 2,1 76,6 0,08 0,03 

617 AVDA SEVERO OCHOA (TR04) 
- / - 150 VSAP 

10,62 0,5 37,7 0,05 0,01 
Atp / Globo A 150 VSAP 

618 AVDA SEVERO OCHOA (TR04) Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 10,62 0,5 37,7 0,05 0,01 

620 AVDA SEVERO OCHOA (TR05) 
Philips / HSVO 400 250 VSAP 

10,78 2 33,6 0,19 0,06 
GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 

621 AVDA SEVERO OCHOA (TR06) 

Benito / Duna Horizon 250 VSAP 

32,06 5,5 80,5 0,17 0,07 Benito / Duna Horizon 250 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

625 AVDA SEVERO OCHOA (TR06) Secom / Regal 45,4 LED 32,06 5,5 80,5 0,17 0,07 

627 AVDA SEVERO OCHOA (TR07) Carandini / Lat-22 250 VSAP 16,42 0,8 40,5 0,05 0,02 

629 AVDA SEVERO OCHOA (TR08) 

GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 

10,98 1 39,6 0,09 0,03 
- / - 250 - 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / HSVO 400 250 HALOGENUROS METALICOS 

631 AVDA SEVERO OCHOA (TR11) Coyba / Globo Lep-Lek 150 VSAP 5,77 0,9 32,1 0,16 0,03 

632 AVDA SEVERO OCHOA (TR11) Carandini / Lat-22 250 VSAP 5,77 0,9 32,1 0,16 0,03 

633 AVDA SEVERO OCHOA (TR11) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 5,77 0,9 32,1 0,16 0,03 

634 AVDA SEVERO OCHOA (TR12) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,21 0,3 22,9 0,06 0,01 

637 AVDA SEVERO OCHOA (TR13) 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

8,78 0,3 43,7 0,03 0,01 Philips / HSVO 400 250 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / MB-250 250 HALOGENUROS METALICOS 

639 AVDA SEVERO OCHOA (TR14) 
Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 

3,53 0,7 11,3 0,20 0,06 
Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 

640 AVDA SEVERO OCHOA (TR15) Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 2,96 0,9 22,1 0,30 0,04 

642 AVDA SEVERO OCHOA (TR16) 
Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 

9,39 0,7 45,7 0,07 0,02 
Iluca / Palma 250 HALOGENUROS METALICOS 

645 AVDA VALERIANO RODRIGUEZ 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

2,99 0,3 22,4 0,10 0,01 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

647 AVDA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 6,04 0,6 41 0,10 0,01 

648 AVENIDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR11) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

11,36 0,1 39,8 0,01 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

665 CALLE 2 (URB CASCADA DE CAJOMAN) (TR01) 
Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,63 0,1 45,8 0,01 0,00 
Carandini / QS-2L 150 VSAP 

668 CALLE 25 (LINDA VISTA ALTA) (TR02) 
- / - 100 - 

19,69 0,6 82,3 0,03 0,01 
Philips / HSRP 482 150 VSAP 

669 CALLE 25 (LINDA VISTA ALTA) (TR03) Philips / HSRP 482 150 VSAP 5,93 0,6 20,6 0,10 0,03 

670 CALLE 28 DE FEBRERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Regal 29,4 LED 17,79 0,8 57,8 0,04 0,01 

672 CALLE 4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR11) Carandini / Estilo Led 79 LED 31,97 11 82,5 0,34 0,13 

673 CALLE 4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR12) (ROTONDA) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 20,21 5,9 34,5 0,29 0,17 

674 CALLE ABETO Philips / Malaga 150 HALOGENUROS METALICOS 20,93 3,5 35 0,17 0,10 
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Em Emin Emax U0 Umax 

Indalux / Visual-IVF 150 VSAP 

676 CALLE ACERA DE LA MARINA 
Urban Square / Par 52 LED 

19,59 9,2 35,7 0,47 0,26 
Salvi / Venus 64 LED 

678 CALLE ACUARIO 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,46 3,6 12,2 0,48 0,30 
Benito / Farol Villa 100 VSAP 

680 CALLE ADELFAS (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 11,33 2,3 28 0,20 0,08 

681 CALLE ADELFAS (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 13,66 1,6 39,4 0,12 0,04 

682 CALLE ADUAR 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

26,9 17,5 65,4 0,65 0,27 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

685 CALLE AGUACATE Carandini / Qs 10 150 VSAP 49,96 3,7 173,9 0,07 0,02 

686 CALLE AGUSTINA DE ARAGON MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 22,1 0,8 82,4 0,04 0,01 

687 CALLE ALAMO Coyba / Farol Fv 150 VSAP 17,35 5,38 37,74 0,31 0,14 

689 CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 11,23 1,2 57,4 0,11 0,02 

690 CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

16,47 0,8 120,4 0,05 0,01 
GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 

693 CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Benito / Farol Villa 150 VSAP 7,3 0,8 38,2 0,11 0,02 

694 CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Philips / Proyector Decoflood 150 HALOGENUROS METALICOS 7,3 0,8 38,2 0,11 0,02 

695 CALLE ALBARICOQUE Benito / Farol Villa 150 VSAP 10,05 0,4 53,6 0,04 0,01 

696 CALLE ALBATROS (SALTO DEL AGUA) Mazda / Estoril 150 VSAP 15,9 12,8 19 0,81 0,67 

697 CALLE ALBENIZ (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 4,99 0,9 20,5 0,18 0,04 

698 CALLE ALBENIZ (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 29,53 10,3 57,8 0,35 0,18 

699 CALLE ALBENIZ (TR03) Carandini / Lat-22 150 VSAP 29,92 6,5 63,4 0,22 0,10 

700 CALLE ALBINONI (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) Atp / Farol Siglo 100 HALOGENUROS METALICOS 1,64 0 12 0,00 0,00 

702 CALLE ALCANTARILLA (TR01) MAZDA / Estoril 100 VSAP 5,92 0,2 22,2 0,03 0,01 

703 CALLE ALCANTARILLA (TR02) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 24,39 13 62,8 0,53 0,21 

704 CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR01) Atp / Pescador 24 FLUORESCENTE COMPACTA 0,58 0,1 4,2 0,17 0,02 

707 CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR02) 

SimonLighting / BL2 100 HALOGENUROS METALICOS 

5,08 0,2 27,3 0,04 0,01 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

710 CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR02) Atp / Pescador 24 FLUORESCENTE COMPACTA 5,08 0,2 27,3 0,04 0,01 

711 CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,42 0,1 24,3 0,03 0,00 

712 CALLE ALDERETE 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

19,91 2,15 53,8 0,11 0,04 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

715 CALLE ALEGRIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
- / - 150 VSAP 

7,37 0,3 56,6 0,04 0,01 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

716 CALLE ALFONSO LUQUE CHICOTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

17,93 3 57,6 0,17 0,05 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

Disano / Proyector Litio 1148 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Proyector PR2 150 HALOGENUROS METALICOS 

721 CALLE ALFONSO XII SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 13,22 0,2 55,7 0,02 0,00 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2531 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

722 CALLE ALFONSO XII Socelec / DM-2 150 VSAP 13,22 0,2 55,7 0,02 0,00 

723 CALLE ALFONSO XII Socelec / DM-2 150 VSAP 13,22 0,2 55,7 0,02 0,00 

726 CALLE ALFREDO PALMA (TR01) 
Socelec / DK-2 150 HALOGENUROS METALICOS 

19,59 0,3 67,7 0,02 0,00 
Benito / Nebraska 45 LED 

727 CALLE ALFREDO PALMA (TR02) Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 10,7 0,8 67,5 0,07 0,01 

728 CALLE ALFREDO PALMA (TR02) 
Benito / Nebraska 45 LED 

10,7 0,8 67,5 0,07 0,01 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

732 CALLE ALFREDO PALMA (TR03) 

Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 

21,34 2,3 160,5 0,11 0,01 
Benito / Nebraska 45 LED 

Benito / Nebraska 45 LED 

Carandini / QS-2L 150 VSAP 

735 CALLE ALGARROBO (URB CORTIJO DE NAGUELES) 
Coyba / Farol Fvp 150 HALOGENUROS METALICOS 

1,84 0 10,2 0,00 0,00 
Coyba / Globo Lep-Lek 100 HALOGENUROS METALICOS 

736 CALLE ALHAMBRA DEL MAR (TR01) (PASEO MARITIMO) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,1 0,7 100,4 0,09 0,01 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

738 CALLE ALHAMBRA DEL MAR (TR02) (PASEO MARITIMO) iGuzzini / Comfort Wall Squared 70 HALOGENUROS METALICOS 21,1 1,5 94 0,07 0,02 

741 CALLE ALHAMBRA DEL MAR (TR02) (PASEO MARITIMO) Benito / Vialia Evo 150 HALOGENUROS METALICOS 21,1 1,5 94 0,07 0,02 

743 CALLE ALICANTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 22,46 2,7 63,9 0,12 0,04 

747 CALLE ALMADRABA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Indalux / CMR 150 VSAP 

32,02 5,9 115,8 0,18 0,05 Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

SimonLighting / Syrma AP-101 250 HALOGENUROS METALICOS 

749 CALLE ALMENDROS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Philips / HSRP 482 150 HALOGENUROS METALICOS 

26,44 0,7 125 0,03 0,01 
GE Lighting / M-250A 150 VSAP 

750 CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,96 4,4 10,5 0,63 0,42 

751 CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Disano / Proyector Titanio 150 HALOGENUROS METALICOS 6,96 4,4 10,5 0,63 0,42 

752 CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 12,78 2,2 49,3 0,17 0,04 

755 CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Indalux / CMR 250 VSAP 41,3 1,3 138 0,03 0,01 

756 CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 31,86 9,8 85,7 0,31 0,11 

757 CALLE ALMERIA Benito / Farol Villa 150 VSAP 18,01 2 56,1 0,11 0,04 

758 CALLE ALONSO DE BAZAN (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 3,91 1,1 17,7 0,28 0,06 

759 CALLE ALONSO DE BAZAN (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 18,39 8,9 33,3 0,48 0,27 

760 CALLE ALONSO DE BAZAN (TR03) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 14 2,6 43,9 0,19 0,06 

761 CALLE ALONSO DE BAZAN (TR04) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 16,97 2,8 52,1 0,16 0,05 

762 CALLE ALONSO DE OJEDA 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

11,53 2,4 27,3 0,21 0,09 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

764 CALLE ALUMINIO Nordex / Astra 3 250 VSAP 22,17 0,4 100,1 0,02 0,00 

765 CALLE AMISTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,58 0,2 41,4 0,03 0,00 

766 CALLE AMISTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 5,91 0,6 16,9 0,10 0,04 

767 CALLE AMOR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 VSAP 3,06 0,3 21,7 0,10 0,01 

769 CALLE ANCHA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 14,13 4,8 47,3 0,34 0,10 

770 CALLE ANCLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 77,51 8,1 169,7 0,10 0,05 
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771 CALLE ANCLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Regal 29,4 LED 77,51 8,1 169,7 0,10 0,05 

773 CALLE ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 5,08 0,8 11,8 0,16 0,07 

774 CALLE ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

5,08 0,8 11,8 0,16 0,07 Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

Benito / Neofernandina 150 VSAP 

776 CALLE ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 5,08 0,8 11,8 0,16 0,07 

780 CALLE ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 7,8 1,1 20,6 0,14 0,05 

781 CALLE ANDRES SEGOVIA (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 4,53 1,1 16,8 0,24 0,07 

782 CALLE ANDRES SEGOVIA (TR02) Benito / Neovilla 150 VSAP 3,43 0,2 9,9 0,06 0,02 

783 CALLE ANDRES SEGOVIA (TR03) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 5,99 0,2 36,5 0,03 0,01 

784 CALLE ANDRES SEGOVIA (TR04) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 10,69 2,6 34,6 0,24 0,08 

787 CALLE ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

36,49 3,2 66,1 0,09 0,05 SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Zaniah MX 150 VSAP 

790 CALLE ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Iluca / Bagur 150 HALOGENUROS METALICOS 8,84 1,8 28,3 0,20 0,06 

791 CALLE ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Iluca / Bagur 150 HALOGENUROS METALICOS 8,23 0,4 44,7 0,05 0,01 

792 CALLE ANTONIO DE NEBRIJA 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,97 1,4 28,2 0,14 0,05 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 

794 CALLE ANTONIO HERRERO Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 7,2 1,5 28,9 0,21 0,05 

795 CALLE ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) Philips / Proyector Tempo 150 HALOGENUROS METALICOS 2,4 0,1 21,7 0,04 0,00 

796 CALLE ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) Philips / Proyector Tempo 150 HALOGENUROS METALICOS 2,4 0,1 21,7 0,04 0,00 

797 CALLE ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) Philips / Proyector Tempo 150 HALOGENUROS METALICOS 2,4 0,1 21,7 0,04 0,00 

799 CALLE ANTONIO LIZARZA (TR02) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 9,3 2,8 18,7 0,30 0,15 

800 CALLE ANTONIO LIZARZA (TR03) Salvi / Venus 150 HALOGENUROS METALICOS 5,26 0,1 21,9 0,02 0,00 

801 CALLE ANTONIO MACHADO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Socelec / Teceo 36 LED 6,65 1,6 13,6 0,24 0,12 

802 CALLE ANTONIO MACHADO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / Farol Jargeau 100 HALOGENUROS METALICOS 1,34 0,5 8,1 0,37 0,06 

804 CALLE ANTONIO MARTIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 35,41 5,2 92,8 0,15 0,06 

805 CALLE ANTONIO MARTIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) SimonLighting / Syrma AP-101 150 VSAP 23,75 9,1 36,3 0,38 0,25 

806 CALLE ANTONIO MONTERO 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

13,94 0,6 62,2 0,04 0,01 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

808 CALLE APARTADA 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

28,61 7,53 98,99 0,26 0,08 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

810 CALLE ARAGON (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 32,4 7,3 82,9 0,23 0,09 

812 CALLE ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,34 2,9 17,5 0,28 0,17 Indalux / CMR 150 VSAP 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

815 CALLE ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 VSAP 23,08 12,1 33,6 0,52 0,36 

816 CALLE ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 12,09 0,1 59,2 0,01 0,00 

817 CALLE ARROYO SEGUNDO (TR03) Socelec / Onix 3 250 VSAP 2,62 0,1 12,8 0,04 0,01 

818 CALLE ARROYO SEGUNDO (TR01) Socelec / Onix 3 250 VSAP 0,5 0 5,9 0,00 0,00 

819 CALLE ARROYO SEGUNDO (TR02) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 250 VSAP 0,11 0 0,2 0,00 0,00 
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820 CALLE ARTE (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

7,44 0,9 17,3 0,12 0,05 Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

823 CALLE ARTE (TR02) 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

13,67 1,9 36,5 0,14 0,05 
Cariboni / Proyector Enos 250 VSAP 

828 CALLE ARTURO RUBINSTEIN (TR01) (ROTONDA) Carandini / SC-250 100 HALOGENUROS METALICOS 3,13 0,9 18,6 0,29 0,05 

829 CALLE ARTURO RUBINSTEIN (TR02) Carandini / SC-250 100 HALOGENUROS METALICOS 3,28 0,3 8,9 0,09 0,03 

830 CALLE ARTURO RUBINSTEIN (TR03) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,23 1,9 29,8 0,26 0,06 
Carandini / SC-250 100 HALOGENUROS METALICOS 

832 CALLE ASTURIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Lat-22 150 VSAP 32,32 6,6 73,2 0,20 0,09 

833 CALLE ATARAZANAS (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 14,71 4,3 60,1 0,29 0,07 

835 CALLE ATARAZANAS (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,02 0,2 33,7 0,03 0,01 
Coyba / Globo Lep-Lek 150 HALOGENUROS METALICOS 

837 CALLE AVELLANO (TR01) Carandini / Qs 10 150 VSAP 29,41 0,1 118,1 0,00 0,00 

838 CALLE AVELLANO (TR03) Carandini / Qs 10 150 VSAP 25,65 0,1 115,9 0,00 0,00 

839 CALLE AVILA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

26,13 11 59 0,42 0,19 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

843 CALLE AZORIN Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 13,81 1 59,5 0,07 0,02 

844 CALLE BADAJOZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 VSAP 27,28 4,3 61,9 0,16 0,07 

845 CALLE BAHIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 39,06 0,7 312,1 0,02 0,00 

846 CALLE BAHIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

39,06 0,7 312,1 0,02 0,00 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Malaga 125 VAPOR DE MERCURIO 

Philips / SGP 340 PC 150 VSAP 

847 CALLE BARQUILLA (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,95 1,3 133,4 0,09 0,01 

848 CALLE BARQUILLA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 3,23 1 6,9 0,31 0,14 

849 CALLE BELEN (URB LA MERCED) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 2,05 0 28,6 0,00 0,00 

850 CALLE BENAHAVIS (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 14,78 6,3 23,3 0,43 0,27 

851 CALLE BENAHAVIS (TR02) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

39,19 10,76 108,77 0,27 0,10 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 

853 CALLE BENALMADENA (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,9 3,5 30 0,29 0,12 

854 CALLE BENALMADENA (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 10,83 5,4 18,8 0,50 0,29 

856 CALLE BERGANTIN Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 10,76 0 117,1 0,00 0,00 

857 CALLE BERMEJA Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 32,07 11,4 73,3 0,36 0,16 

858 CALLE BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,6 1,1 14,5 0,20 0,08 

859 CALLE BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 5,6 1,1 14,5 0,20 0,08 

861 CALLE BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Philips / Proyector Tempo 250 VSAP 23,09 0 143 0,00 0,00 

862 CALLE BOBADILLA (URB CORTIJO DE NAGUELES) Coyba / Farol Fp-Ff 150 VSAP 6,81 0,1 72,3 0,01 0,00 

863 CALLE BOLIVIA Benito / Farol Villa 150 VSAP 45,64 25 65 0,55 0,38 

865 CALLE BOQUERON (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 7,12 0,8 35,4 0,11 0,02 
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Carandini / Lat-22 150 VSAP 

868 CALLE BOQUERON (TR02) 

Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

6,66 2,15 16,14 0,32 0,13 Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

870 CALLE BOQUERON (TR03) 

Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 

12,44 4,4 23,3 0,35 0,19 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Zaniah MX 250 VSAP 

874 CALLE BOQUERON (TR04) SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 27,36 2,6 80,5 0,10 0,03 

875 CALLE BOQUERON (TR04) 
Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 

27,36 2,6 80,5 0,10 0,03 
SimonLighting / Zaniah MX 250 HALOGENUROS METALICOS 

877 CALLE BRONCE (TR01) Nordex / Astra 3 250 VSAP 16,94 0,5 123,4 0,03 0,00 

878 CALLE BRONCE (TR02) Nordex / Astra 3 250 VSAP 21,1 1,6 80,7 0,08 0,02 

879 CALLE BRONCE (TR03) Nordex / Astra 3 250 HALOGENUROS METALICOS 18,58 0 91,4 0,00 0,00 

880 CALLE BUITRAGO 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

20,31 3,58 80,7 0,18 0,04 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

884 CALLE CABALLEROS 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

44,1 7,53 153,54 0,17 0,05 
AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN005 125 VAPOR DE MERCURIO 

Bjc / Romantica 150 HALOGENUROS METALICOS 

888 CALLE CADIZ Bjc / Romantica 150 VSAP 23,32 3 58 0,13 0,05 

890 CALLE CALDERON (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 19,76 1,8 88,2 0,09 0,02 

891 CALLE CALVARIO (TR01) 
Salvi / Anima 56 LED 

14,54 2,7 38,5 0,19 0,07 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

892 CALLE CALVARIO (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 14,54 2,7 38,5 0,19 0,07 

894 CALLE CALVARIO (TR02) - / - 72 FLUORESCENTE 51,72 14,4 144,9 0,28 0,10 

897 CALLE CALVARIO (TR02) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 51,72 14,4 144,9 0,28 0,10 

898 CALLE CALVARIO (TR02) Philips / Missouri 150 HALOGENUROS METALICOS 51,72 14,4 144,9 0,28 0,10 

899 CALLE CALVARIO (TR02) Lux May / Res 70 HALOGENUROS METALICOS 51,72 14,4 144,9 0,28 0,10 

900 CALLE CALVARIO (TR03) (ROTONDA) 

SimonLighting / AP1 MX 250 VSAP 

29,52 1,1 226,2 0,04 0,00 SimonLighting / AP1 MX 250 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 250 VSAP 

903 CALLE CALVARIO (TR04) SimonLighting / Heka 250 VSAP 36,99 0,8 168,4 0,02 0,00 

904 CALLE CALVARIO (TR05) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 39,82 2,4 142,4 0,06 0,02 

908 CALLE CALVARIO (TR07) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,73 1,2 25,6 0,32 0,05 

909 CALLE CALVARIO (TR08) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2,51 0,4 10 0,16 0,04 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

916 CALLE CAMILO JOSE CELA 
- / - 150 - 

4,11 0,2 20,1 0,05 0,01 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 
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Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / SC-250 100 HALOGENUROS METALICOS 

920 CALLE CAMINO DE LA IGLESIA Benito / Farol Villa 150 VSAP 3,12 0,3 9,6 0,10 0,03 

921 CALLE CAMINO DEL PINAR (TR01) Benito / Neovilla 150 VSAP 16,42 0,1 62,8 0,01 0,00 

923 CALLE CAMINO DEL PINAR (TR02) Benito / Neovilla 150 VSAP 3 0 42,7 0,00 0,00 

924 CALLE CAMINO DEL PINAR (TR03) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 6,7 0,3 40,2 0,04 0,01 

925 CALLE CAMINO DEL PINAR (TR04) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 5,15 0 65,6 0,00 0,00 

927 CALLE CAMINO DEL SEÑADOR Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 29,28 0 155,2 0,00 0,00 

928 CALLE CAMINO VIEJO OJEN (TR02) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 250 HALOGENUROS METALICOS 18,78 3,5 43,4 0,19 0,08 

930 CALLE CAMINO VIEJO OJEN (TR03) 

GE Lighting / M-250A 250 VSAP 

14,36 2,7 40,8 0,19 0,07 Socelec / Onix 3 250 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / QS-2L 250 VSAP 

932 CALLE CAMPILLOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Lat-22 150 VSAP 51,06 5,6 124 0,11 0,05 

933 CALLE CAQUI Carandini / Qs 10 150 VSAP 32,38 0,3 139,2 0,01 0,00 

934 CALLE CARAVACA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 250 VSAP 5,5 1,3 44 0,24 0,03 

935 CALLE CARAVACA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 5,5 1,3 44 0,24 0,03 

937 CALLE CARBON Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 15,54 0 82 0,00 0,00 

938 CALLE CARBON Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 15,54 0 82 0,00 0,00 

939 CALLE CARDENAL CISNEROS Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 4,85 0,4 19,3 0,08 0,02 

940 CALLE CARIDAD 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

32,38 4,3 112,98 0,13 0,04 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

942 CALLE CARLOMAGNO Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 5,98 0,2 40,9 0,03 0,00 

943 CALLE CARLOS III (TR01) Carandini / Estilo 250 VSAP 41 4,3 92 0,10 0,05 

944 CALLE CARLOS III (TR02) Carandini / Estilo 250 VSAP 47,55 15,9 90,9 0,33 0,17 

945 CALLE CARLOS III (TR03) Carandini / Estilo 250 VSAP 28,44 1,6 102,7 0,06 0,02 

946 CALLE CARLOS MACKINTOSH Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 14,88 1,2 48,4 0,08 0,02 

951 CALLE CARLOTA NAVARRETE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 15,38 0,6 69,6 0,04 0,01 

954 CALLE CARLOTA NAVARRETE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Regal 29,4 LED 15,38 0,6 69,6 0,04 0,01 

956 CALLE CARMEN 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

34,03 3,23 157,9 0,09 0,02 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Cariboni / Proyector Enos 150 VSAP 

963 CALLE CARMEN SEVILLA (TR03) 
- / - 150 - 

12,37 0,8 34,9 0,06 0,02 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

964 CALLE CARRIL DE LA MINA (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 14,3 0,4 79,8 0,03 0,01 

965 CALLE CARRIL DE LA MINA (TR02) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 12,8 0,9 86,7 0,07 0,01 

966 CALLE CARRIL DE LA MINA (TR03) Socelec / Aramis 150 HALOGENUROS METALICOS 25,42 0,8 88,3 0,03 0,01 

968 CALLE CARRIL DEL RELOJERO (TR01) 
SimonLighting / BL2 150 VSAP 

12,5 0 80,6 0,00 0,00 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 
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970 CALLE CARRIL DEL RELOJERO (TR02) SimonLighting / BL2 150 VSAP 8,74 0,1 49,5 0,01 0,00 

971 CALLE CARTAGENA (URB RESTO GUADAIZA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,78 0,2 54,5 0,04 0,00 

972 CALLE CASABLANCA (TR01) (PASEO MARITIMO) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

3,25 0,6 19,2 0,18 0,03 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

975 CALLE CASCADA 
Indalux / IVA1-VS 250 VSAP 

24,73 1,2 77,4 0,05 0,02 
Carandini / Lat-22 250 VSAP 

977 CALLE CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Fernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 6,58 0,4 37,6 0,06 0,01 

978 CALLE CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,58 0,4 37,6 0,06 0,01 

979 CALLE CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 6,58 0,4 37,6 0,06 0,01 

980 CALLE CASTELLON (NUEVA ANDALUCIA) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

0,64 0 11,3 0,00 0,00 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

983 CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (ROTONDA) (TR04) SimonLighting / AP1 MX 150 HALOGENUROS METALICOS 4,63 0,3 27,3 0,06 0,01 

985 CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 13,85 0,9 42,9 0,06 0,02 

987 CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

10,03 0,6 72,4 0,06 0,01 
SimonLighting / Zaniah MX 150 HALOGENUROS METALICOS 

991 CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 11,93 0,5 76,2 0,04 0,01 

992 CALLE CASTILLEJOS Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 19,35 4 83,7 0,21 0,05 

993 CALLE CATALUÑA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Lat-22 150 VSAP 23,62 5,1 75,8 0,22 0,07 

994 CALLE CEMENTERIO 

Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 

13,7 0,1 61,3 0,01 0,00 Carandini / Qs 10 250 VSAP 

Carandini / Qsa 10 250 HALOGENUROS METALICOS 

999 CALLE CHAMBEL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

12,5 1,1 45,9 0,09 0,02 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

1000 CALLE CHAMBEL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 12,5 1,1 45,9 0,09 0,02 

1002 CALLE CHILE Benito / Farol Villa 150 VSAP 32,77 13,2 56 0,40 0,24 

1005 CALLE CHORRON 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

27,01 10,1 71,7 0,37 0,14 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1006 CALLE CIRUELO Benito / Farol Villa 150 VSAP 13,15 0,5 46,9 0,04 0,01 

1007 CALLE CIUDAD DE LOS PERIODISTAS (TR02) SimonLighting / BL2 100 HALOGENUROS METALICOS 8,77 0,1 110,2 0,01 0,00 

1008 CALLE CIUDAD DE LOS PERIODISTAS (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 8,77 0,1 110,2 0,01 0,00 

1009 CALLE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR01) (ROTONDA) Philips / HSRP 151 250 VSAP 23,82 2,9 61,1 0,12 0,05 

1011 CALLE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR02) 
GE Lighting / MB-250 250 VSAP 

14,37 0,6 42,1 0,04 0,01 
Carandini / QS-2L 250 VSAP 

1013 CALLE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR03) 
- / - 100 - 

46,39 2,4 148,7 0,05 0,02 
SimonLighting / AP1 LX 100 VSAP 

1014 CALLE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR03) Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 46,39 2,4 148,7 0,05 0,02 

1015 CALLE CLAVELES (TR01) 
AYTO MARBELLA / FSN002 100 HALOGENUROS METALICOS 

2,57 0,7 8,2 0,27 0,09 
Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 

1017 CALLE CLAVELES (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 8,86 0,3 51,7 0,03 0,01 

1018 CALLE CLAVELES (TR02) AYTO MARBELLA / FSN002 100 HALOGENUROS METALICOS 8,86 0,3 51,7 0,03 0,01 

1020 CALLE CLAVELES (TR02) Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 8,86 0,3 51,7 0,03 0,01 
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1021 CALLE CLIPPER 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

4,21 0,2 25,4 0,05 0,01 Coyba / Globo Ler 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 VSAP 

1024 CALLE COBRE (TR01) Nordex / Astra 3 150 VSAP 21,77 5 74,5 0,23 0,07 

1025 CALLE COBRE (TR02) Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 22,06 0 90,6 0,00 0,00 

1026 CALLE COCLE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / IMR-2M2 250 VSAP 20,84 1,4 97,6 0,07 0,01 

1030 CALLE COCLE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / IMR-2M2 250 HALOGENUROS METALICOS 19,75 0,5 58 0,03 0,01 

1031 CALLE COIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 28,88 8,9 101,9 0,31 0,09 

1033 CALLE COIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 25,75 1,2 57,4 0,05 0,02 

1035 CALLE COLMENAR (URB CORTIJO DE NAGUELES) Coyba / Farol Fp-Ff 150 VSAP 3,56 0,2 16,2 0,06 0,01 

1037 CALLE CONDE DE CASAL Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 9,78 0,1 61,8 0,01 0,00 

1038 CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR01) Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 5,23 0 91,4 0,00 0,00 

1039 CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR02) 
Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 

10,44 0,2 68,1 0,02 0,00 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1042 CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR03) 
Coyba / Farol Fva 100 HALOGENUROS METALICOS 

9,03 0,2 85,4 0,02 0,00 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

1043 CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR03) Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 9,03 0,2 85,4 0,02 0,00 

1044 CALLE CONQUISTADOR AGUIRRE Benito / Farol Villa 150 VSAP 10,26 0,7 40,2 0,07 0,02 

1046 CALLE COPO (TR01) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 21,82 1,1 129,9 0,05 0,01 

1047 CALLE CORAL BEACH (PASEO MARITIMO) Coyba / Farol Fp-Ff 100 VSAP 35,25 1,5 226,5 0,04 0,01 

1048 CALLE CORAL BEACH (PASEO MARITIMO) 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

35,25 1,5 226,5 0,04 0,01 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 

1050 CALLE CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Secom / Regal 29,4 LED 18,14 2,4 40,6 0,13 0,06 

1052 CALLE CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

15,3 4,8 52,9 0,31 0,09 Secom / Regal 29,4 LED 

Secom / Regal 29,4 LED 

1054 CALLE CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Benito / Farol Villa 250 VSAP 19,51 8,1 45,7 0,42 0,18 

1055 CALLE CORDOBA Bjc / Romantica 150 VSAP 14 1,3 37,8 0,09 0,03 

1056 CALLE CORRALES ALTOS 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

24,94 6 83,8 0,24 0,07 Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

 
CALLE CORRALES BAJOS (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,95 1,1 16,6 0,22 0,07 

1062 CALLE CRISTOBAL COLON (TR01) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 1,89 0,6 6,3 0,32 0,10 

1063 CALLE CRISTOBAL COLON (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2,89 0,5 23,1 0,17 0,02 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1065 CALLE CRISTOBAL PARRA (TR06) (URB LAS CANCELAS) Coyba / Farol Fva 150 VSAP 8,03 0,1 40,9 0,01 0,00 

1066 CALLE CRUZ (TR01) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 45,16 16,14 118,36 0,36 0,14 

1067 CALLE CSN001 SimonLighting / Proyector Etna LX 250 HALOGENUROS METALICOS 34,9 2,7 217,6 0,08 0,01 

1068 CALLE CSN002 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

45,6 8,5 183,7 0,19 0,05 
SimonLighting / Proyector PR22 100 HALOGENUROS METALICOS 

1070 CALLE CSN003 Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 7,47 0,3 50,2 0,04 0,01 
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1072 CALLE CSN116 Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 14,48 2,8 47,7 0,19 0,06 

1073 CALLE CSN118 Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 16,64 8,2 27,7 0,49 0,30 

1074 CALLE CSN118 Carandini / Junior 150 HALOGENUROS METALICOS 16,64 8,2 27,7 0,49 0,30 

1075 CALLE CSN120 Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 41,01 13,9 146,3 0,34 0,10 

1076 CALLE CSN121 Philips / HSRP 482 150 VSAP 10,83 0,3 63,3 0,03 0,00 

1078 CALLE CSN126 Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 8,45 1,4 24,6 0,17 0,06 

1081 CALLE CSN128 (TR01) Socelec / Teceo 36 LED 7,76 0,6 20,7 0,08 0,03 

1083 CALLE CSN128 (TR02) Socelec / Teceo 36 LED 3,29 0 15,5 0,00 0,00 

1084 CALLE CSN130 Philips / HSRP 482 250 VSAP 13,58 0,5 49,9 0,04 0,01 

1087 CALLE CSN135 
Coyba / Farol Fva 150 VSAP 

2,56 0 12,6 0,00 0,00 
Coyba / Farol Fva 150 VSAP 

1095 CALLE CSN138 Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 1,84 0 13,1 0,00 0,00 

1097 CALLE CSN146 Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 5,61 0,6 20,6 0,11 0,03 

1102 CALLE CSN161 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
SimonLighting / Heka 150 VSAP 

7,59 1,4 29,6 0,18 0,05 
Socelec / Supersaturno 150 VSAP 

1104 CALLE CSN162 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Heka 150 VSAP 7,91 0,2 26,7 0,03 0,01 

1108 CALLE CSN165 SimonLighting / Syrma AP-101 150 VSAP 40,83 4,9 122,2 0,12 0,04 

1109 CALLE CSN166 

SimonLighting / AP-10 OS 250 HALOGENUROS METALICOS 

8,56 0 70,6 0,00 0,00 Indalux / CMR 250 VSAP 

Carandini / Jch 250 250 HALOGENUROS METALICOS 

1111 CALLE CSN168 (TR01) 

- / - 150 - 

10,53 0,1 129,3 0,01 0,00 

- / - 150 - 

SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 

SimonLighting / AP-5 125 VAPOR DE MERCURIO 

Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

Carandini / Jch 250 150 VSAP 

Atp / Pescador 150 VSAP 

Atp / Pescador 150 VSAP 

Philips / Proyector Tempo 150 HALOGENUROS METALICOS 

Cariboni / Proyector TES150 150 HALOGENUROS METALICOS 

1123 CALLE CSN170 Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 0,64 0,2 1,1 0,31 0,18 

1124 CALLE CSN171 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

18,98 1,2 105,6 0,06 0,01 Carandini / Qsa 10 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

1129 CALLE CSN173 Socelec / Teceo 38 LED 17,95 0,9 84,7 0,05 0,01 

1130 CALLE CSN174 

Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 

10,46 1,1 53,1 0,11 0,02 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 100 VSAP 

Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 

1134 CALLE CSN175 
Socelec / DM-2 250 VSAP 

8,53 0,9 29 0,11 0,03 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 
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Benito / Farol Villa 150 VSAP 

1139 CALLE CSN178 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

10,84 3 28,9 0,28 0,10 
Philips / V-SAW 100 HALOGENUROS METALICOS 

1141 CALLE CSN179 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

11,01 1 26,6 0,09 0,04 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 

1143 CALLE CSN180 Benito / Farol Villa 150 VSAP 4,84 0,1 31,3 0,02 0,00 

1144 CALLE CSN181 SimonLighting / BL2 100 HALOGENUROS METALICOS 10,93 0,5 78,4 0,05 0,01 

1145 CALLE CSN182 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,3 0,8 21,9 0,09 0,04 
Indalux / IVA1-VS 250 HALOGENUROS METALICOS 

1147 CALLE CSN184 (TR01) Philips / Alliance 150 VSAP 4,9 1,2 18,6 0,24 0,06 

1148 CALLE CSN184 (TR02) Philips / Alliance 150 VSAP 6,71 3,4 16,2 0,51 0,21 

1149 CALLE CSN185 SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 69,64 30,8 130 0,44 0,24 

1150 CALLE CSN185 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

69,64 30,8 130 0,44 0,24 
Lux May / Proyector Telec 125 VAPOR DE MERCURIO 

1161 CALLE CSN192 Philips / Mini 300 Led 32 LED 55,03 4,4 162,2 0,08 0,03 

1162 CALLE CSN193 Carandini / Junior 150 HALOGENUROS METALICOS 13,23 0,8 70,5 0,06 0,01 

1164 CALLE CSN194 
Leds C4 / GEA 55-9663-CA-37 9 LED 

7,11 1,4 32,9 0,20 0,04 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1165 CALLE CSN195 Santa y Cole / Universal 150 VSAP 40,23 4,6 76,6 0,11 0,06 

1166 CALLE CSN196 Coyba / Farol Fv 150 VSAP 11,23 8 15 0,71 0,53 

1192 CALLE CSN205 MAZDA / Estoril 150 HALOGENUROS METALICOS 6,25 0,1 45,4 0,02 0,00 

1200 CALLE CSN210 

Bega / 7800 75 FLUORESCENTE COMPACTA 

1,99 0,2 4 0,10 0,05 SimonLighting / BL2 100 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

1209 CALLE CSN214 Benito / Neovilla 150 VSAP 14,79 1,8 57,4 0,12 0,03 

1240 CALLE CSN301 (URB EL RODEO) (TR03) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,52 6 31,8 0,52 0,19 

1241 CALLE CSN302 (URB EL RODEO) (TR02) 
Benito / Farol Villa 100 VSAP 

0,27 0 2,6 0,00 0,00 
Benito / Farol Villa 100 VSAP 

1246 CALLE CSN312 (URB NUEVA ANDALUCIA VILLA MARINA) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 7,56 2,3 16 0,30 0,14 

1247 CALLE CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR03) (ROTONDA) Disano / Litio 1148 70 HALOGENUROS METALICOS 16,21 3 40,4 0,19 0,07 

1248 CALLE CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR03) (ROTONDA) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 16,21 3 40,4 0,19 0,07 

1249 CALLE CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR04) Philips / HSRP 151 150 VSAP 13,32 0,4 50,2 0,03 0,01 

1250 CALLE CSN319 (URB LOS GRANADOS) (TR01) Philips / HSRP 151 150 VSAP 21,73 4,7 35,6 0,22 0,13 

1251 CALLE CSN320 (URB LOS GRANADOS) (PUENTE) 

iGuzzini / Iway Cuadrado 35 HALOGENUROS METALICOS 

14,78 1,8 23,1 0,12 0,08 iGuzzini / Proyector Woody 70 HALOGENUROS METALICOS 

iGuzzini / Proyector Woody 70 HALOGENUROS METALICOS 

1253 CALLE CSN323 (URB LA ISLA) Philips / HSRP 151 150 VSAP 16,84 0,1 36,2 0,01 0,00 

1255 CALLE CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,37 0 25,8 0,00 0,00 

1256 CALLE CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,02 0,3 22,2 0,07 0,01 

1257 CALLE CSN366 (URB NUEVA ANDALUCIA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,5 0,2 33,6 0,04 0,01 

1258 CALLE CSN369 (URB NUEVA ANDALUCIA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,65 0,2 13,8 0,08 0,01 
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1259 CALLE CSN371 (URB NUEVA ANDALUCIA) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 5,58 0 32,8 0,00 0,00 

1260 CALLE CSN370 Indalux / IVA1-VS 250 VSAP 0,01 0 0,2 0,00 0,00 

1261 CALLE CSN370 (URB NUEVA ANDALUCIA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,31 0,1 40,2 0,04 0,00 

1263 CALLE CSN399 Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,31 0,5 10,5 0,22 0,05 

1265 CALLE CSN428 (URB LOS NARANJOS DE MARBELLA) (TR05) Carandini / QS-2L 250 VSAP 24,87 0,6 73,1 0,02 0,01 

1266 CALLE CSN432 (URB NUEVA ANDALUCI•A) (TR01) SimonLighting / AP1 LX 150 VSAP 20,57 0,1 119,7 0,00 0,00 

1267 CALLE CSN432 (URB NUEVA ANDALUCI•A) (TR03) SimonLighting / AP1 LX 250 VSAP 50,87 2,4 162,2 0,05 0,01 

1268 CALLE CSN433 (URB NUEVA ANDALUCI•A) Carandini / Jch 250 150 VSAP 71,4 32,6 110,2 0,46 0,30 

1271 CALLE CSN440 Indalux / IMR-2M2 250 VAPOR DE MERCURIO 3,87 0,6 15 0,16 0,04 

1273 CALLE CSN442 

SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 

9,7 5,6 13,8 0,58 0,41 SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 

Coyba / Farol Fv 125 VAPOR DE MERCURIO 

1277 CALLE CSN500 (TR01) (ROTONDA) Socelec / Teceo 36 LED 3,17 0,1 15,6 0,03 0,01 

1281 CALLE CSN704 (TR05) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

9,3 0,8 41,9 0,09 0,02 
SimonLighting / Heka 100 HALOGENUROS METALICOS 

1290 CALLE CSN871 (URB PUENTE ROMANO) (TR01) (PASEO MARITIMO) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

37,58 2,4 164,6 0,06 0,01 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1293 CALLE CSN873 (TR01) (ROTONDA) Carandini / Qs 10 250 VSAP 29,32 4,3 64,1 0,15 0,07 

1294 CALLE CSN874 (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) (TR02) Carandini / Estilo Led 79 LED 6,59 1,1 19,1 0,17 0,06 

1295 CALLE CSN874 (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) (TR02) Socelec / Teceo 55 LED 6,59 1,1 19,1 0,17 0,06 

1298 CALLE CSN882 (TR01) Carandini / Qs 10 125 VAPOR DE MERCURIO 30,66 12,2 66,7 0,40 0,18 

1300 CALLE CSN882 (TR02) (ROTONDA) 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

8,15 1,6 17,5 0,20 0,09 
Carandini / Qs 10 125 VAPOR DE MERCURIO 

1301 CALLE CUARZO Nordex / Astra 3 150 VSAP 7,93 0 62,1 0,00 0,00 

1302 CALLE CUARZO Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 7,93 0 62,1 0,00 0,00 

1303 CALLE CUARZO Carandini / PRA-404/D 250 VSAP 7,93 0 62,1 0,00 0,00 

1304 CALLE CUBA Benito / Farol Villa 150 VSAP 13,96 6,5 23,8 0,47 0,27 

1306 CALLE CUENCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

Philips / HSRP 151 250 VSAP 

21,26 1,5 72,3 0,07 0,02 Carandini / QS-2L 150 VSAP 

Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 

1309 CALLE D-2H (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Heka 100 HALOGENUROS METALICOS 22,45 0 193,4 0,00 0,00 

1310 CALLE D-2H (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Proyector Etna LX 400 HALOGENUROS METALICOS 22,45 0 193,4 0,00 0,00 

1311 CALLE D-5H (TR01) Socelec / Onix 2 250 HALOGENUROS METALICOS 35,24 11,4 58,2 0,32 0,20 

1312 CALLE D-5H (TR02) Socelec / Onix 2 150 HALOGENUROS METALICOS 20,09 6,3 39,9 0,31 0,16 

1313 CALLE D-7 F Atp / Pescador 150 VSAP 10,61 8 47 0,75 0,17 

1314 CALLE D-7G (TR01) 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,9 2,1 33,4 0,24 0,06 
SimonLighting / Zaniah MX 150 VSAP 

1316 CALLE D-7G (TR02) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

7,13 1,5 24,8 0,21 0,06 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Neovilla 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 
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1320 CALLE D-8B Benito / Neofernandina 150 VSAP 10,23 0,2 33,5 0,02 0,01 

1321 CALLE D-8Q1 Benito / Farol Villa 48 LED 35,2 4,3 95,4 0,12 0,05 

1322 CALLE DE ALBERTO VIDIELLA TUDORES (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

26,72 6,7 72,9 0,25 0,09 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 

1323 CALLE DE ALBERTO VIDIELLA TUDORES (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 26,72 6,7 72,9 0,25 0,09 

1332 CALLE DE ALVARO DE LA IGLESIA (TR02) 
SimonLighting / AP1 MX 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,28 0,5 38,6 0,05 0,01 
SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 

1335 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR01) DAE / Tronic 250 VSAP 7,68 5,8 10,5 0,76 0,55 

1336 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR02) DAE / Tronic 250 VSAP 6,34 2 13,7 0,32 0,15 

1337 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR04) (ROTONDA) DAE / Tronic 125 VAPOR DE MERCURIO 14,83 1,6 39,1 0,11 0,04 

1338 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR04) (ROTONDA) DAE / Tronic 250 VSAP 14,83 1,6 39,1 0,11 0,04 

1340 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR05) 
DAE / Tronic 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,76 8 28,1 0,54 0,28 
DAE / Tronic 250 VSAP 

1341 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR08) (ROTONDA) DAE / Tronic 150 HALOGENUROS METALICOS 17,24 4,6 51,6 0,27 0,09 

1342 CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR08) (ROTONDA) DAE / Tronic 250 VSAP 17,24 4,6 51,6 0,27 0,09 

1343 CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR01) Electro Solar / Proyector 30W 30 LED 10,75 0,3 39,5 0,03 0,01 

1344 CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR02) Electro Solar / Proyector 30W 30 LED 7,35 0,2 31,6 0,03 0,01 

1345 CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR03) Carandini / Proyector MIG-250 150 HALOGENUROS METALICOS 16,82 1,5 49,2 0,09 0,03 

1346 CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR03) Socelec / Proyector Radial 3 150 HALOGENUROS METALICOS 16,82 1,5 49,2 0,09 0,03 

1347 CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR04) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,79 0 36,8 0,00 0,00 

1349 CALLE DE CERVANTES (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 150 VSAP 8,24 0,1 30,2 0,01 0,00 

1350 CALLE DE CERVANTES (TR03) (ROTONDA) SimonLighting / AP-10 OS 150 VSAP 3,48 1,6 7,3 0,46 0,22 

1351 CALLE DE CERVANTES (TR04) SimonLighting / AP-10 OS 150 VSAP 21,55 1,6 65,2 0,07 0,02 

1352 CALLE DE CERVANTES (TR05) SimonLighting / AP-10 OS 150 VSAP 29,83 5,8 72,2 0,19 0,08 

1353 CALLE DE EDGAR NEVILLE (TR02) Iluca / Palma 100 HALOGENUROS METALICOS 1,15 0 28,6 0,00 0,00 

1354 CALLE DE EDGAR NEVILLE (TR03) Iluca / Palma 100 HALOGENUROS METALICOS 0,04 0 0,7 0,00 0,00 

1355 CALLE DE EDGAR NEVILLE (TR04) Iluca / Palma 100 VSAP 0,23 0 0,6 0,00 0,00 

1356 CALLE DE ENRIQUE GRANADOS (URB ARCOS ELVIRIA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 7,16 0,5 76 0,07 0,01 

1357 CALLE DE FRANKFURT (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,19 0,3 27,5 0,07 0,01 

1358 CALLE DE GABRIAL CELAYA (TR01) SimonLighting / AP-10 OS 100 HALOGENUROS METALICOS 7,11 1,4 31,4 0,20 0,04 

1359 CALLE DE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ (TR03) Socelec / Ampera Midi 27 LED 22,05 4 73,5 0,18 0,05 

1360 CALLE DE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ (TR04) Socelec / Ampera Midi 27 LED 21,65 1,7 65,8 0,08 0,03 

1361 CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR01) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 14,83 0,8 96,4 0,05 0,01 

1362 CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR02) Benito / Neofernandina 71 LED 14,38 5,5 34 0,38 0,16 

1363 CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR03) Benito / Neofernandina 71 LED 21,75 6,9 39,9 0,32 0,17 

1364 CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR04) Benito / Neofernandina 71 LED 9,49 1,9 35,4 0,20 0,05 

1365 CALLE DE IGNACIO ALDECOA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,03 0,1 15,5 0,02 0,01 

1366 CALLE DE IRIS 
Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 

2,5 0,4 15,8 0,16 0,03 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

1368 CALLE DE JESUS PUENTE DAE / Tronic 150 HALOGENUROS METALICOS 13,2 1,7 34,9 0,13 0,05 

1369 CALLE DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR01) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 5,86 0,1 43,9 0,02 0,00 
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1370 CALLE DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR02) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 3,56 0,3 12,8 0,08 0,02 

1371 CALLE DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 3,79 0,1 20,2 0,03 0,00 

1372 CALLE DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR04) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,71 0,6 31,5 0,09 0,02 

1373 CALLE DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR05) Benito / Farol Villa 150 VSAP 3,52 0,2 28,8 0,06 0,01 

1375 CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR01) 

SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 

7,45 1,1 29,3 0,15 0,04 
SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1379 CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR02) 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

23,58 0,9 76,8 0,04 0,01 
Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 

1380 CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR03) Carandini / Jch 250 150 VSAP 27,94 5,1 73,3 0,18 0,07 

1382 CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR04) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,09 1,1 67,7 0,10 0,02 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1383 CALLE DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR01) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 3,48 0,3 18,6 0,09 0,02 

1384 CALLE DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,02 0,7 32,1 0,12 0,02 

1385 CALLE DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR03) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 1,74 0,1 11,2 0,06 0,01 

1387 CALLE DE JOSE MARI•A PEMAN (TR01) 
SimonLighting / AP-10 OS 80 VAPOR DE MERCURIO 

15,72 0,3 55,3 0,02 0,01 
SimonLighting / AP-10 OS 100 HALOGENUROS METALICOS 

1389 CALLE DE JOSE MARI•A PEMAN (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 100 HALOGENUROS METALICOS 25,73 7,8 69,6 0,30 0,11 

1390 CALLE DE JOSE MARI•A PEMAN (TR03) 
SimonLighting / AP-10 OS 80 VAPOR DE MERCURIO 

8,19 0,7 27 0,09 0,03 
AYTO MARBELLA / FSN007 80 VAPOR DE MERCURIO 

1393 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR02) Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 27,33 14,5 42,3 0,53 0,34 

1394 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR04) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 10,07 0,1 25 0,01 0,00 

1395 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR05) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

15,04 0,2 64,5 0,01 0,00 
Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

1397 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR07) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 2,66 0,3 10,7 0,11 0,03 

1398 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR08) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 2,19 0,1 18,3 0,05 0,01 

1399 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR09) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 1,35 0,1 5,2 0,07 0,02 

1400 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR10) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 3,72 0,5 18,8 0,13 0,03 

1403 CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR01) SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 9,64 0,1 55,8 0,01 0,00 

1404 CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR02) SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 8,74 0,3 30,8 0,03 0,01 

1405 CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR03) Carandini / QS-2L 150 VSAP 5,4 0,2 20 0,04 0,01 

1406 CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR04) SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 10,46 0,4 57,1 0,04 0,01 

1407 CALLE DE LA PAZ (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 17,54 1,7 78,8 0,10 0,02 

1408 CALLE DE LA PAZ (TR01) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

17,54 1,7 78,8 0,10 0,02 SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1413 CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR01) Atp / Pescador 24 FLUORESCENTE COMPACTA 0,63 0 6,8 0,00 0,00 

1414 CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR02) Atp / Pescador 24 FLUORESCENTE COMPACTA 0,76 0 6,4 0,00 0,00 

1415 CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR03) Atp / Pescador 24 FLUORESCENTE COMPACTA 2,3 0 40,2 0,00 0,00 

1416 CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR04) Atp / Pescador 24 FLUORESCENTE COMPACTA 1,14 0 14,4 0,00 0,00 
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1417 CALLE DE LAS AMAPOLAS (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,91 0 13,9 0,00 0,00 

1418 CALLE DE LAS AMAPOLAS (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1,6 0 14,4 0,00 0,00 
Indalux / IVA1-VS 250 VSAP 

1420 CALLE DE LAS AMAPOLAS (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,17 0 26,8 0,00 0,00 

1421 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR01) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,97 0 8,9 0,00 0,00 

1422 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR02) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,93 0 16,5 0,00 0,00 

1423 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR04) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,6 0 20,1 0,00 0,00 

1424 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR05) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,53 0 20,1 0,00 0,00 

1425 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR06) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,14 0 16,1 0,00 0,00 

1426 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR07) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,63 0 9 0,00 0,00 

1427 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR08) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,49 0 11,1 0,00 0,00 

1428 CALLE DE LAS CAMELIAS (TR09) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 0,75 0 4,3 0,00 0,00 

1429 CALLE DE LAS GARDENAS (TR04) Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 2,17 0,1 13,4 0,05 0,01 

1430 CALLE DE LAS GARDENAS (TR05) Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 2,59 0,1 12,3 0,04 0,01 

1431 CALLE DE LAS GARDENAS (TR06) Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 2,66 0,1 12,3 0,04 0,01 

1432 CALLE DE LAS GARDENAS (TR07) (ROTONDA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 0,47 0 5,9 0,00 0,00 

1433 CALLE DE LAS TORRES (URB NUEVA ANDALUCI•A AIOHA) (TR07) Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 7,91 0 42,6 0,00 0,00 

1434 CALLE DE LINDA VISTA ALTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 11,89 3,2 36,1 0,27 0,09 

1435 CALLE DE LOPE DE VEGA (TR01) 
SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

12,55 0 59,8 0,00 0,00 
SimonLighting / Zaniah MX 250 VSAP 

1437 CALLE DE LOPE DE VEGA (TR02) SimonLighting / AP1 MX 250 VSAP 16,96 2,4 70,2 0,14 0,03 

1438 CALLE DE LOPE DE VEGA (TR02) Iluca / Palma 150 VSAP 16,96 2,4 70,2 0,14 0,03 

1438A CALLE DE LOPE DE VEGA (TR03) Iluca / Palma 150 VSAP 12,05 1,6 51,4 0,13 0,03 

1439 CALLE DE LOPE DE VEGA (TR04) SimonLighting / AP1 MX 250 VSAP 19,06 2,1 73,3 0,11 0,03 

1440 CALLE DE LOPE DE VEGA (TR04) SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 19,06 2,1 73,3 0,11 0,03 

1441 CALLE DE LUIS DE GONGORA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,04 0,3 7 0,15 0,04 

1442 CALLE DE LUIS DE GONGORA (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,45 0,4 6,3 0,16 0,06 

1443 CALLE DE LUIS DE GONGORA (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,16 0 49,8 0,00 0,00 

1445 CALLE DE LUIS MAZANTINI (TR01) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 11,8 0,3 36 0,03 0,01 

1446 CALLE DE LUIS MAZANTINI (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,37 0,2 11,4 0,08 0,02 

1447 CALLE DE MANUEL JIMENEZ CHICUELO Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,68 0,1 80,1 0,01 0,00 

1448 CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR01) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 4,06 0,3 17,3 0,07 0,02 

1449 CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR02) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 2,75 0 25 0,00 0,00 

1450 CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR03) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 2,43 0,1 20,5 0,04 0,00 

1451 CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR04) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 3,12 0,3 30 0,10 0,01 

1452 CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR01) 
SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

14,45 0,1 72,6 0,01 0,00 
SimonLighting / Zaniah MX 250 VSAP 

1454 CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR02) 
SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

9,54 0 72 0,00 0,00 
SimonLighting / Zaniah MX 250 VSAP 

1455 CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR02) SimonLighting / Hydra 150 VSAP 9,54 0 72 0,00 0,00 

1457 CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR03) SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 21,6 2,9 90,9 0,13 0,03 
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1458 CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR03) SimonLighting / Syrma AP-101 150 VSAP 21,6 2,9 90,9 0,13 0,03 

1460 CALLE DE MORATI•N (TR02) Benito / Neofernandina 71 LED 11,12 1,2 37,5 0,11 0,03 

1461 CALLE DE PI•O BAROJA 

SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

14,65 0,9 71,1 0,06 0,01 Socelec / Onix 2 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 

1465 CALLE DE QUEVEDO (TR01) 

- / - 150 - 

9,07 0,1 66,8 0,01 0,00 
SimonLighting / AP1 MX 150 VSAP 

Carandini / QS-2L 150 VSAP 

SimonLighting / Zaniah MX 250 VSAP 

1469 CALLE DE QUEVEDO (TR02) 

- / - 150 - 

16,32 0,3 72,9 0,02 0,00 

SimonLighting / AP1 MX 250 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 

SimonLighting / Zaniah MX 250 VSAP 

1473 CALLE DE QUEVEDO (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 11,74 2,8 30 0,24 0,09 

1474 CALLE DE QUEVEDO (TR03) SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 11,74 2,8 30 0,24 0,09 

1477 CALLE DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR01) 
Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 

1,67 0 9,5 0,00 0,00 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1478 CALLE DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 13,19 0,2 113,9 0,02 0,00 

1479 CALLE DE ROSALI•A DE CASTRO (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,97 0,7 10 0,24 0,07 

1480 CALLE DE ROSALI•A DE CASTRO (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 0,93 0,2 2,7 0,22 0,07 

1481 CALLE DE ROSALI•A DE CASTRO (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,07 0,3 3,6 0,28 0,08 

1482 CALLE DE RUBEN DARIO (TR01) Benito / Neovilla 150 VSAP 4,83 0,4 41,7 0,08 0,01 

1483 CALLE DE SAN JORGE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 9,07 1,1 23,3 0,12 0,05 

1484 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR01) Benito / Teknik 150 HALOGENUROS METALICOS 23,21 0,5 66,4 0,02 0,01 

1486 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR04) (ROTONDA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,28 0,5 9,5 0,22 0,05 

1487 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR05) SimonLighting / BL2 150 VSAP 2,16 0,2 9 0,09 0,02 

1488 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR06) Indalux / CMR 250 VAPOR DE MERCURIO 2,77 0,3 20 0,11 0,02 

1489 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR06) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 2,77 0,3 20 0,11 0,02 

1490 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR07) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 2,45 0,2 9,7 0,08 0,02 

1492 CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR08) Indalux / CMR 250 VAPOR DE MERCURIO 3,01 1,5 5,2 0,50 0,29 

1493 CALLE DE TORRENTE BALLESTER (TR01) SimonLighting / AP1 MX 250 VSAP 21,48 1,5 64,4 0,07 0,02 

1494 CALLE DE TORRENTE BALLESTER (TR01) SimonLighting / Syrma AP-101 250 VSAP 21,48 1,5 64,4 0,07 0,02 

1495 CALLE DE TORRENTE BALLESTER (TR02) 

SimonLighting / AP1 MX 250 VSAP 

17,1 1,2 87,2 0,07 0,01 Carandini / Jch 250 250 VSAP 

Socelec / Onix 2 250 VSAP 

1498 CALLE DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR01) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 1,04 0,2 7,1 0,19 0,03 

1499 CALLE DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) (TR02) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 2,35 0,7 4,9 0,30 0,14 

1502 CALLE DEL ALBA (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

11,53 2 37,4 0,17 0,05 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1503 CALLE DEL ALBA (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 11,53 2 37,4 0,17 0,05 
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1504 CALLE DEL CALIFA (TR01) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 17,69 1,6 50,9 0,09 0,03 

1505 CALLE DEL CALIFA (TR01) Secom / Ripa 250 HALOGENUROS METALICOS 17,69 1,6 50,9 0,09 0,03 

1506 CALLE DEL CALIFA (TR02) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 7,19 0,6 20,4 0,08 0,03 

1507 CALLE DEL CALIFA (TR03) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 13,53 3,1 50,6 0,23 0,06 

1510 CALLE DEL PILAR (SAN PEDRO ALCANTARA) 
Philips / HSRP 151 250 HALOGENUROS METALICOS 

19,71 2,1 49,6 0,11 0,04 
Benito / Proyector Laica 250 HALOGENUROS METALICOS 

1513 CALLE DEL PINO REAL SimonLighting / AP2 250 HALOGENUROS METALICOS 9,18 0,8 36,3 0,09 0,02 

1514 CALLE DEL POETA JOSE MARIA CANO Benito / Farol Villa 150 VSAP 9,82 3,23 39,81 0,33 0,08 

1514A CALLE DEL POETA JOSE MARIA CANO Benito / Farol Villa 150 VSAP 9,82 3,23 39,81 0,33 0,08 

1516 CALLE DEL RI•O VOLGA (TR04) (URB ALTOS DEL RODEO) Benito / Teknik 70 HALOGENUROS METALICOS 17,81 0 61,5 0,00 0,00 

1517 CALLE DEL ROSAL Benito / Farol Villa 150 VSAP 10,33 4,8 34,6 0,46 0,14 

1518 CALLE DEL TEMPORAL Philips / Alliance 150 VSAP 10,67 0,6 35,9 0,06 0,02 

1520 CALLE DEL VALLE (SAN PEDRO ALCANTARA) 

Iluca / Bagur 150 VSAP 

18,31 1 92,9 0,05 0,01 Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

1525 CALLE DIECINUEVE DE OCTUBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 VSAP 20,22 1,6 62 0,08 0,03 

1526 CALLE DIECINUEVE DE OCTUBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 18,36 3,9 37,2 0,21 0,10 

1527 CALLE DIEGO MENDEZ Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 13,59 1,5 30,3 0,11 0,05 

1529 CALLE DIEGO PINA MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) SimonLighting / Zaniah MX 150 VSAP 37,06 15,7 74,7 0,42 0,21 

1530 CALLE DIEGO PINA MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

23,19 5,1 63,8 0,22 0,08 
Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 

1533 CALLE DIEZ DE OÑATE (TR01) (URB LA MERCED) Carandini / Lat-22 150 VSAP 8,71 0,1 29,5 0,01 0,00 

1534 CALLE DIEZ DE OÑATE (TR03) (URB LA MERCED) Carandini / Lat-22 250 VSAP 15,36 0,2 28,7 0,01 0,01 

1536 CALLE DOCTOR CARLOS BUFALA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 15,05 0,2 70,4 0,01 0,00 

1537 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR01) 

Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,53 0,1 86,3 0,01 0,00 Philips / HSRP 482 150 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

1540 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR02) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 8,17 0 40,4 0,00 0,00 

1541 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR03) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 11,37 0 38,5 0,00 0,00 

1542 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR04) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 14,68 2,8 25,8 0,19 0,11 

1543 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR04) GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 14,68 2,8 25,8 0,19 0,11 

1546 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR05) 
Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 

11,09 0,2 41,1 0,02 0,00 
Indalux / CMR 150 VSAP 

1547 CALLE DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) (TR05) 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,09 0,2 41,1 0,02 0,00 
Carandini / PLZ-3000 36 FLUORESCENTE COMPACTA 

1549 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 11,62 0,2 47,9 0,02 0,00 

1550 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Carandini / QS-2L 150 VSAP 16,77 3,2 34,5 0,19 0,09 

1551 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Carandini / QS-2L 150 VSAP 19,49 2,1 47,2 0,11 0,04 

1552 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 6,35 1,8 23,7 0,28 0,08 

1553 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) Indalux / CMR 150 VSAP 36,95 6,1 85,3 0,17 0,07 

1554 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 36,95 6,1 85,3 0,17 0,07 
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Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1556 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 14,21 1,4 43,3 0,10 0,03 

1557 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR07) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 24,6 3,7 72 0,15 0,05 

1558 CALLE DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR08) Carandini / QS-2L 150 VSAP 15,21 4,6 32,3 0,30 0,14 

1560 CALLE DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Carandini / QS-2L 100 VSAP 10,64 2,4 37,3 0,23 0,06 

1562 CALLE DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Carandini / QS-2L 150 VSAP 25,83 1,7 70,2 0,07 0,02 

1564 CALLE DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

17,43 2,8 51,9 0,16 0,05 
Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 

1566 CALLE DOCTOR FLEMING (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 12,17 3,6 30 0,30 0,12 

1568 CALLE DOCTOR JESUS GALVEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Carandini / Jch 250 100 VSAP 

16,75 0,4 66,8 0,02 0,01 
Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 

1570 CALLE DOHA (TR01) SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 2,66 1,1 19 0,41 0,06 

1571 CALLE DOHA (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

2,66 1,1 19 0,41 0,06 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

1573 CALLE DOHA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,38 1,5 45,7 0,24 0,03 

1574 CALLE DOHA (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 4,16 1,3 23,4 0,31 0,06 

1575 CALLE DOHA (TR04) Benito / Farol Villa 150 VSAP 7,87 4,1 22,1 0,52 0,19 

1576 CALLE DON JOSE MOLINA (URB EL HIGUERAL) (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 12,94 0,1 83,3 0,01 0,00 

1577 CALLE DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 19,85 4,3 60 0,22 0,07 

1579 CALLE DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 19,85 4,3 60 0,22 0,07 

1582 CALLE DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

41,18 3,5 148,1 0,08 0,02 
SimonLighting / Zaniah MX 150 HALOGENUROS METALICOS 

1584 CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR01) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 19,3 1,1 77 0,06 0,01 

1585 CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR02) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 16,81 2,9 53,1 0,17 0,05 

1586 CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR03) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 7,45 1,4 29,9 0,19 0,05 

1587 CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR04) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 8,7 0,3 36,1 0,03 0,01 

1588 CALLE DUQUE DE OSUNA Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 6,03 0,5 15,2 0,08 0,03 

1589 CALLE ECUADOR Benito / Farol Villa 150 VSAP 23,39 12 47,7 0,51 0,25 

1590 CALLE EL AGUA (TR01) MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 31,87 16,1 58,6 0,51 0,27 

1593 CALLE EL ALGARROBO (URB EL MIRADOR) (TR01) 
Philips / Quebec 150 HALOGENUROS METALICOS 

13,43 0,1 77,5 0,01 0,00 
Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 

1596 CALLE EL ALMENDRO (URB EL MIRADOR) (TR02) Socelec / Aramis 150 HALOGENUROS METALICOS 37,28 0,8 #N/A 0,02 #N/A 

1597 CALLE EL ARQUILLO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

Carandini / Andina 150 VSAP 

12,86 1,9 31,2 0,15 0,06 
Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

Philips / Proyector M-SNF 300 150 HALOGENUROS METALICOS 

Gewiss / Titano 150 HALOGENUROS METALICOS 

1605 CALLE EL FARO Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 20,95 8,1 71,2 0,39 0,11 

1607 CALLE EL LIWI (LINDA VISTA ALTA) Philips / HSRP 482 150 VSAP 12,05 0,1 71,8 0,01 0,00 

1608 CALLE EL PIYAYO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) GE Lighting / MB-250 150 HALOGENUROS METALICOS 16,78 3,6 34 0,21 0,11 

1610 CALLE EL POZO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 19,24 9,1 26 0,47 0,35 

1611 CALLE ENCINA Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 20,52 3,4 40,4 0,17 0,08 
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1612 CALLE ENRIQUE DEL CASTILLO Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,5 4,3 23,67 0,37 0,18 

1614 CALLE ENRIQUE VIII SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 19,75 1,2 48,24 0,06 0,02 

1615 CALLE ENRIQUE VIII Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 19,75 1,2 48,24 0,06 0,02 

1616 CALLE ESCOLLERA Philips / Alliance 150 VSAP 18,17 0,6 41,1 0,03 0,01 

1617 CALLE ESCUELA 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

32,18 3,23 133,42 0,10 0,02 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

1620 CALLE ESPERANZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,6 0,6 47,7 0,09 0,01 

1621 CALLE ESTACION 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

32,55 5,38 124,82 0,17 0,04 AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Proyector Tempo 150 HALOGENUROS METALICOS 

1625 CALLE ESTEBANEZ CALDERON 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

4,53 0,7 33,1 0,15 0,02 
Benito / Vialia Evo 100 VSAP 

1626 CALLE ESTEBANEZ CALDERON 
Fejemar / Esferica Marbella 150 HALOGENUROS METALICOS 

4,53 0,7 33,1 0,15 0,02 
Carandini / SC-250 150 HALOGENUROS METALICOS 

1627 CALLE ESTEBANEZ CALDERON Carandini / SC-250 100 HALOGENUROS METALICOS 4,53 0,7 33,1 0,15 0,02 

1630 CALLE ESTEPONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Iluca / Bagur 150 VSAP 32,74 3,7 140,7 0,11 0,03 

1632 CALLE ESTEPONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Iluca / Bagur 150 HALOGENUROS METALICOS 27,16 2 196,5 0,07 0,01 

1634 CALLE ESTEPONA Philips / HSRP 151 150 VSAP 36,15 3,3 92,2 0,09 0,04 

1636 CALLE EUCALIPTOS (URB LINDA VISTA PLAYA) (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 19,42 1,1 108,2 0,06 0,01 

1637 CALLE EUCALIPTOS (URB LINDA VISTA PLAYA) (TR02) SimonLighting / Heka 150 VSAP 84,23 0,3 349,5 0,00 0,00 

1638 CALLE EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 250 VSAP 17,99 2,2 44,3 0,12 0,05 

1639 CALLE EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Regal 29,4 LED 17,99 2,2 44,3 0,12 0,05 

1640 CALLE EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Regal 29,4 LED 17,99 2,2 44,3 0,12 0,05 

1642 CALLE FANTASIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 7,36 0,4 52,4 0,05 0,01 

1643 CALLE FEDERICO GARCIA LORCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,6 0,7 21,9 0,09 0,03 
Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

1644 CALLE FEDERICO GARCIA LORCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,88 1,3 36,7 0,15 0,04 
Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 

1645 CALLE FELICIDAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 8,23 1 56,8 0,12 0,02 

1647 CALLE FELICIDAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
- / - 150 VSAP 

6,07 1,1 26,8 0,18 0,04 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

1648 CALLE FELIPE II Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 7,24 0,4 60 0,06 0,01 

1650 CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 6,42 1 24,5 0,16 0,04 

1653 CALLE FERNANDO MORENO ESPADA (PASEO MARITIMO) (NUEVA ANDALUCIA) Benito / Duna Horizon 70 VSAP 3,9 1,8 10,5 0,46 0,17 

1654 CALLE FERNANDO MORENO ESPADA (PASEO MARITIMO) (NUEVA ANDALUCIA) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

3,9 1,8 10,5 0,46 0,17 
Benito / Neofernandina 100 VSAP 

1659 CALLE FERNANDO VII (TR01) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 2,53 0 22,6 0,00 0,00 

1660 CALLE FERNANDO VII (TR02) Carandini / Estilo 250 HALOGENUROS METALICOS 10,39 0,5 56,8 0,05 0,01 

1661 CALLE FERNANDO VII (TR02) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 10,39 0,5 56,8 0,05 0,01 

1662 CALLE FERNANDO VII (TR02) Vilaplana / Globo Reflector 150 VSAP 10,39 0,5 56,8 0,05 0,01 

1663 CALLE FERNANDO VILLALON (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Disano / Proyector Litio 1148 150 HALOGENUROS METALICOS 9,37 0,1 74,9 0,01 0,00 
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1664 CALLE FERNANDO VILLALON (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Philips / SGP 340 PC 150 VSAP 9,37 0,1 74,9 0,01 0,00 

1665 CALLE FILIPINAS Benito / Farol Villa 150 VSAP 55,48 36,2 71 0,65 0,51 

1666 CALLE FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 7,71 0 54,4 0,00 0,00 

1667 CALLE FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Iluca / Palma 150 HALOGENUROS METALICOS 7,71 0 54,4 0,00 0,00 

1668 CALLE FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / PHR-404/D 150 HALOGENUROS METALICOS 7,71 0 54,4 0,00 0,00 

1669 CALLE FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / PHR-404/D 150 HALOGENUROS METALICOS 7,71 0 54,4 0,00 0,00 

1670 CALLE FORTALEZA (TR01) AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 5,78 1,08 16,14 0,19 0,07 

1671 CALLE FORTALEZA (TR02) AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 36,75 2,15 204,44 0,06 0,01 

1673 CALLE FRAGUA (TR01) 
Philips / HSRP 451 150 HALOGENUROS METALICOS 

16,36 0,1 56,4 0,01 0,00 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1674 CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 32,29 3,8 67,9 0,12 0,06 

1675 CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Carandini / Lat-22 250 VSAP 32,29 3,8 67,9 0,12 0,06 

1677 CALLE FRANCISCO GARCIA PARRA (TR01) 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

4,17 1,1 19,9 0,26 0,06 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

1678 CALLE FRANCISCO GARCIA PARRA (TR02) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 1,74 0,8 3,1 0,46 0,26 

1679 CALLE FRANCISCO GARCIA PARRA (TR02) Benito / Farol Villa 100 VSAP 1,74 0,8 3,1 0,46 0,26 

1680 CALLE FRANCISCO NORTE (TR01) Salvi / Venus 64 LED 46,58 23,7 70,3 0,51 0,34 

1681 CALLE FRANCISCO NORTE (TR02) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 20,21 1 73,2 0,05 0,01 

1682 CALLE FRANCISCO NORTE (TR03) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 9,19 2 37,2 0,22 0,05 

1684 CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR01) Socelec / Teceo 36 LED 17,41 0 56,2 0,00 0,00 

1686 CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR02) Socelec / Teceo 36 LED 14,78 0,6 52 0,04 0,01 

1687 CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR03) Socelec / Teceo 36 LED 13,73 0,2 43 0,01 0,00 

1688 CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR04) Socelec / Teceo 36 LED 8,75 0,6 28,6 0,07 0,02 

1690 CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

11,8 1,3 38,3 0,11 0,03 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1691 CALLE FRESA (POL IND) Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 24,87 4,5 67,3 0,18 0,07 

1692 CALLE FRANCISCO PEDRAZUELA Santa y Cole / Universal 150 HALOGENUROS METALICOS 12,99 2,22 26 0,17 0,09 

1695 CALLE FUENGIROLA (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

19,74 1,3 235 0,07 0,01 Philips / HSRP 483 150 VSAP 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1697 CALLE FUENGIROLA (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

11,56 6,3 26 0,54 0,24 
Secom / Regal 45,4 LED 

1698 CALLE FUENGIROLA (TR03) Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 11,56 6,3 26 0,54 0,24 

1699 CALLE FUENTE DEL ESPANTO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Zaniah LX 100 HALOGENUROS METALICOS 7,05 0,2 33,1 0,03 0,01 

1700 CALLE FUENTE DEL ESPANTO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Zaniah LX 150 HALOGENUROS METALICOS 7,05 0,2 33,1 0,03 0,01 

1701 CALLE FUENTE NUEVA (BULEVAR) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR10) SimonLighting / BL7 150 VSAP 5,52 2 15,19 0,36 0,13 

1705 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

SimonLighting / Syrma AP-101 150 VSAP 

28,54 4,6 78,1 0,16 0,06 SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

1707 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

21,16 1 87,3 0,05 0,01 
Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 
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Philips / Malaga 150 HALOGENUROS METALICOS 

Iluca / Palma 150 HALOGENUROS METALICOS 

1713 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 

Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,8 0,8 64,7 0,05 0,01 

Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

GE Lighting / M-250A 150 VSAP 

Iluca / Palma 150 HALOGENUROS METALICOS 

Iluca / Palma 150 VSAP 

1717 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,93 0,8 26,9 0,13 0,03 

1718 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 3,61 0,5 28,2 0,14 0,02 

1719 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR07) 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

4,24 0,5 17,2 0,12 0,03 Benito / Neovilla 150 VSAP 

Carandini / Jch 250 150 VSAP 

1723 CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR09) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

16,76 2,7 62,2 0,16 0,04 
Socelec / Teceo 27 LED 

1725 CALLE FUERTE (TR01) 

Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,73 1,6 42,1 0,16 0,04 

Carandini / PHR-404/D 150 HALOGENUROS METALICOS 

Nordex / Proyector Azar 125 VAPOR DE MERCURIO 

Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / PHR-404/D 125 VAPOR DE MERCURIO 

Nordex / Proyector Azar 100 HALOGENUROS METALICOS 

Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 

1736 CALLE GABRIEL LIMA (ROTONDA) Carandini / Jch 250 250 VSAP 7,57 0,4 40 0,05 0,01 

1737 CALLE GALICIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 37,21 4,1 96,1 0,11 0,04 

1739 CALLE GALVESTON (TR01) 
Indalux / CMR 250 VSAP 

8,32 2,7 17,7 0,32 0,15 
Socelec / DM-2 250 VSAP 

1740 CALLE GALVESTON (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,66 1,6 13,5 0,28 0,12 

1741 CALLE GARCIA MORATO Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 42,24 19 94 0,45 0,20 

1744 CALLE GLORIA 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

93,5 10,76 158,17 0,12 0,07 Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

1748 CALLE GOLETA 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

18,84 0,4 304,6 0,02 0,00 Coyba / Globo Ler 150 VSAP 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

1752 CALLE GORRION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

15 1,2 45,2 0,08 0,03 
SimonLighting / Proyector PR12 150 HALOGENUROS METALICOS 

1755 CALLE GRAN CAPITAN Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 8,79 0,5 42,9 0,06 0,01 

1756 CALLE GRAN CAPITAN Indalux / Viana IVC 150 HALOGENUROS METALICOS 8,79 0,5 42,9 0,06 0,01 

1757 CALLE GRANADA 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

36,94 6,5 80,5 0,18 0,08 
Bjc / Romantica 150 VSAP 

1759 CALLE GRANADO Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 6,81 0 28,1 0,00 0,00 
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1762 CALLE GRANITO (POL IND) 

Nordex / Astra 3 250 VSAP 

17,58 0 93,7 0,00 0,00 Carandini / Lat-22 250 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1764 CALLE GREGORIO MARAÑON (TR02) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,95 5,1 52,1 0,47 0,10 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1766 CALLE GREGORIO MARAÑON (TR03) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,24 0,9 24,5 0,11 0,04 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1768 CALLE GREGORIO MARAÑON (TR04) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,53 2 22 0,31 0,09 

1769 CALLE GUADACORTE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 8,66 0 46,6 0,00 0,00 

1770 CALLE GUADACORTE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Socelec / Teceo 63 LED 8,66 0 46,6 0,00 0,00 

1771 CALLE GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Indalux / CMR 250 VSAP 

19,14 1,3 100,5 0,07 0,01 Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / HF-220 72 FLUORESCENTE 

1773 CALLE GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 VSAP 22,95 13,3 43,2 0,58 0,31 

1774 CALLE GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 150 VSAP 11,26 1,2 38,1 0,11 0,03 

1777 CALLE GUADALETE (TR01) Socelec / Kio 150 HALOGENUROS METALICOS 2,25 0,3 5,7 0,13 0,05 

1779 CALLE GUADALETE (TR09) Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 4,24 1,8 10,1 0,42 0,18 

1780 CALLE GUADALETE (TR09) Socelec / Kio 150 HALOGENUROS METALICOS 4,24 1,8 10,1 0,42 0,18 

1781 CALLE GUADALETE (TR09) Socelec / Kio 150 HALOGENUROS METALICOS 4,24 1,8 10,1 0,42 0,18 

1783 CALLE GUADALETE 

Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 

3,7 0,3 16,7 0,08 0,02 Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 

Socelec / Kio 150 HALOGENUROS METALICOS 

1786 CALLE GUADALPIN NORTE 
Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 

14,51 1,6 57,7 0,11 0,03 
Socelec / Saturno 3S 100 HALOGENUROS METALICOS 

1788 CALLE GUADALQUIVIR (TR01) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 6,12 0,2 23,8 0,03 0,01 

1789 CALLE GUADALQUIVIR (TR02) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 2,6 0,2 13,1 0,08 0,02 

1790 CALLE GUADALQUIVIR (TR03) Coyba / Farol Fva 150 VSAP 4,44 1,3 11,6 0,29 0,11 

1791 CALLE GUADALQUIVIR (TR04) Coyba / Farol Fva 150 VSAP 2,52 1,5 3,6 0,60 0,42 

1794 CALLE GUATEMALA Benito / Farol Villa 150 VSAP 29,24 17,5 40 0,60 0,44 

1796 CALLE HAZA DEL MESON 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

24,94 10,3 86,2 0,41 0,12 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

1798 CALLE HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 43,37 7,3 82,2 0,17 0,09 

1799 CALLE HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 39,24 15,3 80,3 0,39 0,19 

1801 CALLE HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) 
Benito / Duna Horizon 100 VSAP 

30,19 3,1 67,5 0,10 0,05 
Benito / Duna Horizon 250 VSAP 

1802 CALLE HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Philips / eW Profile Powercore 5,5 LED 30,19 3,1 67,5 0,10 0,05 

1804 CALLE HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Gilma / Proyector Piqueta 16 Halógena 30,19 3,1 67,5 0,10 0,05 

1807 CALLE HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

29,13 1,9 91 0,07 0,02 
GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 

1809 CALLE HERMANOS BELON LIMA (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 21,94 4,6 60,2 0,21 0,08 

1811 CALLE HERMANOS BELON LIMA (TR02) Coyba / Globo Ler 150 HALOGENUROS METALICOS 10,82 0,1 54 0,01 0,00 
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1812 CALLE HERMANOS BELON LIMA (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 10,82 0,1 54 0,01 0,00 

1813 CALLE HERMANOS MAYEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Socelec / Teceo 28 LED 33,98 1,6 93 0,05 0,02 

1814 CALLE HERMANOS MAYEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 2,12 0 10,5 0,00 0,00 

1816 CALLE HERMANOS SALOM (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 8,51 3,6 27,3 0,42 0,13 

1817 CALLE HERMANOS SALOM (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,6 2,1 18,1 0,32 0,12 

1818 CALLE HERNAN CORTES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 18,74 3 39,9 0,16 0,08 

1819 CALLE HERNAN CORTES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Coyba / Farol Fvap 150 HALOGENUROS METALICOS 18,74 3 39,9 0,16 0,08 

1820 CALLE HIERRO (TR01) Nordex / Astra 3 150 VSAP 10,25 0,7 32,7 0,07 0,02 

1821 CALLE HIERRO (TR02) Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 10,72 4 21,1 0,37 0,19 

1822 CALLE HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 2,9 2,1 3,7 0,72 0,57 

1823 CALLE HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 22 1,1 62,8 0,05 0,02 

1825 CALLE HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR03) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

22,36 0,3 77,2 0,01 0,00 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1827 CALLE HOSPITAL BAZAN 

Coyba / Farol Fv 150 VSAP 

24,11 13,99 37,66 0,58 0,37 Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

1829 CALLE HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 26,28 12,9 63,6 0,49 0,20 

1830 CALLE HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 26,28 12,9 63,6 0,49 0,20 

1833 CALLE HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 41,04 2,2 106,2 0,05 0,02 

1835 CALLE HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 41,04 2,2 106,2 0,05 0,02 

1837 CALLE HUELVA Benito / Farol Villa 150 VSAP 38,92 3,8 170,9 0,10 0,02 

1838 CALLE HUELVA Benito / Farol Villa 150 VSAP 38,92 3,8 170,9 0,10 0,02 

1839 CALLE HUERTA CHICA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 26,45 6,3 71,7 0,24 0,09 

1841 CALLE HUERTA CHICA (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 9,67 5,1 27,3 0,53 0,19 

1842 CALLE HUERTA CHICA (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 12,56 4,9 29,2 0,39 0,17 

1843 CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 125 VAPOR DE MERCURIO 12,38 8 19,2 0,65 0,42 

1844 CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR02) Carandini / Descatalogada Tipo 2 150 HALOGENUROS METALICOS 2,89 1,3 6,9 0,45 0,19 

1845 CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR02) AYTO MARBELLA / FSN003 150 VSAP 2,89 1,3 6,9 0,45 0,19 

1846 CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR03) MAZDA / Estoril 250 VAPOR DE MERCURIO 5,34 1,5 14,3 0,28 0,10 

1847 CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR03) Carandini / SC-250 150 VSAP 5,34 1,5 14,3 0,28 0,10 

1848 CALLE HUERTO PORRAL Benito / Farol Villa 150 VSAP 42,38 15 98 0,35 0,15 

1849 CALLE HUMANIDAD (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 5,54 0,1 30,2 0,02 0,00 

1850 CALLE HUMANIDAD (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,7 1,1 16,6 0,30 0,07 

1853 CALLE IGUALADA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 11,2 0,1 72,4 0,01 0,00 

1855 CALLE ILUSION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 15,13 2,5 80,5 0,17 0,03 

1856 CALLE ILUSION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 10,88 2 63,8 0,18 0,03 

1858 CALLE ISAAC PERAL (TR01) Carandini / Jch 250 150 VSAP 8,54 0 190,2 0,00 0,00 

1859 CALLE ISAAC PERAL (TR02) Atp / Pescador 150 VSAP 8,67 3,5 51,3 0,40 0,07 

1860 CALLE ISABEL II Socelec / DM-2 150 VSAP 13,57 1,7 44,3 0,13 0,04 

1861 CALLE ISTAN Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 30,02 0,43 161,4 0,01 0,00 

1862 CALLE ITALIA (URB BELLE EPOQUE) SimonLighting / AP-10 OS 85 FLUORESCENTE COMPACTA 5,05 0,1 47,1 0,02 0,00 
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1863 CALLE ITALIA (URB BELLE EPOQUE) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 5,05 0,1 47,1 0,02 0,00 

1865 CALLE JABEGA 
Atp / Globo A 150 VSAP 

44,28 6,5 190,5 0,15 0,03 
Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

1866 CALLE JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR01) Salvi / Basic 150 HALOGENUROS METALICOS 1,87 0,2 6,6 0,11 0,03 

1868 CALLE JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR02) (ROTONDA) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 5,73 3,8 7,9 0,66 0,48 

1869 CALLE JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR03) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 6,48 0,3 15 0,05 0,02 

1870 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,01 0,6 20,7 0,10 0,03 

1871 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,08 0,6 14,2 0,15 0,04 

1872 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR03) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,71 0,2 23,4 0,04 0,01 

1873 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR04) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 7,44 3,7 11,1 0,50 0,33 

1874 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR05) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 5,51 0,7 24,3 0,13 0,03 

1876 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR06) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,24 0,7 38,7 0,06 0,02 

1878 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR07) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 9,06 0,8 40,8 0,09 0,02 

1879 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR08) (ROTONDA) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,68 4,4 15,6 0,51 0,28 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1881 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR09) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,55 4,5 42,9 0,31 0,10 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1883 CALLE JACINTO BENAVENTE (TR10) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

15,6 2,1 51,8 0,13 0,04 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1886 CALLE JAEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 32,81 4 92,3 0,12 0,04 

1887 CALLE JAEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 32,81 4 92,3 0,12 0,04 

1888 CALLE JAEN Benito / Farol Villa 150 VSAP 11,66 2,3 57,4 0,20 0,04 

1889 CALLE JAIME I (TR01) (URB BUENA VISTA) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 2,47 0,3 8,8 0,12 0,03 

1890 CALLE JAIME I (TR02) (URB BUENA VISTA) Coyba / Farol Fva 150 VSAP 15,78 1 46,6 0,06 0,02 

1892 CALLE JARDIN ANDALUZ (TR06) Indalux / CMR 250 VSAP 1,19 0,1 4,3 0,08 0,02 

1897 CALLE JARDIN ANDALUZ (TR24) (PASEO MARITIMO) Coyba / Farol Fp-Ff 150 VSAP 21,47 1 136 0,05 0,01 

1898 CALLE JARDIN ANDALUZ (TR24) (PASEO MARITIMO) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 21,47 1 136 0,05 0,01 

1899 CALLE JAVIER ARRAIZA (TR01) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

25,23 4,3 52,1 0,17 0,08 
Indalux / IVA1-VS 250 VSAP 

1900 CALLE JAVIER ARRAIZA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 19,51 6,1 31,6 0,31 0,19 

1901 CALLE JAVIER ARRAIZA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 19,51 6,1 31,6 0,31 0,19 

1906 CALLE JAVIER ARRAIZA (TR05) Socelec / Furyo 150 HALOGENUROS METALICOS 41,64 16,9 79,9 0,41 0,21 

1906 CALLE JAVIER ARRAIZA (TR05) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 41,64 16,9 79,9 0,41 0,21 

1907 CALLE JEDDAH (TR01) (ROTONDA) 
Socelec / DM-2 250 VSAP 

5,06 1,6 13,9 0,32 0,12 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1909 CALLE JEDDAH (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 250 VSAP 2,08 0,7 15 0,34 0,05 

1910 CALLE JEDDAH (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,08 0,7 15 0,34 0,05 

1911 CALLE JEDDAH (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 2,08 0,7 15 0,34 0,05 

1917 CALLE JEREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Indalux / CMR 150 VSAP 

5,71 2 29,4 0,35 0,07 Indalux / CMR 250 VAPOR DE MERCURIO 

Philips / HSRP 151 250 VSAP 
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Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / HSRP 151 150 VSAP 

1921 CALLE JERONIMO TORQUEMADA GARCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) GE Lighting / MB-250 250 VSAP 17,31 4,6 35,6 0,27 0,13 

1922 CALLE CSN130 

Philips / Proyector Tempo 70 HALOGENUROS METALICOS 

13,58 0,5 49,9 0,04 0,01 Philips / Proyector Tempo 100 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Proyector Tempo 100 HALOGENUROS METALICOS 

1923 CALLE JERONIMO TORQUEMADA GARCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Philips / Proyector Tempo 250 HALOGENUROS METALICOS 17,31 4,6 35,6 0,27 0,13 

1924 CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) GE Lighting / M-250A 150 VSAP 20,63 11,1 36,9 0,54 0,30 

1925 CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 18,21 1,4 45,6 0,08 0,03 

1926 CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 18,21 1,4 45,6 0,08 0,03 

1930 CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) 

- / - 150 HALOGENUROS METALICOS 

5,95 0 55,3 0,00 0,00 Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 

1933 CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 
- / - 150 HALOGENUROS METALICOS 

3,15 0 25,7 0,00 0,00 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

1935 CALLE JOSE CHACON Indalux / CMR 150 VSAP 16,29 1,1 54,5 0,07 0,02 

1936 CALLE JOSE CHACON Benito / Farol Villa 150 VSAP 16,29 1,1 54,5 0,07 0,02 

1937 CALLE JOSE CHACON Benito / Farol Villa 150 VSAP 16,29 1,1 54,5 0,07 0,02 

1938 CALLE JOSE CHACON Carandini / Lat-22 150 VSAP 16,29 1,1 54,5 0,07 0,02 

1941 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR01) 
Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 

13,51 0,1 56,9 0,01 0,00 
Iluca / Palma 150 VSAP 

1942 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 8,71 0,5 44,9 0,06 0,01 

1943 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR02) Iluca / Palma 150 HALOGENUROS METALICOS 8,71 0,5 44,9 0,06 0,01 

1944 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR03) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

6,91 0,9 29,6 0,13 0,03 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

1947 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR05) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 20,06 0,6 140,8 0,03 0,00 

1948 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR06) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 16,35 0,5 67,7 0,03 0,01 

1949 CALLE JOSE ECHEGARAY (TR06) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 16,35 0,5 67,7 0,03 0,01 

1950 CALLE JOSE ITURBI (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 23,42 0,6 57,7 0,03 0,01 

1952 CALLE JOSE ITURBI (TR02) 
MAZDA / Estoril 250 VSAP 

9,01 1,1 35,3 0,12 0,03 
Carandini / Jch 250 250 HALOGENUROS METALICOS 

1954 CALLE JOSE ITURBI (TR02) 

- / - 150 - 

9,01 1,1 35,3 0,12 0,03 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

Benito / Neofernandina 150 VSAP 

1958 CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR01) Secom / Ripa 150 HALOGENUROS METALICOS 22,17 1,2 92,8 0,05 0,01 

1959 CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR02) Secom / Ripa 150 HALOGENUROS METALICOS 16,06 1,5 38,3 0,09 0,04 

1960 CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR03) Carandini / Estilo 150 HALOGENUROS METALICOS 10,53 0,4 63,7 0,04 0,01 

1962 CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR04) Carandini / Str 404 150 HALOGENUROS METALICOS 4,18 0,2 18,3 0,05 0,01 

1964 CALLE JOSE MELIA (TR03) (ROTONDA) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

17,04 1,3 62,6 0,08 0,02 
Socelec / Teceo 55 LED 
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1966 CALLE JOSE MELIA (TR04) 
Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,29 0,9 49,3 0,11 0,02 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

1968 CALLE JOSE RAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Iluca / Bagur 150 HALOGENUROS METALICOS 

20,9 0,7 187,2 0,03 0,00 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

1971 CALLE JOSE TINEO GIL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (ROTONDA) Lanzini / Raggio 2 250 VSAP 24,42 7,2 36,2 0,29 0,20 

1972 CALLE JUAN ALAMEDA (TR01) Carandini / Junior 150 HALOGENUROS METALICOS 13,66 1,8 78,5 0,13 0,02 

1973 CALLE JUAN ALAMEDA (TR02) 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

13,43 0,7 57,6 0,05 0,01 
Carandini / Junior 150 HALOGENUROS METALICOS 

1975 CALLE JUAN ALAMEDA (TR03) 
Carandini / Junior 100 HALOGENUROS METALICOS 

16,84 0,4 100,7 0,02 0,00 
Benito / Vialia Lira 100 HALOGENUROS METALICOS 

1977 CALLE JUAN ALAMEDA (TR03) Benito / Proyector Laica 150 HALOGENUROS METALICOS 16,84 0,4 100,7 0,02 0,00 

1979 CALLE JUAN BREVA (TR01) 

SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

15,68 2,2 45,3 0,14 0,05 SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

1982 CALLE JUAN BREVA (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 10,89 3,5 19 0,32 0,18 

1983 CALLE JUAN BREVA (TR02) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 10,89 3,5 19 0,32 0,18 

1984 CALLE JUAN BREVA (TR03) SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 11,98 3,9 36,5 0,33 0,11 

1985 CALLE JUAN BREVA (TR03) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 11,98 3,9 36,5 0,33 0,11 

1987 CALLE JUAN DE LA CIERVA (TR01) Iluca / Palma 250 HALOGENUROS METALICOS 6,06 0,4 26,8 0,07 0,01 

1988 CALLE JUAN DE LA COSA Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,65 0,8 31,3 0,12 0,03 

1990 CALLE JUAN DE QUIJADA (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 17,49 4,1 28,8 0,23 0,14 

1991 CALLE JUAN DE QUIJADA (TR03) Carandini / Lat-22 150 VSAP 5,99 2,1 20 0,35 0,11 

1992 CALLE JUAN FORTUNY (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Indalux / CMR 250 VSAP 

23,1 0,8 79 0,03 0,01 
Indalux / CMR 250 VSAP 

1997 CALLE JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Philips / HSRP 151 250 VSAP 11,44 2,6 25,3 0,23 0,10 

1998 CALLE JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,29 0,8 15,3 0,24 0,05 

1999 CALLE JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,98 0,2 19 0,10 0,01 

2001 CALLE JUAN MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) SimonLighting / Syrma AP-101 150 VSAP 47,66 9,2 133,6 0,19 0,07 

2002 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Secom / Regal 29,4 LED 12,12 2 34,1 0,17 0,06 

2003 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Secom / Regal 29,4 LED 12,12 2 34,1 0,17 0,06 

2004 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Secom / Monar 34 LED 11,61 1,8 34,9 0,16 0,05 

2006 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Secom / Monar 34 LED 21,78 3,5 37,4 0,16 0,09 

2009 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR01) 
GE Lighting / D550 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,42 1,1 32,7 0,13 0,03 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2010 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 19,65 0 43,6 0,00 0,00 

2013 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR04) Carandini / Lat-22 150 VSAP 36,82 8,2 97,5 0,22 0,08 

2014 CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR05) GE Lighting / M-250A 150 VSAP 16,79 6,8 42,4 0,41 0,16 

2016 CALLE JUAN ROMERO Salvi / Venus 150 HALOGENUROS METALICOS 15,48 2,5 46,5 0,16 0,05 

2020 CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,24 2,1 28,1 0,19 0,07 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

2022 CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO Carandini / HF-220 72 FLUORESCENTE 11,24 2,1 28,1 0,19 0,07 
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2024 CALLE JUAN XXIII Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 7,93 1,1 25,6 0,14 0,04 

2026 CALLE JUANAR (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 18,34 6 41 0,33 0,15 

2027 CALLE JUANAR (TR02) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 18,34 6 41 0,33 0,15 

2028 CALLE JUANAR (TR03) SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 6,75 1,3 33 0,19 0,04 

2029 CALLE JUANAR (TR03) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 6,75 1,3 33 0,19 0,04 

2030 CALLE JUANAR (TR05) SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 7,92 0,9 32,2 0,11 0,03 

2031 CALLE JUANAR (TR05) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 7,92 0,9 32,2 0,11 0,03 

2032 CALLE JUANAR (TR05) Benito / Farol Villa 150 VSAP 7,92 0,9 32,2 0,11 0,03 

2033 CALLE JUANAR (TR05) Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 7,92 0,9 32,2 0,11 0,03 

2034 CALLE JULIO ROMERO DE TORRES (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 10,36 1,7 28,6 0,16 0,06 

2035 CALLE JULIO ROMERO DE TORRES (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,36 1,6 55,2 0,11 0,03 

2036 CALLE JUPITER Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 11,88 4,6 22,6 0,39 0,20 

2038 CALLE LA BISCUTA Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 21,67 2,3 108,5 0,11 0,02 

2039 CALLE LA CANTERA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 12,87 3 29,4 0,23 0,10 

2040 CALLE LA CANTERA (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 21,67 2,5 73,6 0,12 0,03 

2041 CALLE LA CANTERA (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 13,04 0,9 64,8 0,07 0,01 

2042 CALLE LA CANTERA (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 13,04 0,9 64,8 0,07 0,01 

2044 CALLE LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) (ROTONDA) Philips / Quebec 100 VSAP 16,12 8,3 26 0,51 0,32 

2045 CALLE LA CHUMBERA (RESID LOS MONTOROS) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 13,13 0,8 55,1 0,06 0,01 

2046 CALLE LA CONCHA (TR02) (ROTONDA) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 55,18 4,2 99,3 0,08 0,04 

2047 CALLE LA CONCHA (TR02) (ROTONDA) Threeline Technology / PR10W 10 LED 55,18 4,2 99,3 0,08 0,04 

2049 CALLE LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 8,53 1,4 35,4 0,16 0,04 

2050 CALLE LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,3 0,1 113,8 0,01 0,00 

2053 CALLE LA MORENA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,12 0,6 45,7 0,10 0,01 

2054 CALLE LA MORENA (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 20,11 2,9 62,5 0,14 0,05 

2056 CALLE LA MORENA (TR03) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 18,25 14,4 22,1 0,79 0,65 

2061 CALLE LA PARRA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 7,85 0 33,9 0,00 0,00 

2062 CALLE LA PIMIENTA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) Philips / Quebec 100 HALOGENUROS METALICOS 9,45 0,7 53,9 0,07 0,01 

2063 CALLE LA PIMIENTA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) Socelec / Saturno 3S 100 HALOGENUROS METALICOS 9,45 0,7 53,9 0,07 0,01 

2064 CALLE LA PIMIENTA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 6,34 1,3 25,3 0,21 0,05 

2065 CALLE LA PIMIENTA (TR03) (RESID LOS MONTOROS) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 16,49 7 32,5 0,42 0,22 

2066 CALLE LA RETAMA (TR01) (URB EL MIRADOR) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 4,4 0,4 26,2 0,09 0,02 

2069 CALLE LA VIRGINIA (TR04) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 17,96 2,3 52,1 0,13 0,04 

2072 CALLE LA VIRGINIA (TR06) 
Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,57 0,5 51,9 0,04 0,01 
Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 

2073 CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Philips / HSRP 151 250 VSAP 17,01 2,8 87,9 0,16 0,03 

2075 CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 11,93 2,8 37,8 0,23 0,07 

2076 CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Philips / HSRP 151 250 VSAP 11,93 2,8 37,8 0,23 0,07 

2077 CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 11,93 2,8 37,8 0,23 0,07 

2079 CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 15,66 9,8 32,4 0,63 0,30 

2080 CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 15,04 1,6 52,8 0,11 0,03 
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2081 CALLE LARA PERELLO Salvi / Walk 56 LED 9,63 1,7 28,8 0,18 0,06 

2083 CALLE LAS ACACIAS 
Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 

2,94 0,1 34,2 0,03 0,00 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

2085 CALLE LAS ALONDRAS (SALTO DEL AGUA) Mazda / Estoril 100 HALOGENUROS METALICOS 2,8 2,3 3,3 0,82 0,70 

2087 CALLE LAS AZALEAS Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 2,62 0 26,5 0,00 0,00 

2088 CALLE LAS AZUCENAS Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 2,15 0 27,6 0,00 0,00 

2092 CALLE LAS CIGUENAS (SALTO DEL AGUA) Benito / Farol Villa 100 VSAP 7,75 6 9,5 0,77 0,63 

2093 CALLE LAS DALIAS (TR01) AYTO MARBELLA / FSN002 100 HALOGENUROS METALICOS 7,51 1 26 0,13 0,04 

2094 CALLE LAS DALIAS (TR02) AYTO MARBELLA / FSN002 80 VAPOR DE MERCURIO 2,78 0,6 14,8 0,22 0,04 

2095 CALLE LAS DALIAS (TR03) AYTO MARBELLA / FSN002 100 HALOGENUROS METALICOS 3,19 0,6 10,5 0,19 0,06 

2096 CALLE LAS FLORES (TR01) Benito / Neovilla 150 VSAP 11,01 1,7 25,1 0,15 0,07 

2097 CALLE LAS FLORES (TR02) Benito / Neovilla 150 VSAP 11,03 2,9 22,7 0,26 0,13 

2098 CALLE LAS FLORES (TR03) Benito / Neovilla 150 VSAP 6,3 2,5 9,8 0,40 0,26 

2099 CALLE LAS FLORES (TR04) Benito / Neovilla 150 VSAP 7,21 2 18,7 0,28 0,11 

2100 CALLE LAS FLORES (TR05) Benito / Farol Villa 150 VSAP 12,7 5,5 18,1 0,43 0,30 

2101 CALLE LAS FLORES Carandini / Lat-22 150 VSAP 10,62 0,7 23,5 0,07 0,03 

2104 CALLE LAS HORTENSIAS (TR01) Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 0,51 0 4,5 0,00 0,00 

2105 CALLE LAS HORTENSIAS (TR02) Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 1,78 0 37,7 0,00 0,00 

2106 CALLE LAS MAGNOLIAS (TR01) 
Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 

6,26 0,1 32,6 0,02 0,00 
Coyba / Farol Fv 100 HALOGENUROS METALICOS 

2108 CALLE LAS MALVAS Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,21 0,3 40,9 0,09 0,01 

2110 CALLE LAS MARGARITAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,05 5 44 0,36 0,11 

2111 CALLE LAS MEANDRAS (SALTO DEL AGUA) Mazda / Estoril 100 HALOGENUROS METALICOS 4,66 0 57,2 0,00 0,00 

2113 CALLE LAS MEANDRAS (SALTO DEL AGUA) 
Benito / Farol Fernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 

4,66 0 57,2 0,00 0,00 
Benito / Farol Villa 100 VSAP 

2117 CALLE LAS YEDRAS (TR01) Fejemar / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,39 0,2 5,1 0,14 0,04 

2118 CALLE LAS YUCAS SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 43,69 0 176,5 0,00 0,00 

2119 CALLE LEGANITOS (TR01) Indalux / CMR 150 VSAP 14,58 1 68,2 0,07 0,01 

2120 CALLE LEGANITOS (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 14,58 1 68,2 0,07 0,01 

2123 PLAZA LEGANITOS (TR02) 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

29,13 1,9 107 0,07 0,02 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2125 CALLE LEON (RESID LOS MONTOROS) Socelec / Saturno 3S 100 HALOGENUROS METALICOS 55,02 5,2 189,7 0,09 0,03 

2127 CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 8,01 0,4 35,2 0,05 0,01 

2133 CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

8,01 0,4 35,2 0,05 0,01 

Benito / Neofernandina 150 VSAP 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

Philips / HSRP 151 250 VSAP 

Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / QS-2L 150 VSAP 
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Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

2135 CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) 
Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 

8,58 0,2 36,1 0,02 0,01 
SimonLighting / Zaniah MX 150 VSAP 

2137 CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) 
SimonLighting / AP-5 150 VSAP 

18,64 1,3 58,3 0,07 0,02 
Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 

2143 CALLE LLANO SAN RAMON (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 11,11 1,6 48,4 0,14 0,03 

2146 CALLE LOBATAS 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

17,58 3,65 51,35 0,21 0,07 
Secom / Regal 61,6 LED 

Secom / Regal 28 LED 

Secom / Regal 61,6 LED 

2149 CALLE LOPEZ IBOR (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

8,54 1,3 46,1 0,15 0,03 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

2151 CALLE LOPEZ IBOR (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 10,83 1,7 46,1 0,16 0,04 

2152 CALLE LOS ALMENDROS (TR01) 

SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,18 2,8 33,8 0,20 0,08 MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

2155 CALLE LOS ALMENDROS (TR04) MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 30,09 8,6 53,5 0,29 0,16 

2156 CALLE LOS ALMENDROS (TR05) Benito / Farol Villa 150 VSAP 12,34 1,9 33,6 0,15 0,06 

2157 CALLE LOS CLAVELES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 18,73 0,8 73,2 0,04 0,01 

2159 CALLE LOS GERANEOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Lat-22 150 VSAP 13,07 3,5 34,9 0,27 0,10 

2160 CALLE LOS GERANEOS 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

17,89 1,5 73,7 0,08 0,02 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

2162 CALLE LOS HELECHOS Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,16 0 36,2 0,00 0,00 

2163 CALLE LOS JAZMINES (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,72 0 16,5 0,00 0,00 

2165 CALLE LOS JAZMINES (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 0,88 0 5,3 0,00 0,00 

2166 CALLE LOS JAZMINES (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,83 0 9,1 0,00 0,00 

2168 CALLE LOS JAZMINES (TR05) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,33 0 18,5 0,00 0,00 

2169 CALLE LOS JAZMINES (TR06) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,91 0 21,9 0,00 0,00 

2170 CALLE LOS JAZMINES (TR07) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,11 0 12,8 0,00 0,00 

2171 CALLE LOS JAZMINES (TR08) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,64 0 19,2 0,00 0,00 

2172 CALLE LOS JAZMINES (TR09) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,41 0 14,9 0,00 0,00 

2173 CALLE LOS JAZMINES (TR10) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,39 0,2 17,6 0,08 0,01 

2174 CALLE LOS JAZMINES (TR12) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 4,51 0 39,8 0,00 0,00 

2175 CALLE LOS JAZMINES (TR13) Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 7,04 0 35,5 0,00 0,00 

2177 CALLE LOS LIRIOS (TR01) 

Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,98 0,6 27,6 0,07 0,02 Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

2179 CALLE LOS NARANJOS (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 7,16 2 17,9 0,28 0,11 

2181 CALLE LOS NIÑOS Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,73 2 17,1 0,30 0,12 

2182 CALLE LOS OLIVOS (TR01) Carandini / Jch 250 150 HALOGENUROS METALICOS 10,68 0 43,4 0,00 0,00 

2183 CALLE LOS ROMERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 30,8 2,1 118,6 0,07 0,02 
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2184 CALLE LOS SAUCES Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,54 0 23,3 0,00 0,00 

2185 CALLE LOS VERDIALES (TR01) (PASEO MARITIMO) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 27,82 1,2 186 0,04 0,01 

2186 CALLE LUCERO Bjc / Romantica 150 VSAP 7,84 0,2 28,8 0,03 0,01 

2187 CALLE LUIS OLIVER (TR01) Salvi / Venus 64 LED 21,67 9,1 37,8 0,42 0,24 

2188 CALLE LUIS OLIVER (TR02) Salvi / Venus 64 LED 19,15 1,9 47 0,10 0,04 

2189 CALLE LUIS XV Socelec / DM-2 150 VSAP 8,23 0,8 38,1 0,10 0,02 

2190 CALLE LUNA Bjc / Romantica 150 VSAP 18,78 3,1 120,9 0,17 0,03 

2191 CALLE LUXEMBURGO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / Malaga 150 VSAP 0,85 0 7,3 0,00 0,00 

2192 CALLE LYON (TR01) (URB LINDA VISTA PLAYA) 
- / - 125 - 

12,17 0,3 69,7 0,02 0,00 
- / - 125 - 

2193 CALLE LYON (TR01) (URB LINDA VISTA PLAYA) 

SimonLighting / Heka 250 VSAP 

12,17 0,3 69,7 0,02 0,00 SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

Philips / Proyector Tempo 250 VSAP 

2196 CALLE LYON (TR02) (URB MERALMAR) SimonLighting / Heka 150 VSAP 6,99 1,4 22,7 0,20 0,06 

2198 CALLE LYON (TR02) (URB MERALMAR) SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 6,99 1,4 22,7 0,20 0,06 

2202 CALLE LYON (TR03) (URB MERALMAR) Philips / Proyector Tempo 150 VSAP 2,04 0 18,4 0,00 0,00 

2203 CALLE LYON (TR04) (URB MERALMAR) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

3,94 0 41,6 0,00 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

2211 CALLE MADRID Benito / Farol Villa 150 VSAP 10,73 1,3 45,1 0,12 0,03 

2212 CALLE MADROÑO Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 29,49 0 169,1 0,00 0,00 

2213 CALLE MAGALLANES GE Lighting / D550 150 HALOGENUROS METALICOS 11,49 0,7 55,4 0,06 0,01 

2215 CALLE MAGALLANES Vilaplana / Globo Serie 11000 150 HALOGENUROS METALICOS 11,49 0,7 55,4 0,06 0,01 

2217 CALLE MAGALLANES 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,49 0,7 55,4 0,06 0,01 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2219 CALLE MAGALLANES 
Carandini / QS-2L 150 VSAP 

11,49 0,7 55,4 0,06 0,01 
Carandini / Qsa 10 150 HALOGENUROS METALICOS 

2220 CALLE MAHARABAL SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 30,94 1,4 129,2 0,05 0,01 

2221 CALLE MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 22,47 2,9 53,2 0,13 0,05 

2222 CALLE MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Philips / HSRP 151 250 VSAP 22,47 2,9 53,2 0,13 0,05 

2223 CALLE MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Philips / HSRP 151 250 VSAP 17,68 1,5 62,5 0,08 0,02 

2224 CALLE MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 11,75 1,8 51,6 0,15 0,03 

2225 CALLE MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Monar 34 LED 11,75 1,8 51,6 0,15 0,03 

2226 CALLE MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Secom / Regal 29,4 LED 11,75 1,8 51,6 0,15 0,03 

2227 CALLE MALAGA (TR01) Secom / Regal 45,4 LED 12,67 1 75,2 0,08 0,01 

2228 CALLE MALAGA (TR02) Secom / Regal 45,4 LED 9,65 1,4 36,3 0,15 0,04 

2229 CALLE MALAGA (TR03) Secom / Regal 45,4 LED 11,87 2,2 52 0,19 0,04 

2230 CALLE MALTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / Malaga 150 VSAP 1,7 1,4 2 0,82 0,70 

2231 CALLE MANDARINO Carandini / Qs 10 150 VSAP 39,08 0,5 181,4 0,01 0,00 

2232 CALLE MANUEL CANTOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 16,69 2,3 49,5 0,14 0,05 

2234 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) GE Lighting / Iberia 250 VSAP 22,42 1,4 53,8 0,06 0,03 

2236 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) (ROTONDA) SBP / Cricket 26 35 HALOGENUROS METALICOS 58,34 1,4 100 0,02 0,01 
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2238 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) (ROTONDA) Benito / Duna Horizon 250 VSAP 58,34 1,4 100 0,02 0,01 

2239 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) (ROTONDA) Philips / eW Profile Powercore 5,5 LED 58,34 1,4 100 0,02 0,01 

2240 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) (ROTONDA) Philips / eW Profile Powercore 460 LED 58,34 1,4 100 0,02 0,01 

2241 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) (ROTONDA) Threeline Technology / PR20W 20 LED 58,34 1,4 100 0,02 0,01 

2243 CALLE MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) (ROTONDA) Gilma / Proyector Piqueta 16 Halógena 58,34 1,4 100 0,02 0,01 

2244 CALLE MARIA AUXILIADORA Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 2,8 0,2 10,1 0,07 0,02 

2245 CALLE MARIA DE AUSTRIA (URB BUENA VISTA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 5,12 0,4 29,5 0,08 0,01 

2246 CALLE MARIA DE MEDICIS Socelec / DM-2 150 VSAP 4,04 0,5 11,4 0,12 0,04 

2247 CALLE MARIA DE MEDICIS Benito / Farol Villa 150 VSAP 4,04 0,5 11,4 0,12 0,04 

2248 CALLE MARIA ESTUARDO (TR01) 
Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 

12,25 0,6 51,8 0,05 0,01 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2250 CALLE MARIA ESTUARDO (TR02) 
Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,77 1 23,6 0,11 0,04 
Benito / Farol Villa 27 FLUORESCENTE COMPACTA 

2252 CALLE MARIA ESTUARDO (TR03) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 18,74 3,9 61,7 0,21 0,06 

2253 CALLE MARIA ROSA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Iluca / Bagur 150 HALOGENUROS METALICOS 23,97 1,2 149,6 0,05 0,01 

2254 CALLE MARIA ROSA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 23,97 1,2 149,6 0,05 0,01 

2260 CALLE MARQUES DE ESTELLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

16,77 0,5 149,8 0,03 0,00 
Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

2261 CALLE MARQUES DE ESTELLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 16,17 0,3 52,9 0,02 0,01 

2262 CALLE MARQUES DE LINARES 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,26 2,5 30,7 0,24 0,08 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2264 CALLE MARQUES DE NAJERA Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 9,01 2,15 24,75 0,24 0,09 

2266 CALLE MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 34,2 25,8 42,6 0,75 0,61 

2268 CALLE MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 9,39 3,5 24,1 0,37 0,15 

2269 CALLE MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 45,21 11,3 136,7 0,25 0,08 

2271 CALLE MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 37,98 4 137,8 0,11 0,03 

2272 CALLE MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) Benito / Farol Fernandina 250 VSAP 27,94 1,9 127,5 0,07 0,01 

2273 CALLE MARTE Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 8,98 5,8 13,6 0,65 0,43 

2274 CALLE MARTE Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 8,98 5,8 13,6 0,65 0,43 

2275 CALLE MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR01) Benito / Farol Fernandina 100 HALOGENUROS METALICOS 8,05 1 32,9 0,12 0,03 

2276 CALLE MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR02) Philips / HSRP 151 150 HALOGENUROS METALICOS 15,52 1,5 66,5 0,10 0,02 

2278 CALLE MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR02) Philips / Proyector Tempo 150 VSAP 15,52 1,5 66,5 0,10 0,02 

2279 CALLE MATEO ALVAREZ GOMEZ (ROTONDA) SimonLighting / Heka 150 VSAP 19,97 4,3 54,4 0,22 0,08 

2280 CALLE MATEO ALVAREZ GOMEZ (ROTONDA) iGuzzini / LightUpGarden 100 HALOGENUROS METALICOS 19,97 4,3 54,4 0,22 0,08 

2281 CALLE MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 100 VSAP 8 2,2 49,1 0,28 0,04 

2282 CALLE MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR01) Salvi / Walk 56 LED 8 2,2 49,1 0,28 0,04 

2283 CALLE MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR03) AYTO MARBELLA / FSN003 100 VSAP 4,02 2 5,8 0,50 0,34 

2285 CALLE MEDITERRANEO (TR01) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 11,46 3,1 56,7 0,27 0,05 

2289 CALLE MELOCOTON Benito / Farol Villa 150 VSAP 10,22 0,1 79,8 0,01 0,00 

2290 CALLE MENDOZA (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 35,54 8,61 88,23 0,24 0,10 

2291 CALLE MENDOZA (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 35,54 8,61 88,23 0,24 0,10 
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2293 CALLE MERCEDES LOPEZ GONZALEZ GE Lighting / Iberia 250 VSAP 17,2 1,6 50,4 0,09 0,03 

2294 CALLE MERCURIO Nordex / Astra 3 250 HALOGENUROS METALICOS 29,91 6,6 99,8 0,22 0,07 

2295 CALLE MESONCILLO 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

45,51 28 74,9 0,62 0,37 Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2299 CALLE MIGUEL HERNANDEZ Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 14,04 2 29 0,14 0,07 

2301 CALLE MIRAFLORES (TR01) Carandini / Estilo Led 70 LED 18,41 0,3 49,1 0,02 0,01 

2303 CALLE MIRAFLORES (TR02) Carandini / Estilo Led 70 LED 32,56 8,3 64,2 0,25 0,13 

2304 CALLE MIRAFLORES (TR03) Carandini / Estilo Led 70 LED 22,92 6,4 53 0,28 0,12 

2305 CALLE MIRAFLORES (TR04) Carandini / Estilo Led 70 LED 28,59 0,8 114,6 0,03 0,01 

2306 CALLE MIRAFLORES (TR04) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 28,59 0,8 114,6 0,03 0,01 

2307 CALLE MIRAFLORES (TR04) Salvi / Walk 56 LED 28,59 0,8 114,6 0,03 0,01 

2308 CALLE MIRAFLORES (TR05) Carandini / Estilo Led 70 LED 30,53 10,3 68,2 0,34 0,15 

2310 CALLE MISERICORDIA 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

12,1 2,15 35,51 0,18 0,06 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

2311 CALLE MONDA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 116 39 194 0,34 0,20 

2314 CALLE MORERA Carandini / Qs 10 150 VSAP 13,18 0 45,2 0,00 0,00 

2316 CALLE MURO SimonLighting / Blindado BD-4 64039 45 FLUORESCENTE COMPACTA 14,7 3,23 48,42 0,22 0,07 

2317 CALLE MURO Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 14,7 3,23 48,42 0,22 0,07 

2318 CALLE MURO Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,7 3,23 48,42 0,22 0,07 

2319 CALLE MURO Socelec / Nano 150 HALOGENUROS METALICOS 14,7 3,23 48,42 0,22 0,07 

2320 CALLE NARANJOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 

48,8 14,3 123,4 0,29 0,12 
GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 

2322 CALLE NAVARRA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

31,67 1 77,2 0,03 0,01 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

2324 CALLE NEPTUNO Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 6,93 3,5 14,7 0,51 0,24 

2325 CALLE NIQUEL Carandini / Lat-22 250 VSAP 4,49 0 29,7 0,00 0,00 

2326 CALLE NISPERO Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 31,97 0 162,1 0,00 0,00 

2327 CALLE NOGAL Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 38,81 0 162,4 0,00 0,00 

2328 CALLE NTRA SRA DE GRACIA (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 7,96 2,6 18,9 0,33 0,14 

2329 CALLE NTRA SRA DE GRACIA (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 6,96 1 17,8 0,14 0,06 

2330 CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 

16,78 3,9 58,5 0,23 0,07 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2333 CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 34,04 17,4 85 0,51 0,20 

2334 CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 38,32 6,3 98,8 0,16 0,06 

2336 CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 18,55 2,5 36,5 0,13 0,07 

2337 CALLE NUEVA Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 39,58 12,91 60,26 0,33 0,21 

2339 CALLE NUEVA SimonLighting / Proyector FOGO MX 70 HALOGENUROS METALICOS 39,58 12,91 60,26 0,33 0,21 

2340 CALLE NUMANCIA Benito / Farol Villa 150 VSAP 27,69 2,8 70,4 0,10 0,04 

2341 CALLE NUÑEZ DE BALBOA (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

5,96 3,4 15,3 0,57 0,22 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 
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2344 CALLE NUÑEZ DE BALBOA (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 8,64 1,8 28,5 0,21 0,06 

 
CALLE OASIS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 11,22 1,8 71,3 0,16 0,03 

2348 CALLE OJEN Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 23,27 3,23 6,86 0,14 0,47 

2349 CALLE ORO Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 9,25 0 72,6 0,00 0,00 

2352 CALLE ORO 

Carandini / PRA-404/D 250 VSAP 

9,25 0 72,6 0,00 0,00 Carandini / PRA-404/D 250 HALOGENUROS METALICOS 

Nordex / Proyector Roma 250 HALOGENUROS METALICOS 

2353 CALLE ORTEGA Y GASSET Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,42 0,4 27,3 0,09 0,01 

2355 CALLE ORTEGA Y GASSET 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

4,42 0,4 27,3 0,09 0,01 
Carandini / SC-250 100 HALOGENUROS METALICOS 

2356 CALLE ORTIZ DE MOLINILLO 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

23,34 12,91 76,71 0,55 0,17 Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

Bjc / Romantica 150 HALOGENUROS METALICOS 

2359 CALLE ORTIZ OSORIO Salvi / Walk 56 LED 7,41 1,7 24,5 0,23 0,07 

2360 CALLE PABLO CASALS 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

13,49 1,2 57 0,09 0,02 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2362 CALLE PABLO IGLESIAS 
Carandini / Clamod 30 LED 

2,65 0,6 14,5 0,23 0,04 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

2365 CALLE PACO CANTOS (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 23,89 5,1 116,7 0,21 0,04 

2367 CALLE PACO CANTOS MOYANO (URB EL CAPRICHO) 
- / - 150 - 

0,11 0 2,9 0,00 0,00 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2368 CALLE PADRE ENRIQUE CANTOS (TR01) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 20,95 4,1 52,7 0,20 0,08 

2369 CALLE PADRE ENRIQUE CANTOS (TR02) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 44,48 1,9 199,9 0,04 0,01 

2371 CALLE PADRE ESPINOSA 
SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

13,34 0,9 66,2 0,07 0,01 
Carandini / Descatalogada Tipo 2 125 VAPOR DE MERCURIO 

2372 CALLE PADRE FRANCISCO DE ECHAMENDI 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

59,15 13,99 176,46 0,24 0,08 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

2374 CALLE PADRE JOAQUIN BELON SimonLighting / Atik MPC 150 VSAP 63,97 9,8 258,8 0,15 0,04 

2375 CALLE PADRE JOSE VERA (TR02) Salvi / Venus 64 LED 22,49 7,3 81 0,32 0,09 

2376 CALLE PADRE JOSE VERA (TR03) Salvi / Venus 64 LED 37,52 8,2 115,3 0,22 0,07 

2377 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR01) (ROTONDA) Socelec / Onix 2 250 HALOGENUROS METALICOS 34,89 3,8 57,1 0,11 0,07 

2379 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR02) 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

36,85 4,3 71,9 0,12 0,06 
Philips / HSRP 482 250 HALOGENUROS METALICOS 

2380 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR03) (ROTONDA) Indalux / IVA1-VS 250 HALOGENUROS METALICOS 28,43 10,6 69,2 0,37 0,15 

2382 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR04) 

Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 

22,73 1,3 57,2 0,06 0,02 Carandini / QS-2L 250 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / QS-2L 250 HALOGENUROS METALICOS 

2383 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR05) (ROTONDA) Carandini / QS-2L 250 HALOGENUROS METALICOS 30,4 2,9 50,9 0,10 0,06 

2384 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR06) GE Lighting / DS-1000 100 HALOGENUROS METALICOS 5,5 0 30 0,00 0,00 

2385 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR06) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 5,5 0 30 0,00 0,00 

2386 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR08) Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 7,72 1,1 29,1 0,14 0,04 
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2388 CALLE PADRE PACO OSTOS (TR09) 
Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 

5,58 0,1 15,3 0,02 0,01 
Carandini / QS-2L 150 HALOGENUROS METALICOS 

2390 CALLE PADRE SALVADOR (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 4,88 4 6,8 0,82 0,59 

2391 CALLE PADRE SALVADOR (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 4,88 4 6,8 0,82 0,59 

2392 CALLE PADRE SALVADOR (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 15,51 2,4 52,8 0,15 0,05 

2397 CALLE PALANGRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

30,19 1,9 97 0,06 0,02 
SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

2400 CALLE PALENCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / HSRP 151 250 VSAP 19,79 3 36,5 0,15 0,08 

2401 CALLE PALMAR 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

20,11 1,5 120,7 0,07 0,01 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

2403 CALLE PANADERIA 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

23,6 8,61 67,79 0,36 0,13 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2407 CALLE PANTALEON 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

41,26 7,53 89,31 0,18 0,08 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

2408 CALLE PARRAL Benito / Neovilla 150 VSAP 3,13 0,1 24,6 0,03 0,00 

2409 CALLE PASAJE Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 34,84 5,38 98,99 0,15 0,05 

2410 CALLE PASEO LAS AZUCENAS (URB VALDEOLLETAS) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 7,91 0,4 36,6 0,05 0,01 

2411 CALLE PEDRAZA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 19,77 3,22 34,43 0,16 0,09 

2412 CALLE PEDRAZA (TR02) 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

19,77 3,22 34,43 0,16 0,09 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

2416 CALLE PEDRO ARTOLA (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 17,86 1,2 68,5 0,07 0,02 

2417 CALLE PEDRO ARTOLA (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 18,31 2,2 37,2 0,12 0,06 

2418 CALLE PEDRO DE VILLANDRADO (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,14 2,6 57,9 0,18 0,04 

2419 CALLE PEDRO DE VILLANDRADO (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 13,85 5 35,7 0,36 0,14 

2420 CALLE PEDRO DE VILLANDRADO (TR04) Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 15,71 7,7 34,5 0,49 0,22 

2421 CALLE PELICANOS (SALTO DEL AGUA) Mazda / Estoril 150 VSAP 18,75 13,9 23,6 0,74 0,59 

2423 CALLE PELLEJAS Coyba / Farol Fv 150 VSAP 36,75 18,29 91,46 0,50 0,20 

2424 CALLE PEÑUELAS (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

20,5 2,2 141,6 0,11 0,02 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

2426 CALLE PEÑUELAS (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

11,83 1,5 70,9 0,13 0,02 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

2428 CALLE PEÑUELAS (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,33 1,3 30,1 0,21 0,04 

2430 CALLE PEÑUELAS (TR04) Benito / Farol Villa 150 VSAP 40,13 2,1 125,3 0,05 0,02 

2433 CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Secom / Regal 29,4 LED 13,54 4,4 30 0,32 0,15 

2435 CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Secom / Regal 29,4 LED 5,99 2,6 12,4 0,43 0,21 

2436 CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 17,2 6,3 41,6 0,37 0,15 

2437 CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Secom / Regal 29,4 LED 17,2 6,3 41,6 0,37 0,15 

2439 CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 
Secom / Monar 34 LED 

15,33 2,1 36,1 0,14 0,06 
Secom / Regal 150 HALOGENUROS METALICOS 
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2441 CALLE PEPE PERIAÑEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

17,71 1,2 30,5 0,07 0,04 Indalux / CMR 150 VSAP 

Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

2444 CALLE PERAL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 28,94 1,3 187,5 0,04 0,01 

2445 CALLE PERAL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) GE Lighting / M-250A 150 VSAP 28,94 1,3 187,5 0,04 0,01 

2446 CALLE PERAL Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 12,32 2,4 23,6 0,19 0,10 

2447 CALLE PERPETUO SOCORRO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 VSAP 48,06 1,8 154,6 0,04 0,01 

2448 CALLE PERPETUO SOCORRO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 VSAP 48,06 1,8 154,6 0,04 0,01 

2449 CALLE PERU Benito / Farol Villa 150 VSAP 19,02 6 64,5 0,32 0,09 

2450 CALLE PICASSO (URB EL LIDO) Coyba / Globo Ler 150 VSAP 22,33 0,4 125,4 0,02 0,00 

2452 CALLE PICAZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Philips / Iridium 250 VSAP 

18,17 1,1 55,7 0,06 0,02 
Philips / Malaga 250 HALOGENUROS METALICOS 

2454 CALLE PICAZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Socelec / Teceo 36 LED 9,07 0,8 35,2 0,09 0,02 

2455 CALLE PINSAPO (TR01) Secom / Ripa 150 VSAP 20,75 2,1 54,8 0,10 0,04 

2456 CALLE PINSAPO (TR02) Socelec / DM-2 150 HALOGENUROS METALICOS 7,13 0,6 24,8 0,08 0,02 

2458 CALLE PINSAPO (TR03) Socelec / DM-2 150 HALOGENUROS METALICOS 10,76 1,2 25 0,11 0,05 

2459 CALLE PINTOR JOSE CABALLER GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 13,43 0,2 70,4 0,01 0,00 

2460 CALLE PINTOR MURILLO 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

8,57 0,1 71,3 0,01 0,00 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2462 CALLE PINTOR PACHECO Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 14,03 0,4 60,9 0,03 0,01 

2463 CALLE PINTOR PACHECO Carandini / Lat-22 250 HALOGENUROS METALICOS 14,03 0,4 60,9 0,03 0,01 

2464 CALLE PINTOR RIVERA Salvi / Venus 64 LED 35,83 25,8 56,1 0,72 0,46 

2465 CALLE PIÑA DELGADO Salvi / Walk 56 LED 5,62 1,1 19,3 0,20 0,06 

2466 CALLE PIRITA (TR01) Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 19,17 0,2 83,5 0,01 0,00 

2467 CALLE PIRITA (TR01) Carandini / Lat-22 250 VSAP 19,17 0,2 83,5 0,01 0,00 

2469 CALLE PISTACHO (URB RICMAR) Benito / Neovilla 150 VSAP 3,3 0 36 0,00 0,00 

2471 CALLE PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 23,8 1,6 58,5 0,07 0,03 

2472 CALLE PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 VSAP 24,75 8,5 50,6 0,34 0,17 

2473 CALLE PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 150 VSAP 31,52 4,3 114,1 0,14 0,04 

2475 CALLE PLATA Nordex / Astra 3 250 HALOGENUROS METALICOS 10,63 0 54,5 0,00 0,00 

2477 CALLE PLATINO (TR01) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 19,36 1,1 53,4 0,06 0,02 

2478 CALLE PLATINO (TR02) (APARCAMIENTO) 

MAZDA / Estoril 150 VSAP 

29,2 18,7 50,5 0,64 0,37 
MAZDA / Estoril 150 VSAP 

Carandini / Jch 250 150 VSAP 

Carandini / Jch 250 150 VSAP 

2482 CALLE PLATINO (TR03) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 18,43 3,1 34,6 0,17 0,09 

2484 CALLE PLATINO (TR04) 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

13,08 5,3 30,8 0,41 0,17 
Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 

2485 CALLE PLATINO (TR05) Socelec / Saturno 3S 150 HALOGENUROS METALICOS 16,88 6,4 32,8 0,38 0,20 

2486 CALLE PLATINO (TR06) Nordex / Astra 3 150 VSAP 8,16 0,4 40 0,05 0,01 

2487 CALLE PLOMO Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 33,79 1,8 248,4 0,05 0,01 
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2488 CALLE POMELO (TR01) Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 17,32 0 108,6 0,00 0,00 

2489 CALLE POMELO (TR02) Benito / Neovilla 150 VSAP 2,43 0 26,6 0,00 0,00 

2490 CALLE POMPONIO MELA 
SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

3,36 0,4 11,5 0,12 0,03 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

2492 CALLE PORTADA 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

7,94 1,7 43,7 0,21 0,04 
Cariboni / Proyector Enos 250 VSAP 

2496 CALLE POSTIGOS (TR01) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

13,11 1 64,2 0,08 0,02 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 VSAP 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2497 CALLE POSTIGOS (TR01) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 13,11 1 64,2 0,08 0,02 

2500 CALLE POTERA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 250 VSAP 25,68 2,1 84,1 0,08 0,02 

2502 CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 2,83 0,7 9,8 0,25 0,07 

2503 CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 2,83 0,7 9,8 0,25 0,07 

2504 CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

1,77 0,5 4,1 0,28 0,12 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

2506 CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 6,13 1,1 18,1 0,18 0,06 

2507 CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR04) MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 16,57 1,5 131,1 0,09 0,01 

2508 CALLE PRINCESA Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 29,08 14,5 49,8 0,50 0,29 

2509 CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR01) Socelec / Teceo 44 LED 11,58 3,2 19,7 0,28 0,16 

2510 CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR02) Socelec / Teceo 44 LED 13,51 9,3 17,4 0,69 0,53 

2511 CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR03) 

Socelec / DK-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

22,16 7,3 41,8 0,33 0,17 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Socelec / Teceo 44 LED 

2515 CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR03) Socelec / Teceo 44 LED 22,16 7,3 41,8 0,33 0,17 

2517 CALLE PRINCIPE 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,26 1,3 37,4 0,12 0,03 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

2524 CALLE RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 

Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

17,07 3 64,8 0,18 0,05 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

2533 CALLE RAFAELA APARICIO 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

12,6 2,8 51,2 0,22 0,05 
Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 

2535 CALLE RAFINA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 28,28 10 62,5 0,35 0,16 

2536 CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR01) MAZDA / Estoril 100 VSAP 22,03 2,2 81,9 0,10 0,03 

2537 CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR01) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 22,03 2,2 81,9 0,10 0,03 

2538 CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR02) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 19,81 7,3 43,9 0,37 0,17 

2539 CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR03) Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 11,51 0,7 81,2 0,06 0,01 

2540 CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR01) Coyba / Farol Fva 100 VSAP 2,45 0,6 9,6 0,24 0,06 
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2541 CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 5,94 0,7 34 0,12 0,02 

2542 CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR02) Carandini / SC-250 150 HALOGENUROS METALICOS 5,94 0,7 34 0,12 0,02 

2543 CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR03) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

15,12 1,8 95,8 0,12 0,02 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2545 CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR04) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,97 2 42,7 0,17 0,05 

2546 CALLE REAL (TR01) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 11,21 0,1 70,8 0,01 0,00 

2547 CALLE REAL (TR03) Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 4,36 0 25,4 0,00 0,00 

2549 CALLE REINO DE ARAGON Benito / Farol Villa 150 VSAP 11,83 0,7 64,6 0,06 0,01 

2552 CALLE REMEDIOS (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 66,01 27,98 147,41 0,42 0,19 

2554 CALLE REVERENDO DON FCO ESPADA GALLARDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 16,14 7,4 38,5 0,46 0,19 

2559 CALLE REVILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 28,88 10,4 102,8 0,36 0,10 

2562 CALLE RINCON DE SAN BERNABE SimonLighting / AP1 LX 250 HALOGENUROS METALICOS 18,64 7,6 36,2 0,41 0,21 

2563 CALLE RINCON DE SAN BERNABE Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 18,64 7,6 36,2 0,41 0,21 

2564 CALLE RIO Bjc / Romantica 150 VSAP 13,01 1,2 28 0,09 0,04 

2565 CALLE ROCIO SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 9,5 0,2 77,8 0,02 0,00 

2566 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR01) Coyba / Globo Lep-Lek 150 VSAP 17,33 1,2 39,2 0,07 0,03 

2567 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR01) Carandini / Lat-22 250 VSAP 17,33 1,2 39,2 0,07 0,03 

2568 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR01) Carandini / Lat-22 250 VSAP 17,33 1,2 39,2 0,07 0,03 

2570 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 8,75 1,7 21,8 0,19 0,08 

2571 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR02) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 8,75 1,7 21,8 0,19 0,08 

2572 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR03) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 7,82 0,6 49 0,08 0,01 

2573 CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR04) Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 5,71 0,8 15,2 0,14 0,05 

2574 CALLE RONDA Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 18,7 5,38 64,56 0,29 0,08 

2575 CALLE SAGRADA FAMILIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 31,69 1,2 117,5 0,04 0,01 

2578 CALLE SAGUNTO Bjc / Romantica 150 VSAP 23,17 5,4 42 0,23 0,13 

2580 CALLE SALABAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

32,08 2,6 71,6 0,08 0,04 Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

SimonLighting / Syrma AP-101 150 HALOGENUROS METALICOS 

2582 CALLE SALDUBA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 20,16 9,4 52,7 0,47 0,18 

2583 CALLE SALDUBA (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 20,16 9,4 52,7 0,47 0,18 

2586 CALLE SALDUBA (TR02) 

SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

22,78 1,9 76,2 0,08 0,02 Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2587 CALLE SALDUBA (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,59 1,4 8,5 0,39 0,16 

2589 CALLE SALDUBA (TR04) 
Socelec / DM-2 150 VSAP 

3,25 0,3 12,8 0,09 0,02 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2590 CALLE SALDUBA (TR05) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,58 0,9 9,5 0,20 0,09 

2592 CALLE SALINAS (TR01) Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 12,37 7,53 19,37 0,61 0,39 

2593 CALLE SALINAS (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

20,11 2,15 46,27 0,11 0,05 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2595 CALLE SALVADOR ALLENDE SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 21,15 6 85 0,28 0,07 
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2596 CALLE SALVADOR ALLENDE Carandini / HF-220 72 FLUORESCENTE 21,15 6 85 0,28 0,07 

2597 CALLE SALVADOR ALLENDE Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 21,15 6 85 0,28 0,07 

2599 CALLE SALVADOR RUEDA (TR01) 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

40,91 7,8 87,6 0,19 0,09 GE Lighting / M-250A 150 VSAP 

GE Lighting / MB-250 150 VSAP 

2602 CALLE SALVADOR RUEDA (TR02) 
Socelec / DK-2 150 VSAP 

16,56 1,6 31,4 0,10 0,05 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2604 CALLE SALVADOR RUEDA (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 16,56 1,6 31,4 0,10 0,05 

2605 CALLE SALVADOR RUEDA (TR03) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,22 0,6 23,8 0,14 0,03 

2606 CALLE SALVADOR RUEDA (TR04) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,54 0,6 6,7 0,39 0,09 

2607 CALLE SALVADOR RUEDA (TR05) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 2,36 0,8 6,8 0,34 0,12 

2608 CALLE SAN ANDRES (SAN PEDRO ALCANTARA) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 24,09 1,4 73,5 0,06 0,02 

2610 CALLE SAN ANDRES (SAN PEDRO ALCANTARA) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 24,09 1,4 73,5 0,06 0,02 

2615 CALLE SAN ANTONIO (TR01) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 13,99 2,1 45,6 0,15 0,05 

2616 CALLE SAN ANTONIO (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 13,99 2,1 45,6 0,15 0,05 

2617 CALLE SAN ANTONIO (TR02) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 8,81 1,9 36 0,22 0,05 

2618 CALLE SAN ANTONIO (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 8,81 1,9 36 0,22 0,05 

2619 CALLE SAN ANTONIO (TR03) 
Indalux / CMR 250 VSAP 

6,32 3 19,8 0,47 0,15 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

2624 CALLE SAN ANTONIO (TR04) 

SimonLighting / AP-10 OS 125 VAPOR DE MERCURIO 

14,68 2 28,7 0,14 0,07 Indalux / CMR 250 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

2625 CALLE SAN ANTONIO (TR05) Indalux / CMR 250 VSAP 8,87 1 32,7 0,11 0,03 

2626 CALLE SAN ANTONIO (TR05) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 8,87 1 32,7 0,11 0,03 

2627 CALLE SAN ANTONIO (TR06) SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 21,46 8,5 44,1 0,40 0,19 

2628 CALLE SAN ANTONIO (TR06) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 21,46 8,5 44,1 0,40 0,19 

2629 CALLE SAN ANTONIO (TR06) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 21,46 8,5 44,1 0,40 0,19 

2631 CALLE SAN ANTONIO (TR07) 
MAZDA / Estoril 150 HALOGENUROS METALICOS 

3,7 0,8 9 0,22 0,09 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2632 CALLE SAN BERNABE (TR01) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

40,51 5,9 121,2 0,15 0,05 
GE Lighting / Iberia 150 HALOGENUROS METALICOS 

2634 CALLE SAN BERNABE (TR02) 

GE Lighting / Iberia 250 VSAP 

19,67 2,1 57,3 0,11 0,04 Carandini / Lat-22 250 VSAP 

Benito / Teknik 250 HALOGENUROS METALICOS 

2637 CALLE SAN CRISTOBAL Bjc / Romantica 150 VSAP 7,78 0,5 32 0,06 0,02 

2639 CALLE SAN DIEGO (TR02) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 12,89 2,3 31,3 0,18 0,07 

2640 CALLE SAN ENRIQUE (ROTONDA) Socelec / Onix 2 250 HALOGENUROS METALICOS 37,42 16,5 53,6 0,44 0,31 

2643 CALLE SAN ENRIQUE (TR01) Socelec / Onix 2 250 HALOGENUROS METALICOS 14,51 1,3 57,5 0,09 0,02 

2644 CALLE SAN ENRIQUE SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 32,17 7,7 81,7 0,24 0,09 

2647 CALLE SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

42,5 19,7 101,3 0,46 0,19 
Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2567 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

2648 CALLE SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 150 VSAP 42,5 19,7 101,3 0,46 0,19 

2649 CALLE SAN FRANCISCO (TR01) 

MAZDA / Estoril 150 VSAP 

31,52 14,3 45,1 0,45 0,32 MAZDA / Estoril 150 VSAP 

Carandini / Jch 250 150 VSAP 

2651 CALLE SAN FRANCISCO (TR02) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 10,71 2,2 40,4 0,21 0,05 

2653 CALLE SAN FRANCISCO (TR03) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 8,22 1,2 35,1 0,15 0,03 

2657 CALLE SAN GREGORIO (TR01) Benito / Farol Fernandina 125 VAPOR DE MERCURIO 11,81 1,3 39,3 0,11 0,03 

2658 CALLE SAN GREGORIO (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 33,67 3,6 156,7 0,11 0,02 

2659 CALLE SAN GREGORIO (TR02) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 33,67 3,6 156,7 0,11 0,02 

2660 CALLE SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 5,5 0,6 30,4 0,11 0,02 

2661 CALLE SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 5,24 1 32,4 0,19 0,03 

2662 CALLE SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 
Indalux / CMR 150 VSAP 

5,24 1 32,4 0,19 0,03 
Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

2664 CALLE SAN JAVIER (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Carandini / Jch 250 150 VSAP 

15,84 2,4 46,1 0,15 0,05 
Carandini / QS-2L 150 VSAP 

2666 CALLE SAN JAVIER (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 

Philips / HSRP 151 150 VSAP 

22,38 1,5 70,8 0,07 0,02 Benito / Teknik 150 VSAP 

SimonLighting / Zaniah MX 150 VSAP 

 
CALLE SAN JUAN (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 15,6 4,8 26,4 0,31 0,18 

2673 CALLE SAN JUAN BOSCO MAZDA / Estoril 100 VSAP 17,91 1,7 61,3 0,09 0,03 

2674 CALLE SAN JUAN BOSCO Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 17,91 1,7 61,3 0,09 0,03 

2676 CALLE SAN JUAN DE DIOS Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 16,64 5,38 36,58 0,32 0,15 

2677 CALLE SAN LAZARO AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 17,55 1,08 55,95 0,06 0,02 

2678 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 96,16 1,9 228,5 0,02 0,01 

2679 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 VSAP 12,96 2,2 38,6 0,17 0,06 

2680 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 12,96 2,2 38,6 0,17 0,06 

2681 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 30,57 1,3 137,2 0,04 0,01 

2682 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 30,57 1,3 137,2 0,04 0,01 

2683 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Benito / Neofernandina 150 VSAP 30,57 1,3 137,2 0,04 0,01 

2684 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 7,13 1,2 35,7 0,17 0,03 

2685 CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) Threeline Technology / PR30W 30 LED 7,13 1,2 35,7 0,17 0,03 

2686 CALLE SAN PEDRO DE ALCANTARA (TR01) Secom / Ripa 150 HALOGENUROS METALICOS 23,57 7,6 51,8 0,32 0,15 

2689 CALLE SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 36,31 8,1 220 0,22 0,04 

2690 CALLE SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 38,64 2,9 223,2 0,08 0,01 

2691 CALLE SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 150 VSAP 24,5 12 57 0,49 0,21 

2692 CALLE SAN RAMON (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

21,49 1 296 0,05 0,00 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2694 CALLE SAN RAMON (TR02) Bjc / Romantica 150 VSAP 7,35 1,7 27,6 0,23 0,06 

2695 CALLE SAN VICENTE (TR01) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

4,02 0,6 12 0,15 0,05 Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Benito / Neovilla 150 VSAP 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2568 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

2699 CALLE SAN VICENTE (TR02) Indalux / CMR 150 VSAP 8,96 1,2 27,7 0,13 0,04 

2700 CALLE SAN VICENTE (TR02) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 8,96 1,2 27,7 0,13 0,04 

2701 CALLE SAN VICENTE (TR02) Benito / Farol Villa 150 VSAP 8,96 1,2 27,7 0,13 0,04 

2702 CALLE SAN VICENTE (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 8,96 1,2 27,7 0,13 0,04 

2706 CALLE SANTA ANA (URB LA MERCED) (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,12 0 92,8 0,00 0,00 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Secom / Regal 45,4 LED 

2708 CALLE SANTA ANA (URB LA MERCED) (TR02) Carandini / Lat-22 250 VSAP 11,05 0,1 45,4 0,01 0,00 

2709 CALLE SANTA BEATRIZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Qs 10 150 VSAP 21,19 0,2 66,7 0,01 0,00 

2710 CALLE SANTA CRISTINA (URB LA MERCED) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

6,84 0 72,7 0,00 0,00 
Benito / Neofernandina 150 VSAP 

2712 CALLE SANTA ELENA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 12,86 0,2 45,9 0,02 0,00 

2713 CALLE SANTA GEMA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Carandini / Qs 10 150 VSAP 13,19 0,4 54 0,03 0,01 

2714 CALLE SANTA GEMA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Carandini / Lat-22 150 VSAP 10,15 1,9 24,8 0,19 0,08 

2715 CALLE SANTA INES (SAN PEDRO ALCANTARA) Socelec / Teceo 27 LED 11,64 1,1 29,9 0,09 0,04 

2716 CALLE SANTA ISABEL (SAN PEDRO ALCANTARA) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

5,03 0,9 35,5 0,18 0,03 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2718 CALLE SANTA LUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

16,31 3,8 47,7 0,23 0,08 
Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 

2721 CALLE SANTA LUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

14,97 0,4 77,3 0,03 0,01 
Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 

2722 CALLE SANTA MARGARITA (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

5,09 0,7 41 0,14 0,02 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

2726 CALLE SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

29,01 17 44,6 0,59 0,38 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2727 CALLE SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 10 0,3 33 0,03 0,01 

2728 CALLE SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Carandini / Lat-22 150 VSAP 9,75 1 40,4 0,10 0,02 

2729 CALLE SANTANDER (URB NUEVA ALCANTARA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

4,29 0 27,5 0,00 0,00 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

2731 CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA (URB NUEVA ALCANTARA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

12,45 1,2 41,4 0,10 0,03 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

2733 CALLE SANTO CRISTO DEL AMOR (PUENTE) Salvi / Venus 150 HALOGENUROS METALICOS 21,8 1 70,4 0,05 0,01 

2735 CALLE SANTO DOMINGO (TR01) Benito / Farol Villa 48 LED 43,01 1,3 161,6 0,03 0,01 

2736 CALLE SANTO DOMINGO (TR02) Benito / Farol Villa 48 LED 44,58 1,8 157,2 0,04 0,01 

2737 CALLE SANTO DOMINGO (TR03) Benito / Farol Villa 48 LED 28,13 1,3 135,7 0,05 0,01 

2738 CALLE SANTO DOMINGO (TR04) MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 21,72 12 52,7 0,55 0,23 

2739 CALLE SANTO DOMINGO (TR04) Benito / Farol Villa 48 LED 21,72 12 52,7 0,55 0,23 

2741 CALLE SANTO DOMINGO (TR05) Benito / Farol Villa 48 LED 15,93 3,1 66,8 0,19 0,05 

2742 CALLE SANTO DOMINGO (TR06) 
Benito / Farol Villa 48 LED 

6,7 1,7 23,3 0,25 0,07 
Benito / Farol Villa 48 LED 
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2745 CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 22,57 13,9 52,1 0,62 0,27 

2747 CALLE SATURNO 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,8 6,13 17,93 0,63 0,34 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

2749 CALLE SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 9,82 1 30 0,10 0,03 

2750 CALLE SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR02) (ROTONDA) Benito / Neovilla 150 VSAP 12,42 1,1 72,3 0,09 0,02 

2754 CALLE SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR04) 
- / - 150 VSAP 

2,88 0,2 7 0,07 0,03 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

2755 CALLE SERENATA (TR01) Benito / Farol Villa 150 VSAP 21,02 11,3 54,6 0,54 0,21 

2756 CALLE SERENATA (TR01) SimonLighting / Heka 150 VSAP 21,02 11,3 54,6 0,54 0,21 

2757 CALLE SERENATA (TR02) SimonLighting / Heka 150 VSAP 17,17 4,8 36,6 0,28 0,13 

2758 CALLE SERENATA (TR03) 
SimonLighting / Heka 150 VSAP 

24,64 3,1 50,2 0,13 0,06 
Carandini / Lat-22 250 VSAP 

2760 CALLE SERENATA (TR04) 

Socelec / DM-2 250 VSAP 

15,21 3,4 57,7 0,22 0,06 

Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 250 VSAP 

Cariboni / Proyector Enos 250 HALOGENUROS METALICOS 

2765 CALLE SEVILLA (MARBELLA) (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

15,3 3 27,6 0,20 0,11 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

2767 CALLE SEVILLA (MARBELLA) (TR03) Benito / Farol Villa 150 VSAP 12,68 2 48,3 0,16 0,04 

2770 CALLE SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 33,36 8,2 99,6 0,25 0,08 

2771 CALLE SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 250 HALOGENUROS METALICOS 28,37 4,4 118,4 0,16 0,04 

2772 CALLE SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) Indalux / CMR 250 VSAP 24,08 1,6 103,6 0,07 0,02 

2773 CALLE SEVILLANO Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 21,27 10 106,1 0,47 0,09 

2774 CALLE SIERRA BLANCA Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 12,54 1,3 52,3 0,10 0,02 

2775 CALLE SIMON BOLIVAR Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 31,03 4,5 140,4 0,15 0,03 

2776 CALLE SIMON BOLIVAR Carandini / HF-220 72 FLUORESCENTE 31,03 4,5 140,4 0,15 0,03 

2777 CALLE SIRIO (TR01) 

Coyba / Farol Fva 125 VAPOR DE MERCURIO 

2,26 0,1 17,3 0,04 0,01 Fejemar / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

Fejemar / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

2780 CALLE SITIOS (LOS) MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 5,89 0,2 18 0,03 0,01 

2781 CALLE SOL Bjc / Romantica 150 VSAP 21,91 2,1 95,1 0,10 0,02 

2783 CALLE SOLANO 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

46,03 12 93,1 0,26 0,13 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

2785 CALLE SOLEDAD 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

35,17 3,23 131,27 0,09 0,02 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2787 CALLE SORIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / HSRP 151 250 VSAP 22,21 5,9 37,1 0,27 0,16 

2788 CALLE SUR (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

9,16 0,8 52,6 0,09 0,02 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

2794 CALLE TARRAGONA (NUEVA ANDALUCIA) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,01 0,2 33,8 0,02 0,01 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 
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2796 CALLE TEBA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) Philips / Quebec 100 VSAP 19,07 0,3 49,5 0,02 0,01 

2797 CALLE TETUAN 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

15,4 1,8 59,18 0,12 0,03 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2800 CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Philips / HSRP 151 250 VSAP 17,91 0,3 65,5 0,02 0,00 

2801 CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Carandini / QS-2L 100 HALOGENUROS METALICOS 17,91 0,3 65,5 0,02 0,00 

2803 CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Carandini / QS-2L 150 VSAP 16,78 2,1 48,1 0,13 0,04 

2804 CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 

Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 

17,27 0,4 99,6 0,02 0,00 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Proyector Taos MX 250 VSAP 

SimonLighting / Syrma AP-101 70 VSAP 

2809 CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) 
Estilo2 / Farol Palacio 150 HALOGENUROS METALICOS 

21,82 2,2 94,6 0,10 0,02 
Philips / HSRP 151 250 VSAP 

2811 CALLE TOLOX (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 VSAP 6,8 2,6 22,8 0,38 0,11 

2815 CALLE TOLOX (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) 

Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,91 1,4 22,8 0,16 0,06 Indalux / CMR 150 VSAP 

Indalux / CMR 125 VAPOR DE MERCURIO 

2816 CALLE TORNO (POL IND) Nordex / Astra 3 150 HALOGENUROS METALICOS 23,24 3,5 62,1 0,15 0,06 

2818 CALLE TORREVIGIA (TR01) 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

6,84 1,5 20,2 0,22 0,07 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

2820 CALLE TRAS MALLO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 74,57 46,1 99,4 0,62 0,46 

2822 CALLE TRINIDAD (TR01) 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

17,65 7,53 40,89 0,43 0,18 
Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Cariboni / Proyector Enos 150 VSAP 

Philips / Proyector M-SNF 100 150 HALOGENUROS METALICOS 

2826 CALLE TRINIDAD (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 66,48 17,22 153,13 0,26 0,11 

2827 CALLE TRINIDAD (TR02) 

Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

66,48 17,22 153,13 0,26 0,11 Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

2833 CALLE TULIPANES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 37,96 13,6 64,6 0,36 0,21 

2835 CALLE TURQUIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
- / - 150 VSAP 

0,01 0 0,4 0,00 0,00 
Philips / Malaga 150 VSAP 

2836 CALLE UCRANIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Philips / Malaga 150 VSAP 13,87 1,1 33,2 0,08 0,03 

2837 CALLE URANIO (TR01) Nordex / Astra 3 150 VSAP 12,51 3,6 28,3 0,29 0,13 

2838 CALLE URANIO (TR02) Nordex / Astra 3 250 VSAP 19,97 0,2 76,4 0,01 0,00 

2840 CALLE URANIO (TR02) 
Socelec / DM-2 250 HALOGENUROS METALICOS 

19,97 0,2 76,4 0,01 0,00 
Carandini / Lat-22 250 VSAP 

2841 CALLE URANO (TR01) Benito / Farol Villa 100 VSAP 11,54 1,3 39,4 0,11 0,03 

2842 CALLE URANO (TR02) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 6,82 2,4 23,3 0,35 0,10 

2844 CALLE URBANO SANCHEZ Salvi / Walk 56 LED 3,31 0,8 8,6 0,24 0,09 

2845 CALLE URUGUAY Benito / Farol Villa 150 VSAP 26,32 16,8 40 0,64 0,42 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2571 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

2846 CALLE V CENTENARIO Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 9,31 0,6 46,8 0,06 0,01 

2847 CALLE V CENTENARIO Carandini / Lat-22 250 VSAP 9,31 0,6 46,8 0,06 0,01 

2849 CALLE VALDES (TR02) AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 22,23 10,76 49,5 0,48 0,22 

2850 CALLE VALENCIA (TR01) 
MAZDA / Estoril 150 VSAP 

10,25 1,8 28,7 0,18 0,06 
MAZDA / Estoril 150 VSAP 

2852 CALLE VALENCIA (TR01) Carandini / Lat-22 150 VSAP 10,25 1,8 28,7 0,18 0,06 

2855 CALLE VALENTUÑANA (TR01) Benito / Farol Fernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 18,69 5,8 35,3 0,31 0,16 

2856 CALLE VALENTUÑANA (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 8,54 3,1 18,5 0,36 0,17 

2857 CALLE VALENTUÑANA (TR03) GE Lighting / M-250A 250 VSAP 6,17 3,3 14,9 0,53 0,22 

2860 CALLE VALENTUÑANA (TR04) 
Carandini / Lat-22 250 VSAP 

18,37 2,7 45,5 0,15 0,06 
GE Lighting / M-250A 250 VSAP 

2861 CALLE VALENTUÑANA (TR05) Benito / Farol Villa 150 VSAP 11,42 1 55 0,09 0,02 

2862 CALLE VALLADOLIZ (NUEVA ANDALUCIA) 
SimonLighting / Heka 250 VSAP 

20,06 10,5 41,5 0,52 0,25 
SimonLighting / Heka 125 VAPOR DE MERCURIO 

2866 CALLE VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Socelec / Teceo 27 LED 4,93 1,2 12,5 0,24 0,10 

2867 CALLE VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Socelec / Teceo 18 LED 4,93 1,2 12,5 0,24 0,10 

2868 CALLE VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Philips / Malaga 150 VSAP 8,5 0 32 0,00 0,00 

2870 CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR02) Socelec / Furyo 250 HALOGENUROS METALICOS 5,34 1,1 19,5 0,21 0,06 

2871 CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR03) Socelec / Furyo 250 HALOGENUROS METALICOS 12,94 1,1 26,4 0,09 0,04 

2874 CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR04) 
Indalux / CMR 125 VAPOR DE MERCURIO 

14,4 1,7 42,5 0,12 0,04 
Socelec / Furyo 250 HALOGENUROS METALICOS 

2875 CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR05) Socelec / Furyo 150 HALOGENUROS METALICOS 9,11 1,8 32,1 0,20 0,06 

2876 CALLE VAZQUEZ DELGADO 
Carandini / Estilo Led 70 LED 

2,58 0,7 15,3 0,27 0,05 
Salvi / Walk 56 LED 

2879 CALLE VEGA DEL MAR (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 
Carandini / Lat-22 150 VSAP 

11,92 0,8 26,5 0,07 0,03 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

2881 CALLE VEJER (SAN PEDRO ALCANTARA) GE Lighting / D550 150 HALOGENUROS METALICOS 8,74 1,5 22 0,17 0,07 

2883 CALLE VELEZ MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Indalux / CMR 150 VSAP 

39,49 7,1 64,7 0,18 0,11 
Socelec / Teceo 40 LED 

2885 CALLE VELEZ MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Socelec / Teceo 40 LED 24,54 11 39,5 0,45 0,28 

2886 CALLE VENEZUELA 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

34,48 7,5 75 0,22 0,10 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

2888 CALLE VENUS 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

3 0,9 8,7 0,30 0,10 
Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 

2890 CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR01) Carandini / QS-2L 250 VSAP 23,21 1,1 47,3 0,05 0,02 

2891 CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR03) Carandini / Lat-22 250 VSAP 8,39 1,3 25,8 0,15 0,05 

2892 CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR04) 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

18,36 1 61,5 0,05 0,02 Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

2897 CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR08) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 4,6 0,7 15,8 0,15 0,04 

2899 CALLE VICTOR DE LA SERNA Coyba / Farol Fp-Ff 150 HALOGENUROS METALICOS 11,95 1,1 64,9 0,09 0,02 
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2903 CALLE VIENTO DEL NORTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
SimonLighting / Proyector PR12 100 HALOGENUROS METALICOS 

28,6 0,3 62 0,01 0,00 
Philips / Selenium 100 HALOGENUROS METALICOS 

2904 CALLE VIENTO Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 6,54 0,86 23,67 0,13 0,04 

2905 CALLE VIGIL DE QUIÑONES 

Coyba / Globo Ler 150 VSAP 

5,84 0 60,5 0,00 0,00 
Coyba / Globo Ler 150 VSAP 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

2909 CALLE VILLA PARRA (TR01) Coyba / Farol Fv 125 VAPOR DE MERCURIO 1,05 0 6,8 0,00 0,00 

2910 CALLE VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 46,86 19,8 100,3 0,42 0,20 

2912 CALLE VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 13,22 7,9 25,5 0,60 0,31 

2914 CALLE VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 
Indalux / IMR-2M2 150 VSAP 

34,66 7 72 0,20 0,10 
Indalux / IMR-2M2 150 HALOGENUROS METALICOS 

2916 CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

64,59 32,28 107,6 0,50 0,30 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2918 CALLE VIRGEN DEL AMPARO Carandini / Lat-22 150 VSAP 8,67 3,9 19,5 0,45 0,20 

2919 CALLE VIRGEN DEL CARMEN (TR01) Vilaplana / Globo Serie 11000 100 VSAP 3,39 0,6 25 0,18 0,02 

2921 CALLE VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR01) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 2,67 0,9 7,6 0,34 0,12 

2922 CALLE VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR02) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 5,2 0,8 28,2 0,15 0,03 

2923 CALLE VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR03) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 9,47 1,9 22,5 0,20 0,08 

2924 CALLE VIRGEN DEL PILAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 23,79 1,7 117 0,07 0,01 

2925 CALLE VIRGEN ROSARIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Indalux / CMR 150 VSAP 24,11 1,9 55,3 0,08 0,03 

2927 CALLE VIRGEN ROSARIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,35 0,6 64,4 0,04 0,01 
Indalux / CMR 150 VSAP 

2931 CALLE VON BISMARK (PASEO MARITIMO) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 17,88 1 138 0,06 0,01 

2933 CALLE ZINC 

Socelec / DM-2 250 VSAP 

19,86 0,8 78,4 0,04 0,01 
Philips / HSRP 451 250 VSAP 

Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

GE Lighting / M-250A 250 HALOGENUROS METALICOS 

2937 CLLON CHINCHILLA Benito / Farol Villa 150 VSAP 17,75 4,3 37,66 0,24 0,11 

2938 CMNO A CAÑAS - F RODEO (URB EL RODEO) (TR01) Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 11,83 7 32 0,59 0,22 

2939 CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR01) Ros Iluminacion / Badila LRA-7500 250 VSAP 22,8 0,6 94,6 0,03 0,01 

2940 CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR04) (ROTONDA) 
Ros Iluminacion / Badila LRA-7500 250 VSAP 

34,81 9,1 86,1 0,26 0,11 
Socelec / Onix 3 250 VSAP 

2942 CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) Ros Iluminacion / Badila LRA-7500 250 VSAP 23,84 3,6 58,7 0,15 0,06 

2943 CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) Carandini / QS-2L 250 VSAP 23,84 3,6 58,7 0,15 0,06 

2944 CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) Carandini / QS-2L 250 VSAP 23,84 3,6 58,7 0,15 0,06 

2946 CMNO DE CORTES (TR02) Socelec / Teceo 40 LED 9,75 0,6 26,3 0,06 0,02 

2947 CMNO DE CORTES (TR03) 

Philips / HSRP 483 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,19 0 46,1 0,00 0,00 
Socelec / Teceo 40 LED 

Philips / HSRP 482 150 VSAP 

Philips / HSRP 483 150 HALOGENUROS METALICOS 
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2949 CMNO DE CORTES (TR04) (ROTONDA) Philips / HSRP 482 150 VSAP 8,53 0,1 33,8 0,01 0,00 

2953 CMNO DE LAS REPRESAS SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 10,11 1,8 31,8 0,18 0,06 

2956 CMNO DE LOS PESCADORES (TR02) Atp / Metropoli LBL 35 LED 17,6 8 28,5 0,45 0,28 

2961 CMNO DEL CORTIJO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 1,58 0,1 7,9 0,06 0,01 

2965 CMNO DEL CORTIJO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) 
Carandini / Lat-22 150 HALOGENUROS METALICOS 

9,69 1,6 43,9 0,17 0,04 
Socelec / Proyector Af4 150 VSAP 

2967 CMNO DEL TRAPICHE (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

2,88 0,5 11,1 0,17 0,05 
Salvi / Walk 56 LED 

2969 CMNO DEL TRAPICHE (TR02) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3,07 0,8 7,1 0,26 0,11 
Salvi / Walk 56 LED 

2971 CMNO DEL TRAPICHE (TR04) SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 3,43 0,8 5,5 0,23 0,15 

2972 CMNO DEL TRAPICHE (TR05) 
Socelec / DM-2 250 VSAP 

6,72 0,8 29,1 0,12 0,03 
Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 

2973 CMNO DEL TRAPICHE (TR06) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 12 0,6 51,8 0,05 0,01 

2974 CMNO DEL TRAPICHE (TR07) Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 14,86 0,5 132,7 0,03 0,00 

2976 CMNO LEÑADORES (TR01) Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 17,26 0,9 38,8 0,05 0,02 

2977 CMNO LEÑADORES (TR02) Carandini / Qs 10 150 HALOGENUROS METALICOS 24,79 0 107,3 0,00 0,00 

2982 CTRA A-355 (CAMBIO DE SENTIDO) Carandini / Qs 10 250 VSAP 2,8 0 28,3 0,00 0,00 

2983 CTRA A-355 (ROTONDA) Carandini / Qs 10 250 VSAP 18,94 2,4 58,4 0,13 0,04 

2985 CTRA A-355 (TR02) 
- / - 250 VSAP 

15,28 0 84,6 0,00 0,00 
Carandini / Qs 10 250 VSAP 

2987 CTRA A-355 (TR03) 
Carandini / Qs 10 250 VSAP 

2,23 0,4 4,2 0,18 0,10 
Carandini / Qs 10 250 VSAP 

2988 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) Carandini / QS-2L 150 VSAP 2,1 0 27,7 0,00 0,00 

2990 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) 
Carandini / QS-2L 150 VSAP 

7,87 0 93,9 0,00 0,00 
Carandini / QS-2L 150 VSAP 

2992 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 13,88 1 54 0,07 0,02 

2993 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) Disano / Proyector Iridio 150 VSAP 13,88 1 54 0,07 0,02 

2994 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) Carandini / QS-2L 150 VSAP 13,88 1 54 0,07 0,02 

2995 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Disano / Proyector Iridio 150 VSAP 12,49 0,4 62,3 0,03 0,01 

2996 CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Carandini / QS-2L 150 VSAP 12,49 0,4 62,3 0,03 0,01 

2998 CTRA ACCESO AP-7 (TR06) 
Carandini / Qs 10 250 HALOGENUROS METALICOS 

6 0,3 37,3 0,05 0,01 
Carandini / Qs 10 250 VSAP 

2999 CTRA CSN873 (SALIDA 184) (TR03) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 250 VSAP 20,74 0,5 140,4 0,02 0,00 

3003 PASEO ANCON SIERRA (PASEO MARITIMO) Coyba / Farol Fp-Ff 100 VSAP 39,79 0,6 387 0,02 0,00 

3004 PASEO DE LAS ADELFAS Benito / Neovilla 150 VSAP 6,8 0,1 36 0,01 0,00 

3005 PASEO DE LAS AMAPOLAS Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 17,26 0,7 94,3 0,04 0,01 

3006 PASEO DE LAS MAGNOLIAS (TR01) Benito / Neovilla 150 VSAP 3,81 0,1 20,2 0,03 0,00 

3007 PASEO DE LAS MAGNOLIAS (TR02) 
Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 

5,93 0 57,4 0,00 0,00 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

3016 PASEO DE LOS JAZMINES SimonLighting / BL2 150 VSAP 15,39 0,1 110,3 0,01 0,00 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2574 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

3018 PASEO DE LOS LIRIOS 
SimonLighting / BL2 150 VSAP 

3,81 0,4 19,1 0,10 0,02 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

3020 PASEO DE LOS NARDOS 
SimonLighting / BL2 150 VSAP 

4,9 0,9 13,7 0,18 0,07 
Benito / Neovilla 150 VSAP 

3022 PASEO DE NICARAGUA (URB PARQUE ELVIRIA) (TR04) Benito / Vialia Evo 100 VSAP 7,05 0,2 21,6 0,03 0,01 

3023 PASEO LAS MAGNOLIAS (URB VALDEOLLETAS) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 55,66 13,4 170,3 0,24 0,08 

3024 PASEO MARBELLA COUNTRY CLUB (PASEO MARITIMO) Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 5,06 1 45 0,20 0,02 

3025 PASEO MARBELLAMAR (PASEO MARITIMO) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

8,72 1,7 35,3 0,19 0,05 
Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

3028 PASEO MARITIMO Benito / Vialia 150 HALOGENUROS METALICOS 17,85 3,5 62,4 0,20 0,06 

3029 PASEO MARITIMO Benito / Vialia Evo 150 HALOGENUROS METALICOS 17,85 3,5 62,4 0,20 0,06 

3031 PLAZA 24 DE DICIEMBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) 
GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 

21,56 4,1 62,5 0,19 0,07 
GE Lighting / M-250A 150 HALOGENUROS METALICOS 

3037 PLAZA ALTAMIRANO 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

27,84 15,06 43,04 0,54 0,35 
AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

3038 PLAZA CASTILLO (TR01) 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

12,04 2,15 29,05 0,18 0,07 Coyba / Farol Fv 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3042 PLAZA CONCORDIA (TR01) 

SimonLighting / AP-10 OS 150 VSAP 

9,37 1,3 33,1 0,14 0,04 

SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / AP-10 OS 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3048 PLAZA DE ANTONIO BANDERAS 

- / - 12 FLUORESCENTE COMPACTA 

10,4 7,8 13,7 0,75 0,57 

Indalux / PRX 250 VSAP 

Indalux / PRX 250 VSAP 

Indalux / PRX 250 VSAP 

DAE / Tronic 150 HALOGENUROS METALICOS 

DAE / Tronic 250 VSAP 

3055 PLAZA DE BALTAZAR GRACIAN (TR02) Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 0,99 0,2 12,4 0,20 0,02 

3056 PLAZA DE BALTAZAR GRACIAN (TR03) Benito / Neovilla 150 VSAP 5,17 0,5 18,5 0,10 0,03 

3057 PLAZA DE JOSE GOMEZ JOSELITO SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 5,55 0,2 41,8 0,04 0,00 

3058 PLAZA DE JOVELLANOS (TR01) Benito / Neovilla 150 VSAP 62 11 106,3 0,18 0,10 

3059 PLAZA DE JOVELLANOS (TR03) Benito / Neovilla 150 VSAP 2,35 0,6 6,1 0,26 0,10 

3060 PLAZA DE JOVELLANOS (TR04) Benito / Neovilla 150 VSAP 1,51 0,5 3,8 0,33 0,13 

3076 PLAZA DE LA LOLA Benito / Farol Villa 150 VSAP 8,77 2,5 19,1 0,29 0,13 

3078 PLAZA DE LA MAESTRANZA (URB SUPERMANZANA D) 
Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 

10,3 1,1 48,5 0,11 0,02 
SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 

3079 PLAZA DE LA MALAGETA SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 9,64 1,8 20,5 0,19 0,09 

3080 PLAZA DE LA ORQUIDEA - / - 150 - 12,42 0,8 41,5 0,06 0,02 
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Moonlight / Globo MGB 150 HALOGENUROS METALICOS 

Carandini / Lat-22 150 VSAP 

Carandini / PHR-104/D 150 HALOGENUROS METALICOS 

Threeline Technology / PR50W 50 LED 

3085 PLAZA DE LA VICTORIA (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

23,25 11 55 0,47 0,20 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Proyector SU7 60 INCANDESCENCIA 

3094 PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA 
Carandini / Estilo Led 44 LED 

13,06 3,1 25,4 0,24 0,12 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3096 PLAZA DE LEOPOLDO ALAS CLARIN Coyba / Farol Fva 150 HALOGENUROS METALICOS 0,6 0 12 0,00 0,00 

3097 PLAZA DE LEOPOLDO ALAS CLARIN Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 0,6 0 12 0,00 0,00 

3111 PLAZA DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR01) 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

5,54 1,6 12,6 0,29 0,13 Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

3115 PLAZA DE SAMANIEGO SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 3,5 0,3 9,7 0,09 0,03 

3121 PLAZA DEL PILAR (TR03) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 6,45 0,1 39,4 0,02 0,00 

3127 PLAZA EJIDO 
Coyba / Farol Fv 150 VSAP 

13,48 2,15 32,8 0,16 0,07 
Benito / Farol Villa 150 VSAP 

3130 PLAZA GENERAL CHINCHILLA AYTO MARBELLA / FSN004 150 HALOGENUROS METALICOS 16,81 8,61 47,34 0,51 0,18 

3131 PLAZA GERALD BRENAN (TR01) Socelec / DM-2 150 VSAP 6,4 5,4 6,8 0,84 0,79 

3132 PLAZA GERALD BRENAN (TR02) SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 6,73 1,5 29,1 0,22 0,05 

3133 PLAZA GERALD BRENAN (TR02) Socelec / DM-2 150 VSAP 6,73 1,5 29,1 0,22 0,05 

3134 PLAZA GERALD BRENAN (TR02) Socelec / DM-2 150 VSAP 6,73 1,5 29,1 0,22 0,05 

3135 PLAZA GERALD BRENAN (TR02) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,73 1,5 29,1 0,22 0,05 

3137 PLAZA GONZALEZ BADIA (TR01) Socelec / DM-2 250 VSAP 7,39 0,2 48 0,03 0,00 

3138 PLAZA GONZALEZ BADIA (TR02) Coyba / Farol Fp-Ff 250 VSAP 5,72 2,5 12,3 0,44 0,20 

3139 PLAZA GONZALEZ BADIA (TR02) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 5,72 2,5 12,3 0,44 0,20 

3140 PLAZA GONZALEZ BADIA (TR02) GE Lighting / M-400A 250 VSAP 5,72 2,5 12,3 0,44 0,20 

3141 PLAZA GONZALEZ BADIA (TR03) Coyba / Farol Fp-Ff 250 VSAP 9,76 1,9 36,2 0,19 0,05 

3142 PLAZA GONZALEZ BADIA (TR04) SimonLighting / Heka 250 HALOGENUROS METALICOS 1,26 0,8 1,9 0,63 0,42 

3151 PLAZA JOAQUIN GOMEZ AGUERA (TR01) 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

12,28 0,6 54,4 0,05 0,01 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Neofernandina 150 VSAP 

3155 PLAZA JOSE AGUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 
Benito / Duna Horizon 150 VSAP 

48,6 43,1 54,1 0,89 0,80 
SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 

3163 PLAZA JUAN DE LA ROSA 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,64 1,3 21,9 0,17 0,06 Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 
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3173 PLAZA LEGANITOS (TR01) 

AYTO MARBELLA / FSN003 150 HALOGENUROS METALICOS 

14,58 1 68,2 0,07 0,01 
AYTO MARBELLA / FSN003 150 VSAP 

MAZDA / Estoril 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

3182 PLAZA LOS NARANJOS 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,63 1,07 15,06 0,14 0,07 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

Benito / Farol Fernandina 250 HALOGENUROS METALICOS 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Proyector FOGO MX 70 HALOGENUROS METALICOS 

SimonLighting / Proyector FOGO SX 70 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Proyector Tempo 150 HALOGENUROS METALICOS 

3189 PLAZA MANUEL DE FALLA 

Socelec / Kio 150 HALOGENUROS METALICOS 

11,94 0,3 42,7 0,03 0,01 Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Disano / Proyector Litio 1148 150 HALOGENUROS METALICOS 

3203 PLAZA MIRAFLORES 
Coyba / Farol Fp-Ff 250 VSAP 

3,78 1 13,1 0,26 0,08 
GE Lighting / M-400A 250 VSAP 

3205 PLAZA PACO CANTOS (TR01) 
SimonLighting / AP-10 OS 150 HALOGENUROS METALICOS 

16,62 3,7 36,2 0,22 0,10 
Indalux / CMR 250 VSAP 

3207 PLAZA PACO CANTOS (TR02) SimonLighting / Heka 150 HALOGENUROS METALICOS 10,85 2,4 51 0,22 0,05 

3209 PLAZA PRACTICANTE MANUEL CANTOS Benito / Neofernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 24,21 4,3 53,8 0,18 0,08 

3213 PLAZA RAMON IBAÑEZ (TR01) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,78 3,3 11,6 0,42 0,28 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3224 PLAZA REPUBLICA ARGENTINA Benito / Farol Villa 150 VSAP 36,68 18,5 67,1 0,50 0,28 

3225 PLAZA REYES CATOLICOS (TR01) 
Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

24,69 8 84 0,32 0,10 
Benito / Farol Fernandina 150 VSAP 

3228 PLAZA SAN BERNABE (TR01) Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 40,51 5,9 121,2 0,15 0,05 

 
PLAZA SANTO CRISTO (TR02) 

MAZDA / Estoril 150 HALOGENUROS METALICOS 
25,31 13,8 90,4 0,55 0,15 

Benito / Farol Fernandina 150 HALOGENUROS METALICOS 

3242 PSJE BALDUBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Indalux / CMR 150 HALOGENUROS METALICOS 32,54 2,5 112,3 0,08 0,02 

3243 PSJE BLAS DE OTERO Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,44 0,1 9,6 0,03 0,01 

3245 PSJE COPO (TR02) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) AYTO MARBELLA / FSN001 150 HALOGENUROS METALICOS 23,3 4,3 44 0,18 0,10 

3246 PSJE DE A•NGEL GANIVET Benito / Neovilla 150 VSAP 19,84 5,4 55 0,27 0,10 

3250 PSJE DE DANTE Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,19 0,8 23,4 0,19 0,03 

3252 PSJE DE EMILIO ZOLA Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 21,83 0,2 75,2 0,01 0,00 

3253 PSJE DE FERNAN CABALLERO Indalux / CMR 125 VAPOR DE MERCURIO 0,15 0,1 0,2 0,67 0,50 

3254 PSJE DE FERNAN CABALLERO Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 0,15 0,1 0,2 0,67 0,50 

3255 PSJE DE FERNANDO DE HERRERA Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 15,94 2 58 0,13 0,03 

3256 PSJE DE FERNANDO DE ROJAS LA CAMPANA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 4,74 0,1 25,1 0,02 0,00 

3257 PSJE DE FRANCISCO MARTI•NEZ DE LA CAMPANA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,43 1,3 34,2 0,20 0,04 

3258 PSJE DE FRAY LUIS DE LEON Benito / Neovilla 100 HALOGENUROS METALICOS 46,6 1 122,8 0,02 0,01 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev. 05 

 

ANEXO VII: TABLA 2 2577 

 

SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

3260 PSJE DE JORGE LUIS BORGES 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

20,79 8,5 39,4 0,41 0,22 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3263 PSJE DE JOSE MARI•A DE PEREDA Indalux / CMR 250 VAPOR DE MERCURIO 3,94 1 13,4 0,25 0,07 

3264 PSJE DE JOSE MARI•A DE PEREDA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 3,94 1 13,4 0,25 0,07 

3265 PSJE DE JUAN LUIS VIVES Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 2,92 0,7 8,5 0,24 0,08 

3266 PSJE DE JUANVARELA Indalux / CMR 250 VAPOR DE MERCURIO 13,59 6,8 24,2 0,50 0,28 

3267 PSJE DE LUIS CERNUDA 
Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 

7,53 2 42 0,27 0,05 
Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 

3269 PSJE DE MATEO ALEMAN Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 11,71 1,7 47,5 0,15 0,04 

3270 PSJE DE MIGUEL MIURA Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 6,27 0,2 66,9 0,03 0,00 

3272 PSJE DE RAMIRO DE MAEZTU Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 7,25 1,3 27,2 0,18 0,05 

3273 PSJE DE RAMON Benito / Farol Villa 125 VAPOR DE MERCURIO 0,17 0,1 0,7 0,59 0,14 

3274 PSJE DE ROSA CHACEL SimonLighting / AP-10 OS 250 VAPOR DE MERCURIO 7,76 2 40,4 0,26 0,05 

3276 PSJE DE ROSA CHACEL Coyba / Farol Fv 150 HALOGENUROS METALICOS 7,76 2 40,4 0,26 0,05 

3277 PSJE DE VICTOR HUGO Benito / Farol Villa 150 VSAP 5,64 0,7 8,8 0,12 0,08 

3278 PSJE DEL ARCIPRESTE DE HITA Benito / Farol Villa 100 HALOGENUROS METALICOS 13,29 1 53,2 0,08 0,02 

3282 PSJE GOYO Estilo2 / Farol Palacio 150 VSAP 20,66 4,5 106,5 0,22 0,04 

3286 PSJE PEÑULELAS 
Coyba / Farol Fv 150 VSAP 

74,41 3,9 199 0,05 0,02 
Socelec / Nano 150 HALOGENUROS METALICOS 

3290 PSJE ROBLEDANO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 14,17 6 27,5 0,42 0,22 

3291 PSJE SAN REMIGIO Benito / Farol Villa 150 VSAP 14,92 3 58,9 0,20 0,05 

3299 TRVA ANDALUCIA 
MAZDA / Estoril 250 HALOGENUROS METALICOS 

19,31 3,4 65,6 0,18 0,05 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 

3301 TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR02) Benito / Duna Horizon 250 HALOGENUROS METALICOS 16,05 2 53,3 0,12 0,04 

3303 TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR03) 
Benito / Duna Horizon 250 HALOGENUROS METALICOS 

26,52 7,5 103,6 0,28 0,07 
SimonLighting / Heka 150 VSAP 

3304 ZV JARDINES DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

- / - 150 - 

12,25 10,1 14,4 0,82 0,70 

Benito / Farol Villa 150 VSAP 

Benito / Neovilla 150 HALOGENUROS METALICOS 

Philips / Proyector Tempo 250 HALOGENUROS METALICOS 

Faeber / Proyector Tiger 250 HALOGENUROS METALICOS 

3439 CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Secom / Regal 29,4 LED 15,33 2,1 36,1 0,14 0,06 

3441 ZV 
ZVSN143 ENTRE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR03) Y CALLE SERENATA 

(TR04) 
Benito / Farol Villa 150 HALOGENUROS METALICOS 7,74 1,9 30,8 0,25 0,06 

3498 ZV ZVSN322 
Philips / City Soul 46 LED 

4,38 3,4 5,4 0,78 0,63 
Socelec / Noctis Midi 1,2 LED 

3532 AVDA BURGOS (ROTONDA) (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 20,01 8,3 31,8 0,41 0,26 

3543 AVDA DE ESPAÑA (TR04) (ROTONDA) Socelec / Onix 2 150 VSAP 4,17 3,2 6,7 0,77 0,48 

3545 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR01) Philips / HSRP 151 250 VSAP 17,31 1,3 58,8 0,08 0,02 

3547 AVDA DE LOS GIRASOLES (TR14) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 19,95 0,4 109,8 0,02 0,00 

3549 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR01) Socelec / Onix 3 150 VSAP 37,87 12,5 79,9 0,33 0,16 

3550 AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR02) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 150 VSAP 5,84 0,3 20,5 0,05 0,01 
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SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

3557 AVDA JUAN CARLOS I (TR06) Socelec / Onix 3 250 VSAP 0,12 0 2,7 0,00 0,00 

3561 AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 20,8 0,4 47,2 0,02 0,01 

3562 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 24,12 0,6 82,6 0,02 0,01 

3563 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 13,38 9,3 18,1 0,70 0,51 

3565 AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) (ROTONDA) 

- / - 250 - 

15,21 4,5 30,2 0,30 0,15 Threeline Technology / PR30W 30 LED 

Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

3583 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR23) (AUTOVIA) Philips / HSRP 451 150 VSAP 24,26 14,6 34,1 0,60 0,43 

3584 AVIA DEL MEDITERRA•NEO (TR23) (AUTOVIA) Socelec / Onix 3 250 VSAP 24,26 14,6 34,1 0,60 0,43 

3625 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR44) 
Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

8,01 1 19,6 0,12 0,05 
Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

3636 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR53) 

Socelec / Onix 3 150 VSAP 

8,01 1 19,6 0,12 0,05 Socelec / Proyector Radial 3 250 VSAP 

Indalux / Viento IVH 150 VSAP 

3646 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR59) 

- / - 150 - 

8,01 1 19,6 0,12 0,05 
Socelec / Onix 3 150 VSAP 

Socelec / Proyector Radial 3 250 VSAP 

Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

3654 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR63) 
Socelec / Onix 3 250 VSAP 

8,01 1 19,6 0,12 0,05 
Socelec / Proyector Radial 3 250 VSAP 

3688 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) - / - 150 - 12,63 11,2 14,1 0,89 0,79 

3689 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) - / - 150 - 12,63 11,2 14,1 0,89 0,79 

3690 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) Philips / HSRP 451 250 VSAP 12,63 11,2 14,1 0,89 0,79 

3691 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) Socelec / Onix 2 150 VSAP 12,63 11,2 14,1 0,89 0,79 

3692 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) Philips / Proyector Optiflood MVP504 150 VSAP 12,63 11,2 14,1 0,89 0,79 

3693 AVIA DEL MEDITERRANEO (TR78) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 12,63 11,2 14,1 0,89 0,79 

3705 CALLE 4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR12) (ROTONDA) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 20,21 5,9 34,5 0,29 0,17 

3716 CALLE ARROYO SEGUNDO (TR02) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 250 VSAP 0,11 0 0,2 0,00 0,00 

3720 CALLE CSN111 Indalux / Viento IVH 150 VSAP 24,89 10,8 42,4 0,43 0,25 

3721 CALLE CSN112 (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) Indalux / Viento IVH 150 VSAP 19,63 8 31,6 0,41 0,25 

3724 CALLE CSN128 (TR03) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 3,29 0 15,5 0,00 0,00 

3751 CALLE CSN421 (URB LOS GRANADOS) (TR03) Socelec / Onix 3 250 VSAP 9,47 0 57,9 0,00 0,00 

3766 CALLE CSN707 (TR10) Indalux / Viento IVH 250 VSAP 37,78 14,6 102,5 0,39 0,14 

3784 CALLE CSN873 (TR02) 
Socelec / Onix 3 250 VSAP 

5,4 0 14,3 0,00 0,00 
Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

3794 CALLE DE CERVANTES (TR06) Socelec / Onix 2 150 VSAP 21,55 1,6 65,2 0,07 0,02 

3795 CALLE DE CERVANTES (TR07) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

29,83 5,8 72,2 0,19 0,08 
Socelec / Onix 2 150 VSAP 

3797 CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR04) 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

10,07 0,1 25 0,01 0,00 
Philips / Proyector M-SNF 300 150 VSAP 

3805 CALLE DON JOSE MOLINA (URB EL HIGUERAL) (TR01) Socelec / Onix 2 150 VSAP 12,94 0,1 83,3 0,01 0,00 
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SECCIÓN TIPO VIA LUMINARIA / MARCA 
POTENCIA / 

LÁMPARA (W) 
LAMPARA 

LUMINOSIDAD ACTUAL 

Em Emin Emax U0 Umax 

3806 CALLE EL ALGARROBO (URB EL MIRADOR) (TR01) Socelec / Onix 2 150 VSAP 13,43 0,1 77,5 0,01 0,00 

3807 CALLE ESCOLLERA 
Philips / HSRP 151 150 VSAP 

18,17 0,6 41,1 0,03 0,01 
Socelec / Onix 2 150 VSAP 

3814 CALLE LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) (ROTONDA) Socelec / Onix 2 250 VSAP 16,12 8,3 26 0,51 0,32 

3815 CALLE LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR02) 
- / - 150 - 

5,85 0,3 23,7 0,05 0,01 
Socelec / Onix 2 250 VSAP 

3817 CALLE LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR03) (ROTONDA) Socelec / Onix 2 150 VSAP 20,71 11,5 28,5 0,56 0,40 

3821 CALLE MAESTRA DOÑA CAROLA (URB EL HIGUERAL) Socelec / Onix 2 150 VSAP 12,39 0 67,8 0,00 0,00 

3825 CMNO DE LOS PESCADORES (URB LAS FLORES) (TR01) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 250 VSAP 18,52 5,8 26,2 0,31 0,22 

3832 CTRA A-473 (TR01) 

Indalux / Proyector IZT-4 250 VSAP 

2,1 0 27,7 0,00 0,00 Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

Indalux / Viento IVH 250 VSAP 

3845 CTRA CSN873 (SALIDA 184) (TR03) (ROTONDA) Socelec / Onix 3 250 VSAP 20,74 0,5 140,4 0,02 0,00 

3852 PASEO DE LAS MAGNOLIAS (TR03) Socelec / Onix 2 150 VSAP 21,25 4,7 53,5 0,22 0,09 

 

NOTA: La tabla de luminosidades muestra la secciones de las que se tienen los niveles lumínicos registrados, estos niveles lumínicos se pueden visualizar en el Plano 005, observándose su distribución para cada vial registrado, dando 

una referencia de los niveles que actualmente se tienen para cada uno de esos viales. 
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Tabla 3.- Calificación energética de la situación actual de las vías registradas. 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA ANTONIO BELON (TR01) C 

AVDA ANTONIO BELON (TR02) A 

AVDA ARIAS DE VELASCO (TR01) A 

AVDA ARIAS DE VELASCO (TR02) A 

AVDA ARIAS DE VELASCO (TR03) (ROTONDA) C 

AVDA ARIAS DE VELASCO (TR05) D 

AVDA ARIAS DE VELASCO (TR06) A 

AVDA ARIAS MALDONADO (TR01) F 

AVDA ARIAS MALDONADO (TR02) D 

AVDA ARIAS MALDONADO (TR03) F 

AVDA ARIAS MALDONADO (TR04) F 

AVDA ARIAS MALDONADO (TR06) F 

AVDA ARROYO PRIMERO (TR03) D 

AVDA ASHMAWI (TR01) B 

AVDA ASHMAWI (TR02) B 

AVDA ASHMAWI (TR03) D 

AVDA BUCHINGER (TR01) D 

AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR01) A 

AVDA 
BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR02) 

(ROTONDA) 
A 

AVDA BULEVAR PRINCIPE ALFONSO DE HOHENLOHE (TR03) A 

AVDA BURGOS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) A 

AVDA BURGOS (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) A 

AVDA BURGOS (ROTONDA) (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR01) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR02) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR03) B 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR05) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR06) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR07) B 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR08) (ROTONDA) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR09) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR10) A 

AVDA CANOVAS DEL CASTILLO (TR11) A 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) C 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) C 

AVDA 
CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) 

(ROTONDA) 
B 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) C 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR06) B 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR07) D 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR08) C 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR09) A 

AVDA CARLOS CANO (NUEVA ANDALUCIA) (TR10) A 

AVDA CONDE DE ORGAZ (TR02) F 

AVDA CONDE DE ORGAZ (TR03) C 

AVDA CONDE DE ORGAZ (TR04) F 

AVDA DE BARCELONA (NUEVA ANDALUCIA) B 

AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR01) G 

AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR02) F 

AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR03) F 

AVDA DE CALDERON DE LA BARCA (TR04) G 

AVDA DE CIBELES (URB LUNAMAR) C 

AVDA DE ESPAÑA (TR05) C 

AVDA DE FLORIDA (TR01) C 

AVDA DE FLORIDA (TR02) C 

AVDA DE FLORIDA (TR03) B 

AVDA DE FLORIDA (TR04) C 

AVDA DE FLORIDA (TR05) C 

AVDA DE FLORIDA (TR06) B 

AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR01) D 

AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR02) (ROTONDA) A 

AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR03) A 

AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR04) C 

AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR05) A 

AVDA DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR06) A 

AVDA DE ISTAN (TR01) D 

AVDA DE ISTAN (TR02) (ROTONDA) A 

AVDA DE ISTAN (TR03) A 

AVDA DE ISTAN (TR06) A 

AVDA DE JOSE BANUS (TR01) D 

AVDA DE JOSE BANUS (TR02) A 

AVDA DE JOSE BANUS (TR03) (ROTONDA) A 

AVDA DE JOSE BANUS (TR07) A 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR02) A 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR03) B 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR04) D 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR05) C 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR06) C 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR07) E 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR09) D 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA DE JULIO IGLESIAS (TR10) (BULEVAR) G 

AVDA DE LA ALPUJARRA (TR01) A 

AVDA DE LA ALPUJARRA (TR02) C 

AVDA DE LA ALPUJARRA (TR03) C 

AVDA 
DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
E 

AVDA 
DE LA CONSTITUCION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
A 

AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) E 

AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) C 

AVDA DE LA CORUÑA (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) E 

AVDA DE LA NAVEGACION C 

AVDA 
DE LA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
A 

AVDA 
DE LA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
D 

AVDA DE LAS CUMBRES (URB ELVIRIA) (TR01) A 

AVDA DE LAS CUMBRES (URB ELVIRIA) (TR02) F 

AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR01) (ROTONDA) F 

AVDA DE LAS NACIONES UNIDAS (TR03) A 

AVDA DE LOGROÑO A 

AVDA DE LOLA FLORES (TR01) A 

AVDA DE LOLA FLORES (TR02) C 

AVDA DE LOLA FLORES (TR03) E 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR03) C 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR04) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR05) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR06) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR07) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR09) D 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR10) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR11) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR12) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR13) A 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR14) D 

AVDA DE LOS GIRASOLES (TR15) E 

AVDA DE LOS MERENDEROS (URB RICMAR) D 

AVDA DE MANOLETE (TR04) D 

AVDA DE MANOLETE (TR05) A 

AVDA DE MANOLETE (TR06) B 

AVDA DE MANOLETE (TR07) (ROTONDA) E 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR01) A 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR02) A 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR03) A 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR04) (ROTONDA) F 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR05) A 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR06) C 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR07) F 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR08) B 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR09) C 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR10) (ROTONDA) D 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR11) C 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR12) C 

AVDA DE MIGUEL DE CERVANTES (TR13) C 

AVDA DE SALVADOR GUERRERO (TR01) A 

AVDA DE SALVADOR GUERRERO (TR02) (ROTONDA) D 

AVDA DE SAN SEBASTIAN (NUEVA ANDALUCIA) B 

AVDA DE SANTANDER (NUEVA ANDALUCIA) A 

AVDA DE VALLE INCLA•N (TR01) (ROTONDA) A 

AVDA DE VALLE INCLA•N (TR02) C 

AVDA DE VALLE INCLA•N (TR03) B 

AVDA DE VALLE INCLA•N (TR04) (ROTONDA) A 

AVDA DE VALLE INCLA•N (TR05) A 

AVDA DE ZARAGOZA (NUEVA ANDALUCIA) C 

AVDA DEL MANZANO (TR01) A 

AVDA DEL MANZANO (TR02) B 

AVDA DEL MAR (TR01) A 

AVDA 
DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) 

(ROTONDA) 
A 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) E 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) E 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) D 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) E 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR08) C 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR09) B 

AVDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR12) G 

AVDA DEL PRADO (TR01) A 

AVDA DEL PRADO (TR02) A 

AVDA DEL PRADO (TR03) C 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR02) (ROTONDA) E 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR03) A 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR04) (ROTONDA) F 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR05) B 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR06) (ROTONDA) D 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR07) A 

AVDA DEL PRINCIPE SALMAN (TR08) (ROTONDA) D 

AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR01) D 

AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR02) B 

AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR03) A 

AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR04) A 

AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR05) A 

AVDA DOCTOR MAIZ VIÑALS (TR06) A 

AVDA DON JAIME DE MORA (TR01) C 

AVDA DON JAIME DE MORA (TR02) A 

AVDA DUQUE DE AHUMADA D 

AVDA DUQUE DE LERMA A 

AVDA EL JARDI•N DE LOS PINOS A 

AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR01) A 

AVDA EL SALTO DEL AGUA (TR03) A 

AVDA ESPAÑA F 

AVDA EUROPA (TR01) A 

AVDA EUROPA (TR02) F 

AVDA EUROPA (TR03) E 

AVDA EUROPA (TR04) E 

AVDA EUROPA (TR06) D 

AVDA FONTANILLA (TR01) D 

AVDA FONTANILLA (TR02) F 

AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR01) A 

AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR02) (ROTONDA) A 

AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR03) C 

AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR04) B 

AVDA GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ (TR05) D 

AVDA HUERTA DE BELON (TR01) F 

AVDA HUERTA DE BELON (TR03) F 

AVDA HUERTA DE BELON (TR04) F 

AVDA HUERTA DE BELON (TR05) A 

AVDA HUERTA DE BELON (TR06) C 

AVDA INDEPENDENCIA A 

AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR01) A 

AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR02) B 

AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR03) (ROTONDA) B 

AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR04) F 

AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR06) (ROTONDA) E 

AVDA JOSE MANUEL VALLES (TR07) D 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR01) A 

AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR02) A 

AVDA JOSE MARIA GIRONELLA (TR03) D 

AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR01) F 

AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR02) F 

AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR03) G 

AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR04) G 

AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR05) F 

AVDA JOSE MARIA TORRES MURCIANO (TR06) F 

AVDA JUAN CARLOS I (TR01) F 

AVDA JUAN CARLOS I (TR02) F 

AVDA JUAN CARLOS I (TR03) G 

AVDA JUAN CARLOS I (TR04) G 

AVDA JUAN CARLOS I (TR05) G 

AVDA JUAN VARGAS (NUEVA ANDALUCIA) C 

AVDA LA FLORIDA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) D 

AVDA LA FLORIDA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) D 

AVDA LAS ALBARIZAS E 

AVDA LAS PALMERAS (TR01) B 

AVDA LAS PALMERAS (TR02) A 

AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) C 

AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) A 

AVDA LAS PETUNIAS (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) A 

AVDA LAS PLAYAS DEL DUQUE (TR01) A 

AVDA LOPEZ DE MENA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) A 

AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) A 

AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) A 

AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR04) A 

AVDA LUIS BRAILLE (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) A 

AVDA MAYORAZGO (TR01) F 

AVDA MAYORAZGO (TR02) C 

AVDA MAYORAZGO (TR03) B 

AVDA MERCADO (TR01) F 

AVDA MERCADO (TR02) D 

AVDA MERCADO (TR03) D 

AVDA MIGUEL CANO (TR02) A 

AVDA MIGUEL CANO (TR03) A 

AVDA MIGUEL CANO (TR04) A 

AVDA NABEUL (TR01) B 

AVDA NABEUL (TR02) C 



 

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1306 

Dpto. Técnico 

Rev.10 

 

ANEXO VII: TABLA 3 2586 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA NABEUL (TR03) E 

AVDA NABEUL (TR05) C 

AVDA NABEUL (TR06) E 

AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

AVDA ORIENTAL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

AVDA PABLO RUIZ PICASSO A 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
C 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR03) 
D 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR05) 
E 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR06) 
D 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR07) 
E 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR09) 
F 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR10) 
F 

AVDA 
PABLO RUIZ PICASSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR11) (ROTONDA) 
G 

AVDA 
PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) 

(TR01) 
A 

AVDA 
PRINCIPE DE ASTURIAS (SAN PEDRO ALCANTARA) 

(TR02) 
A 

AVDA PRINCIPE SALMAN (TR01) A 

AVDA PUERTA DEL MAR (TR01) B 

AVDA PUERTA DEL MAR (TR02) D 

AVDA PUERTA DEL MAR (TR03) A 

AVDA RAMON Y CAJAL (TR01) B 

AVDA RAMON Y CAJAL (TR02) A 

AVDA RAMON Y CAJAL (TR03) C 

AVDA RAMON Y CAJAL (TR04) B 

AVDA REINA VICTORIA (TR01) (ROTONDA) A 

AVDA REINA VICTORIA (TR02) C 

AVDA REINA VICTORIA (TR03) D 

AVDA REINA VICTORIA (TR04) C 

AVDA REINA VICTORIA (TR05) (ROTONDA) A 

AVDA REINA VICTORIA (TR06) E 

AVDA REINA VICTORIA (TR07) F 

AVDA RICARDO SORIANO (TR01) E 

AVDA RICARDO SORIANO (TR02) D 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

AVDA RICARDO SORIANO (TR03) E 

AVDA RICARDO SORIANO (TR04) D 

AVDA RICARDO SORIANO (TR05) E 

AVDA RICARDO SORIANO (TR06) E 

AVDA RICARDO SORIANO (TR07) B 

AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR01) A 

AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR02) D 

AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR03) C 

AVDA ROTARY INTERNACIONAL (TR04) D 

AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR02) B 

AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) (ROTONDA) A 

AVDA SALAMANCA (NUEVA ANDALUCIA) (TR05) B 

AVDA SEGOVIA (NUEVA ANDALUCIA) B 

AVDA SEVERO OCHOA (TR01) C 

AVDA SEVERO OCHOA (TR02) B 

AVDA SEVERO OCHOA (TR03) D 

AVDA SEVERO OCHOA (TR04) D 

AVDA SEVERO OCHOA (TR05) C 

AVDA SEVERO OCHOA (TR06) A 

AVDA SEVERO OCHOA (TR07) A 

AVDA SEVERO OCHOA (TR08) A 

AVDA SEVERO OCHOA (TR10) D 

AVDA SEVERO OCHOA (TR11) E 

AVDA SEVERO OCHOA (TR12) D 

AVDA SEVERO OCHOA (TR13) B 

AVDA SEVERO OCHOA (TR14) E 

AVDA SEVERO OCHOA (TR15) E 

AVDA SEVERO OCHOA (TR16) A 

AVDA VALERIANO RODRIGUEZ F 

AVDA VIRGEN DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

AVENIDA DEL MEDITERRANEO (NUEVA ANDALUCIA) (TR11) D 

CALLE 2 (URB CASCADA DE CAJOMAN) (TR01) D 

CALLE 25 (LINDA VISTA ALTA) (TR01) A 

CALLE 25 (LINDA VISTA ALTA) (TR02) A 

CALLE 25 (LINDA VISTA ALTA) (TR03) A 

CALLE 28 DE FEBRERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE 4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR11) A 

CALLE 4 (URB GUADALMINA BAJA) (TR12) (ROTONDA) A 

CALLE ABETO C 

CALLE ACERA DE LA MARINA A 

CALLE ACUARIO F 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE ADELFAS (TR01) A 

CALLE ADELFAS (TR02) B 

CALLE ADUAR F 

CALLE AGUACATE D 

CALLE AGUSTINA DE ARAGON C 

CALLE ALAMO G 

CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ALAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) E 

CALLE ALBARICOQUE E 

CALLE ALBATROS (SALTO DEL AGUA) E 

CALLE ALBENIZ (TR01) E 

CALLE ALBENIZ (TR02) A 

CALLE ALBENIZ (TR03) A 

CALLE ALBINONI (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) C 

CALLE ALCANTARILLA (TR01) D 

CALLE ALCANTARILLA (TR02) F 

CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR01) E 

CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR02) E 

CALLE ALCORNOQUE (URB ARCOS ELVIRIA) (TR03) E 

CALLE ALDERETE G 

CALLE ALEGRIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE 
ALFONSO LUQUE CHICOTE (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) 
D 

CALLE ALFONSO XII A 

CALLE ALFREDO PALMA (TR01) A 

CALLE ALFREDO PALMA (TR02) C 

CALLE ALFREDO PALMA (TR03) A 

CALLE ALGARROBO (URB CORTIJO DE NAGUELES) F 

CALLE ALHAMBRA DEL MAR (TR01) (PASEO MARITIMO) D 

CALLE ALHAMBRA DEL MAR (TR02) (PASEO MARITIMO) C 

CALLE ALICANTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE ALMADRABA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) C 

CALLE ALMADRABA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ALMENDROS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE ALMERIA F 

CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) F 

CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) E 

CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) A 

CALLE ALMERIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) A 

CALLE ALONSO DE BAZAN (TR01) F 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE ALONSO DE BAZAN (TR02) B 

CALLE ALONSO DE BAZAN (TR03) F 

CALLE ALONSO DE BAZAN (TR04) F 

CALLE ALONSO DE OJEDA E 

CALLE ALUMINIO A 

CALLE AMISTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) E 

CALLE AMISTAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) E 

CALLE AMOR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) F 

CALLE ANCHA E 

CALLE ANCLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) F 

CALLE ANDALUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ANDRES SEGOVIA (TR01) F 

CALLE ANDRES SEGOVIA (TR02) F 

CALLE ANDRES SEGOVIA (TR03) E 

CALLE ANDRES SEGOVIA (TR04) C 

CALLE ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE ANTEQUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) A 

CALLE ANTONIO DE NEBRIJA E 

CALLE ANTONIO HERRERO F 

CALLE ANTONIO LIZARZA (TR01) (APARCAMIENTO) C 

CALLE ANTONIO LIZARZA (TR02) B 

CALLE ANTONIO LIZARZA (TR03) E 

CALLE ANTONIO MACHADO (NUEVA ANDALUCIA) (TR03) A 

CALLE ANTONIO MACHADO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) F 

CALLE ANTONIO MARTIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE ANTONIO MARTIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ANTONIO MONTERO D 

CALLE APARTADA F 

CALLE ARAGON (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) F 

CALLE ARCHIDONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ARROYO SEGUNDO (TR01) G 

CALLE ARROYO SEGUNDO (TR02) (ROTONDA) G 

CALLE ARROYO SEGUNDO (TR03) C 

CALLE ARTE (TR01) E 

CALLE ARTE (TR02) F 

CALLE ARTURO RUBINSTEIN (TR01) (ROTONDA) B 

CALLE ARTURO RUBINSTEIN (TR02) F 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE ARTURO RUBINSTEIN (TR03) D 

CALLE ASTURIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE ATARAZANAS (TR01) F 

CALLE ATARAZANAS (TR02) F 

CALLE AVELLANO (TR01) A 

CALLE AVELLANO (TR03) A 

CALLE AVILA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) C 

CALLE AZORIN D 

CALLE BADAJOZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE BAHIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE BARQUILLA (TR01) C 

CALLE BARQUILLA (TR02) F 

CALLE BELEN (URB LA MERCED) G 

CALLE BENAHAVIS (TR01) F 

CALLE BENAHAVIS (TR02) C 

CALLE BENALMADENA (TR01) F 

CALLE BENALMADENA (TR02) F 

CALLE BERGANTIN E 

CALLE BERMEJA C 

CALLE BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) F 

CALLE BILBAO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) C 

CALLE BOBADILLA (URB CORTIJO DE NAGUELES) E 

CALLE BOLIVIA F 

CALLE BOQUERON (TR01) D 

CALLE BOQUERON (TR02) E 

CALLE BOQUERON (TR03) F 

CALLE BOQUERON (TR04) E 

CALLE BRONCE (TR01) D 

CALLE BRONCE (TR02) D 

CALLE BRONCE (TR03) D 

CALLE BUITRAGO F 

CALLE CABALLEROS E 

CALLE CADIZ D 

CALLE CALDERON (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE CALVARIO (TR01) C 

CALLE CALVARIO (TR02) A 

CALLE CALVARIO (TR03) (ROTONDA) B 

CALLE CALVARIO (TR04) A 

CALLE CALVARIO (TR05) B 

CALLE CALVARIO (TR07) G 

CALLE CALVARIO (TR08) G 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE CAMILO JOSE CELA F 

CALLE CAMINO DE LA IGLESIA G 

CALLE CAMINO DEL PINAR (TR01) E 

CALLE CAMINO DEL PINAR (TR02) F 

CALLE CAMINO DEL PINAR (TR03) D 

CALLE CAMINO DEL PINAR (TR04) E 

CALLE CAMINO DEL SEÑADOR C 

CALLE CAMINO VIEJO OJEN (TR02) (ROTONDA) C 

CALLE CAMINO VIEJO OJEN (TR03) B 

CALLE CAMPILLOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE CAQUI C 

CALLE CARAVACA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE CARBON A 

CALLE CARDENAL CISNEROS A 

CALLE CARIDAD G 

CALLE CARLOMAGNO E 

CALLE CARLOS III (TR01) D 

CALLE CARLOS III (TR02) D 

CALLE CARLOS III (TR03) E 

CALLE CARLOS MACKINTOSH E 

CALLE CARLOTA NAVARRETE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE CARMEN G 

CALLE CARMEN SEVILLA (TR03) E 

CALLE CARRIL DE LA MINA (TR01) C 

CALLE CARRIL DE LA MINA (TR02) D 

CALLE CARRIL DE LA MINA (TR03) C 

CALLE CARRIL DEL RELOJERO (TR01) B 

CALLE CARRIL DEL RELOJERO (TR02) A 

CALLE CARTAGENA (URB RESTO GUADAIZA) E 

CALLE CASABLANCA (TR01) (PASEO MARITIMO) F 

CALLE CASCADA C 

CALLE CASETA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) F 

CALLE CASTELLON (NUEVA ANDALUCIA) G 

CALLE 
CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (ROTONDA) 

(TR04) 
A 

CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE CASTILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) A 

CALLE CASTILLEJOS F 

CALLE CATALUÑA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE CEMENTERIO E 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE CHAMBEL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) C 

CALLE CHILE E 

CALLE CHORREADERO F 

CALLE CHORRON E 

CALLE CIRUELO F 

CALLE CIUDAD DE LOS PERIODISTAS (TR02) D 

CALLE 
CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR01) 

(ROTONDA) 
A 

CALLE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR02) C 

CALLE CJTO PROYECTO GIL EL ANGEL EDIF EL MOLINO (TR03) A 

CALLE CLAVELES (TR01) F 

CALLE CLAVELES (TR02) B 

CALLE CLIPPER F 

CALLE COBRE (TR01) A 

CALLE COBRE (TR02) A 

CALLE COCLE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) C 

CALLE COCLE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE COIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE COIN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE COLMENAR (URB CORTIJO DE NAGUELES) A 

CALLE CONDE DE CASAL A 

CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR01) B 

CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR02) B 

CALLE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA VISTA) (TR03) E 

CALLE CONQUISTADOR AGUIRRE D 

CALLE COPO (TR01) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE CORAL BEACH (PASEO MARITIMO) B 

CALLE CORDOBA D 

CALLE CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE CORDOBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) E 

CALLE CORRALES ALTOS G 

CALLE CORRALES BAJOS (TR03) G 

CALLE CRISTOBAL COLON (TR01) F 

CALLE CRISTOBAL COLON (TR02) F 

CALLE CRISTOBAL PARRA (TR06) (URB LAS CANCELAS) E 

CALLE CRUZ (TR01) F 

CALLE CSN001 F 

CALLE CSN002 C 

CALLE CSN003 D 

CALLE CSN116 A 
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ANEXO VII: TABLA 3 2593 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE CSN118 A 

CALLE CSN120 C 

CALLE CSN121 C 

CALLE CSN126 E 

CALLE CSN128 (TR01) A 

CALLE CSN128 (TR02) A 

CALLE CSN130 B 

CALLE CSN135 G 

CALLE CSN138 G 

CALLE CSN146 D 

CALLE CSN161 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE CSN162 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE CSN165 A 

CALLE CSN166 A 

CALLE CSN168 (TR01) D 

CALLE CSN170 G 

CALLE CSN171 E 

CALLE CSN172 A 

CALLE CSN173 A 

CALLE CSN174 E 

CALLE CSN175 D 

CALLE CSN178 C 

CALLE CSN179 E 

CALLE CSN180 F 

CALLE CSN181 D 

CALLE CSN182 A 

CALLE CSN183 D 

CALLE CSN184 (TR01) E 

CALLE CSN184 (TR02) F 

CALLE CSN185 A 

CALLE CSN192 A 

CALLE CSN193 F 

CALLE CSN194 E 

CALLE CSN195 E 

CALLE CSN196 G 

CALLE CSN205 E 

CALLE CSN210 F 

CALLE CSN214 F 

CALLE CSN301 (URB EL RODEO) (TR03) G 

CALLE CSN302 (URB EL RODEO) (TR02) G 

CALLE CSN303 (URB EL RODEO) E 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE CSN312 (URB NUEVA ANDALUCIA VILLA MARINA) G 

CALLE CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR03) (ROTONDA) A 

CALLE CSN315 (URB LOS GRANADOS) (TR04) B 

CALLE CSN319 (URB LOS GRANADOS) (TR01) D 

CALLE CSN320 (URB LOS GRANADOS) (PUENTE) G 

CALLE CSN323 (URB LA ISLA) A 

CALLE CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR02) F 

CALLE CSN362 (URB NUEVA ANDALUCIA) (TR03) A 

CALLE CSN366 (URB NUEVA ANDALUCIA) G 

CALLE CSN369 (URB NUEVA ANDALUCIA) C 

CALLE CSN370 G 

CALLE CSN370 (URB NUEVA ANDALUCIA) F 

CALLE CSN371 (URB NUEVA ANDALUCIA) A 

CALLE CSN399 F 

CALLE CSN428 (URB LOS NARANJOS DE MARBELLA) (TR05) B 

CALLE CSN432 (URB NUEVA ANDALUCI•A) (TR01) C 

CALLE CSN432 (URB NUEVA ANDALUCI•A) (TR03) A 

CALLE CSN433 (URB NUEVA ANDALUCI•A) A 

CALLE CSN440 G 

CALLE CSN442 G 

CALLE CSN500 (TR01) (ROTONDA) A 

CALLE CSN704 (TR05) E 

CALLE 
CSN871 (URB PUENTE ROMANO) (TR01) (PASEO 

MARITIMO) 
B 

CALLE CSN873 (TR01) (ROTONDA) A 

CALLE CSN874 (URB MARBELLA SIERRA BLANCA) (TR02) A 

CALLE CSN882 (TR01) A 

CALLE CSN882 (TR02) (ROTONDA) A 

CALLE CUARZO A 

CALLE CUBA F 

CALLE CUENCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE D-2H (SAN PEDRO DE ALCANTARA) F 

CALLE D-5H (TR01) D 

CALLE D-5H (TR02) A 

CALLE D-7 F D 

CALLE D-7G (TR01) D 

CALLE D-7G (TR02) D 

CALLE D-7G (TR03) D 

CALLE D-8B D 

CALLE D-8Q1 A 

CALLE DE ALBERTO VIDIELLA TUDORES (TR01) B 
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ANEXO VII: TABLA 3 2595 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE DE ALVARO DE LA IGLESIA (TR02) C 

CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR01) F 

CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR02) F 

CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR04) (ROTONDA) A 

CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR05) B 

CALLE DE ANTONIO EL BAILARI•N (TR08) (ROTONDA) A 

CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR01) A 

CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR02) A 

CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR03) E 

CALLE DE BENITO PEREZ GALDOS (TR04) F 

CALLE DE CERVANTES (TR02) A 

CALLE DE CERVANTES (TR03) (ROTONDA) D 

CALLE DE CERVANTES (TR04) A 

CALLE DE CERVANTES (TR05) A 

CALLE DE EDGAR NEVILLE (TR02) F 

CALLE DE EDGAR NEVILLE (TR03) G 

CALLE DE EDGAR NEVILLE (TR04) G 

CALLE DE ENRIQUE GRANADOS (URB ARCOS ELVIRIA) C 

CALLE DE FRANKFURT (TR01) E 

CALLE DE GABRIAL CELAYA (TR01) D 

CALLE DE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ (TR03) A 

CALLE DE GABRIEL GARCI•A MA•RQUEZ (TR04) A 

CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR01) A 

CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR02) D 

CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR03) C 

CALLE DE GARCILASO DE LA VEGA (TR04) C 

CALLE DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER (TR02) (ROTONDA) A 

CALLE DE IGNACIO ALDECOA E 

CALLE DE IRIS F 

CALLE DE JESUS PUENTE A 

CALLE 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR01) 
A 

CALLE 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR02) 
F 

CALLE 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR03) 
E 

CALLE 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR04) 
C 

CALLE 
DE JOAQUIN RODRIGO (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR05) 
F 

CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR01) E 

CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR02) A 
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ANEXO VII: TABLA 3 2596 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR03) A 

CALLE DE JORGE MANRIQUE (TR04) F 

CALLE DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR01) F 

CALLE DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR02) D 

CALLE DE JOSE DE ESPRONCEDA (TR03) E 

CALLE DE JOSE MARI•A PEMAN (TR01) D 

CALLE DE JOSE MARI•A PEMAN (TR02) B 

CALLE DE JOSE MARI•A PEMAN (TR03) E 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR02) C 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR04) A 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR05) D 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR07) E 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR08) E 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR09) G 

CALLE DE JUAN BELMONTE (URB LOS TOREROS) (TR10) E 

CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR01) A 

CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR02) A 

CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR03) A 

CALLE DE LA NUEVA ANDALUCI•A (TR04) A 

CALLE DE LA PAZ (TR01) C 

CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR01) E 

CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR02) E 

CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR03) F 

CALLE DE LAS ACACI•AS (URB ELVIRIA) (TR04) F 

CALLE DE LAS AMAPOLAS (TR01) G 

CALLE DE LAS AMAPOLAS (TR02) G 

CALLE DE LAS AMAPOLAS (TR03) F 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR01) E 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR02) F 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR04) G 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR05) F 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR06) E 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR07) G 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR08) G 

CALLE DE LAS CAMELIAS (TR09) G 

CALLE DE LAS GARDENAS (TR04) E 

CALLE DE LAS GARDENAS (TR05) F 

CALLE DE LAS GARDENAS (TR06) E 

CALLE DE LAS GARDENAS (TR07) (ROTONDA) G 

CALLE 
DE LAS TORRES (URB NUEVA ANDALUCI•A AIOHA) 

(TR07) 
B 
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ANEXO VII: TABLA 3 2597 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE DE LINDA VISTA ALTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) C 

CALLE DE LOPE DE VEGA (TR01) A 

CALLE DE LOPE DE VEGA (TR02) A 

CALLE DE LOPE DE VEGA (TR03) A 

CALLE DE LOPE DE VEGA (TR04) A 

CALLE DE LUIS DE GONGORA (TR01) E 

CALLE DE LUIS DE GONGORA (TR02) F 

CALLE DE LUIS DE GONGORA (TR03) E 

CALLE DE LUIS MAZANTINI (TR01) A 

CALLE DE LUIS MAZANTINI (TR02) G 

CALLE DE MANUEL JIMENEZ CHICUELO D 

CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR01) E 

CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR02) F 

CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR03) F 

CALLE DE MIGUEL DE UNAMUNO (TR04) E 

CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR01) A 

CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR02) A 

CALLE DE MIGUEL DELIBES (TR03) A 

CALLE DE MORATI•N (TR02) E 

CALLE DE PI•O BAROJA A 

CALLE DE QUEVEDO (TR01) A 

CALLE DE QUEVEDO (TR02) A 

CALLE DE QUEVEDO (TR03) A 

CALLE DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR01) F 

CALLE DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR02) F 

CALLE DE RAFAEL GOMEZ EL GALLO (TR03) E 

CALLE DE ROSALI•A DE CASTRO (TR01) F 

CALLE DE ROSALI•A DE CASTRO (TR02) G 

CALLE DE ROSALI•A DE CASTRO (TR03) G 

CALLE DE RUBEN DARIO (TR01) E 

CALLE DE SAN JORGE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR01) B 

CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR04) (ROTONDA) D 

CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR05) F 

CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR06) G 

CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR07) D 

CALLE DE TIRSO DE MOLINA (TR08) F 

CALLE DE TORRENTE BALLESTER (TR01) A 

CALLE DE TORRENTE BALLESTER (TR02) A 

CALLE 
DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR01) 
G 
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ANEXO VII: TABLA 3 2598 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE 
DE VALERIANO RODRIGUEZ (URB PUEBLO LOS ARCOS) 

(TR02) 
G 

CALLE DEL ALBA (TR01) D 

CALLE DEL CALIFA (TR01) A 

CALLE DEL CALIFA (TR02) A 

CALLE DEL CALIFA (TR03) A 

CALLE DEL PILAR (SAN PEDRO ALCANTARA) B 

CALLE DEL PINO REAL E 

CALLE DEL POETA JOSE MARIA CANO F 

CALLE DEL RI•O VOLGA (TR04) (URB ALTOS DEL RODEO) A 

CALLE DEL ROSAL F 

CALLE DEL TEMPORAL C 

CALLE DEL VALLE (SAN PEDRO ALCANTARA) C 

CALLE 
DIECINUEVE DE OCTUBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
B 

CALLE 
DIECINUEVE DE OCTUBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
B 

CALLE DIEGO MENDEZ A 

CALLE 
DIEGO PINA MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
A 

CALLE 
DIEGO PINA MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
A 

CALLE DIEZ DE OÑATE (TR01) (URB LA MERCED) C 

CALLE DIEZ DE OÑATE (TR03) (URB LA MERCED) A 

CALLE DOCTOR CARLOS BUFALA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) 

(TR01) 
A 

CALLE 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) 

(TR02) 
A 

CALLE 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) 

(TR03) 
A 

CALLE 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) 

(TR04) 
A 

CALLE 
DOCTOR EDUARDO EVANGELISTA (LINDA VISTA ALTA) 

(TR05) 
A 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR01) 
A 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR02) 
A 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR03) 
A 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR04) 
A 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR05) 
D 
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ANEXO VII: TABLA 3 2599 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR06) 
B 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR07) 
C 

CALLE 
DOCTOR ESTEBAN SAN MATEO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR08) 
D 

CALLE 
DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR01) 
A 

CALLE 
DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR02) 
A 

CALLE 
DOCTOR EUSEBIO RAMIREZ (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR03) 
A 

CALLE DOCTOR FLEMING (TR01) F 

CALLE DOCTOR JESUS GALVEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE DOHA (TR01) G 

CALLE DOHA (TR02) E 

CALLE DOHA (TR03) E 

CALLE DOHA (TR04) F 

CALLE DON JOSE MOLINA (URB EL HIGUERAL) (TR01) A 

CALLE DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) G 

CALLE DON VITO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR01) D 

CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR02) B 

CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR03) B 

CALLE DOÑA FRANCISCA CARRILLO DOÑA PAQUITA (TR04) C 

CALLE DUQUE DE OSUNA C 

CALLE ECUADOR F 

CALLE EL AGUA (TR01) E 

CALLE EL ALGARROBO (URB EL MIRADOR) (TR01) A 

CALLE EL ALMENDRO (URB EL MIRADOR) (TR03) A 

CALLE EL ARQUILLO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE EL FARO C 

CALLE EL LIWI (LINDA VISTA ALTA) A 

CALLE EL PIYAYO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) B 

CALLE EL POZO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) F 

CALLE EL POZO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE ENCINA C 

CALLE ENRIQUE DEL CASTILLO F 

CALLE ENRIQUE VIII D 

CALLE ESCOLLERA A 

CALLE ESCUELA D 

CALLE ESPERANZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 
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ANEXO VII: TABLA 3 2600 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE ESTACION D 

CALLE ESTEBANEZ CALDERON F 

CALLE ESTEPONA A 

CALLE ESTEPONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE ESTEPONA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE EUCALIPTOS (URB LINDA VISTA PLAYA) (TR01) D 

CALLE EUCALIPTOS (URB LINDA VISTA PLAYA) (TR02) A 

CALLE EXTREMADURA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE FANTASIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

CALLE 
FEDERICO GARCIA LORCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
C 

CALLE 
FEDERICO GARCIA LORCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
A 

CALLE FELICIDAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) E 

CALLE FELICIDAD (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) E 

CALLE FELIPE II B 

CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE (TR01) C 

CALLE 
FERNANDO MORENO ESPADA (PASEO MARITIMO) 

(NUEVA ANDALUCIA) 
F 

CALLE FERNANDO VII (TR01) G 

CALLE FERNANDO VII (TR02) F 

CALLE FERNANDO VILLALON (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) B 

CALLE FILIPINAS D 

CALLE FONSECA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE FORTALEZA (TR01) G 

CALLE FORTALEZA (TR02) C 

CALLE FRAGUA (TR01) A 

CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO B 

CALLE FRANCISCO GARCIA PARRA (TR01) F 

CALLE FRANCISCO GARCIA PARRA (TR02) F 

CALLE FRANCISCO NORTE (TR01) A 

CALLE FRANCISCO NORTE (TR02) B 

CALLE FRANCISCO NORTE (TR03) B 

CALLE FRANCISCO PEDRAZUELA E 

CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR01) A 

CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR02) A 

CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR03) A 

CALLE FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL (TR04) A 

CALLE FRAY JUNIPERO SERRA F 

CALLE FRESA (POL IND) B 

CALLE FUENGIROLA (TR01) D 

CALLE FUENGIROLA (TR02) A 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE FUENGIROLA (TR03) C 

CALLE FUENTE DEL ESPANTO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE 
FUENTE NUEVA (BULEVAR) (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR10) 
D 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) A 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) C 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) F 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR07) E 

CALLE FUENTE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR09) A 

CALLE FUERTE (TR01) G 

CALLE FUERTE (TR02) F 

CALLE FUERTE (TR03) D 

CALLE GABRIEL LIMA (ROTONDA) A 

CALLE GALICIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE GALVESTON (TR01) B 

CALLE GALVESTON (TR02) F 

CALLE GARCIA MORATO E 

CALLE GAVIOTA (SALTO DEL AGUA) G 

CALLE GLORIA E 

CALLE GOLETA C 

CALLE GORRION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE GRAN CAPITAN B 

CALLE GRANADA B 

CALLE GRANADO D 

CALLE GRANITO (POL IND) A 

CALLE GREGORIO MARAÑON (TR02) C 

CALLE GREGORIO MARAÑON (TR03) F 

CALLE GREGORIO MARAÑON (TR04) E 

CALLE GUADACORTE (NUEVA ANDALUCIA) (TR01) A 

CALLE GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) B 

CALLE GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE GUADALAJARA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE GUADALETE F 

CALLE GUADALETE (TR01) F 

CALLE GUADALETE (TR09) G 

CALLE GUADALPIN NORTE A 

CALLE GUADALQUIVIR (TR01) F 

CALLE GUADALQUIVIR (TR02) G 

CALLE GUADALQUIVIR (TR03) E 
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ANEXO VII: TABLA 3 2602 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE GUADALQUIVIR (TR04) F 

CALLE GUATEMALA E 

CALLE HAZA DEL MESON F 

CALLE 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) 

(TR01) 
A 

CALLE 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) 

(TR02) 
A 

CALLE 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (NUEVA ANDALUCIA) 

(TR03) 
A 

CALLE 
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR01) 
A 

CALLE HERMANOS BELON LIMA (TR01) C 

CALLE HERMANOS BELON LIMA (TR02) C 

CALLE 
HERMANOS MAYEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
A 

CALLE 
HERMANOS MAYEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
F 

CALLE HERMANOS SALOM (TR01) F 

CALLE HERMANOS SALOM (TR02) F 

CALLE HERNAN CORTES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE HIERRO (TR01) A 

CALLE HIERRO (TR02) A 

CALLE HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR01) F 

CALLE HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR02) A 

CALLE HIGUERAL (URB EL HIGUERAL) (TR03) D 

CALLE HOSPITAL BAZAN G 

CALLE HUELVA E 

CALLE HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) C 

CALLE HUELVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) C 

CALLE HUERTA CHICA (TR01) D 

CALLE HUERTA CHICA (TR02) F 

CALLE HUERTA CHICA (TR03) F 

CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR01) F 

CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR02) G 

CALLE HUERTA LOS GUERRA (TR03) F 

CALLE HUERTO PORRAL F 

CALLE HUMANIDAD (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) F 

CALLE HUMANIDAD (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) E 

CALLE IGUALADA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

CALLE ILUSION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE ILUSION (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE ISAAC PERAL (TR01) D 
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ANEXO VII: TABLA 3 2603 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE ISAAC PERAL (TR02) C 

CALLE ISABEL II B 

CALLE ISTAN C 

CALLE ITALIA (URB BELLE EPOQUE) D 

CALLE JABEGA A 

CALLE JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR01) G 

CALLE 
JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR02) 

(ROTONDA) 
F 

CALLE JACARANDAS (URB LOMAS DEL OLIVAR) (TR03) D 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR01) E 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR02) F 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR03) F 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR04) F 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR05) F 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR06) E 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR07) C 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR08) (ROTONDA) G 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR09) F 

CALLE JACINTO BENAVENTE (TR10) F 

CALLE JAEN F 

CALLE JAEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE JAIME I (TR01) (URB BUENA VISTA) F 

CALLE JAIME I (TR02) (URB BUENA VISTA) E 

CALLE JARDIN ANDALUZ (TR06) G 

CALLE JARDIN ANDALUZ (TR24) (PASEO MARITIMO) C 

CALLE JAVIER ARRAIZA (TR01) E 

CALLE JAVIER ARRAIZA (TR02) E 

CALLE JAVIER ARRAIZA (TR05) D 

CALLE JEDDAH (TR01) (ROTONDA) E 

CALLE JEDDAH (TR02) G 

CALLE JEREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE JEREZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE 
JERONIMO TORQUEMADA GARCIA (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR02) 
A 

CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE 
JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) 

(ROTONDA) 
E 

CALLE JORGE GUILLEN (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) F 

CALLE JOSE CHACON B 

CALLE JOSE ECHEGARAY (TR01) A 

CALLE JOSE ECHEGARAY (TR02) B 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE JOSE ECHEGARAY (TR03) E 

CALLE JOSE ECHEGARAY (TR04) A 

CALLE JOSE ECHEGARAY (TR05) A 

CALLE JOSE ECHEGARAY (TR06) E 

CALLE JOSE ITURBI (TR01) A 

CALLE JOSE ITURBI (TR02) E 

CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR01) D 

CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR02) A 

CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR03) A 

CALLE JOSE LUIS MORALES MARIN (TR04) C 

CALLE JOSE MELIA (TR03) (ROTONDA) A 

CALLE JOSE MELIA (TR04) C 

CALLE JOSE RAMOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE 
JOSE TINEO GIL (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(ROTONDA) 
B 

CALLE JUAN ALAMEDA (TR01) C 

CALLE JUAN ALAMEDA (TR02) E 

CALLE JUAN ALAMEDA (TR03) A 

CALLE JUAN BREVA (TR01) B 

CALLE JUAN BREVA (TR02) E 

CALLE JUAN BREVA (TR03) E 

CALLE JUAN DE LA CIERVA (TR01) D 

CALLE JUAN DE LA COSA E 

CALLE JUAN DE QUIJADA (TR02) A 

CALLE JUAN DE QUIJADA (TR03) E 

CALLE JUAN FORTUNY (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE JUAN FORTUNY (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) C 

CALLE 
JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) 

(TR02) 
B 

CALLE 
JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) 

(TR03) 
D 

CALLE 
JUAN ILLESCAS PAVON (SAN PEDRO ALCANTARA) 

(TR04) 
F 

CALLE JUAN MACIAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
A 

CALLE 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
A 

CALLE 
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR03) 
A 

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR01) F 

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR02) E 

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR04) C 
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ANEXO VII: TABLA 3 2605 
 

TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE JUAN RAMON JIMENEZ (TR05) A 

CALLE JUAN ROMERO D 

CALLE JUAN RUIZ MUÑOZ A 

CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO E 

CALLE JUAN XXIII C 

CALLE JUANAR (TR02) G 

CALLE JUANAR (TR03) F 

CALLE JUANAR (TR05) F 

CALLE JULIO ROMERO DE TORRES (TR01) C 

CALLE JULIO ROMERO DE TORRES (TR02) D 

CALLE JUPITER C 

CALLE LA BISCUTA D 

CALLE LA CANTERA (TR01) C 

CALLE LA CANTERA (TR02) E 

CALLE LA CANTERA (TR03) F 

CALLE 
LA CAROLINA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) 

(ROTONDA) 
A 

CALLE LA CHUMBERA (RESID LOS MONTOROS) D 

CALLE LA CONCHA (TR02) (ROTONDA) A 

CALLE LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR01) G 

CALLE LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR02) E 

CALLE LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR03) E 

CALLE LA CUESTA (URB RESTO GUADAIZA) (TR04) G 

CALLE LA MORENA (TR01) D 

CALLE LA MORENA (TR02) D 

CALLE LA MORENA (TR03) D 

CALLE LA PARRA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) A 

CALLE LA PIMIENTA (TR01) (RESID LOS MONTOROS) C 

CALLE LA PIMIENTA (TR02) (RESID LOS MONTOROS) A 

CALLE LA PIMIENTA (TR03) (RESID LOS MONTOROS) B 

CALLE LA RETAMA (TR01) (URB EL MIRADOR) F 

CALLE LA SERRANIA (URB LA TORRECILLA) (TR01) A 

CALLE LA VIRGINIA (TR04) A 

CALLE LA VIRGINIA (TR06) D 

CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) D 

CALLE LAGASCA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) D 

CALLE LARA PERELLO A 

CALLE LAS ACACIAS E 

CALLE LAS ALONDRAS (SALTO DEL AGUA) G 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE LAS AZALEAS E 

CALLE LAS AZUCENAS F 

CALLE LAS CIGUENAS (SALTO DEL AGUA) C 

CALLE LAS DALIAS (TR01) E 

CALLE LAS DALIAS (TR02) F 

CALLE LAS DALIAS (TR03) G 

CALLE LAS FLORES D 

CALLE LAS FLORES (TR01) F 

CALLE LAS FLORES (TR02) E 

CALLE LAS FLORES (TR03) F 

CALLE LAS FLORES (TR04) F 

CALLE LAS FLORES (TR05) F 

CALLE LAS GARZAS (SALTO DEL AGUA) A 

CALLE LAS HORTENSIAS (TR01) G 

CALLE LAS HORTENSIAS (TR02) F 

CALLE LAS MAGNOLIAS (TR01) D 

CALLE LAS MAGNOLIAS (TR02) G 

CALLE LAS MALVAS C 

CALLE LAS MARGARITAS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

CALLE LAS MEANDRAS (SALTO DEL AGUA) B 

CALLE LAS TORRES (TR01) (PASEO MARITIMO) E 

CALLE LAS YEDRAS (TR01) F 

CALLE LAS YUCAS A 

CALLE LEGANITOS (TR01) F 

CALLE LEON (RESID LOS MONTOROS) A 

CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) B 

CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) E 

CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) A 

CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR05) A 

CALLE LINDA VISTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR06) A 

CALLE LLANO SAN RAMON (TR01) E 

CALLE LOBATAS D 

CALLE LOPEZ IBOR (TR01) A 

CALLE LOPEZ IBOR (TR02) C 

CALLE LOS ALMENDROS (TR01) D 

CALLE LOS ALMENDROS (TR02) C 

CALLE LOS ALMENDROS (TR04) F 

CALLE LOS ALMENDROS (TR05) E 

CALLE LOS CLAVELES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

CALLE LOS GERANEOS F 

CALLE LOS GERANEOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE LOS HELECHOS E 

CALLE LOS JAZMINES (TR01) E 

CALLE LOS JAZMINES (TR02) G 

CALLE LOS JAZMINES (TR03) G 

CALLE LOS JAZMINES (TR05) E 

CALLE LOS JAZMINES (TR06) E 

CALLE LOS JAZMINES (TR07) F 

CALLE LOS JAZMINES (TR08) F 

CALLE LOS JAZMINES (TR09) G 

CALLE LOS JAZMINES (TR10) G 

CALLE LOS JAZMINES (TR12) A 

CALLE LOS JAZMINES (TR13) A 

CALLE LOS LIRIOS (TR01) B 

CALLE LOS NARANJOS (TR03) A 

CALLE LOS NIÑOS E 

CALLE LOS OLIVOS (TR01) B 

CALLE LOS ROMERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) B 

CALLE LOS SAUCES F 

CALLE LOS VERDIALES (TR01) (PASEO MARITIMO) B 

CALLE LUCERO F 

CALLE LUIS OLIVER (TR01) A 

CALLE LUIS OLIVER (TR02) A 

CALLE LUIS XV A 

CALLE LUNA F 

CALLE LUXEMBURGO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) G 

CALLE LYON (TR01) (URB LINDA VISTA PLAYA) E 

CALLE LYON (TR02) (URB MERALMAR) B 

CALLE LYON (TR03) (URB MERALMAR) E 

CALLE LYON (TR04) (URB MERALMAR) E 

CALLE MADRID E 

CALLE MADROÑO B 

CALLE MAGALLANES D 

CALLE MAHARABAL D 

CALLE MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE MAINAKE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE MALAGA (TR01) A 

CALLE MALAGA (TR02) C 

CALLE MALAGA (TR03) A 

CALLE MALTA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) F 

CALLE MANDARINO D 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE MANUEL CANTOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) B 

CALLE 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 

(TR01) 
A 

CALLE 
MANUEL GONZALEZ PORTILLA (NUEVA ANDALUCIA) 

(TR02) (ROTONDA) 
A 

CALLE MARIA AUXILIADORA F 

CALLE MARIA DE AUSTRIA (URB BUENA VISTA) F 

CALLE MARIA DE MEDICIS E 

CALLE MARIA ESTUARDO (TR01) E 

CALLE MARIA ESTUARDO (TR02) E 

CALLE MARIA ESTUARDO (TR03) D 

CALLE MARIA ROSA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE MARIANO DIAZ ALONSO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) C 

CALLE 
MARQUES DE ESTELLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
B 

CALLE 
MARQUES DE ESTELLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
A 

CALLE MARQUES DE LINARES E 

CALLE MARQUES DE NAJERA F 

CALLE 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
B 

CALLE 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR03) 
E 

CALLE 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR04) 
D 

CALLE 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR05) 
A 

CALLE 
MARQUES DEL DUERO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR06) 
C 

CALLE MARTE F 

CALLE MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR01) A 

CALLE MARTIN PESCADOR (SALTO DEL AGUA) (TR02) B 

CALLE MATEO ALVAREZ GOMEZ (ROTONDA) C 

CALLE MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR01) A 

CALLE MATRONA ASUNCION ALAMEDA (TR03) E 

CALLE MEDITERRANEO (TR01) D 

CALLE MELOCOTON E 

CALLE MENDOZA (TR01) G 

CALLE MENDOZA (TR02) G 

CALLE MERCEDES LOPEZ GONZALEZ A 

CALLE MERCURIO B 

CALLE MESONCILLO G 

CALLE MIGUEL HERNANDEZ D 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE MIRAFLORES (TR01) A 

CALLE MIRAFLORES (TR02) A 

CALLE MIRAFLORES (TR03) A 

CALLE MIRAFLORES (TR04) A 

CALLE MIRAFLORES (TR05) A 

CALLE MISERICORDIA G 

CALLE MONDA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

CALLE MORERA E 

CALLE MURO G 

CALLE NARANJOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE NARANJOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE NAVARRA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE NEPTUNO F 

CALLE NIQUEL E 

CALLE NISPERO E 

CALLE NOGAL A 

CALLE NTRA SRA DE GRACIA (TR01) E 

CALLE NTRA SRA DE GRACIA (TR02) E 

CALLE NUEVA F 

CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) C 

CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) D 

CALLE NUEVA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) F 

CALLE NUMANCIA G 

CALLE NUÑEZ DE BALBOA (TR01) D 

CALLE NUÑEZ DE BALBOA (TR02) A 

CALLE OASIS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) C 

CALLE OJEN D 

CALLE ORO D 

CALLE ORTEGA Y GASSET F 

CALLE ORTIZ DE MOLINILLO F 

CALLE ORTIZ OSORIO A 

CALLE PABLO CASALS F 

CALLE PABLO IGLESIAS D 

CALLE PACO CANTOS (TR03) A 

CALLE PACO CANTOS MOYANO (URB EL CAPRICHO) G 

CALLE PADRE ENRIQUE CANTOS (TR01) D 

CALLE PADRE ENRIQUE CANTOS (TR02) A 

CALLE PADRE ESPINOSA D 

CALLE PADRE FRANCISCO DE ECHAMENDI D 

CALLE PADRE JOAQUIN BELON C 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE PADRE JOSE VERA (TR02) A 

CALLE PADRE JOSE VERA (TR03) A 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR01) (ROTONDA) A 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR02) C 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR03) (ROTONDA) A 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR04) A 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR05) (ROTONDA) C 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR06) B 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR08) A 

CALLE PADRE PACO OSTOS (TR09) F 

CALLE PADRE SALVADOR (TR01) G 

CALLE PADRE SALVADOR (TR02) B 

CALLE PALANGRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) C 

CALLE PALENCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) B 

CALLE PALMAR E 

CALLE PANADERIA G 

CALLE PANTALEON F 

CALLE PARRAL F 

CALLE PASAJE E 

CALLE PASEO LAS AZUCENAS (URB VALDEOLLETAS) E 

CALLE PEDRAZA (TR01) F 

CALLE PEDRAZA (TR02) F 

CALLE PEDRO ARTOLA (TR01) B 

CALLE PEDRO ARTOLA (TR02) A 

CALLE PEDRO DE VILLANDRADO (TR01) C 

CALLE PEDRO DE VILLANDRADO (TR03) D 

CALLE PEDRO DE VILLANDRADO (TR04) C 

CALLE PELICANOS (SALTO DEL AGUA) E 

CALLE PELLEJAS F 

CALLE PEÑUELAS (TR01) E 

CALLE PEÑUELAS (TR02) E 

CALLE PEÑUELAS (TR03) F 

CALLE PEÑUELAS (TR04) D 

CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) B 

CALLE PEPE OSORIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) A 

CALLE PEPE PERIAÑEZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

CALLE PERAL F 

CALLE PERAL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE PERPETUO SOCORRO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE PERU F 

CALLE PICASSO (URB EL LIDO) D 

CALLE PICAZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE PICAZA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE PINSAPO (TR01) B 

CALLE PINSAPO (TR02) D 

CALLE PINSAPO (TR03) B 

CALLE PINTOR JOSE CABALLER A 

CALLE PINTOR MURILLO E 

CALLE PINTOR PACHECO C 

CALLE PINTOR RIVERA A 

CALLE PIÑA DELGADO A 

CALLE PIRITA (TR01) A 

CALLE PISTACHO (URB RICMAR) F 

CALLE PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) E 

CALLE PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE PIZARRO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE PLATA D 

CALLE PLATINO (TR01) D 

CALLE PLATINO (TR02) (APARCAMIENTO) A 

CALLE PLATINO (TR03) E 

CALLE PLATINO (TR04) D 

CALLE PLATINO (TR05) A 

CALLE PLATINO (TR06) A 

CALLE PLOMO A 

CALLE POMELO (TR01) B 

CALLE POMELO (TR02) F 

CALLE POMPONIO MELA F 

CALLE PORTADA G 

CALLE POSTIGOS (TR01) F 

CALLE POTERA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR01) G 

CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR02) G 

CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR03) A 

CALLE PRESBITERO JUAN ANAYA (TR04) A 

CALLE PRINCESA E 

CALLE PRINCIPE G 

CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR01) A 

CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR02) A 

CALLE PRINCIPE DE VERGARA (TR03) D 

CALLE RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) G 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE RAFAEL ALBERTI (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) B 

CALLE RAFAELA APARICIO D 

CALLE RAFINA F 

CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR01) A 

CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR02) E 

CALLE RAMIRO CAMPOS TURMO (TR03) B 

CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR01) E 

CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR02) F 

CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR03) F 

CALLE RAMON GOMEZ DE LA SERNA (TR04) E 

CALLE REAL (TR01) D 

CALLE REAL (TR03) D 

CALLE REINO DE ARAGON B 

CALLE REMEDIOS (TR02) E 

CALLE 
REVERENDO DON FCO ESPADA GALLARDO (SAN PEDRO 

DE ALCANTARA) 
C 

CALLE REVILLA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) D 

CALLE RINCON DE SAN BERNABE B 

CALLE RIO F 

CALLE ROCIO D 

CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR01) B 

CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR02) F 

CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR03) A 

CALLE RODRIGO DE TRIANA (TR04) F 

CALLE RONDA E 

CALLE SAGRADA FAMILIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE SAGUNTO E 

CALLE SALABAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE SALDUBA (TR01) F 

CALLE SALDUBA (TR02) F 

CALLE SALDUBA (TR03) G 

CALLE SALDUBA (TR04) F 

CALLE SALDUBA (TR05) F 

CALLE SALINAS (TR01) G 

CALLE SALINAS (TR02) F 

CALLE SALVADOR ALLENDE F 

CALLE SALVADOR RUEDA (TR01) A 

CALLE SALVADOR RUEDA (TR02) B 

CALLE SALVADOR RUEDA (TR03) F 

CALLE SALVADOR RUEDA (TR04) G 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE SALVADOR RUEDA (TR05) G 

CALLE SAN ANDRES (SAN PEDRO ALCANTARA) E 

CALLE SAN ANTONIO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) B 

CALLE SAN ANTONIO (TR01) D 

CALLE SAN ANTONIO (TR02) D 

CALLE SAN ANTONIO (TR03) F 

CALLE SAN ANTONIO (TR04) F 

CALLE SAN ANTONIO (TR05) C 

CALLE SAN ANTONIO (TR06) F 

CALLE SAN ANTONIO (TR07) F 

CALLE SAN BERNABE (TR01) A 

CALLE SAN BERNABE (TR02) C 

CALLE SAN CRISTOBAL F 

CALLE SAN DIEGO (TR02) F 

CALLE SAN ENRIQUE A 

CALLE SAN ENRIQUE (ROTONDA) A 

CALLE SAN ENRIQUE (TR01) B 

CALLE SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE SAN FRANCISCO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE SAN FRANCISCO (TR01) D 

CALLE SAN FRANCISCO (TR02) F 

CALLE SAN FRANCISCO (TR03) E 

CALLE SAN GABRIEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SAN GREGORIO (TR01) E 

CALLE SAN GREGORIO (TR02) F 

CALLE SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) F 

CALLE SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) G 

CALLE SAN ILDEFONSO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) E 

CALLE SAN JAVIER (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SAN JAVIER (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE SAN JUAN (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) B 

CALLE SAN JUAN BOSCO B 

CALLE SAN JUAN DE DIOS G 

CALLE SAN LAZARO G 

CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE SAN MIGUEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR04) D 

CALLE SAN PEDRO DE ALCANTARA (TR01) B 

CALLE SAN PEDRO DE ALCANTARA (TR02) A 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE SAN RAFAEL (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) C 

CALLE SAN RAMON (TR01) C 

CALLE SAN RAMON (TR02) F 

CALLE SAN VICENTE (TR01) F 

CALLE SAN VICENTE (TR02) E 

CALLE SANTA ANA (URB LA MERCED) (TR01) D 

CALLE SANTA ANA (URB LA MERCED) (TR02) C 

CALLE SANTA BEATRIZ (SAN PEDRO DE ALCANTARA) B 

CALLE SANTA CRISTINA (URB LA MERCED) E 

CALLE SANTA ELENA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE SANTA GEMA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SANTA GEMA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE SANTA INES (SAN PEDRO ALCANTARA) A 

CALLE SANTA ISABEL (SAN PEDRO ALCANTARA) E 

CALLE SANTA LUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE SANTA LUCIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE SANTA MARGARITA (TR01) E 

CALLE SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) C 

CALLE SANTA TERESA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) B 

CALLE SANTANDER (URB NUEVA ALCANTARA) E 

CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA (URB NUEVA ALCANTARA) A 

CALLE SANTO CRISTO DEL AMOR (PUENTE) E 

CALLE SANTO DOMINGO (TR01) A 

CALLE SANTO DOMINGO (TR02) A 

CALLE SANTO DOMINGO (TR03) A 

CALLE SANTO DOMINGO (TR04) F 

CALLE SANTO DOMINGO (TR05) A 

CALLE SANTO DOMINGO (TR06) A 

CALLE 
SANTO TOMAS DE AQUINO (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) (TR01) 
D 

CALLE SATURNO G 

CALLE SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR01) C 

CALLE SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR02) (ROTONDA) E 

CALLE SEDAL (URB SITIO DE CALAHONDA) (TR04) G 

CALLE SERENATA (TR01) E 

CALLE SERENATA (TR02) A 

CALLE SERENATA (TR03) A 

CALLE SERENATA (TR04) B 
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TIPO VIA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

CALLE SEVILLA (MARBELLA) (TR01) F 

CALLE SEVILLA (MARBELLA) (TR02) F 

CALLE SEVILLA (MARBELLA) (TR03) F 

CALLE SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) E 

CALLE SEVILLA (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) D 

CALLE SEVILLANO C 

CALLE SIERRA BLANCA E 

CALLE SIMON BOLIVAR D 

CALLE SIRIO (TR01) F 

CALLE SITIOS (LOS) F 

CALLE SOL E 

CALLE SOLANO E 

CALLE SOLEDAD F 

CALLE SORIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE SUR (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) D 

CALLE TARRAGONA (NUEVA ANDALUCIA) A 

CALLE TEBA (URB CORTIJO DE NAGUELES) (TR01) C 

CALLE TETUAN G 

CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) E 

CALLE TOLEDO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) E 

CALLE TOLOX (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE TOLOX (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE TORNO (POL IND) A 

CALLE TORREVIGIA (TR01) A 

CALLE TORREVIGIA (TR02) A 

CALLE TRAS MALLO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE TRINIDAD (TR01) F 

CALLE TRINIDAD (TR02) F 

CALLE TULIPANES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) B 

CALLE TURQUIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) G 

CALLE UCRANIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE URANIO (TR01) B 

CALLE URANIO (TR02) A 

CALLE URANO (TR01) B 

CALLE URANO (TR02) F 

CALLE URBANO SANCHEZ C 

CALLE URUGUAY E 

CALLE V CENTENARIO D 
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CALLE VALDES (TR02) G 

CALLE VALENCIA (TR01) C 

CALLE VALENTUÑANA (TR01) E 

CALLE VALENTUÑANA (TR02) E 

CALLE VALENTUÑANA (TR03) C 

CALLE VALENTUÑANA (TR04) C 

CALLE VALENTUÑANA (TR05) E 

CALLE VALLADOLIZ (NUEVA ANDALUCIA) A 

CALLE VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE VARSOVIA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) B 

CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR02) D 

CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR03) D 

CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR04) C 

CALLE VAZQUEZ CLAVEL (TR05) A 

CALLE VAZQUEZ DELGADO C 

CALLE VEGA DEL MAR (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) A 

CALLE VEJER (SAN PEDRO ALCANTARA) E 

CALLE VELEZ MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

CALLE VELEZ MALAGA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) A 

CALLE VENEZUELA D 

CALLE VENUS G 

CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR01) A 

CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR03) D 

CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR04) A 

CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR05) A 

CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR06) A 

CALLE VICENTE BLASCO IBAÑEZ (TR08) E 

CALLE VICTOR DE LA SERNA D 

CALLE VIENTO G 

CALLE VIENTO DEL NORTE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

CALLE VIGIL DE QUIÑONES E 

CALLE VILLA PARRA (TR01) G 

CALLE 
VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR01) 
B 

CALLE 
VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR02) 
B 

CALLE 
VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR03) 
C 

CALLE 
VIRGEN DE LORETO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) 

(TR04) 
A 

CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES D 

CALLE VIRGEN DEL AMPARO C 
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CALLE VIRGEN DEL CARMEN (TR01) B 

CALLE VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR01) D 

CALLE VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR02) E 

CALLE VIRGEN DEL PILAR (MARBELLA) (TR03) D 

CALLE VIRGEN DEL PILAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) D 

CALLE VIRGEN ROSARIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) B 

CALLE VIRGEN ROSARIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) D 

CALLE VON BISMARK (PASEO MARITIMO) D 

CALLE ZINC A 

CLLON CHINCHILLA G 

CMNO A CAÑAS - F RODEO (URB EL RODEO) (TR01) G 

CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR01) C 

CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR04) (ROTONDA) B 

CMNO CRISTO DE LOS MOLINOS (TR05) E 

CMNO DE CORTES (TR02) A 

CMNO DE CORTES (TR03) A 

CMNO DE CORTES (TR04) B 

CMNO DE CORTES (TR04) (ROTONDA) A 

CMNO DE LAS REPRESAS C 

CMNO DE LOS PESCADORES (TR02) A 

CMNO DEL CORTIJO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR02) G 

CMNO DEL CORTIJO (SAN PEDRO ALCANTARA) (TR03) C 

CMNO DEL TRAPICHE (TR01) F 

CMNO DEL TRAPICHE (TR02) G 

CMNO DEL TRAPICHE (TR04) F 

CMNO DEL TRAPICHE (TR05) D 

CMNO DEL TRAPICHE (TR06) A 

CMNO DEL TRAPICHE (TR07) A 

CMNO LEÑADORES (TR01) C 

CMNO LEÑADORES (TR02) C 

CTRA A-355 (CAMBIO DE SENTIDO) D 

CTRA A-355 (ROTONDA) A 

CTRA A-355 (TR02) E 

CTRA A-355 (TR03) D 

CTRA A-355 (TR04) A 

CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) F 

CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) D 

CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR03) (ROTONDA) A 

CTRA A-473 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR04) A 

CTRA ACCESO AP-7 (TR06) F 

CTRA ACCESO AP-7 (TR08) E 
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CTRA CSN873 (SALIDA 184) (TR03) (ROTONDA) A 

PASEO ANCON SIERRA (PASEO MARITIMO) A 

PASEO DE LAS ADELFAS E 

PASEO DE LAS AMAPOLAS D 

PASEO DE LAS MAGNOLIAS (TR01) F 

PASEO DE LAS MAGNOLIAS (TR02) D 

PASEO DE LOS JAZMINES D 

PASEO DE LOS LIRIOS F 

PASEO DE LOS NARDOS E 

PASEO DE NICARAGUA (URB PARQUE ELVIRIA) (TR04) A 

PASEO LAS MAGNOLIAS (URB VALDEOLLETAS) A 

PASEO MARBELLA COUNTRY CLUB (PASEO MARITIMO) D 

PASEO MARBELLAMAR (PASEO MARITIMO) D 

PASEO MARITIMO A 

PLAZA 24 DE DICIEMBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR01) A 

PLAZA 24 DE DICIEMBRE (SAN PEDRO DE ALCANTARA) (TR02) C 

PLAZA ALTAMIRANO D 

PLAZA CASTILLO (TR01) F 

PLAZA CASTILLO (TR04) G 

PLAZA CONCORDIA (TR01) C 

PLAZA CONCORDIA (TR02) A 

PLAZA DE ANTONIO BANDERAS A 

PLAZA DE BALTAZAR GRACIAN (TR02) F 

PLAZA DE BALTAZAR GRACIAN (TR03) E 

PLAZA DE JOSE GOMEZ JOSELITO C 

PLAZA DE JOVELLANOS (TR01) D 

PLAZA DE JOVELLANOS (TR03) F 

PLAZA DE JOVELLANOS (TR04) F 

PLAZA DE LA LOLA E 

PLAZA DE LA MAESTRANZA (URB SUPERMANZANA D) B 

PLAZA DE LA MALAGETA D 

PLAZA DE LA ORQUIDEA C 

PLAZA DE LA VICTORIA (TR01) G 

PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA A 

PLAZA DE LEOPOLDO ALAS CLARIN E 

PLAZA DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR01) D 

PLAZA DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR02) B 

PLAZA DE PEDRO ANTONIO DE ALARCO (TR03) D 

PLAZA DE SAMANIEGO E 

PLAZA DEL PILAR (TR03) F 

PLAZA EJIDO F 
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PLAZA GENERAL CHINCHILLA F 

PLAZA GERALD BRENAN (TR01) E 

PLAZA GERALD BRENAN (TR02) D 

PLAZA GONZALEZ BADIA (TR01) D 

PLAZA GONZALEZ BADIA (TR02) E 

PLAZA GONZALEZ BADIA (TR03) A 

PLAZA GONZALEZ BADIA (TR04) G 

PLAZA JOAQUIN GOMEZ AGUERA (TR01) C 

PLAZA JOAQUIN GOMEZ AGUERA (TR02) E 

PLAZA JOSE AGUERA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

PLAZA JUAN DE LA ROSA A 

PLAZA LEGANITOS (TR01) D 

PLAZA LEGANITOS (TR02) C 

PLAZA LEGANITOS (TR03) B 

PLAZA LEGANITOS (TR05) C 

PLAZA LEGANITOS (TR06) G 

PLAZA LEGANITOS (TR07) D 

PLAZA LOS NARANJOS C 

PLAZA MANUEL DE FALLA A 

PLAZA MIRAFLORES D 

PLAZA PACO CANTOS (TR01) A 

PLAZA PACO CANTOS (TR02) A 

PLAZA PRACTICANTE MANUEL CANTOS A 

PLAZA RAMON IBAÑEZ (TR01) A 

PLAZA RAMON IBAÑEZ (TR03) F 

PLAZA REPUBLICA ARGENTINA C 

PLAZA REYES CATOLICOS (TR01) F 

PLAZA REYES CATOLICOS (TR03) A 

PLAZA SAN BERNABE (TR01) B 

PLAZA SANTO CRISTO (TR02) D 

PSJE BALDUBA (SAN PEDRO DE ALCANTARA) C 

PSJE BLAS DE OTERO G 

PSJE CACERES (SAN PEDRO DE ALCANTARA) F 

PSJE COPO (TR02) (SAN PEDRO DE ALCANTARA) E 

PSJE DE A•NGEL GANIVET D 

PSJE DE DANTE G 

PSJE DE EMILIO ZOLA F 

PSJE DE FERNAN CABALLERO G 

PSJE DE FERNANDO DE HERRERA F 

PSJE DE FERNANDO DE ROJAS LA CAMPANA G 

PSJE DE FRANCISCO MARTI•NEZ DE LA CAMPANA F 
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PSJE DE FRAY LUIS DE LEON C 

PSJE DE JORGE LUIS BORGES E 

PSJE DE JOSE CADALSO D 

PSJE DE JOSE MARI•A DE PEREDA G 

PSJE DE JUAN LUIS VIVES F 

PSJE DE JUANVARELA G 

PSJE DE LUIS CERNUDA F 

PSJE DE MATEO ALEMAN E 

PSJE DE MIGUEL MIURA E 

PSJE DE PABLO NERUDA G 

PSJE DE RAMIRO DE MAEZTU G 

PSJE DE RAMON G 

PSJE DE ROSA CHACEL G 

PSJE DE VICTOR HUGO E 

PSJE DEL ARCIPRESTE DE HITA F 

PSJE EMPERADOR CARLOS V G 

PSJE GOYO C 

PSJE PEÑULELAS B 

PSJE ROBLEDANO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) C 

PSJE SAN REMIGIO C 

PSJE TORRE DEL MAR (SAN PEDRO DE ALCANTARA) B 

PSJE TORREMOLINOS (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

PSJE 
VILLANUEVA DE LA CONCEPCION (SAN PEDRO DE 

ALCANTARA) 
C 

TRVA ANDALUCIA C 

TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR02) D 

TRVA HUERTA LOS CRISTALES (TR03) A 

ZV JARDINES DEL ROCIO (SAN PEDRO DE ALCANTARA) A 

ZV 
ZVSN102 ENTRE AVDA LUIS BRAILLE Y AVDA JUAN 

VARGAS 
A 

ZV 
ZVSN143 ENTRE CONDE DE VILLAMEDINA (URB BUENA 

VISTA) (TR03) Y CALLE SERENATA (TR04) 
A 

ZV 
ZVSN308 ENTRE AVDA VALLE INCLA•N Y AVDA MIGUEL 

DE CERVANTES 
B 

ZV 
ZVSN309 ENTRE CALLE GARCILASO DE LA VEGA Y CALLE 

MORATI•N 
E 

ZV ZVSN322 A 

ZV ZVSN801 ENTRE CALLE ISABEL II Y CALLE ALFONSO XII A 

 

NOTA: En la tabla se muestra la calificación energética para los viales que se tienen 

registrados.  


	ÍNDICE ANEXO VII.pdf (p.1-3)
	TABLA 1 - VÍAS.pdf (p.4-121)
	TABLA 2 - NIVELES LUMÍNICOS.pdf (p.122-185)
	TABLA 3 - CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.pdf (p.186-226)

